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Tubazione acqua fredda in multistrato derivazione sanitari  16x2,25

Collettore idrico acqua calda

Collettore idrico acqua fredda

LEGGENDA SIMBOLI

Tubazione acqua calda in multistrato coibentato derivazione sanitari  16x2,25

Pompa di calore con bollitore a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario -  300 litri  (dim H
1865 mm x Ø 660 mm)
Collettore piano vetrato con superficie assorbitore da in alluminio altamente selettiva. Telaio in profilati di
alluminio, isolamento in lana di vetro (30 mm), assorbitore colettore 95%. Superficie assorbitore: 2,0 mq.
Temperatura di stagnazione 192°C. Pressione massima ammessa 10 bar. Garanzia 5 anni, conforme UNI EN 12975.
Certificazione Solar Keymark. Collettore comprensivo di 2 raccordi flottanti M/F Ø 1";
Circuito solare termico (mandata e ritorno) tubi  UNI EN 10255, (1" 1

4) coibentati con isolamento in elastomero
espanso a celle chiuse con spessore come da tabella dell'Allegato B del D.PR. 412/93 e lamierino di finitura
Tratto in salita/discesa del circuito solare termico (mandata e ritorno) tubi  UNI EN 10255, (1" 1

4) coibentati con
isolamento in elastomero espanso a celle chiuse con spessore come da tabella dell'Allegato B del D.PR. 412/93 e
lamierino di finitura
Tubazione di scarico sanitari tubo in PVC pesante UNI 1329-I Ø 100 mm per diramazione orizzontale con
pendenza minima 1% - ventilazione Ø 50 mm

Colonna di scarico tubo in PVC pesante tipo UNI 1329-I (Ø 100 mm + Ø 50 mm

Pozzetto per base di colonna di scarico costituito da pozzetto prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in
pianta minime di 40x40 cm, sifone ispezionabile in polietilene a due tappi, compreso lo scavo occorrente ed il
successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore
minimo di 10 cm

Tratto in salita/discesa Tubazione acqua fredda in multistrato derivazione sanitari  16x2,25

Tratto in salita/discesa Tubazione acqua calda in multistrato coibentato derivazione sanitari  16x2,25
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