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CONDOTTA DN 1400 (56") Sp. 18.7 mm

L-40DN-2°40'-VB- 21.8 mm

. Prima dell'esecuzione dei lavori si deve verificare con gli Enti

la presenza di eventuali sottoservizi, e se necessario accertarne la
presenzas natura e posizione con scavi @ mano.

TUBO DILINEA SPESSORE MAGGIORATO

Piede massicciata
Testa massicciata

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)
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RIVESTITO

N°2 CAVI P.E.

cavo 1x25 mm2 metanodotto (marrone)

cavo 1x25 mm2 tubo diprotezione. (blu)

cavo 2x2,5 mm2 coppia volt. met. (marrone)

cavo 2x2,5 mm2 coppia volt. riserva (verde)

cavo 2x2,5 mm2 coppia volt. tubo diprotezione (blu)
cavo 1x10 mm2 riserva (verde)

N°2 cavilx10 mm2 metanodotto (marrone)

°1cavo 1x10_mm2 t.p. (blu) ) )

cavo 3x1,5 mm2 sonda dipotenziale metanodotto (bi-gr-ma)
cavo 2x2,5 mm2 coppia volt. met. (marrone)

cavo 2x2,5 mm2 coppia volt. riserva (verde)

MURETTO IN CLS

Tcavo 2x2,5 mm2 coppia volt. met. (marrone)
Tcavo 2x2,5 mm?2 coppia volt. riserva (verde)
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L-40DN-2°53'-VA- 29.8 mm SONDA DI POTENZIALE @/
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N°2 TUBIDIPROTEZIONE IN FERRO SALDATIDN 100 (4')

SONDA DI POTENZIALE N.B. PER IL DETTAGLIO DELLE INSTALLAZIONI P.E.

ALL'INTERNO DEL PIL 5 VEDIDOC. PL-PE-750

L-40DN-1°20'-VB- 21.8 mm

L-40DN-1°24'-VA- 29.8 mm

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI- L= 42.00 m

TUBO DIPROTEZIONE DN 1600 (64™) Sp. 31.8 L= 42.00 m

TUBO DILINEA RINFORZATO Sp.29.8 mm L = 77.00 m

TUBO DILINEA SPESSORE MAGGIORATO

Sp.21.8 mm L - 14.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200
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SEZIONE Y - Y (IN TRIVELLAZIONE)
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TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo diacciaio GRADO L450 MB DN 1400 (56") Di1378.40 mm
Sp. NORMALE 18.7 mm  costruito secondo tab. GASD A 01.01.32 u.e.
rivestimento in Polietilene Sp 3.00 mm

Tubo diaccicio GRADO L450 MB DN 1400 (56") Di1378.40 mm

Sp. MAGGIORATO Sp 21.8 mm  costruito secondo tab. GASD A 01.01.32 u.e.

rivestimento in Polietilene Sp 3.00 mm

Tubo diaccigio GRADO L4350 MB DN 1400 (56") Di1378.40 mm

Sp. RINFORZATO Sp 29.8 mm  costruito secondo tab. GASD A 01.01.32 u.e.

rivestimento in Polietilene Sp 3.00 mm

Tubo diprotezione in acciaio Grado EN L450 MB DN 1600 (64"
Sp. 31.8 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01u.e.

Anello dichiusura termorestringente DN 1400 (56") x DN 1600 (64")
costruito secondo tab. GASD A 09.02.10 u.e.

Apparecchiatura disfiato e presa disegnalazione fuga gas Tipo2
costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 u.e.

Tubo disfiato in Fe 33 UNI7288/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm
costruito secondo tab. GASD A 01.03.01u.e.

Punto dimisura P.E. in cassetta dicontrollo secondo GASD A 07.01.04 u.e.

Distanziatori isolantia collare con fissaggio ad incastro

tubo disfiato e spurgo DN 80 (3")
anelli

tubo dilinea DN 1400 (56")
anelli

Tubo diprotezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi

Apparecchiatura dispurgo
costruito secondo tab. GASD A9.06.02

Chiusino dicontrollo costruito secondo tab. GASD A9.22.01

Tubo dispurgo in Fe 33 UNI7288/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm
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