
BACINO IMBRIFERO DELL'ALTA VALLE DEL FIUME ANIENE

 Scala 1:100

SEZIONE A - A

 Camera di Carico

 Bolognini in Travertino

 ALVEO A MONTE

 TURBINA E GENERATORE

 Paratoia Cilindrica

ALVEO A VALLE

1
.
0

0

 330,00 m s.l.m.

 342,00 m s.l.m.

 341,00 m s.l.m.

 329,00 m s.l.m.

 325,00 m s.l.m.

 334,00 m s.l.m.

1
.
0

0

 331,60 m s.l.m.

Canale di Scarico
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 Scala 1:100

SEZIONE B - B

 Tubo di Scarico Camera

 Bolognini in Travertino

 ALVEO A MONTE

 CAMERA DI CARICO

 Griglia di Presa

ALVEO A VALLE

1
.
0

0

 330,00 m s.l.m.

 344,00 m s.l.m.

 341,00 m s.l.m.

 329,00 m s.l.m.

 325,00 m s.l.m.

 334,00 m s.l.m.

2.00 2.00

Canale di Scarico

0
.
3

0

 324,00 m s.l.m.

7
.
0

0

 Scala 1:100

SEZIONE C - C

 CORPO TRAVERSA DI SBARRAMENTO

 Bolognini in Travertino

 ALVEO A MONTE
 SCALA RISALITA PESCI

ALVEO A VALLE

1
.
0

0

 330,00 m s.l.m.

 344,00 m s.l.m.

 341,00 m s.l.m.

 329,00 m s.l.m.

 324,00 m s.l.m.

 334,00 m s.l.m.

Vasca di richiamo pesci

7
.
0

0

 Scala 1:100

SEZIONE D - D

 Camera di Presa

 TUBI DI SCARICO DI FONDO

 GRIGLIA DI PRESA

1
.
0

0

 342,00 m s.l.m.

 333,40 m s.l.m.

2.00

 344,00 m s.l.m.
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 Canaletto di Alimentazione DMV e Scala Risalita Pesci
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6.50

2.70

2.00 2.706.50
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.
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2.00 2.00

2.00 2.002.006.50
2.70
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.
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.
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 333,00 m s.l.m.

46.00

1.00

18.00
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46.00

12.8018.00

12.8018.00
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.
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.
6

0

1
.
0

0

 341,00 m s.l.m.

0
.
3

0

1
.
0

0

 340,70 m s.l.m.

 334,00 m s.l.m.
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N.B. - 

 Per l'ubicazione delle Sezioni, vedi Tavole NN. 3 e 4.
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8
.
0

0

 344,00 m s.l.m.

1
.
0

0

  .
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  .

  .

 342,00 m s.l.m. (quota di massima regolazione).

1
.
0

0

1
.
0

0

 342,00 m s.l.m. 342,00 m s.l.m.

1
.
0

0

 340,00 m s.l.m. (quota fondo scala risalita pesci).
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.

0

0

32.00

30.00 1.001.00

 342,00 m s.l.m. (quota di massima regolazione).
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 343,00 m s.l.m. (quota di massimo invaso).
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 339,00 m s.l.m.
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 339,00 m s.l.m.  339,00 m s.l.m.

 343,00 m s.l.m. (quota di massimo invaso).
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