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OGGETTO:Societa
Sermide (MN)-

EDIPOWER SpA
Richiesta

- Centrale
integrazioni

-

J

EDIPOWER S.p.A.
Viale ltalia, 592
20099 Sesto San Giovanni (MI)

IRACCOMANDATA A/R|

. Al Presidente della Commissione

istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale
IPPC Sede

All'Agenzia per la Protezione
dellAmbiente e per i servizi Tecnici
via Vitaliano Brancati 47 - 00144
Roma FAX 06-50072450

termoelettrica di
alla domanda di

autorizzazione integrata ambientale.

Si richiede a codesta Societa di integrare secondo quanto specificato nef
documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta societa a
provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della presente a far pervenire, anche su
supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al
modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it.

Qualora codesta Societa ritenga, per giustificate € documentate motivazioni, di
non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della

documentazione integrativa, &

invitata, al

fine di evitare il configurarsi di

inadempienze sanzionabili ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a
darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine
per la presentazione delie integrazioni richieste.

All. ¢.s.

!
Ufficio Mittente: -DSA-RIS-00
Funzicnario rex bile: Ing. Milillo - tel 06/57225924
DSA-RIS-AIAY2_2008-0021.DOC

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI

{dott. mesti)
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CIPPC-00.2008- 00632853
&l 24 /o3 f2008

Awy, Maurizio Rizzo Striano

Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Ministera Ambisnte 8 Tuteia del Territorio & det Mare
Via Colombo 44

00147 Roma

Rologna, 28 Marzo 2008

Qgpeito: EDIPOWER Sermide (MN): richieata dj integrazioni alla dooumentazione presentats per il
rilaaclo di AIA a seguiio dell'incontro del 17 Marzo 2008,

Gentlle Presidants,

con riferimento all'istruttonia in oggetto, In qualita’ di Roferente, # seguito delfincontro def Gruppe
{strutiore dei 17 marzo 2008, svolto prezso la sede APAT dl Via V. Brancat] 48, e delia discugsione
awanuta i quella sede e trasmetio (a richiesta di integrazion| necessarie al prossguimento defle
attivita' istruttoria,

1l Gruppo Istrutiore €' stato costituito @ convoocato con lettera di incarico CIPPC-00_2008-0000057
del 30 Genngio 2008, e successiva Integrazione CiPRC-00_2008-0000215 del 14 Marzo 2008,

1l iavoro del Gruppo Istrutiore e' state supportate dalla presentazione e valutazione della Scheda
Sinfetica SC1, emessa il 01/08/2007, predisposta dal APAT, e basatc suifesame delfs
documentazione fecnica presentatea de! Gesiore e a disposizione per la consultazions dei
Commissari IPPC sul sito del MATT-DSA nell'srea riservata ajl'AlA.

la richiesta di integrazioni @' slate formulata sulle base di una approfondils discussione tra il
Gruppo Istrultore, formato dai Commissari [PPC e dal referent! delia Regione Lombardia o degli enti
locali, Provincla di Mantova @ Comune di Sermide, e | referenti APAT, discussiona che ha portato
alia modifica della Scheda Sinteticy, aggiomata da APAT in deta 17 Marzo 2008 nells versione
8C2. La richiesta di integrazioni o' di saguito aliegata.

La prego pertanto di trasmetiere Je richieste dj inteprazione &l Gestors, formuiando la richieata che
le stagse slano presentate entro i succassivi 30 giomi,

Le porgo gentlli saluti,
Simonsatta Tunesi
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Estratio da:
Scheda Sintetica 802 ~ APAT:
Richiesta di Integrazioni e Valutazion! extramodulistios per [a AIA relativa sl silo
EDIPOWER Semmida (MN}:
Scheds / Allegato ﬂ'm frapintrs Tale Comments
Scheda A - T . : :
. 8i chiede di specificare il tipo di
Informagioni generali Zona agricola .
All A,15 - Stralclo vincolats Da spprofondire | vindo lo logato alls zana agricvla
PRG
Per le sezioni tarbogas, 1 Limiti per
NOx e CO sono compresi nel DM
112/2000.
“Per i limiti non Wi indicati
Scheda A - ,
Informadonigeverali | | isono quelt ﬁﬁ,‘m
A.20 - Autorizzazioni | LTt &l cmissione | Da approfondire , se nom indicat, quelli del
emissioni tn atmosfera DM 12.7.90°
81 chiede di aggiomars Ja scheda
A.7 ¢ 1a scheda B.7 con tutti gli
inquinati, alla huce delie variazioni
delle normative regionali, ‘
Scheda B - Dati e Si richiede 1a compiiazione can le
notizie sull’lmpiapto caratteristiche richieate per la
attuale Camini Parziale caldaia ausiliaria ¢ una relazione
Saheda B.6 - Fonti di del loro utilizzo.
emissioni gonvogliate 5
. 8i ohieds di completare lc schode
Scheda B - Dati ¢ B.7.1 con Pindicazione M,S,C pet
notirie sull'impiasto Modalit tutti § valori, & di completare a
attuale ; Parziale schada B,7.2 con la modalith di
Scheda B.7.1 ¢ B.7.2~ | acquisizione dato :
Rmission! n ; ucquuizionepel('):onccnu'l.zi:!nee
convogliate '
Scheda B-Datie ) '
notizic snll’impianto 8i chiede una carstterizzaziane di
attusle Altre emissioni | p fondire tutte le fonti di emissicne di tipo
B.7 - Emissioni in convoghiate PP convogliato.
atmosfera di tipo
convogliato
Scheda B-Datie
notizie sull’impiant Si richiede di completare con
attuale Modalith , P
B.8& — Fonti di acquistzione dato Assente 1 mdioaziun:alhzﬁ,c per tutti |
emissioni in atmoafera
di tipo non convogliato
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Schedn/ Allegato | POWEE & Ameata/porenle’ Comment|
Schada B«Dati e
notizie soll'implaxte Si chijede una stima quah
attusle Dati “alla capacitd f | quantitativa delle emissioni di tipo
B.8 — Fonti di produttiva™ pon copvoglisto alla capacith
emissioni in atmosfera pro<uttiva.
di tipo non conyogliato
Si richiedono maggiori
informazioni su: esistenza it
Scheda B-Datie impianto di un sistema di
notizie sull’impianto Al rilovamento emissioni fuggitive e
attuals evamento diffiuse; dettagli sumodalith
B.8 - Fonti di emissioni fuggitive Da approfondire operative di rilevgalmento; presenza
emissioni in atmosfera di emigsioni diffuse da stoccagsl,
di tipo non convogliato vasche di sedimentazione ¢
disaleazione del trgttamento acque
reflue,
Scheda B - Datie ‘ot . .

4 Si chisdono le misure di
moticle sull mplarto Potsiamedis | 1 ypeofondive | temperaturs e pH dagli scerichi
B.9. 2- Scariehi idrici parziall

Scheda B -Datic
notizie sull’impianto Si richiede di indicare la modalitd
attuale Stoccaggio Da approfondire | di stoccaggio per tutte lo tipologie
B.11.1 ~ Produzione di rifiuti.
riffuti
Si richiede al gestore di fornire una
relarione che illugtri il piano di
SchedaB-Dati e gestione ¢/o dismissione del gruppi
notizie sul’impianto Serbatoi OCD e ad olio comlmshblle, dei serbatoi
attuale gruppi ad olio Da approfondire | di ad eas asserviti e
B.13-Aree di combustibile dell’oleodotto.
stoccaggio Si richiade 1a canatterizzazione
tocnica dei serbatoi.
Scheda B~ Dati e
sl s b
attwale ‘ Trattemento reflui | 1, approfonds : cnologis,
All, B.18 - Relazione Hquidi portate, efficienze, M"“ “””d,
tecnica dei p.mcassi trattamento, margini operativi
produttivi
Scheda B - Datie
otizie sull’implanta 8 chiede un bilanoio idrico in
attuale : p
o . forma schematica® fasi, portate
AL B1§ —Rolazicne | Pilaneioidrico | Daapprofondie | epinte ¢ uscemti fino all' ITAR ©
tecnica dei procesai da questo allo soarico.
produttivi
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Tipologia di Assente/parziale/
Scheda / Allegato informaxions du approfondire Commexti
Si riporti, in opportuna
planimetria, I’ubicazione figica € 1o
Scheda B-Datie Coordimate coordinate geografiche dei punti di
potizie suil’impianto grafiche Assente approvvigionamento
o ~ siboendo sd ol 1
do ad essi il numerc
AlLB.19b- 8
Plagimetria Ogress usato nelis goheds B.2, |
A Si fornisca pianimetria con lo reti
approvvigionametito ¢ di distribuzione principali
distribuzione idrion . et .
Retz distribuzione Asgente dell'impianto, cosl come richiesto
dalla Guida alls compilazione
delia doroanda di ALA.
Indil::;le coardinate geogrggho
del di emissione, dei punti da
Scheda B - Dati ¢ cui sl originano odori ¢ dei sistemi
notigie sall’impiatito di trattamento degli scavichi
aftuale Coordinate '
Al B20b— geografiohs Asacnte Indicare anche 'ubicazicne o le
Planimetria punti ocoordinate geogrefiche degli otto
emissione punti di emissiope di ipo
convogliato indicati come nota in
scheda B.6
S1 chisde di indicare lo coordinate
grafiche dei puntl di scarico
Scheda B - Dati e Coordinst del’impiante sia nel puato in cui
notizle sull’impianto Assente escono dal confine di stabilimento
attuale geografiche sia el punto in cul ragsiungono il
AlL B.21 ~ Planimetris carpo idrico recettore.
fogue e scatich idric 5 aick 8¢ o somo trath &l
. i
Fognature Da approfondire fognature aperte.
Scheda B-Datie
potizie sull’impianto . Indicare Jo coordinate geografiche
attoals sc::mdnﬁmhhae Assenic del baricentro dc_llc ares di
All. B.22 — Planimetria SLOCCAZEIO.
Scheda B - Datl e
notizie sull’implanto . Indicare l¢ coondinate geografiche
attuale C%ordmm Assente dei punti da cui 8i origioa il
Al B23 ~ Planimetria | &° grafiche ramgre.
sargenti sonore
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APAT PESEAT2450 \R.453  P.7
Tipologia ai Assente/pardale/
Non & posaibile associare alla sigle
identificativa di ciascun punto di
emjssione (B1, B2..) e di
immigsiane (1, I2,..) 'csatita
denominazione del pomto stesso .
SchedaB-Datie o + punt d emissions
mm::“n:;: (E) devono cotrispondere a quelli
AlLB.24 Punti di emisslone indicati in All. B. 23 (che sono 16
yamil i Da approfondire anziché 19).
o e
lgmumtgﬁc:f;:m ¢ immission® 1 punti di immissione (I} non sono
dell’impatto acustico riportati in All. B. 23 & non sono
ben indjvidusbili sulla planimetris
doll’All, B. 24.
Si chiede una planimetria con
{*esatta yblcazione &
individuazione dei punti interessati
dal rumore.
Sono ripartati solo i risultati delle
Scheds P i di NOx.
Individuazione defla Si ritiene che il gestore
propasta dell’impianto debba considerars ed
impiantistica od argomentare tutti | potenziali
effetti ambieatali Confronto con Parial inguinanti riportati nell’allegato I
Al.D. 6~ SQA del D.Lgs 59/2005, in sedo di
Identificazions & valutazione dell’emissione e,
quantificazione degli mostrata la pertinenza e la
effetti delle emissioni significativith dell’emissione,
in aria determiname conseguentements il
contributo immissivo.
Soheda D i chiede di forpire il confronto
lndivl::::.:;e delln con SQA comprensivo di tutte le
impiantistica ed sostanze inquinantl emesse.
effattl amblentali | Confiemb con Assente Si chiede e, oltre alle misure del
All. D.7- Q tuglic 2003 (AL BS, pag 22), sono
Wdentificazione e previste misure periodiche dells
quni_zﬂomong degh. variazione di temperatura delle
effetti dellc emissioni acque del corpo $drico,
in acqua
Scheda D
Individaszione deils 8i chisdono maggiori informazioni
proposta sulle modalith di utilizzo detlo
impiantistica ed soarico nel Dugale Carbonera;
eﬁezlfgb‘i?eruﬁ Modalith di scarico | Ds approfondire ﬁtqmm gﬁmi i e sulle
1dentificezione £ relative attivitd di
quantificazione degli manutenzione delle condotte di
offetti delle emissiond rostituzione.
in acqua
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hed Tipologia di Assente/parxiale/
§ / Allegato {nformazione _ | da spprofondive mmncu:;m:m
ic ot non
Scheda E soddisfano quelle richieste dalls
Mgl mape i AN T quanio 6
as a0
ambiental ¢ piano di M;m"‘ Da spprofondise | FiPoRER0 5010 riferiment alle
All.né?mcﬂi;me embientale @m ;f chiede ch:d
delle modalita di Iallegato B.3 venga comppilato
gestione ambientale secondoallshmdieaziom della Guida
Bcheds E o
Modalith di gestions 81 chiedono le relazioni sulle
degli aspett! Campieleticle | p, approfondire misure def campi elettrici €
ambiantsli ¢ piano di i
monitoraggio magcti
Allegato E.5
Per la redagions del piano dl
monitoraggio & disponibile ls LG
Nazionale “Monitaraggio ©
controllo” a cui il Gestare pubd fare
riferimento, per formulare 1a sua
proposts di piano, che sard pol
Scheda E discussa c, nella versione
Modslith di gestione approvata dall’sutorith
degli aspetti competente, sard parts integrante
ambientali o plano di deu,'duTiMﬁm. come
monitoraggio scritto dall’art.7 comme 6 del
Al E4 - Piano di D.Lgs 59/2005. B’ disponibile
monitoraggio ipoltre ulteriore documentazione
predisposta da APAT, ad oggi
disponibile in bozzs sul sito
dsa,minsmbiente.it”, ed in
icolarc una linea guida alla
compilazione del piano &
monitoraggio ¢ controllo.

Le allego inoltre !a richiesta al
che, anche se non previst dalla modulistica,

Gestore di fornire al G.\. Informazioni e ragguag!l sui punt seguenti
rizultano rilevant! ai fini di una completa valutazions sia

delle caratteristiche tecniche sia degli effett] amblentail deil'fmplanto:

- il decreto iagisiativo n. 59 del 2005, nel

pertinenti, di un
dichiarare se le sostanze Inquinant! in ailegato i sono perti

'ajiegato IN, preacrive lobbiigatorieth di tener conto, sa

a ficta dl sostanze definite “principali”. |l gestore, pertanto, deve esplicitaments

nantl c meno, nella fattispscie

caso dl sostanze pertinente deve valutame la significativitd deit'emissione,

tratiate, & nei
ustrato nella guida alis

attraverse la valutszione degll effelti amblentali, cosl come !
comphazione telle domanda di AIA diaponibile sul sito rdsa.minambiente.it”. | geators, peraitro,
non deve limiters) ai sofl inquinantl deifaliegato i1, qualora risulti evidents la pertinenza oon il
caso tratiato di una sostanza non elencate nell'allagsto 1. Ad esempia, & opportuna una
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vaiutazione di tutte e sostanze classificata "paricolose™ ai eens! della normativa ambientale
vigente, L8 pertinenza di una sostanza 8! casc frattalo pud essere stabllita dal gestore sulle
base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad asito di controlll analitic! sui flussl
di processo & sui reflui, (n questo eecondo caso, 'a non pertinenza ¢ date dal fatio che
qualgivoglis metodo analiico ufficiale non & in grado di detarminare |8 presenza della sostanza

negli acshichi.

R gestore indichi per quanto riguarda | periodi transitori d
pi di avvio, i tempi dl aresto, la frequenza di avvio od arnesto
nonché l'indicazione delle curve di variazionse
Ox e CO 8l varisre del carico della turbina

Si ritene necessario che
funzionamento deilimplanto, i tem
dei gruppl turbogas (numero transitori prevedibili},
dalle concentrazion| delle emisslont inquinant! di N
(da @ a 100% de! carico nominale).




