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Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

@ - ",

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terrilorio Ti
. : irreno Power S.p.A.
¢ del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale Centrale Termoelpettrica Torrevaldaliga

prt DGR~ 2008~ 0014309 del 2710512008 Sud

J Via Aurelia nord, 32
00053 Civitavecchia (RM)

ratier . DSARIS-AIADD [2006.0005] RACCOMANDATA AR

ittt listanza del 30/03/2007 prot. 2616 e p.c. Al Presidente della Commissione

istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale
IPPC Sede

AllAgenzia per la Protezione
dellAmbiente e per i servizi Techici
via Vitaliano Brancati 47 - 00144
Roma FAX 06-50072450

0OGGETTO: Tirreno Power S.p.A. - Centrale - termoelettrica
Torrevaldaliga sud - Richiesta integrazioni alla domanda di
autorizzazione integrata ambientale.

Si richiede a codesta Societa di integrare secondo quanto specificato nel
documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta societa a
provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della presente a far pervenire, anche su
supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al
modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito www.dsa.minambiente. it.

Qualora codesta Societa ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di
non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della
documentazione integrativa, & invitata, al fine di evitare il configurarsi di
inadempienze sanzionabili ai sensi dellarticolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a
darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine
per la presentazione delle integrazioni richieste.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI

(dott. Giusepgpe Lo ti)
All. c.s. /J o,

Ufficio Mittente: MATT-DSA-RIS-00
Funzionario respfngibfie: Ing. Milillo - tel 08/57225924
0,

DSA-RIS-AIA-/D -0041.DOC
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Commigsione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata  © d¢l Mare — Direzione Salvaguardia Ambientale

Ambientsle - IPPC prot, D54~ 2008 - 0012545 del 20/05/2008

(C1PRC-00.9008- 000058 |
de\ 2[0S 2008

)

Minlsters dell’Ambijents e della Tutela

Pativn N . — del Territorio e del Mare
B DSA-MATTM
Tl Midhont............osemerrr s Via C. Colomto, 44
00147 ROMA
E p.c. ing. Alfredo Pini

Responsabile APAT deli'accordo per il
supporto alia Commissione AlAIFFC
Via Vitaliano Brancsti, 48

00144 ROMA

Oggetto: Richiesta integrazionl alla documentazione presentata daila Sogieta TIRRENO
POWER $.p.A. Torrevaldallga Sud - Civitavecchia (RM).

Al sensi e per gii effatti di cui al comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 58 del 2005,
nonshé della lettera b, somma secondo, art 2 del D.M. n. 153 del 2007, =l propone alla DSA la
richiesta di integrazione alla documentazione presentats per il rilasclo dell'autorizzazione integrata
ambientale relativa al'impianto in oggette, secondo quante riportato nell'allegata scheda. Si propone
aliresi di asseanare al gestore Il termine di 30 giomi per la prasentazione delfa stessa.

It Fresidenta

Awvy. Mauri jzzt Btrigno
P

Allegato: nota Prot. CIPPC-00_2008-0000574 del 16/05/2008

Via Cristoforo Colomho, 44 - 07 ROMA - Tel GE57223001 / fax 0857223040 — e-maik dsa@minambiente.it

uifficio Mitisrte:
Segradera Sommissione AR-IPPG
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de\ 16 fo5(2008

Oggetto: Istruttoria Centrale TIRRENO POWER S.p.A. Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia
(RM) - Richiesta Integrazioni

Caro Presidente,

con tiferimento all’oggetto ed 2 seguito dell'incontro del Gruppo Istruttors tenutosi in APAT il
05/05/2008, trasmetto le richieste di integrazioni necessarie per la prosecuzione delle aftivita
istruttorie contenute file che allego. Tali richiests sono state claborate sulla base della Scheda
Sintetica che il supporto APAT ba predisposto, oltre che dall’esame della documentazione tecnica
resa disponibile dal gestore e pubblicata nell’area riservata alle AYA del sito del DSA.

La pregherel pertanto di trasmettere tali richieste di integrazione al Gestore riservando al Gruppo

Istruttore una richiesta per un incontro tecnico con il Gestore stesso per Iapprofondimento di vari
punti, come emergo durante la riunione del 05/05/2008.

Cordiali saluti,
Livorno, 15/05/08

~ Aldo Iacomelli
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Richiesta Integrazioni - Centrale TIRRENO POWER S8.p.A. Torrevaldaliga Sud -
Civitavecchia (RM)

1 contenuto della “Completezza della domande™ & solo ed esclusivamente espressione di APAT
sulla base della documentazione presentata dal gestore ¢ del confionto con il modello APAT di
presentazione defla domanda di AIA. Poiché manca il decreto sulle modalitd di presentazione delle
domande, gli elementi per il completamento della domanda, che costifuiscono la richiesta di
integrazioni, risultano non perché mancanti ma semplicements perché necessari per una corretta
valutazione.

Nel seguito sono riportate pid in deitaglio le carenze informative rilevate dal confronte con la
modulistica dispenibile nel sito www.dsa.minambients.it.

Scheda/Allegaio ;Eolagmr ;; ﬁsg;m Commenii
8i richiede di aggiornare circa
Scheda A - Informaziond . . la procedura in atto per il
senerali - A.2 - Altre M1su1;§$z};: superamento del parametro
informazioni amm COD nelle acque reflue,
verificatos in data 2005,

' 5i rileva Fassenza
Scheda A - Informazioni ‘o . dell’impianto di trattamento
generali - A5 — Atfivitd Attmti:l‘;ag::.menta Assente ITAR come attivith connessa.
tecnicaments connesse, Completare comrettamente la

scheds.
Nel prospstio riepilogativo
tutte le date di rilsscio delle
aytorizzazioni risultano
incomplete  dell’anno  di
riferimento.  Complstare 1

Scheda A - Informazioni schoda,
generali - A.6 - Autorizzazioni Parziale In tutte le autorizzazioni
ﬁiﬁo nzz:: onl esistenit, per allegate risulta titolare la
plan soclets INTERPOWER S$pA:
garebbe opportuno fornire un
documento  attestante il
cambiamenta di  ragione
sociale in favore della sonietd

. attuale,
- 8i richiede di fomire
Scheg:n‘:r;}in_ﬁj{?imom 1 autorizzazione al deposito oli
Auto r? son e esistenti per Deposito oli minerali | Da epprofondire g:;:e:z{;,ﬁi ;s;ang;a ost:t d:n;:rv;

impianto del Ministero dell’ Ambiente.

Scheda A - Informazioni Sia pe; i limiti di amissil?ine in
generali - A7 — Quadro . . atmosfera oome quelli in
Normativo attnale in termini Quadro Normativo Parzidle acqua, non sono stati riportati i
di limiti alle emissioni valori sugli standard di qualita,
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Tipologia di Assente/parziale
SchednAllegato informazione Vdu approfondire Commznti
Beheda A - Informazcli:om Aggiornare { valori limite
generalt - A7 - Quadro | vo1 yinite nazionali nazionalt secondo la normativa
Normativo atingle in termini vigente
di limiti alle emissioni )
Risulta un Afto di proprieti
redatto in dats 17.10.2002 in
favore della Socletd
Scheda A - Informazioni !
cenerali - A.11 - Atti di At di proprieta Parrisle fgﬂoﬁﬁgtOSPAﬂ o
proprieta provvedimento di  modifica
della ragione sociale in Tirreno
Power SpA. :
Si richiede di fornire ghi ultimi
Scheda A - Informazioni aggiornamentl della
generali . Dichiarazione Ambientale
AlLA.12 - Certificati dei EMAS -ISO 14001 | Da approfondire | EMAS seaduta il 13 luglio
gistemi di gestione 2007 ¢ del Certificate ISO
ambientale 14001:2004 gcaduto il
13/04/2006.
E’ stata allegata una mappa in
soala 1:5000 (invece che
1:4000), che non comprende il
perimetro complessivo
dell’impianto,
Risulta inolite non chiara la
Scheda A ~ Informazioni . destinazione  d'uso  del
generali - A.15- PRG PRG Paziele oo a Nord/Est
dell’impianto (Zona Bianca),
8i richiede di fornire I
documentazione idonea a! fine
di ideniificare 'ares
d’impianto e le 2zome di
confine,
8i richiade di presentare 1'atio
ricognitivo definite dalla LR n,
Scheda A - Informazioni Atto ricognitivo 30/12/2000 con il quale & gtato
generali riconoscimento proroga riconosciuto a Tirreno Power il
All A 18 ~ Autorizzazioni e diritto piccola diritto di utilizzare e derivare
derivazione acque derivazione acque fotterranse  divenute
pubbliche ¢ di prorogare la
durata dell’utenza fino al 2010,
Seheda A - Informazioni . s .
generali Concessione ytilizzo g:mor:slslilgg: ?erpmdﬁvﬁmlz
All A.18 ~ Autorizzazioni acqua mare acqua mare.
derivazione acque o . -
. 'Antorizzazione Provinciale
Scheda A - Informazioni | degli Scarichi n. 33/04 del
generali Rinnovo Da approfondire |4.3.2004, contenente i limitd di
All A.19 - Autorizzazioni smigsione preseritti con D.D.
scarieo acque n. 50 del 6.2.2006, & scaduta in |
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Scheda/Aliegato

Tipologia di
informacione

Assente/parziale
/da approfondire

Commenti

dats 4.3.2008. Non & presente
I*{stanza di rinnovo che doveva
essere presentata enfro il
4.3.2007. Si richiede copia
dell’istanza di rinnovo /o altre
documento di supporto,

Scheda A - Informazioni
generali - A.20 -
Autorizzazioni Emissioni in
Atmosfera

Auforizzazioni
Emissioni in Atmosfera

Parziale

Gli allegati rigusrdano:

- autorizzazione ad emettere
(Qas Serra;

- parere del MATT sul progetio
di adeguamento con Cielo
Combinato;

Bi richiede di allegars T
Autorizzazione di cui al
Decreto MICA del 16.11.1999,

Scheda A - Informazioni
generali
ANLA22 - Certificato di
prevenzione incendi

1

CFl

Da approfondire

8i richiede di fornire
aggiomnamenti circa il rilaseio
del CPL

Scheda A - Informazioni
generali
A.25 - Schema a blocehi

Schema a blogehi

Parziale

8i richiede dif fornire wno
schema a blocchi sulla base di
quanto indicato nella “Guida
alla  compilazione  della
domanda”, indicando tutte le
attivith e le  fasi, e
quantificando tuttd i flussi (di
massa od energia) all’interno
dell’impianto,

Inoltre, si segnala che:

- Non ¢’% corrispondenza tra
la  denominazione delle
sezioni e quanto riportato
nelle diverse scheds (B.18,
ets.)

- Ogni Turbogas ha in asse un
suo  altematore/  peneratore
eleitrico; '

- La turbina a vapore per il
gruppo TVS & Unica.

Scheda A - Informazieni
generali
A26-Alro

Contaminazione del
suolo

Da approfondire

Riportare sinteticamente le
tisultanzs delle ultime indagini
effettuate sul suolo ¢ snulla
falda al fine della verifica di un
eventuale | stato di
contaminazione, come
prescritto  dal provvedimento
del MATTM.
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Tipoiogia di Assente/partiale s
Scheda/Allegaio informazione /da approfondire Conanenti
Per le materie prime non sono
indicate alcune quantitd in
quanto  dichiarate  “Non
Correlabii con la Capacits
Produttiva”. In ogni caso s&i
deveno indicare lo quantits
, correlate con i dati di progetto
Sh;i?.aB i_ I‘:m :t:::i Ze | Consumo di materie dei vari sistemi che utilizzano
sullimpianto aiua’e- | s olla capacith Parzisle  |le diverse materle.
B.1.2 - Consumo ¢i materie produteiva
prime 8 ] riscontratz  una
discordanza tra il dato sui
Consumi  Amnui  per i
Combustibili alla Capacitd
Produttiva con guante indieato
nella Tab, B.1.2 / B.5.2, 8i
richiede di chiarirs in merito.
S"‘:&“,‘.‘B;”:ﬁ ¢ notiie $i richiede di fornire le stesse
- 6“”1;3“. e ® | Emissioni in Atmosfsra Assente | mformezioni  sui puntl di
-0 = BIISS o0 di tipo Convogliato emigsione  della  caldaia
Atmosfera di tipo ausiliaria
Convogliato )
S"‘hed,? B ; Dati eﬂr;ot:zie Si richiede per la sezione TV4
5;“7“1119;"?“?‘ uale Valori di emissione Assent | @i fiportare i valori  di
T fmlsds‘tctaim n nelle 720 ore a emissione reladvi alle 720 ore
aimoshera di tipo di normale funzionamento,
convogliato
Scheda B - Dati e notizie )
sull’impianto attuale 81 richiede di rip:ﬁtaare i valotréx
R,7-2 - Emissioni in ¢ g di emissione capaci
atmosfera di tipo Valori di emissione Assente produttiva e non i limit
convogliato (capacith autorizzatl.
produttiva)
%1 richiede di fornire Ia
Temperatura  degli  soarichi,
coms indicato nella tabella.
81 richiede inoltre i fornie la
\ certificazione annuale relativa
ficheda B - Dati e notizie alla T delle aoque marine
sull'impianto attnale setanti da
B.0.1a ¢ B.9.1b — Scarichi Temperaiura Assente ;?;?n];t onli centrale, come
idriel dell*autorizzazione allo
sCarico. -
Lo scarico meteorico 6 viene
denominato nell’autorizzazione
%ga”, mentre lc  schede
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Tipologia di Assente/parzials ,
Scheda/Allegato informazione /da approfondire Comments
riportano 6,b. 8i richiede di
chiarire in merito.
Si richiede di tiportare i valori
Scheda B - Dati e notizie . di e;ff mv edggll;m :;agc]:!lﬂ
sull'impianto stipale Emissione scarichi Parzisle szml di p
B.10.1 — Emissioni in acqua parziali aret pun 1 camplonamiento
; (aeque  meteoriche, acque
(parte storica) raffreddamento, gearico
evaporatorl, ITAR).
S‘;ﬁg?ﬂi};ﬁ‘;ﬁﬁf & o Si richiede di compilare la
B.10.2 — Emissioni in acqua Emissioni in apqua Asaente ’:::;bell?,ta st;n:lftgc;; valori alla
(canacitd produttiva) pactiap "
. 81 richiede di indicare per ogni
s:‘:sg;f ;a?:::l:l:l o:::ie . rifido  prodotto la specifica
B Prp iaietanysii Destinazione Parziale destinazione secondo gli all. B
11.1 Produzione di rifiuti 6 C alla warta del D.lgs
(parte storica) 152/06 parte g el DS
Scheda B - Dati e notizie Si richiede di riportare, dove
sull*impianto attuale . esistente, la relative area di
B.11.1 Produzione di rifintj | AT 81 stoccaggio Assente | ooceagslo di ogni rifiuto
(parte storica) prodotto.
Sclieda 3 - Dati ¢ notizie Sehedn indiendo s 1 it
sulPimpianto attule | Produzionerifutialla | ) oo ending |oomelabili  alls  cepacith
B.11.2 Produzione dirifiuti | capacita produttiva 24 produtiva  (ad 65 canerl
{capsacith produttiva) pesanti, fanghi IT AR,l etc)
Le arce di identificazions dslle
materie prime ron
Scheda B - Dati e notizie cortigpondono numericaments
sull’impianto attuale Tdentificazione aree di alle aree indicate mella
B,13 . Identificazione aree di |  stoccaggio materie | Da approfondire | planimetris B.22.
stoccaggio rifiuti, materie prime 8i richiede di correpgere la
prime, prodotii e intermedi scheda, includendo nells
numerazione anche i serbatoi
di stoceaggio combuystibili,
8i richiede di ricompilare la
tabella con i valorl richiesti
secondo quanto indicato nella
“Guida alla compilazione
Scheda B - Dati ¢ notizie (ll:lla doma;lfi.a : ldl}dwli?;?oc::
sull’impianto atfouale Sorgenti di rumore Da approfondire all’intems mg: dell’impiante &
B.14 - Rumore P

.

indicando 1= pressione totale
massima di targa (ad 1 metro
dalla  sorgente). Indicare
inoltre gli eventuali sistemi di
contenimento del tumore alla
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Scheda/Allegato

Tipologin di
informezione

Assente/parziale
/da approfondire

Commenti

sorgente e la capacitd di
abbattimento relativa, Indicare
le sorgenti con un codics
identificativa corrispondente a
gquello utilizzato nella ulteriore
planimetria richiesta in B.23.

Scheda B - Dati ¢ notizie
sull*impianto atiuale
R.16 - Altre forme di

inquinamento

Amianto ¢ PCB

Asgente

Si richiede di compilare la
scheda considsrando
Ieventuale inquinamento
derivants daila presenza di
amianto.

5i richiede inoltre di indicare
2 quando rissle la sostituzione
dei trasformatori contenenti
PCB e se sono state effettuate
indagini analitiche per la
verifica dif contaminazioni da
PCB nelle aree interessate
dallo stoccaggio medesimo.

Scheda B - Trati ¢ notizie
sull’impianto atiuale
All, B.18 = Relazions

tecnioa dei Processi
Produttivi

Armianto

Da approfondire

H  gestore dichiara che
Pamianto,  presente in
particolare nella geziono 4 ed
in opere comumi, verrd
gliminato in occasione .delle
manutenzioni,

Si richiede ¢i fornire maggiori
informazioni oirca la
sogregazione di tali materiali e
il loro stato di conservazione,
Definire inoltre in che modo
avvengono l¢ operazioni di
eliminazione dello  stesso
durante le manwtenzioni eui
component} coibentati.

E’ opportuno inoltre fornire
uas stima delle quantita
ancora pregenti, di quelle
gmaltite alla data odierna con
le relative modalitd, ¢ une
specifico cronoprogramma. di
rimozions al sensi della
normativa vigente..

Scheda B - Dafie
notizie sull’impianto
attuale
All, B.18 ~ Relazione
tecnica dei Processi

CFC

Da approfondire

Si richiede di fornire
approfondimenti  circa  1a
gestione dei gas refrigeranti ai
gensi della normativa vigente
& le modalitd | di
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Tipologia di Assente/parziale
Scheda/Allegato informazione /da apprffondire Comment;
Produttivi smaltimento/bonifica prevists
o sttuate.
, 8i richiede di specificare i

Sch&:d,aB-_-Da:ti et:'::;m oriterl com i gquali vengomo
sultimpianto attuale | g, i00 Tv4; uso del . scolte le percentuali di utilizzo
All. B.18 - Relazione e Parzialg , . \

recnica dei Processi combustibile delI'a miscela olio-gas, con ghi

Produttivi equivalenti in massa delle
uttivi pereentuali dichiarate,

8i richiede di chiarire quali

acque in uscita dall'impianto

ITAR vengono recuperate ed

in che modo e quali acque
s0no scaricate a mare.

Scheda B - Dati e notigte Inoltre, dallo schema
sull'impianto att-uale . rappresentativo  dell’impianto
All, B.lS—Relamon'e Acque reflue da ITAR Parziale ITAR, nom risulta nessun

tecm;i ?&g‘?ms‘ punto di controllo a valle
aduitvi dell'impianto trattamento
‘ Primario da ocul viene
recuperata 1'acqua industriale
proveniente da varie origini,
Si richiede di fornire
chiarimenti in merito.
Non & chiaro se il
monitoraggio della
temperatura nel punto  di
scarico in mare (33°C) vieno
effettuato mediante dei gistemi
aptomatiei in continuo. 8i
fichiede di chiarire.

Scheda B — Dati e notizie Non sono @vi‘.(;iz;:;:l‘cié i “cagi
sull*impianto attuale - v . critici® per i quali & prevista
B,18/2.3.1 - Scerichi Scarichi idriei | Daepprofondite | 1, igvzione del carioo al fine

idrici di garantire il rispetto dei
limiti di legge. Approfondire
in merito.
Si richiede di chiatire circa il
trattamento delle acque reflue
civili prima del
convogliamento con le acque
industriali,
. Si richiede di fornire maggiori
’?m ; ::i:ﬂ“ & informezioni , circ;a il
- Trattamento acqua in . trattamento subito dalle acque
Mﬂm ingms::q Parziale in ingresso sia di pozzo chg di
tecnica dei Process) ;e ml?‘-:?ce mare, quantificando i fiussi in

entrata ed in uscita,
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Tipologia di Assente/parziale ;
Scheda/Allegaio informagione /da approfondire Commenti .
8i richiede di dare evidenza
del rispetto dei requisi
impiantistici previsti dalla
Scheda B - Dati e notizie nornativa vigente
sull'impianto attuale relativaments  al  deposito
All, B.18 — Relazione Deposito temporaneo | Da spprofondire temporanso.
teem;i:lﬁﬂl:’iﬁaesm Si richiede di specificare le
modalitd con cui aleyni riffuti
vengono avviati &l
conferiments  finale senza
deposita intermedio.
cheda B « Dati & notizi Si richiede di chiarire circa la
- ttusle caysa per cui & avvenuta. la'
1. B.18 ~ Relazione Serbatoio gaselio Da approfondire S0SpEnSione fk"l serbatoio di
tecaica del Processi B & 2o ne & st
- ) € % ne & stato
Produttivi riattivato ’uso,
Si richiede di aggiornare le
infarmazioni circa eventuali
risultanze derivanti
dall’analisi del piano per il
mantenimento serbatoi ad olio
Scheda B - Datj e notizie dg parte dei ministeri
sull'impianto sttuale Serbatol olio incaricatl, In particolare =
All. B.18 - Relazi cornbustibile Da approfondire | seguito della lettera presentata
tecnicq dei Processi da Titreno Power del 2006
Produttivi ' relativa &l mantenimento dei
serbatoi da 50.000 o',
8i richiede inoltre di fomire
tale Piano e la leticra prot. N,
1268 del 22.02.2006.
Scheda B - Dati e notizie ~Nella plammetria di cui alla
gull’impianto attuale - . ' . scheda B.19 non vi & pieno
B.18 /23,4 — Serbatoi Serbato carburenti  } Da approfondire riscontro con lg indicazioni
- carburanti dei gerbatoi eitati,
Scheda B - Dati ¢ notizie 8i richiede di fornire il valore
snl’impianto attuale di Temperatura dei fumi in
All B.18 - Relazione Temperstura dei fumi Assente uscita da clascun camino,
fecnica dei Processi gpecificando il metodo di
Produttivi misura (in continuo, ecc.).
Scheda B « Dati e notizie 8i richiede di fornire maggiori
sull’impianto stinale informazioni circa la gestione
All B,18 - Relazione Oli minerali Da approfondire | degli oli minerali come materia
tecnioa del processi prima, aggiomando la
produttivi documentazione relativa.
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Tipologia di Assente/pargale .
Scheda/Allegato informazione /du approfondire Commenti
Scheda B - Dati e notizie
sull’impianto attuale -y . _
AILB.20 - Planimetria dei | Georeforenziazione | Da approfondire | o fichieds di georeferenziare |
purt di epaissione in punti indicati in planimetria.
atmosfera
Scheds B - Dati e notizie
suil’impianto attuale
AII.Bf.Ql -Plax;ingjllem;:;eglle §i richiede di riportare nella
reti fognarie, degli stadi di s rae .. | planimetria anche lo scarico
trattamento, dei punti di Seatichi idrici Da approfondire meteotico 6.2 con la relativa
emisaione degli scarichi rete di convogliamento acque,
liquidi e della rete
piezometrica
Bcheda B ~ Dati e notizie
sull'impianto attuale . . .
AllB.22 -Planimetria con | Georefergpziazione | Da approfondire & ﬂg hlfdide dl 'georlzzqrmam !
le aree di stoccaggio dei punti indicat in planimetria.
rifiuti
Scheda B - Dati e notizie 8i richieds di fornire una
o planitnetria con
;‘:}IB“;? ifl}l’f:nm: Sorgenti sonore Da approfondire g‘hﬁdividuazione " su pianta
. ) elle sorgen sonore
BOgenti sonore principali dell’impianto,
, 8i richiedono aggiomamenti
Scheda B - Dati ¢ notizie h > .
gull'implianto ativale c“cnim glgei dattll‘f im. dl
AllB,24 ~ Identificazione ¢ Monitoragpio Da approfondire monitoraggio degli impatll
quantificazione acustiel e le risultanze delle
dell*impatto acustico stesse, poiché le ultime
risalgono al 2005.
8i richiede di cffetfuare uno
Scheda B - Dati e notizie studio dell’inquinamento
sull’impianto attaale gcustico  (amche  tramite
AllLB.24 ~Identificazione e | Limiti alle emissioni Assente modello di caloolo) che
quantificazione dell’impatto dimostri it rispetto dei limiti di
acustico emissione da parte
dell'impianto.
5i richiede di speoificare quali
Scheda C - Dat ¢ notizie interventi di insonorizzazione
sull’impianto da Interventi di delle apparecchisture sono stati
antorizzare insonorizzazione Da approfondire |eseguiti (pag 2 scheda C-
C1 - Impianto dz | Quadro Cl) ¢ se ne & stata
aatorlzzare verificata ’efficacia attraverso

un® attivits di monitorgagio.
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19.MAG. 2888 12:39 APAT BESBETZ45 NR.733  P.13
Tipologia di Assente/parziale :
Scheda/Allegato informazione /da approfondire Commenti
Si richiede di chiarire se ¢ con
quale frequenza sono effsttuate
Scheda C - Datl e natizle fdgogl’fér?’“g:i s 450,
I N .
suli;zpjanto da Enu:s;:w? ; ;Sglvm Da apprefondire | caso dare evidenza del rispetto
C1 - Impianto da autarizzare dei valorl limjte definiti dal
DEC MAF 01272001 pari a 10
mg/Nm® per SO; ¢ 5 mg/Nm®
per le polveri.
Scheda C - Dati e notizie . g . .
T Si richiede di compilare le
sull’unpjanto da Scheda C3,C4e(C5 Assente schede C3, C4 ¢ CS.
autorizzare
8i richiede di dettagliare gli
Scheda C — Dati  natizie impatti prodofti sulle altre
sull’impianto da componenti embientali oltre
autorizzare Impatti gulle Assente PParia a2  seguito della
C6 - Configurazions componenti ambientali realizzazione  dell’impianto
dell’impianto per la quale si SCR (materie prime, rifiuti,
richiede 1’ autorizzazione scarichi idrici, sorgenti sonore
865)
Scheda C — Dati e notizie 8i richiede di specificare le
gull’impianto da ulteriori misure di carattere
autorizzare - Misure di carattere . |sestionale che sono previste
C6 ~ Configurazione gestionale Da approfundire per ottenere il rispetto dei
dell*impianto per la quale si limiti per multicombustibile ai
richiede I’autorizzazione sensi del D.lgs. 152/06.
8i richiede di chiarire circa il
valore atteso di emissione NH;
a scguito dell’installazione
- impianto SCR che risulta
Scheda D - Individuazione diverso Tispetto a quanto
della proposta indicato nella scheda C1.
impiantistica ed effetti : - .
ambientali Piano di adeguamento | Daapprofondire tg,  yiopiede  jmolwe  di
All. D33~ Risuitatie specificare e Polio
commenti combustibile aftualmente
utilizzato & del tipp BTZ o
§TZ, indicendo i1 relativo
tenore di 8.
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19,

MAG.ZBBB  12:35

AFAT BE58ETZ45E

NR.799  P.14
Tipologia di Assente/parziale
Scheda/Allegato informazione /da approfondire Corimenti
. Si richjede di fornire le tabelle
Sicheda D - Individaazione con i dati meteoclimatici
della proposia (Temperaturs, direzione dei
mP‘“::‘il’l’;"i:i::“eﬁ‘m Dati meteoclimatici | Da approfondire ;f:;:;’a s%;{? a:;::;femf{i
All, D.5- Relazione tecnica mescolamento, ecc,) utilizzati
guj dati meteoclimatioi per effettuare le simulazioni
short-term ¢ Jong-term in D.6,
Scheda D - Individuazione
della proposia
impiantistica ed effetti
ambientali
AT B Si richieds di fornire | dati di
a4 tone Cegll @ Dati input ed output | Da approfondire |input ed  oufput  delle
delle cmissioni in aria e cimulazion] effettuate
confronto con SQA perla ' )
proposta impiantistica per 1a
quale #i richicde
*autorizzazione integrata
ambientale
Scheda D - Individuazione
della proposta 81 richiede di fornire maggiori
impiantistica ed effetti informazioni circa il sistema di
ambientali approvvigionamento e
All D,15- Analisi della Approyvigionamento . |controllo di perdite i gas dal
prevenzione gas naturale Da approfondire condotio specifica,
delP'inquinamento mediante esplicitando  le  eventvali
MTD/BAT per la proposta competenze a carico di Tirreno
impiantistica per la quale si Powet e di SNAM.
richiede P autorizzazions
Per la redazione del piano di
monitoraggio & disponibile la
Linea Guida  Nazionale
“Monitoraggio ¢ ocontrollo” a
eui il Gestore pud fare
Scheda K - Modalita di riferimento, per formulare la
gestione degli aspett sug proposta di piano. F
ambientall e piano di . - . . |disponibile inoltre ulteriore
monitoraggio Piano di monitoraggio | Da approfondire documentazione predisposta da
All, E.4 Piano di APAT, ad oggi disponibile sul
monitoraggio e controllo sito "dsa.minambiente.it", ed in
particolare uns lines guida alla
compilazione del plano di
monitoraggio e controllo,
Si ritiene necessario che il
Gestore specifichi (anche con|
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19.MAG. 2888 12:48

APAT BESEATY 2456

MNR.799 P.15

Schedo/Allezato

Tipologia di
informazione

Assente/parziale
/da approfondire

Commenti

un quadro di sintesi tabellare)
quali siano i metodi di misura,
stima, caleolo, registrazione &
frequenza di tuiti i parametri
valutati dal sistema di
monitoraggio.
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15.MAG. 2088 12:4 APAT BESBETZ458

MNR. 799 P.16

Ulteriori carenze rilevate

11 decreto legislativo u, 59 del 2005, nell'allegato ITT, preserive l'obbligatorieta di tener conto, se
pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali". Il gestore, pertanto, deve esplicitamente
dichiarare se le sostanze inquinanti in allegato III sono pertinenti o meno, nells fattispecie
trattate, e mel caso di sostanza pertinente deve valutarne la significativith dell'emissione,
attraverso la valutazione degli effetti ambientali, cos! come illustrate nella guida alia
compilazione della domanda di AIA disponibile sul sito "dsaminambiente.it", Il gestors,
peraltro, non deve limitarsi ai soli inquinanti dell'allegato III, qualora risulti evidente la
pertinenza con il caso trattato di una sostanza non elencata nell'sllegato IIL. Ad esempio, &
opportuna une velutazione di tutte le sostanze classificate "pericolose” ai sensi della normativa
ambientale vigente, La pertinenza di una sostanza al caso trattato pud essere stabilita dal gestore
sulla base di considerazioni tecnologiche ¢ di processo, ovvero ad esito di controlll analitici sui
flussi di processo e sui reflui. In questo secondo caso, la non pertinenza & data dal fatto che
qualsivoglia metodo enalitico ufficiale non & in grado di determinare la presenza della sostanza
negli scarichi,

Si rieva inoltre I'assenza di informezioni in materia di eventuale irapatto ambientale dovuto
all'esercizio del trasformatore di centrale, collegato all'alternatore. 8i ritiene opportuno che i
Gestore present una valutazione, supportata da stime o misurs, del campo elettromagnetico
nelle aree citcostanti, anche con riferimento alla presenza di eventuali recettori.

§i ritiens nccessario che il Gestore indichi per quanto riguarda i periodi transitor di
funzionamento dell’impianto, i tempi di avvio, i tempi di arresto, la frequenza di avvio ed
arresto dei gruppi turbogag ¢ della caldasia TV4 (numero transitori prevedibil), nonché
Pindicazione delle curve di variazione delle concentrazioni delle emissioni inquinanti diNOse
CO al variare del carico della turbina (da 0 a 100% del carico nominale).

81 richiede di fornire une storico:

- degli incidenti significativi ¢ delle procedure di emergenza adoftate relativo agli uitimi 3
anmi;

«  dells frequenza dei transitor verificatisi nell’ anno 2007 in tutte lo unita produttive.
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