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Rifiuti OCD = 1.958.272  t 
Gasolio (1) = 1.110 t 

LEGENDA 

ATCn: Attività Tecnicamente Connessa; 
Fn: Fasi dell’attività 
An: Attività 

Energia 8.011.552 MWh 
 

Gesso da Impianto 
di Desolforazione  

117.289 t 

Ceneri leggere e 
polveri di caldaia 

6.594 t 

Fanghi ITAR 7.875 t 
Fanghi da 
trattamento reflui 
contenenti sostanze 
pericolose 

1.467 t 

Resine esauste 0.52 t 
Acque ammoniacali 1.327 t 

 

-  Da ITAR 3.633.484 m3 
- Acque condensazione e lavaggi 1.651.133.506 m3 
 

Gestione dei combustibili 

Trattamento 
degli Effluenti 

Gassosi 

Produzione Energia 

Gruppi Elettrogeni di 
Emergenza 

Gestione 
Rifiuti 

Sistema di 
Monitoraggio  

Sistema Antincendio 

Emissioni Aria Scarichi Reflui 
a Mare 

F2 F1 

F4 

ATC3 

ATC2 

ATC4 

ATC1 

A1 

IMPIANTO 

Produzione di acqua 
industriale e di acqua 

demineralizzata 

Trattamento 
delle 

acque reflue 
(ITAR) 

F3 

F5 

Materie 
Prime 

Ausiliarie 

Prelievi 
Idrici Da Mare 1.653.126.400 m3 

Da Pozzo 2.014.835 m3 

Da Acquedotto (1) 7.900 m3 

Officine e laboratorio 

ATC5 

(1) Dato da consuntivo 2005 

Combustibili 

Acido Cloridrico           4.796  t 
Idrossido di Sodio 2.148 t 
Ipoclorito di sodio 2.102 t 
Deossigenante 48,5 t 
Ammoniaca 1.265 t 
Ossido di Magnesio 933 t 
Calcare 72.863 t 
Calce 1.588t 
Ossigeno 6,7 t 
Cloruro ferrico 624,3 t 

 

NOx 8.720 t 
SO2 20.740 t 
CO 6.285 t 
Polveri 1.257 t 
 

ALLEGATO A. 25 SCHEMA A BLOCCHI DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA – SCHEMA GENERALE (1 DI 4) 
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Energia = 
8.011.552 MWh 

 

ALLEGATO A. 25 SCHEMA A BLOCCHI DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA (2 DI 4)- SCHEMA DELLA FASE 2 (PRODUZIONE ENERGIA) 

Gruppi Elettrogeni di 
Emergenza 

ATC1 

Caldaia  
Gruppo 1 

Turbina a vapore 
Gruppo 1 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi   

Condensazione 

Gestione Rifiuti 

ATC3 

F1 
Gestione dei Combustibili 

Trattamento delle 
Acque Reflue  

(ITAR) 
Produzione di Acqua  

Industriale e di Acqua Demi 

F5 
F3 

F2 

Sistema di 
Monitoraggio 

ATC2 

Sistema 
Antincendio 

ATC4 

OCD = 1.958.272 t 

SF1 

Caldaia  
Gruppo 2 

Turbina a vapore 
Gruppo 2 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi   

Condensazione 

SF2 

Caldaia  
Gruppo 3 

Turbina a vapore 
Gruppo 3 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi   

Condensazione 

SF3 

Caldaia  
Gruppo 4 

Turbina a vapore 
Gruppo 4 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi   

Condensazione 

SF4 

Caldaia  
Gruppo 5 

Turbina a vapore 
Gruppo 5 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi   

Condensazione 

SF5 

Caldaia  
Gruppo 6 

Turbina a vapore 
Gruppo 6 

Alternatore 
Elettrico 

Fumi =  3.460.000 Nm3/h 

Condensazione 

SF6 

Trattamento degli 
Effluenti Gassosi 

F4 

 

Officine e laboratorio 

Energia   Energia   Energia   Energia   Energia   Energia   
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Evaporazione e perdite 

1.653.126.400 m3 

2.014.835 m3 

7.900 m3 

Al Mare 

 
ISOLA PRODUTTIVA 

Al Mare 

Al Mare 

Al Mare 

382.146 m3 

Al Mare 

ALLEGATO A. 25 SCHEMA A BLOCCHI DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA (3 DI 4)- BILANCIO IDRICO 

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 
 (ITAR) 

Acqua Mare 

Acqua Pozzo 

Acqua Acquedotto 

 
Impianto 

Demi 
Osmosi Inversa 

Lavaggio GGH e 
Ljungstroem 

Condensatore 

F5 

F3 

Lavaggio griglie 

Produzione Acqua Industriale 

I1 = 1.014.369.106 m3 

I2 = 630.720.000 m3 

I3 = 1.839.600 m3 

I4 = 3.633.484 m3 

I5 = 4.204.800 m3 

Acque meteoriche 

Produzione di Acqua Industriale e  
Acqua Demi 
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 F1 
Gestione dei Combustibili  

Trattamento Acque Reflue 
(ITAR) 

Produzione Acqua  
Industriale e Acqua Demi 

F5 F3 

ALLEGATO A. 25 SCHEMA A BLOCCHI DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA (4 DI 4)- SCHEMA DELLA FASE 4 (TRATTAMENTO EFFLUENTI GASSOSI) 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ceneri 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Ceneri 

DeNOx 
catalitici 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ammoniaca = 
632,5 t 

DeSOx 

Acqua 
ammoniacale 

Calcare = 
36.432 t 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ceneri 

SF5 

Produzione Energia 

F2 

Gesso = 
58.644 t 

Fumi = 850.000 
Nm3/h 

Fumi = 440.000 
Nm3/h 

SO2= 15.300 t 
NOx = 6.000 t 
CO = 2.885 t 
PTS = 577 t 

 

Fumi = 440.000 
Nm3/h 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ceneri 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ceneri 

Fumi = 440.000 
Nm3/h 

Fumi = 440.000 
Nm3/h 

SF1 

Caldaia a bassa 
emissione di 

NOx 

Ceneri 

DeNOx 
catalitici 

Precipitatore 
Elettrostatico 

Ammoniaca = 
632,5 t 

DeSOx 

Acqua 
ammoniacale 

Calcare = 
36.432 t 

SF 6 

Gesso = 
58.644 t 

Fumi = 850.000 
Nm3/h 

SO2= 2.720 t 
NOx = 1.360 t 
CO = 1700 t 
PTS = 340 t 

 

SO2= 2.720 t 
NOx = 1.360 t 
CO = 1700 t 
PTS = 340 t 

 

SF2 

SF3 SF4 

Gruppi Elettrogeni di 
Emergenza 

ATC1 

Gestione Rifiuti 

ATC3 

Sistema di 
Monitoraggio 

ATC2 

Sistema 
Antincendio 

ATC4 

Officine e laboratorio 

Ceneri = 6.594 t 

Acqua ammoniacale 
1.327 t 


