
Figura 2  Schema Generale di Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aria     Gas di Combustione    Acqua di caldaia  (condensato)     Acque di Raffreddamento   Collegamento Meccanico 
 
  Gas Naturale    Vapore      Acqua di caldaia  (da impianto demi)    Spurgo Caldaia ad ITAR   Collegamento Elettrico 
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