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| | | 1 01702 GAC RAW WATER PIPE TUBAZIONE ACQUA DI REINTEGRO
,, | I 00 UAA SWITCHYARD SOTTOSTAZIONE AT 400 KV
,, R 00 UAB SWITCHYARD BUILDING EDIFICIO DI CONTROLLO SOTTO-STAZIONE AT 400 kV
| R 00 UBAI POWER CONTROL CENTRE (PCC) COMMON PART CONTAINER QUADRI AUSILIARI (PCC) PARTE COMUNE A
| . 10 UBA21/22  POWER CONTROL CENTRE (PCC) STEAM TURBINE CONTAINER QUADRI AUSILIARI (PCC) TURBINA A VAPORE
| |
,, R 10 UBASI POWER CONTROL CENTRE - AIR COOLED CONDENSER ~ CONTAINER QUADRI AUSILIARI (PCC) CONDENSATORE AD ARIA
,, L /12 UBAO1-03  POWER CONTROL CENTRE (PCC) GAS TURBINES CONTAINER QUADRI AUSILIAR! (PCC) TURBINA A GAS
,, - 00/11/12  UBD STRUCTURE FOR LV-TRANSFORMER STRUTTURA PER TRASFORMATORE AUSILIARIO BT
,, R 10 UBDOT-03  STRUCTURE FOR LV-TRANSFORMER STRUTTURA PER TRASFORMATORE AUSILIARIO BT
| | E N1 UBE MV-AUXILIARY TRANSFORMER TRASFORMATORE AUSILIARIO MT
| e o2 s OLSEPARATOR, SEPARATORE LD
,, R 00 UBN EMERGENCY DIESEL GENERATORE DI EMERGENZA ||
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| | 0 UBYO! ABLE/PIPE BRIDGE ONTE PER PASSAGGIO CAVI/ TUBAZIONI
| I 10 UBY02/03  SLEEPER WAY STRUTTURA DI SOSTEGNO
,, N 12 UBY CABLE BRIDGE PONTE PER PASSAGGIO CAVI
| R 00 UCA CONTROL ROOM & ADMINISTRATION BUILDING EDIFICIO PER SALA CONTROLLO / AMMINISTRAZIONE
,, B 00 UEN GAS REDUCING STATION STAZIONE DI RIDUZIONE PRESSIONE DEL GAS (COMBUSTIBILE) B
,, I /12 UEN GAS METERING STATION STAZIONE DI MISURA DEL GAS (COMBUSTIBILE]
,, L 01702 UEY SLEEPER WAY STRUTTURA DI SOSTEGNO
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| e 00 UGA RAW WATER STORAGE TANK SERBATOIO ACQUA DI REINTEGRO
| N 0 UG DEMIN. WATER STORAGE TANK SERBATOIO ACQUA DEMINERALIZZATA
,, v 00 UGD WATER TREATMENT BUILDING EDIFICIO PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA DI REINTEGRO
,, I 01/02  UGH RAINWATER PUMP STATION STAZIONE DI POMPAGGIO PER ACQUE METEORICHE
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| o 0 UGy EFFLUENT DISPOSAL PIT POZZ0 RACCOLTA ACQUE REFLUE
| R 02 UG SEWAGE WATER PUMP STATION STAZIONE DI POMPAGGIO
,, I 0 UGV SEWERAGE PLANT IMPIANTO TRATTAMENTO SCARICHI BIOLOGIC
,, R 0 UGY SLEEPER WAY STRUTTURA DI SOSTEGNO
,, I 0 UGZ ROAD CROSSING ATTRAVERSAMENTO STRADALE
| o/ /12 UHA HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR CALDAIA A RECUPERO
,, L /12 URN STACK CAMINO
,, R 0 UMA STEAM TURBINE BUILDING EDIFICIO TURBINA A VAPORE C
,, R /12 UMB GAS TURBINE BUILDING EDIFICIO TURBINE A GAS
,, R 112 UMY PIPES & CABLES BRIDGE PONTE PER PASSAGGIO CAVI/TUBAZIONI
,, R 00 URB STRUCTURE FOR CLOSED COOLING WATER AIR-COOLER  STRUTTURA PER VENTILATORI SISTEMA RAFFREDD. A CICLO CHIUSO
| W 0 URC AIR COOLED CONDENSER CONDENSATORE AD ARIA
,, . 0 URX FOUNDATION FOR VACUUM PUMPS FONDAZIONI POMPE DEL VUOTO
,, S v 01 URY SLEEPER WAY STRUTTURA DI SOSTEGNO
| B 00 USA HVAC-UNITS FOUNDATIONS FONDAZIONI UNITA VENTILAZIOEN E DiCONDIZIONAMENTO (HVAQ) ]
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| R 10 USAO1/02  HVAC-UNITS FOUNDATIONS FONDAZIONI UNITA VENTILAZIOEN E DICONDIZIONAMENTO (HVAQ)
,, - 12 USAO1/02  HVAC-UNITS FOUNDATIONS FONDAZION| UNITA VENTILAZIOEN E DICONDIZIONAMENTO (HVAQ)
,, I : 0 USG FIRE PUMP CONTAINER CONTAINER PER POMPA ANTI-INCENDIO
| - 00 UsT WORKSHOP AND STORE BUILDING EDIFICIO OFFICINA / MAGAZZING
| B 0 USU OUTDOOR STORAGE AREA AREA DI STOCCAGGIO ESTERNA
,, I 0 UYE GATE HOUSE EDIFICIO GUARDIANIA
,, N : 00 UZAO1-19 ROADS STRADE D
,, . 01702 UZD PARKING AREA AREA DI PARCHEGGIO
| I ; 0wz TEMPORARY SITE FENCE RECINZIONE TEMPORANEA
| R 02-06 UZJ FENCE AND GATES RECINZIONE E CANCELLI
,, N ; /M2 Uz FENCE AND GATES RECINZIONE E CANCELLI
,, N 0 UX LAYDOWN AREA AREA DI SCARICO
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