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L'ENERGIA CHE T1 ASCOLTA

Oggetto: Enel Produzione SpA Centrale Turbogas di Camerata Picena (AN):
Trasmissione Piano di dismissione.

Facendo seguito alla nostra comunicazione Enel-PRO-30/01/2013-0005141 del 30 Gennaio
c.a. si inoltra l'aggiornamento del Piano di dismissione della Centrale Turbogas di Camerata
Picena, contenente il dettaglio delle attivita di fermata e messa in sicurezza degli impianti e
delle strutture, affinché sia evitato ogni rischio per I'ambiente e la salute.

In ottemperanza all'art.1 c.5 del Decreto DVA-DEC-2011-0000139 del 05/04/2011 si allega
ricevuta del bonifico, di €. 2.000,00 n°® CRO: 0000020418355302, eseguito il 17/04/2013 sul
conto bancario della Tesoreria Provinciale di Stato di Roma presso la Banca d'Italia - Via XX
Settembre 97/E - 00197 ROMA, avente coordinate: IBAN IT 61 Z 01000 03245
140032259400, come corrispettivo della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale
24 aprile 2008 per I'esame del Piano di Dismissione in oggetto.

Distinti saluti

Romolo Bravetti
UN PROCURATORE

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico & effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.

Allegati:

CP_Dismissione Impianto Turbogas;

CP_Cronoprogramma Dismissione Impianto Turbogas;

CP_B20X - Planimetria Centrale Turbogas Camerata Picena.

Ricevuta Bonifico di 2.000 € - CRO 0000020418355302 del 17/04/2013

Copia a:

PRO/AdB-GEN/PCC - Produzione Ciclo Combinato e Turbogas
PRO/SAM/AMB - Ambiente

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF/CAP - Impianto TG Camerata Picena
PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF - Pietrafitta
PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF/STF/EAS - Ambiente

2/2
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1. SCOPI E CONSIDERAZIONI

In conseguenza della decisione di arresto delle attivita di produzione termoelettrica, il
gestore ha redatto il presente piano di dismissione in cui si esplicitano le attivita
finalizzate alla fermata e la messa in sicurezza degli impianti e delle strutture della
centrale turbogas di Camerata Picena, in considerazione della futura gestione del sito,

affinché sia evitato ogni rischio per 'ambiente e la salute.

2. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FERMATA E MESSA IN
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Il presente piano contiene i seguenti elementi:

o Definizione della consistenza delle parti di impianto da sottoporre a operazioni
di conservazione di lungo periodo, per mantenimento della funzionalita e del
valore;

¢ Individuazione delle parti di impianto da sottoporre alle operazioni di messa in
sicurezza, in quanto contenenti sostanze o preparati con potenziale rischio per
I'ambiente o la salute;

e Cronoprogramma delle attivita/fasi, costituito come allegato al presente
documento.

Gli edifici dedicati a uffici, magazzino, ed altri manufatti e impianti potranno essere
oggetto di riutilizzo anche come supporto logistico ad altre unita di produzione del

gestore.

Attualmente non si prevedono attivita di demolizione delle opere ed infrastrutture
principali, anche per quanto attiene le parti dellimpianto termoelettrico per cui é
cessata l'attivita di produzione.

| turbogas e gli altri impianti e strutture tecnologiche (stazione decompressione
metano, montanti elettrici, serbatoi gasolio ed impianti connessi, diesel di lancio, diesel
di emergenza e sistemi antincendio) saranno mantenuti in sicurezza e in assetto tale
da garantirne e conservarne nel tempo il notevole valore economico in vista di futuri

altri utilizzi o cessioni ad altri soggetti.
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L’impianto di trattamento delle acque e la relativa rete fognaria saranno mantenuti in
efficienza anche in futuro, in quanto convoglianti le acque meteoriche e di dilavamento
del sito e finalizzati a garantire il rispetto dei valori limite vigenti per gli scarichi idrici in
acque superficiali.

A tal proposito € gia stato chiesto agli Enti Competenti il mantenimento, oltre la
vigenza dell’AlA, dell’autorizzazione agli scarichi esistenti.

3. ASSETS CONNESSI ALLA PRODUZIONE ELETTRICA

Le parti di impianto, apparecchiature e sistemi direttamente connessi all’impianto
turbogas per cui €& stata dichiarata la cessazione dell'esercizio, da sottoporre a
operazioni di conservazione di lungo periodo, per mantenimento della funzionalita e

del valore, sono:

A) STAZIONE DECOMPRESSIONE METANO;

B) CALDAIE AUSILIARIE RISCALDAMENTO METANO;

C) MONTANTI ELETTRICI DI GRUPPO;

D) SBARRE ELETTRICHE DI GRUPPO A BASSA TENSIONE;

E) TURBOGAS ED AUSILIARI;

F) MOTORI DIESEL DI LANCIO;

G) SISTEMA COMBUSTIBILE LIQUIDO (GASOLIO);

H) SISTEMA GASOLIO ALIMENTAZIONE DIESEL DI LANCIO, DI EMERGENZA E MOTOPOMPE
ANTINCENDIO;

1) GRUPPI ELETTROGENI DIESEL DI EMERGENZA,

L) SERVIZI GENERALLI;

M) SISTEMA ANTINCENDIO.

Nel seguito sono individuate, per ciascun asset, le parti da sottoporre a operazioni di
messa in sicurezza, in quanto contenenti sostanze o preparati con potenziale rischio
per 'ambiente o la salute.

Le fasi di svuotamento dei circuiti di raffreddamento, la messa fuori servizio degli
interruttori contenenti olio dielettrico, la rimozione delle batterie, delle bombole del
sistema antincendio, la rimozione dell’olio di lubrificazione da carter e circuiti, laddove
non ne derivino componenti in buono stato funzionale e pertanto riutilizzabili,
comporteranno la produzione di rifiuti che verranno identificati e gestiti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
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| rifiuti prodotti nel corso delle operazioni sotto descritte, saranno gestiti ricorrendo
quando necessario all'utilizzo delle zone oggi deputate a deposito temporaneo,
provvedendo alle opportune caratterizzazioni analitiche in relazione alla tipologia di
rifiuto prodotto ed al destino che se ne potra prevedere.

Come comunicato alla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti c/o ARPA Marche, in
ottemperanza a quanto disposto all’'art.3 del D.Lgs 209/99 e s.m.i., sono presenti n.4
trasformatori MT/BT contenenti olio dielettrico con contenuto di PCB compreso fra 50
e 500 mg/kg che verranno conferiti c/o stabilimento autorizzato per il loro definitivo
smaltimento.

Inoltre nell'impianto sono presenti materiali contenenti amianto.

In particolare:

Pressacavi/fermacavi aventi funzione di barriera antifiamma, posti alla base di alcuni
quadri elettrici;

Giunti tessili montati internamente fra condotto di scarico di ciascun turbogas con il
rispettivo camino.

Si evidenzia infine che la coibentazione delle turbine a gas é realizzata con cuscini
mobili e fissi in fibra ceramica, confinati con lamierini di alluminio e/o tessuto di fibra di
vetro.

Tutti i predetti materiali sono stati dichiarati agli Enti di Controllo e sono
adeguatamente incapsulati e/o confinati ed il loro stato di conservazione viene
regolarmente monitorato con frequenza annuale secondo la metodologia Enel-Index
per accertare l'eventuale rilascio di fibre aerodisperse nelle aree prospicienti le
installazioni interessate.

A) STAZIONE DECOMPRESSIONE METANO

Le azioni da eseguire nella stazione sono:

al. Intercettazione della linea principale metano, mediante la chiusura della
valvola di radice;

a2. Depressurizzazione e conseguente svuotamento tubazioni metano;

a3. Successiva inertizzazione delle tubazioni metano, con immissione di azoto;

a4. Richiesta di discatura della flangia di consegna metano, effettuata a cura
della societa fornitrice (Snam Rete Gas);

ab. Disalimentazione del quadro elettrico di alimentazione/controllo
apparecchiature;
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B) CALDAIE AUSILIARIE RISCALDAMENTO METANO

b1. Intercettazione del metano, a mezzo chiusura delle valvole di ingresso;

b2. Intercettazione dell’aria compressa;

b3. Disalimentazione quadri elettrici di comando attraverso l'apertura degli
interruttori di alimentazione 380 Vca, 110 Vcc e 48 Vcc;

b4. Svuotamento del circuito di riscaldamento.

C) MONTANTI ELETTRICI AT

Ciascuno dei n.2 montanti elettrici e’ al servizio di n.2 gruppi turbogas ed & costituito
da n.1 sezionatore della linea di arrivo a 150 kV (di proprieta Terna S.p.A), n.1
interruttore AT, n.1 trasformatore 132/16 kV, al quale sono collegati n. 2 alternatori,
n.2 trasformatori dei servizi ausiliari di gruppo (TU), n.2 trasformatori di eccitazione
(TE) ed n.1 trasformatore dei servizi generali (TS).

Fasi previste:

c1. Apertura dell’interruttore di linea a 150 kV (152);

c2. Apertura del sezionatore di linea a 150 kV (189);

c3. Apertura ed estrazione degli interruttori di unita a 16 kV;

c4. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e
protezione dellinterruttore 152 e del sezionatore 189;

c5. Scollegamento codoli dell’interruttore AT lato S/E Terna;

c6. Svuotamento olio dielettrico dei poli e dei TA dell’interruttore AT e suo
conferimento al Consorzio per la raccolta oli esausti;

c7. Isolamento dei collegamenti relativi ai circuiti secondari dei trasformatori di
misura e protezioni (TAe TV);

c8. Disalimentazione delle protezioni alternatore e delle resistenze di
riscaldamento;

D) SBARRE ELETTRICHE DI GRUPPO A BASSA TENSIONE

d1. Apertura ed estrazione interruttore di alimentazione delle sbarre a 380 Vac
del diesel di lancio (MCC Diesel di Lancio);

d2. Apertura ed estrazione interruttori 52 TU e 52 SE di alimentazione delle
sbarre a 380 Vac MCC Turbina;

d3. Scollegamento e rimozione batterie di Gruppo previa apertura
dell'interruttore a 110 Vcc (IC);
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E) TURBOGAS ED AUSILIARI DI GRUPPO

el. Intercettazione della linea alimentazione metano, mediante la chiusura
della valvola radice;

e2. Depressurizzazione e conseguente svuotamento tubazioni metano;

e3. Successiva inertizzazione delle tubazioni metano, attraverso flussaggio
con azoto;

e4. Disalimentazione del sistema di viraggio turbina a c.a.;

e5. Disalimentazione dei sistemi di lubrificazione turbina, principale (380 Vac)
e di emergenza (110 Vcc);

e6. Disalimentazione della pompa olio convertitore di coppia;

e7. Disalimentazione del compressore aria servizi, svuotamento del serbatoio
aria ed intercettazione aria servizi e aria polverizzazione;

e8. Rimozione olio di lubrificazione, dal carter e dai circuiti di lubrificazione,
del compressore aria ausiliaria;

€9. Disalimentazione ventilatori relativi al radiatore aria/olio;

e€10. Rimozione olio di lubrificazione, dal cassone olio e dalle tubazioni del
circuito di lubrificazione della Turbina;

e11. Rimozione bombole CO, del sistema antincendio turbina ed alternatore;

e12. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando,
protezione e controllo (380 Vac, 220 Vac, 110 Vcc e 24 Vcc) della sala
controllo turbina;

F) DIESEL DI LANCIO DI GRUPPO

f1. Disalimentazione elettrica del motore di avviamento;

f2. Disalimentazione delle scaldiglie fluido di raffreddamento (acqua-glicole);

f3. Svuotamento del circuito di raffreddamento;

f4. Rimozione olio di lubrificazione, dal carter e dai circuiti di lubrificazione;

f5. Apertura ed estrazione interruttore alimentazione MCC a 380 Vac del
Diesel di Lancio;

f6. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e
protezione 110 Vcc del Diesel di Lancio.

G) SISTEMA COMBUSTIBILE LIQUIDO (GASOLIO)
Il sistema é costituito da:

1)  N°2 serbatoi principali stoccaggio (fuori terra ) da 5.469 mc cadauno;

2) N°2 serbatoi principali stoccaggio (fuori terra ) da 1.148 mc cadauno;

3) N°1 serbatoio di servizio per travaso gasolio ( interrato) da 50 mc;

4) Tubazioni di distribuzione/adduzione gasolio, a servizio dei serbatoi di cui

sopra.
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| serbatoi di cui ai p.ti 1) e 2) precedenti sono stati bonificati con esecuzione di gas-
free, il serbatoi di cui al p.to 3) & stato bonificato ed inertizzato con colata di cemento.
Sono stati eseguiti inoltre lo svuotamento ed il sezionamento delle tubazioni collegate
ai suddetti serbatoi.

Gli impianti antincendio dedicati sono stati messi fuori servizio ed in sicurezza in
concomitanza alla bonifica ed al gas-free dei serbatoi sopra citati.

H) SISTEMA GASOLIO ALIMENTAZIONE MOTORI DIESEL DI EMERGENZA DI LANCIO E

MOTOPOMPE ANTINCENDIO

Il sistema é costituito da:

N Serbatoio interrato da 50 mc;

N4 Serbatoi (fuori terra) da 1,5 mc per alimentazione Diesel di Lancio
(n.1 per cadaun motore);

N?2 Serbatoio (fuori terra) da 0,5 mc per alimen tazione Diesel Emergenza
(n.1 per cadaun motore);

N?2 Serbatoi (fuori terra) da 0,4 mc per alimentazione Diesel delle N2
motopompe antincendio;

Fasi operative:

h1)
h2)

h3)
h4)

Svuotamento e sezionamento delle tubazioni collegate, mediante chiusura
delle valvole di intercettazione;

Svuotamento dei serbatoi che attualmente contengono ancora piccole
quantita di gasolio;

Rimozione sedimenti;

Esecuzione del gas-free.

DIESEL EMERGENZA

Per ciascuno dei n.2 gruppi elettrogeni di emergenza verranno eseguite le
seguenti operazioni:

Apertura ed estrazione interruttore a 380 Vac uscita generatore (52D);
Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e
protezione (380 Vac, 110 Vcc e 24 Vcc) del Diesel di Emergenza;
Disalimentazione carica batterie 24 V;

Scollegamento e rimozione batteria 24 V per avviamento Diesel di
Emergenza;

Disalimentazione delle scaldiglie fluido raffreddamento (acqua-glicole);
Svuotamento del circuito di raffreddamento;

Rimozione olio di lubrificazione, dal carter e dai circuiti di lubrificazione,
del Diesel di Emergenza;






L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT DOCUMENTO:

UNITA DI BUSINESS PIETRAFITTA CP — Dismissione Turbogas Camerata
Picena
CENTRALE TURBOGAS DI CAMERATA PICENA 24 Aprile 2013

Rev.n® 01 |Pag. 9 di 13

L) SERVIZI GENERALI

La sbarra dei servizi generali &€ alimentata da n.2 trasformatori 16/0,4 kV (TS1 e TSZ2,
uno di riserva all’altro).
Fasi operative:

11)

Apertura ed estrazione degli interruttori a monte ed a valle dei
trasformatori TS1 e TS2;

Apertura ed estrazione degli interruttori, arrivo dei n.2 gruppi elettrogeni a
380 Vac;

Apertura ed estrazione degli interruttori, per alimentazione Power Center
di Gruppo e dei Servizi Generali a 380 Vac;

Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e
protezione (380 Vac e 110 Vcc);

M) SISTEMA ANTINCENDIO

m1.
m2.

m3.

m4.
m5.
mo.
m7.
m8.

m9.

m10.
m11.

m12.
m13.
m14.
m15.

Disalimentazione carica batterie 24 VVcc motopompe antincendio A e B;
Scollegamento e rimozione batterie 24 Vcc motopompe antincendio A e
B;

Rimozione olio di lubrificazione, dal carter e dai circuiti di lubrificazione,
dei motori diesel delle motopompe;

Svuotamento del circuito refrigerante;

Chiusura valvola di aspirazione acqua motopompe;

Disalimentazione elettrica elettropompa antincendio;

Disalimentazione elettrica elettropompa reintegro autoclave;
Disattivazione dei circuiti di potenza (380 Vac) e dei circuiti ausiliari, di
comando e protezione (380 Vac, 110 Vcc e 24 Vcc) del sistema
antincendio;

Svuotamento autoclave antincendio;

Disalimentazione elettrica dei compressori aria;

Rimozione olio di lubrificazione, dal carter e dai circuiti di lubrificazione,
dei compressori aria ausiliaria;

Svuotamento serbatoi aria compressa servizi ausiliari antincendio;
Apertura interruttore alimentazione carica batterie antincendio;
Scollegamento batterie 110 V antincendio;

Intercettazione delle valvole situate a monte e a valle dei serbatoi acqua
antincendio;






L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT DOCUMENTO:

Enel UNITA DI BUSINESS PIETRAFITTA CP — Dismissione Turbogas Camerata
Picena
CENTRALE TURBOGAS DI CAMERATA PICENA 24 Aprile 2013

Rev.n® 01 |Pag. 10di 13

4. ASSETS MANTENUTI IN SERVIZIO
Saranno mantenuti in efficienza gli edifici/locali riportati nella planimetria allegata,

nonché gli impianti strettamente connessi alla sicurezza e alla trasmissione dati, oltre

che quelli deputati alla gestione degli aspetti ambientali (acque reflue):

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Edificio Portineria,Uffici e Spogliatoio

Edificio Magazzino e Officina;

Edificio Sistema Antincendio Trasformatori Principali;

Edificio metano, contenente le caldaie metano e le apparecchiature di
misura fiscale;

Impianto di videosorveglianza e antintrusione;

Impianto luce e forza motrice Uffici;

Impianti illuminazione piazzali;

Rete idraulica e impianto di trattamento acque reflue (dilavamento piazzali e
superfici coperte);

Impianto telefonico e trasmissione dati;

Per I'alimentazione dei suddetti impianti ed edifici si ricorrera ad una apposita fornitura
di energia elettrica; l'allaccio dovra essere effettuato rigorosamente prima delle
dismissioni, di tipo elettrico, di cui al capitolo precedente.

5. ATTIVITA’ E FASI DI DISMISSIONE - CRONOPROGRAMMA

Vedi crono programma allegato.

6. ASSETTO E UTILIZZO DEL SITO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’
DI DISMISSIONE

Sugli impianti connessi all'attivita di produzione elettrica oggetto di dismissione, una
volta completati gli interventi descritti al capitolo 3 che precede, saranno svolte
ispezioni periodiche finalizzate a verificarne il mantenimento in stato di sicurezza ed
in assetto tale da conservarne nel tempo il valore economico e funzionale, con
'esecuzione degli interventi manutentivi che dovessero risultare necessari o
opportuni all’esito di tali verifiche, se del caso previa richiesta delle autorizzazioni
occorrenti per ciascuna tipologia di macchinario e/o di attivita.
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Allo stesso modo si procedera per lo smantellamento dei predetti impianti allorché,
singolarmente o per complessi funzionali, saranno individuate possibilita di riutilizzo
presso altri siti produttivi del gestore o di cessione a terzi.

Gli edifici ed impianti di cui al capitolo 4 che precede saranno utilizzati
conformemente alla loro attuale destinazione d’'uso anche come supporto logistico ad
altre unita operative del gestore o di altre societa del Gruppo Enel.

In caso di riutilizzo in sito o fuori sito per altre attivita del gestore o di altre societa del
Gruppo Enel ovvero in caso di cessione o concessione in uso a terzi, si procedera
agli interventi a cid occorrenti, se del caso previa richiesta delle autorizzazioni che
fossero necessarie.

7. INDAGINI AMBIENTALI

Come riportato al P.to 4.12 “Suolo, Sottosuolo e Acque Sotterranee” del Parere
Istruttorio Conclusivo del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000139 del 05/04/2011
rilasciato per autorizzare I'esercizio dellimpianto, i materiali e le sostanze utilizzate
nel sito di Camerata Picena in particolare nel processo di combustione dei gruppi
turbogas per la generazione di energia elettrica (alimentati negli anni recenti con solo
gas naturale), hanno reso minima la possibilita di contaminazione delle matrici
ambientali.

Si evidenzia inoltre che in ottemperanza a specifica prescrizione contenuta nel Parere
Istruttorio Conclusivo annesso al Decreto AlA sopra richiamato (P.to 9.6 “Prescrizioni
— Suolo, Sottosuolo e Acque Sotterranee”) e secondo le modalita indicate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo allegato allo stesso Decreto AlA (P.to “Piezometri” a pag. 23
del PMC) e stato attuato e prosegue il piano di indagini per monitorare la qualita
dellacqua sotterranea a monte ed a valle dell’area del sito in direzione del flusso di
falda.

A questo riguardo si precisa che con lettera prot. n. Enel-PRO-25/01/2012-0003695 &
stato trasmesso ad ISPRA e ad ARPA Marche il Rapporto CESI n. B200011587 del
18/01/2012 relativo alle motivazioni tecniche assunte per l'individuazione dei punti di
ubicazione di n.2 piezometri realizzati per attuare il monitoraggio dell’acqua di falda
richiesto, tenendo conto del posizionamento delle installazioni d’impianto e
dellorientamento del deflusso da sud-est vs. nord-ovest, della falda acquifera, in
direzione dell’alveo del fiume Esino, concorde con il locale gradiente morfologico di
superficie.
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| campioni di acqua di falda presso ciascuno dei n.2 piezometri prelevati nel periodo di
vigenza del Decreto AlA con la periodicita semestrale richiesta, sono stati analizzati in
laboratorio per la determinazione dei seguenti parametri: pH; Temperatura, Metalli
(As,Cd,Cr tot.; Cr VI, Ni, Pb, Cu, Fe, Zn, V, Hg) e Idrocarburi Totali e sono risultati
sempre conformi rispetto ai limiti previsti per le acque sotterranee nella Tab.2 All.5 -
Parte IV - Titolo V del D.Igs 152/06 e s.m.i.

In aggiunta al Rapporto di prova CESI n°1038511 de | 18/01/2012 “Centrale Turbogas
di Camerata Picena — Monitoraggio periodico della qualita del’acqua di falda (prelievo
novembre 2011)”; inviato agli Enti di Controllo in ottemperanza al Piano di
Monitoraggio e Controllo annesso al vigente decreto AlA dellimpianto in oggetto, sono
disponibili a richiesta e verranno inoltrati agli stessi Enti di Controllo ed alle Autorita
Competenti con il Report annuale per le attivita svolte nell’anno 2012, prescritto al P.to
9 “Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo” del PMC AlA, gli
ulteriori Rapporti CESI n° B2013693 del 03/05/2012 e n°B2034717 del 16/10/2012
relativi ai risultati delle analisi di laboratorio svolte sui campioni di acque sotterranee
prelevate dai n2 piezometri rispettivamente nei me si di aprile e di ottobre 2012.

Circa la qualita del suolo e del sottosuolo delle aree del sito di Camerata Picena, entro
tre mesi dalla data di protocollo della lettera di trasmissione del presente documento, &
ns. intenzione elaborare e trasmettere alle Autorita Competenti ed agli Enti di Controllo
un piano di indagini ambientali, consistenti in sondaggi geognostici (carotaggi) con
prelievi di campioni di terreno a diverse profondita e piezometri per il prelievo di acque
sotterranee da sottoporre a successive analisi di laboratorio allo scopo di rilevare la
presenza possibile di contaminazioni, conseguente all’esercizio verficatosi nel periodo
di funzionamento dallanno 1974 al’anno 1999, dei gruppi di generazione elettrica
turbogas dell'impianto in oggetto, anche con alimentazione a gasolio.

Le attivita d’'indagine previste nel suddetto Piano verranno eseguite nei successivi sei
mesi dalla definizione del Piano stesso ed il loro esito verra comunicato alle Autorita
Competenti ed agli Enti di Controllo con l'invio di apposiito Rapporto.

E’ da rimarcare che a salvaguardia delle matrici ambientali fin dalla loro realizzazione
tutti i serbatoi di stoccaggio gasolio sono stati dotati di bacino di contenimento
impermeabilizzato con pavimentazione costituita da soletta in cemento armato e che
nel periodo del loro utilizzo non si sono verificati sversamenti accidentali di rilievo.
Inoltre 'intero impianto, compreso le aree d’'ubicazione dell’ex-deposito gasolio, sono
servite da rete fognaria munita di sistema di disoleazione delle acque reflue raccolte
prima del loro rilascio presso lo scarico autorizzato.
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Con la cessazione dell’esercizio a gasolio dei gruppi turbogas d’impianto, sono
terminate definitivamente nelllanno 1999 anche le operazioni di approvvigionamento
del combustibile verso il deposito gasolio d'impianto ed i serbatoi sono stati svuotati,
messi in sicurezza e certificati gas-free nel mese di dicembre 2003.

La cessazione dell’esercizio dellimpianto e I'attuazione delle attivita di fermata e
messa in sicurezza del macchinario e delle installazioni secondo quanto descritto al
precedente p.to 3 non determinano alcun contributo/apporto negativo, né tantomeno
criticita sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acqua sotterranea.

La cessazione dell’esercizio d’impianto riduce la possibilita del verificarsi di eventi
accidentali con impatti dannosi sul’ambiente, rispetto alla situazione preesistente con
impianto in servizio.

Allo stato, pertanto, non si rileva I'esigenza di esecuzione di indagini ambientali in
connessione con le attivita descritte nel presente documento oltre a quelle del piano di
sondaggi geognostici sopra descritti finalizzati a rilevare contaminazioni eventuali da
idrocarburi nel suolo, sottosuolo dovute all’utilizzo di gasolio per I'alimentazione dei
gruppi turbogas d’'impianto avvenuto nel periodo pregresso.
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GEM
UNITA'DI BUSINESS DI PIETRARITTA
1 EDIFICIO UFFICI, PORTINERIA E SPOGLIATOID 10 IMPIANTO POMPE ANTINCENDIO \f Energia che 1 oscole ity Jinbogus Comarol Picans
2 EDIFICIO MAGAZZIND E OFFICINA 11 SERBATOI ACGUA ANTINCENDIO [ — D0
3 EDIFICIO SISTEMA ANTINCENDID TRASFORMAT. 150 kV 12 SALA QUADRI CENTRALIZZATA |
4 EDIFICIO DECOMPRESSIONE METAND 13 DIESEL DI EMERGENZA : onmau] PLANIMETRIA
$ SEZIONI TURBDGAS 14 VASCA DISOLEAZIONE |
6 STAZIONE ELETTRICA TERNA 15 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REF| DENOMBATIONE e
7 SERBATOI STOCCAGGIO GASOLIO 16 SERBATOID INTERRATO DA 50 MC
8 SERDBATOI SERVIZIOD E POMPE SPINTA N —— CENTRALE DI CAMERATA PICENA _
9 RAMPE DI SCARICO GASOLIO 18 STALLI 150 kV CP1-CP2-CP3-CP4 P
EGORNTD L _ ‘SOSTIUSCE L _ TAV. n°
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		Romolo Bravetti










DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE
UNITA' D1 BUSINESS PIETRAFITTA

06066 Pletrafitta (PG}, 5.5. 220 Pievaiola Km 24

T+39 0759557611 - F+39 0759557571
enelproduzione@ pec.enel.it

Pietrafitta (PG),

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF
Centrale Turbogas Camerata Picena

| lll\l\\\\l\\lllll\\\\\\|\l|\\|\|\\l\\ll\l\\l\\\\l\\\\\ld\\

Ministeto dellAmblente e delia Tutela del Territorio t

del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambienia

* Eprol OVA- 20130010088 del 030512013

Spett.le

MINISTERQ DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE - Direzione
Generale per la Salvaguardia Ambientale -
Divisiohe IV RIS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA RM

Pec: aia@pec.minambiente.it

Spett.le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -
Dipartimento per I'energia Direzione Generale
per Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e
i'Efficienza energetica Divisione 1I Produzione
Elettrica

Via Molise, 2

00187 ROMA RM

Pec: urp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Spett.le

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA RM

Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano, ¢

60125 ANCONA AN

Pec: regione.marche,serviziotaec@emarche.it

Spett.le

PROVINCIA di ANCONA

Via Ruggeri, 5

60125 ANCONA AN

Pec:
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Spett.le

COMUNE di CAMERATA PICENA

P.zza Vittorio Veneto, 3

60020 CAMERATA PICENA AN

Pec:
comune@cert.comune.cameratapicena.an.it

I
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ENENESA LHE 1) ASCOLER,

Oggetto: Enel Produzione SpA Centrale Turbogas di Camerata Picena (AN):
Trasmissione Piano di dismissione.

Facendo seguito alla nostra comunicazione Enel-PRO-30/01/2013-0005141 del 30 Gennaio
c.a. si inoltra |'aggiornamento del Piano di dismissione della Centrale Turbogas di Camerata
Picena, contenente il dettaglio delle attivita di fermata e messa in sicurezza degli impianti e
delle strutture, affinché sia evitato ogni rischio per I'ambiente e la salute.

In ottemperanza all‘art.1 c.5 del Decreto DVA-DEC-2011-0000139 del 05/04/2011 si allega
ricevuta del bonifico, di €. 2.000,00 n® CRO: 0000020418355302, eseguito il 17/04/2013 sul
conto bancario della Tesoreria Provinciale di Stato di Roma presso la Banca d'Italia - Via XX
Settembre 97/E - 00197 ROMA, avente coordinate: IBAN IT 61 Z 01000 03245
140032259400, come corrispettivo della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale
24 aprile 2008 per "esame del Piano di Dismissione in oggetto.

Distinti saluti

Romolo Bravetti

UN PROCURATORE
il presente documento & sottoscritto con finma digitale ai sensl
dell'art. 21 del d.gs. 82/2005. La riproduzicne delld stesso su
supporto analoglce & effettuata da Enel Servizi e costitulsce una
copia integra e fedele dell'ariginale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unitd emittente.

Allegatl:

CP_Dismissione Impianto Turbogas;

CP_Cronaprogramma Dismissione Impianto Turbogas;

CP_B20X - Planimetria Centrale Turbogas Camerata Picena.

Ricevuta Bonlfice di 2.000 € - CRO 0000020418355302 del 17/04/2013

Copia a:

PRO/AdB-GEN/PCC - Produzione Ciclo Combinato € Turbogas
PRO/SAM/AMB - Ambiente

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF/CAP - Implanto TG Camerata Picena
PRO/ACDB-GEN/PCC/UB-PF - Pletrafitta
PRO/AIB-GEN/PCC/UB-PF/STF/EAS - Ambiente
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Parella Monica

Da: Per conto di: Aia@pec.minambiente.it [posta-certificata@pec.aruba.it]

Inviato: lunedi 29 aprile 2013 12.36

A: A: DVA-UDG

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Enel Produzione SpA Centrali
Turbogas di Camerata Picena (AN): Trasmissione Piano di dismissione.

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Allegati: daticert.xml; I: POSTA CERTIFICATA: Enel Produzicne SpA Centrali Turbogas di

Camerata Picena (AN): Trasmissione Piano di dismissione.

daticert.xm! I: POSTA
FICATA: Ene!

--Questo & un Messaggio di Posta Certificata--

Tl giorno 29/04/2013 alle ore 12:36:28 (+0200) il messaggio con Oggetto

"I: POSTA CERTIFICATA: Enel Produzione SpA Centrali Turbogas di Camerata Picena (AN):
Trasmissione Pianc di dismissione.”™ & stato inviato dal mittente
"Ala@pec.minambiente,it"

e indirizzato a:

DVA-UDG@minambiente.it

Il messaggioc originale & inclusc in allegato, per aprirlec cliccare sul file
"postacert.eml”™ (nella webmail o in alcuni client di posta 1l'allegato potrebbe avere
come nome l'oggetto del messaggic originale).

L'allegato daticert.zml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggic é&: opec271.20130429123628.03425.06.1.16
Bpec.aruba.it
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Panella Monica

Da: Aia PEC [Aia@pec.minambiente.it]
Inviato: lunedi 29 aprile 2013 12.36
A: A: DVA-UDG

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Enel Produzione SpA Centrali Turbogas di Camerata Picena (AN):
Trasmissione Piano di dismissione.

Allegati: daticert.xml;, Ene! Produzione SpA Centrali Turbogas di Camerata Picena (AN} Trasmissione
Piano di dismissione.

Da: Per conto di: enelproduzione@pec.enel.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]

Inviato: mercoledi 24 aprile 2013 16:20

A: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Enel Produzuone SpA Centrali Turbogas di Camerata Picena (AN):
Trasmissione Piano di dismissione.

Messaggio di posta certificata

It giorno 24/04/2013 alle ore 16:20:26 (+0200) il messaggio "Enel Produzione SpA
Centrali Turbogas di Camerata Picena (AN): Trasmissione Piano di dismissione." é
stato inviato da "enelproduzione@pec.enelif’ indirizzato a:
aia@pec.minambiente.it

Il messaggio originale € incluso in allegato.

ldentificativo messaggio:
647604867.1097356263. 136681 3226651 viiaspecO06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2013-04-24 at 16:20.26 (+0200) the message "Enel Produzione SpA Centrali Turbogas di Camerata
Picena (AN}: Trasmissione Piano di dismissione." was sent by "enelproduzione@pec.enel.it' and
addressed to:

ala@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Enel Produzione SpA Centrali
Turbogas di Camerata Picena {AN): Trasmissione Piano di dismissione..

Message ID: 647604967. 1097356263. 1366813226651 viiaspec06@iegalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

29/04/2013





