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1. Inquadramento generale 
 


 


Ragione sociale ERG POWER S.r.l 


Sede legale Strada provinciale ex SS114, km 144 - 96010 Priolo Gargallo (Sr) 


Sede operativa 
Strada provinciale ex SS114, Litoranea Priolese km 9.5 - 96010 Priolo Gargallo 


(Sr) 


Denominazione impianto       


Tipo di impianto Esistente - Prima autorizzazione 


Codice e attività IPPC 
Categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione  > 


50 MW 


Gestore 
Completare con nome, cognome, fax, telefono, email  


Sebastiano Spampinato, fax 0931739323, tel 0931739307, sspampinato@erg.it 


Referente controlli AIA 
Completare con nome, cognome, fax, telefono, email 


Sebastiano Spampinato, sspampinato@erg.it 


Impianto a rischio di incidente rilevante 
SI / NO 


NO 


Sistema di gestione ambientale 
SI / NO (Estremi e durata) 


NO 


Numero di addetti 
(solo se disponibile) 


      


Decreto di AIA  DVA-DEC-2010-0000493 


Data di emissione del decreto 05/08/2010 


Data di pubblicazione dell’avviso in GU 16/09/2010 


Numero della GU in cui è pubblicato l’avviso 217 


Durata dell’AIA (in anni) 5 
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2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell’AIA  
 


(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l’avvio dell’esercizio) 
 


 


Obblighi temporanei 


(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l’intera vita dell’AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione “… 


entro… mesi dal rilascio dell’AIA il gestore dovrà …”) 
 


Obbligo Scadenza Descrizione della prescrizione Sorgente ATTUATA EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA 


Sigla Data Riportare testo prescrizione  DEC (pag) 


PI (pag) 


PMC (pag) 


ISPRA - AC 


SI / NO Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla 


tracciabilità 


T1 16/03/201


1 


Si prescrive di presentare al 


ministero dell'ambiente, per il 


tramite dell'Istituto superiore per la 


ricerca ambientale, il progetto 


dettagliato riportante gli interventi 


di ambientalizzazione del gruppo 


termoelettrico SA1N/3; il suddetto 


progetto dovrà essere presentato 


entro 6 mesi dalla data di 


pubblicazione dell'avviso del 


decreto AIA.  


DEC pag. 


12 (art. 1 


comma 3); 


PI pag. 


45/46, 


parag. 10.1 


lettera c 


SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato la relazione tecnica redatta da Steam "Progetto di 


ambientalizzazione gruppo SA1N/3". 


T2 16/09/201


3 


Completamento del progetto 


riguardante gli interventi di 


ambientalizzazione del gruppo 


termoelettrico SA1N/3 


DEC pag. 


12 (art. 1 


comma 3); 


PI pag. 


45/46, 


parag. 10.1 


lettera c 


NO Da adempiere in futuro 


T3 16/09/201


2 


Si prescrive di presentare al 


ministero dell'ambiente, per il 


tramite dell'Istituto superiore per la 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 4); 


SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato la relazione tecnica redatta da Steam "Progetto di 


ambientalizzazione gruppo SA1N/3. 
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ricerca ambientale, lo studio con 


l'individuazione delle possibili 


soluzioni per la riduzione delle 


emissioni di polveri dall'unità 


SA1N/3 


PI pag. 51, 


parag. 10.1 


lettera c 


T4 16/03/201


1 


Si prescrive di sottoscrivere, 


qualora non esistente, con il 


consorzio che gestisce l'impianto di 


trattamento degli scarichi idrici un 


protocollo che specifichi 


l'accettabilità, da parte della fogna 


di raffineria, dei reflui destinati 


all'impianto di trattamento; il 


protocollo dovrà esser 


tempestivamente trasmesso al 


ministero dell'ambiente, per il 


tramite dell'Istituto superiore per la 


ricerca ambientale. 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 5); 


PI pag. 58 


parag. 10.2 


lettera a 


SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato il protocollo per il conferimento dei reflui 


prodotti da ERG Power S.r.l, gestiti dalla ISAB Energy 


Services S.r.l, al sistema fogniario di Priolo Servizi società 


consortile p.a. 


T5 16/09/201


1 


Si prescrive di presentare al 


ministero dell'ambiente, per il 


tramite dell'istituto superiore per la 


ricerca ambientale, lo studio di 


fattibilità finalizzato alla riduzione 


della quantità dei principali 


inquinanti nella misura di almeno il 


5% annuo.  


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 6); 


PI pag. 58 


parag. 10.2 


lettera a. 


SI Comunicazione del 19/10/2010  prot. 


ENC/2010/U/00000078  per quanto riguarda il versamento  


della tariffa istruttoria di cui al D.M. 24/04/2008.     


T6 16/09/201


3 


Scarichi idrici: Riduzione di 


almeno il 5% annuo dei principali 


inquinanti entro il 36° mese. 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 6); 


PI pag. 58 


parag. 10.2 


lettera a. 


NO Da adempiere in futuro 


T7 16/03/201


1 


Si prescrive di presentare al 


ministero dell'ambiente, per il 


DEC pag. 


13 (art.1 


SI Comunicazione del 10/03/2011, 


prot.EPW/2011/U/00000046 
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tramite dell'istituto superiore per la 


ricerca ambientale, il piano di 


smantellamento dei 5 serbatoi 


facenti capo alla CTE e per i 3 


serbatoi a cui fa capo il gruppo 


SA1/Nord  


comma 7); 


PI pag. 61 


parag. 10.5 


 


Comunicazione del 20/12/2010 prot.  


EPW/2010/U/00000204 


 


Comunicazione del 19/10/2010  prot. 


ENC/2010/U/00000078 


 


Comunicazione del 21/09/2010 prot. 


EPW2010//U/00000130 in merito alla precisazione 


riguardante l'erroneo inglobamento del serbatoio D8 tra 


quelli da dismettere. 
T8 16/09/201


3 


Completamento opere di 


smantellamento, demolizione e 


bonifica dei 5 serbatoi facenti capo 


alla CTE e per i 3 serbatoi a cui fa 


capo il gruppo SA1/Nord.  


DEC pag. 


13 (art.1 


comma 7); 


PI pag. 61 


parag. 10.5 


NO Da adempiere in futuro. 


T9 16/03/201


1 


In merito ai serbatoi D203A/B e 


D204, i quali saranno normalmente 


utilizzati poiché a servizio del 


gruppo SA1/N3, il gestore dovrà 


provvedere a presentare un piano 


per l'adeguamento dei bacini di 


contenimento in conformità con 


quanto previsto dalle BAT. 


PI pag. 61 


parag. 10.5 


SI Comunicazione del 10/03/2011, 


prot.EPW/2011/U/00000046, in allegato la relazione tecnica 


"AIA ERG Power - prescrizione 10.5 bacini di contenimento 


serbatoi". 


T10 16/09/201


2 


Completamento delle opere di 


adeguamento dei bacini di 


contenimento in conformità con 


quanto previsto dalle BAT. 


PI pag. 61 


parag. 10.5 


NO Da adempiere in futuro. 


T11 16/03/201


1 


Si prescrive di presentare al 


ministero dell'ambiente, per il 


tramite dell'istituto superiore per la 


ricerca ambientale, il piano di 


smantellamento degli impianti 


CT1, CT2, CT3 e SA1/N2, la 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 8); 


PI pag. 61 


parag. 10.6  


SI Comunicazione del 10/03/2011, 


prot.EPW/2011/U/00000046  in cui si trasmette in allegato 


la relazione tecnica "motivazioni dell'impossibilità tecnica di 


smantellare l'impianto SA1N/2. 
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demolizione e la bonifica dell'area. 


Il suddetto piano dovrà prevedere 


una specifica sezione riguardante lo 


smantellamento, demolizione e la 


bonifica dell'area di tutte le parti di 


impianto non in uso e non sopra 


specificatamente citate. 


Comunicazione del 19/10/2010  prot. 


ENC/2010/U/00000078 


 


Comunicazione del  20/12/2010 


prot.EPW/2010/U/00000204 


T12 31/12/201


2 


Completamento delle opere di 


smantellamento degli impianti 


CT1, CT2, CT3 e SA1/N2, la 


demolizione e la bonifica dell'area. 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 8); 


PI pag. 61 


parag. 10.6  


NO Da adempiere in futuro. 


T13       Garantire comunque dalla messa in 


esercizio commerciale del CCGT il 


completamento della 


riqualificazione ambientale 


dell'intera CTE e delle opere 


connesse. 


DEC pag. 


13 (art. 1 


comma 8); 


PI pag. 62 


SI L'adempimento alla prescrizione è in corso ed è stato 


trasmesso il Piano di dismissione delle CTE la cui 


commessa è stata già avviata. 


T14       All'atto della presentazione dei 


documenti riguardanti 


rispettivamente il progetto 


dettagliato riportante gli interventi 


di ambientalizzazione del gruppo 


termoelettrico SA1N/3 e  il piano 


di smantellamento degli impianti 


CT1, CT2, CT3 e SA1/N2, la 


demolizione e la bonifica dell'area; 


il gestore dovrà allegare l'originale 


delle relative quietanze di 


versamento di cui al decreto 24 


aprile 2008, con cui sono state 


disciplinate le modalità anche 


contabili, e le tariffe da applicare in 


relazione alle istruttorie e ai 


DEC pag. 


14 (art. 1 


comma 9) 


SI Comunicazione del 19/10/2010  prot. 


ENC/2010/U/00000078      
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controlli previsti dal D.Lgs.  59/05. 
T15 16/12/201


0 


Il gestore concorderà  con l'ente di 


controllo il cronoprogramma per 


l'adeguamento e completamento 


del sistema di monitoraggio 


prescritto. 


DEC pag. 


14/15 (art. 4 


comma 1) 


SI Comunicazione prot. EPW/2010/U/00000159 del 


18/10/2010. 


 


Comunicazione prot. EPW/2010/U/00000129BIS 


del 23/09/2010 


T16 27/09/201


0 


Si prescrive che il gestore effettui 


la comunicazione di cui all'art. 11, 


comma 1, del D.Lgs. 18 febbraio 


2005 n. 59 (modificato dal D.Lgs. 


152/06 coordinato col D.Lgs. 


205/10 art. 29 decies comma 1) 


allegando l'originale della 


quietanza del versamento relativo 


alle tariffe dei controlli. 


DEC pag. 


17 (art. 8 


comma 1) 


SI Comunicazione del 21/09/2010, prot. 


EPW/2010/U/00000129 


 


Comunicazione del 23/09/2010 prot. 


EPW/2010/U/00000129BIS 
 


T17 16/03/201


1 


Ai fini del rispetto dei limiti 


imposti a partire dal 36° mese 


[Limite per i SOx (gruppo 


SA1N/3)  mg/Nm3 dal 36° mese 


successsivo all'AIA: 


SOx= 20(fuel gas);  200(OCD o 


mix); intese come medie 


giornaliere)], il gestore dovrà 


presentare all'AC un progetto di 


adeguamento alle MTD, tale da 


poter garantire il completamento 


dei lavori entro i successivi 30 


mesi. 


PI pag. 47 SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato la relazione tecnica redatta da Steam: "Progetto 


di ambientalizzazione gruppo SA1N/3". 


T18                               


T19 16/03/201


1 


Ai fini del rispetto dei limiti 


imposti a partire dal 36° mese 


[Limite per i NOx (gruppo 


SA1N/3)  mg/Nm3 dal 36° mese 


successsivo all'AIA: 


PI pag. 48 SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato la relazione tecnica redatta da Steam "Progetto di 


ambientalizzazione gruppo SA1N/3" 
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Nox= 100(fuel gas);  150(OCD o 


mix);  intese come medie 


giornaliere] il gestore dovrà 


presentare all'AC un progetto di 


adeguamento alle MTD, tale da 


poter garantire il completamento 


dei lavori entro i successivi 30 


mesi.  
T20                               


T21 16/03/201


1 


Ai fini del rispetto dei limiti 


imposti a partire dal 36° mese 


[Limite per le polveri (gruppo 


SA1N/3) mg/Nm3 dal 36° mese 


successsivo all'AIA: 


 30(OCD o mix); <5 (fuelgas) 


intese come medie giornaliere.] il 


gestore dovrà presentare all'AC un 


progetto di adeguamento alle 


MTD, tale da poter garantire il 


completamento dei lavori entro i 


successivi 30 mesi.   


PI pag. 50 SI Comunicazione del 10/03/2011, prot. EPW/2011/00000046, 


in allegato la relazione tecnica redatta da Steam: "Progetto 


di ambientalizzazione gruppo SA1N/3". 


T22                               


T23 16/03/201


1 


CCGT: Il gestore deve predisporre 


un piano di monitoraggio sui 


transitori, nel quale indicare i valori 


di concentrazione medi orari, 


volumi fumi, emissioni in massa, 


n° e tipo avviamento, consumo 


combustibili,vapore ausiliario 


PI pag. 


56/57; 


pag. 57 


ulteriori 


prescrizioni 


punti i,j 


 


PMC pag. 


19,20. 


SI Comunicazione del 07/03/2011, prot. RICASS/DC/2011/26 


a Ministero dell'Ambiente - Relativamente a tempi 


avviamento CCGT (riferiti soltanto ai turbogas dei due 


moduli) computati sulla base del tempo di riaccensione della 


fiamma (flame detection). 


 


Comunicazione del 22/12/2010 prot. 


EPW/2010/U/000000193 in cui si precisa l'attuazione degli 


interventi necessari all'adeguamento del sistema SME ed 


alle misurazioni nelle fasi di avvio/arresto di Nox e CO;nella 


comunicazione inoltre si definiscono i dati provenienti dallo 


SME non ancora adeguati  alle condizioni della nuova 







 Pagina 10 di 52 


autorizzazione.  
T24 16/03/201


1 


Per quanto riguarda le emissioni 


fuggitive ERG Nuove centrali Spa, 


dovrà presentare lo studio con le 


risultanze delle valutazioni sulle 


modalità e le tempistiche di 


attuazione di un programma 


LDAR. 


PI pag. 57 e 


63 punto 4; 


PMC pag. 


19 


SI Adempimento in corso. 


T25 16/03/201


1 


Il gestore dovrà effettuare, su tutti i 


gruppi autorizzati al funzionamento 


oltre il 31/12/2009 , con esclusione 


del gruppo SA1/N1, le misurazioni 


in continuo delle emissioni di NOx 


e CO, nonché del tenore 


volumetrico di ossigeno, della 


temperatura, della pressione, 


dell'umidità e della portata 


volumetrica dell'effluente gassoso 


su tutti i punti di emissione. 


PI pag. 57 


lettera C; 


PMC da 


pag. 8 a pag. 


18. 


SI       


T26 16/03/201


1 


Per le misurazioni delle emissioni, 


nelle fasi di avvio/arresto, devono 


essere installati adeguati strumenti 


di misura in continuo delle 


concentrazioni di NOx e CO, con 


range di misura appropriato alle 


caratteristiche emissive 


sperimentate durante tali fasi. 


PI pag. 57 


lettera i;  


SI       


T27       Le quantità di NOx e CO emesse 


per evento di avvio/spegnimento 


devono essere registrate e 


costituiranno elemento di 


reporting.  


PI pag. 57 


lettera j; 


PMC pag. 


19, 20. 


SI Comunicazione del 07/03/2011, prot. RICASS/DC/2011/26 


a Ministero dell'Ambiente - relativamente a tempi 


avviamento CCGT (riferiti soltanto ai turbogas dei due 


moduli) computati sulla base del tempo di riaccensione della 


fiamma (flame detection). 
T28       Rispetto dei limiti per tutti gli 


scarichi dalle tabelle di pag. 28 a 


PI pag. 


58/59; PMC 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 
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34 del PMC.  da pag. 28 a 


34. 


Comunicazione del 19/11/2010 EPW/2010/U/00000179 


dove viene chiarita la discordanza tra il parere istruttorio e il 


PMC. 


 


Verbale di riunione tra ISPRA, ARPA Sicilia, ERG Power 


del 15/11/2010. 
T29       Qualora non fosse già disponibile, 


il gestore dovrà provvedere per 


ogni scarico alla realizzazione di 


un apposito pozzetto dedicato ai 


campionamenti per la verifica del 


rispetto dei limiti. 


PI. pag 59 SI       


T30                               


T31 16/03/201


1 


Nei pozzetti di conferimento delle 


acque degli scarichi civili in via di 


collettamento andrà effettuato il 


monitoraggio da parte del gestore, 


il quale dovrà essere attivo entro 6 


mesi dal rilascio dell'AIA. 


PI pag. 59 SI Protocollo per il conferimento dei reflui prodotti da ERG 


Power, gestiti dalla ISAB Energy Services, al sistema 


fogniario di Priolo Servizi società consortile p.a. da 


comunicazione prot. EPW/2011/00000046 del 10/03/2011   


T32 16/11/201


0 


In merito alla corretta applicazione 


del deposito temporaneo dei rifiuti, 


il gestore deve indicare all'autorità 


competente, alla provincia e ad 


ARPA, quale criterio gestionale 


intende avvalersi (temporale o 


quantitativo) 


PI pag. 60; 


PMC pag. 


39 


SI Comunicazione del 25/02/2011 prot. 


EPW/2011/U/00000025 


T33 16/12/201


0 


Il gestore dovrà presentare una 


relazione che illustri lo stato di 


avanzamento delle attività di 


dismissione e bonifica dei materiali 


contenenti amianto ed un 


cronoprogramma delle attività 


successe sino al loro 


completamento. Deve essere 


PI pag. 63 


parag. 10.9; 


PMC pag. 


41 


SI Comunicazione del 25/02/2011 prot. 


EPW/2011/U/00000025: la documentazione aggiornata con 


la complessiva descrizione degli interventi è in via di 


completamento, verrà trasmessa entro il 07/03/2011. 
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registrato su file con frequenza 


trimestrale lo stato di avanzamento 


delle attività di dismissione e 


bonifica dei materiali contenenti 


amianto. 
T34 16/03/201


1 


Si prescrive una verifica puntuale 


dell'impermeabilizzazione del 


parco serbatoi con stesura di una 


relazione finale. Nella relazione si 


devono indicare anche gli atri 


interventi eventualmente previsti 


per ripristinare le 


impermeabilizzazioni e le 


tempistiche relative i quali 


dovranno, in ogni caso, essere 


portati a termine entro i successivi 


due anni. L'autorità competente e le 


autorità di controllo potranno 


effettuare sopralluoghi e/o 


verifiche documentali. 


PI pag. 62 


parag. 10.7 


SI Comunicazione del 10/03/2011, 


prot.EPW/2011/U/00000046 si allega la relazione tecnica 


"AIA ERG Power - Prescrizione 10.7 impermeabilizzazione 


serbatoi". 


T35 16/12/201


0 


Dovrà essere installato un sistema 


di monitoraggio delle emissioni in 


continuo ai camini. Detto sistema 


dovrà essere collegato all'esistente 


SME della provincia, concordando 


con la stessa le modalità di 


collegamento. 


PI pag. 63 


parag. 10.10 


SI Comunicazione del 22/12/2010 


prot.EPW/2010/U/000000193 


T36 16/03/201


1 


Il gestore dovrà presentare un 


piano di ottimizzazione dei 


consumi d'acqua all'AC. Il piano 


dovrà prevedere una significativa 


riduzione della quantità d'acqua di 


mare e falda prelevata. 


PI pag. 63 


parag. 10.10 


SI Comunicazione del 10/03/2011, 


prot.EPW/2011/U/00000046, in allegato la nota tecnica 


"AIA ERG Power - prescrizione 10.10 piano per la 


riduzione della quantità di acqua mare e di falda prelevata". 


 


Comunicazione del 25/02/2011 prot. 


EPW/2011/U/00000025 
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T37       Per il nuovo impianto CCGT il 


gestore, prima dell'entrata in 


esercizio della nuova centrale a 


ciclo combinato, dovrà presentare 


al ministero dell'ambiente e della 


tutela del territorio un piano di 


massima relativo al destino dei 


manufatti della nuova centrale a 


ciclo combinato al momento della 


sua futura dismissione. 


PI pag. 64 


parag. 13 


SI Comunicazione del 29/10/2010 prot. 


EPW/2010/U/00000169 


T38                               


T39                               


T40                               


T41                               


T42                               


T43                               


T44                               


T45                               


T46                               


T47                               


T48                               


T49                               


T50                               


T51                               
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Obblighi permanenti 


(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l’intero periodo di vita dell’AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico 


accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)  
 


Obbligo Scadenza Descrizione della prescrizione Sorgente ATTUATA 


 


EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA 


Sigla Data Riportare testo prescrizione  DEC (pag) 


PI (pag) 


PMC (pag) 


ISPRA - AC 


SI / NO Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla 


tracciabilità 


P1 30/04/201


1 


Entro il 30 aprile di ogni anno, il 


gestore è tenuto alla trasmissione, 


all'autorità competente, alla 


regione, alla provincia, al comune 


interessato e all'ARPA 


territorialmente competente, di un 


rapporto annuale che descrive 


l'esercizio dell'impianto nell'anno 


precedente. 


PMC pag. 


48 


SI Comunicazione del 29/04/2011, prot. 


EPW/2011/U/00000095 


P2       Georeferenziazione informatica di 


tutti i punti di emissione in 


atmosfera, nonché degli scarichi 


idrici sulla base delle indicazioni 


tecniche che saranno fornite da 


ISPRA nel corso dello svolgimento 


delle attività di monitoraggio e 


controllo. 


DEC pag. 


14 (art. 3 


comma 2) 


SI Comunicazione del 21/09/2010 prot. EPW2010//U/00000130 


 


Tabella di pag. 7 del paragrafo "emissioni in aria" del Piano 


di monitoraggio e controllo. 


 


Tabella di pag. 24-25 del paragrafo "emissioni in acqua" del 


piano di monitoraggio e controllo. 


P3                               


P4                               


P5       Si prescrive che il gestore fornisca 


tutta l'assistenza necessaria per lo 


svolgimento di qualsiasi verifica 


tecnica relativa all'impianto; in 


particolare il gestore garantisca 


l'accesso agli impianti del personale 


DEC pag. 


15 (art. 4 


comma 5) 


SI Procedure operative di stabilimento 
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incaricato dei controlli. 
P6       Il gestore in caso di inconvenienti o 


incidenti che influiscano in modo 


significativo sull'ambiente, ne 


informi tempestivamente l'ISPRA il 


quale ne riferirà all'autorità 


competente. 


DEC pag. 


15 (art. 4 


comma 6) 


SI       


P7       Il gestore trasmetta gli esiti dei 


monitoraggi e dei controlli eseguiti 


anche a ISPRA e alla ASL 


territorialmente competente. 


DEC pag. 


15 (art. 4 


comma 7) 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P8                               


P9                               


P10       Si prescrive al gestore di 


comunicare al MATTM ogni 


modifica all'impianto prima della 


sua realizzazione. Si prescrive 


inoltre l'obbligo di comunicazione 


di ogni variazione di utilizzo di 


materie prime, di modalità di 


gestione, di modalità di controllo, 


prima della loro attuazione al 


MATTM. 


DEC pag. 


16 (art. 5 


comma 4) 


SI Comunicazione del 04/05/2011, prot. 


EPW/2011/U/00000090, in merito a Avvio-lavori e rispetto 


prescrizioni post silenzio assenso 60 gg revamping SA9 


(riscontri a nota MATTM del 27.04.2011) 


 


 


Comunicazione del 14/04/2011, prot.RICASS/DC/2011/49 


in merito a proseguimento dell'attività di Revamping 


dell'impianto SA9. 


 


Comunicazione del 21/03/2011, prot. RICASS/DC/2011/30 


in merito a proseguimento con l'avvio dei lavori delle attività 


di revamping  dell'impianto SA9. 


 


Comunicazione del 21/10/2010 prot. EPW/2010/U/00000163  


ai sensi dell' art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 coordinato con 


il D.L.gs 205/10 "Modifica degli impianti o variazione del 


gestore", in merito all' aggiornamento interventi di 


revamping SA9. 


 


Comunicazione del 20/01/2011 prot. EPW/U/00000009 in 
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merito ad aggiornamento AIA revamping SA9 - pagamento 


tariffa modifica non sostanziale. 


 


Comunicazione del 24/02/2011 prot.EPW/2011/U/00000029 


Trasmissione copie originali versamenti tariffa modifica non 


sostanziali SA9 e controlli anno 2011 


P11       Versamento della tariffa relativa 


alle spese per i controlli, secondo i 


tempi, le modalità e gli importi che 


sono stati determinati nel decreto 


interministeriale 24 aprile 2008. 


DEC pag. 


16 (art. 6 


comma 1) 


SI  Comunicazione del 21/09/2010, prot. 


EPW/2010/U/00000129 


 


Comunicazione del 23/09/2010 prot. 


EPW/2010/U/00000129BIS tariffe dei controlli per l'anno 


2010 


 


Comunicazione del 20/01/2011 prot. EPW/U/00000009 in 


merito ad aggiornamento AIA revamping SA9 - pagamento 


tariffa modifica non sostanziale. 


 


Comunicazione del 28/01/2011prot. EPW/2011/U/00000019 


Pagamento tariffa controlli ed analisi anno 2011 


 


Comunicazione del 24/02/2011 prot.EPW/2011/U/00000029 


Trasmissione copie originali versamenti tariffa modifica non 


sost SA9 e controlli anno 2011 


 


Comunicazione del 25/02/2011 prot. EPW/2011/U/00000025 


P12                               


P13                               


P14                               


P15       Ossidi di zolfo gruppo SA1/N1: Il 


Gestore è tenuto a presentare ogni 


anno all'AC un documento in cui è 


riportata la registrazione delle ore 


di normale funzionamento 


utilizzate e quelle non utilizzate per 


PI pag. 45 


parag. 10.1 


lettera a; 


SI Comunicazione del 26/05/2011prot.RICASS/DC/2011/72 
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il restante periodo di 


funzionamento degli impianti. 
P16 01/07/201


0 


Si prescrive l'utilizzo di olio 


combustibile con tenore di zolfo < 


1% (BTZ) che potrà essere 


utilizzato congiuntamente al fuel 


gas desolforato proveniente dalla 


raffineria e/o gas naturale 


(SA1N/3). 


PI pag. 46 SI Bollettino di specifica. 


P17 16/09/201


0 


Limite per i SOx mg/Nm3 fino al 


36° mese successsivo all'AIA: 


SOx= 35(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152; 1537,5(OCD); comunque 


il suddetto limite non potrà 


superare il VLE di 900mg/Nm3. 


I limiti imposti dovranno essere 


rispettati durante le ore di normale 


funzionamento (gruppo SA1N/3). 


PI pag. 


46/47 e pag 


57 lettera a 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P18                               


P19                               


P20       Ai fini del controllo dei limiti 


imposti (SOx in SA1/N3) , il 


gestore è tenuto alla contestuale 


comunicazione periodica delle 


potenze termiche associate ai due 


combustibili, Pt (OCD) e Pt (fuel 


gas) 


PI pag 46. SI Registrazione mensile dei risultati su file elettronico 


P21 16/09/201


0 


Limite per i NOx (mg/Nm3) fino al 


36° mese successsivo all'AIA: 


NOx= 300(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152; 450(OCD); I limiti 


imposti dovranno essere rispettati 


durante le ore di normale 


funzionamento (gruppo SA1N/3).  


PI pag. 48 e 


pag 57 


lettera a; 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 
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P22                               


P23                               


P24 16/09/201


0 


Limite per i CO (mg/Nm3)= 100  


espresso come media mensile a far 


data dal rilascio dell'AIA. Il limite 


imposto dovrà essere rispettato 


durante le ore di normale 


funzionamento (gruppo SA1N/3).  


PI pag. 49 e 


pag .57 


lettera a; 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P25 16/09/201


0 


Limite per le polveri (mg/Nm3) 


fino al 36° mese successsivo 


all'AIA: 


polv= 5(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152; 50(OCD); Il suddetto 


limite non potrà superare il VLE di 


30 (gruppo SA1N/3).  


PI pag. 


49/50 e pag. 


57 lettera a; 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P26                               


P27       Ai fini del controllo dei limiti 


imposti (Polveri in SA1/N3) , il 


gestore è tenuto alla contestuale 


comunicazione periodica delle 


potenze termiche associate ai due 


combustibili, Pt (OCD) e Pt (fuel 


gas) 


PI pag. 49 SI Registrazione mensile su file elettronico. 


P28                               


P29 16/09/201


0 


Dalla data di rilascio dell'AIA il 


gestore sarà tenuto al rispetto dei 


limiti prescritto per i METALLI 


[mg/Nm3] 


Be= 0,05 


Cd+Hg+Tl=0,10 


As+Cr(VI)+Co+Ni=0,50 


Se+Te+Ni(sotto forma di 


polveri)=1 


Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh


PI pag.51 e 


pag. 57 


lettera a; 


PMC 17/18  


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 
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+Sn+V=5 


(gruppo SA1N/3).  
P30 16/09/201


3 


Relativamente alle emissioni in 


atmosfera di ammoniaca (NH3 in 


SA1N/3) dal camino del gruppo di 


produzione, indipendentemente dal 


mix di combustibili, dovrà esser 


rispettato il seguente limite 


emissivo: NH3 = 5 mg/Nm3. Il 


limite imposto dovrà essere 


rispettato durante le ore di normale 


funzionamento. 


PI pag. 51 e 


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P31 16/09/201


0 


Relativamente alle emissioni in 


atmosfera di IPA (gruppo SA1/N3) 


dal camino del gruppo di 


produzione, indipendentemente dal 


mix di combustibili, dovrà esser 


rispettato il seguente limite 


emissivo: IPA = 3 mg/Nm3. Il 


limite imposto dovrà essere 


rispettato durante le ore di normale 


funzionamento. 


PI pag 52 e 


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 


16 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P32 16/09/201


0 


Relativamente alle emissioni in 


atmosfera di diossine e furani 


(SA1N/3) dal camino del gruppo di 


produzione, indipendentemente dal 


mix di combustibili, dovrà esser 


rispettato il seguente limite 


emissivo: Diossine e furani = 3 


mg/Nm3. Il limite imposto dovrà 


essere rispettato durante le ore di 


normale funzionamento. 


PI pag. 52 e 


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 


17 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P33       Si prescrive il rispetto dei seguenti 


valori limite (CCGT): 


PI pag. 53 


lettera d e 


SI Comunicazione del 07/03/2011, prot. RICASS/DC/2011/26 a 


Ministero dell'Ambiente -  Minimo tecnico, limiti emissioni e 
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Limite per i SOx mg/Nm3: 


SOx= 10 (media giornaliera) 


 


Limite per i NOx (mg/Nm3)  


NOx= 30 (media giornaliera) 


 


Limite per i CO (mg/Nm3)  


CO= 30 (media oraria) 


 


Limite per i PTS (mg/Nm3)  


PTS= 5 (media giornaliera) 


I limiti imposti dovranno essere 


rispettati durante le ore di normale 


funzionamento.  


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 9 


tempi avviamento CCGT. 


P34       Limite prescritto per i 


macroinquinanti (SA1N/1) 


mg/Nm3: 


SO2= 35(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152-1700(OCD);  57 t a 


trimestre 


 


NOx= 300(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152; 450(OCD) 


 


CO= 100 


Polv.= 5(fuel gas); VLp(mix)vd. 


D.lgs152; 50(OCD) 


PI pag. 54 


punto 10.1 


lettera e, 


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 


10/11  


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P35       Ai fini del controllo dei limiti 


imposti (macroinquinanti SA1N/1) 


, il gestore è tenuto alla contestuale 


comunicazione periodica delle 


potenze termiche associate ai due 


combustibili, Pt (OCD) e Pt (fuel 


PI pag. 54 SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 
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gas) 
P36 13/09/201


0 


Limite prescritto per i METALLI 


(SA1N/1) mg/Nm3 


Be= 0,05 


Cd+Hg+Tl=0,10 


As+Cr(VI)+Co+Ni=0,50 


Se+Te+Ni(sotto forma di 


polveri)=1 


Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh


+Sn+V=5 


PI pag. 55, 


pag. 57 


lettera a; 


PMC pag. 


13/14 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P37       Relativamente alle emissioni in 


atmosfera di IPA  


indipendentemente dal mix di 


combustibili, dovrà esser rispettato 


Il limite imposto  (gruppo SA1/N1) 


IPA = 3 mg/Nm3. 


 Il limite imposto dovrà essere 


rispettato durante le ore di normale 


funzionamento. 


PI pag. 55, 


pag. 57 


lettera a; 


PMC 12 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P38 16/09/201


0 


Relativamente alle emissioni in 


atmosfera di Diossine e Furani, 


indipendentemente dal mix di 


combustibili, dovrà esser rispettato 


Il limite imposto  (gruppo SA1/N1)   


Diossine e furani= 3 mg/Nm3. 


Il limite imposto dovrà essere 


rispettato durante le ore di normale 


funzionamento. 


PI pag. 56, 


57 lettera a; 


PMC pag. 


12 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P39       Silos stoccaggio Calce: 


Nell'impianto sono presenti due 


silos per lo stoccaggio della calce 


(D-109 A/B), per tali punti di 


emissione  si prescrive un limite 


sulle polveri pari a 50 mg/Nm3.  


PI pag. 56, 


57 lettera a. 
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P40       Il gestore, in merito ai silos 


stoccaggio calce D109 A/B, è 


tenuto ad una verfica del corretto 


funzionamento dei filtri e al 


ripristino degli stessi se necessario. 


Tali interventi di verifica e/o 


manutenzione dovranno essere 


registrati su file e trasmessi 


all'autorità. 


PI pag. 56 SI       


P41       I limiti di emissione massici, ove 


assegnati, devono essere rispettati 


in tutte le condizioni di 


funzionamento, escluse le fasi di 


avviamento e di arresto. 


PI pag. 57 


lettera b. 


SI       


P42       Per il gruppo SA1/N1, il gestore 


dovrà dare tempestiva 


comunicazione all'AC, 


relativamente alle accensioni, n° 


ore di funzionamento ed emissioni. 


PI pag. 57 


lettera d. 


SI Comunicazione tramite fax del 24/05/2011 ore 18:45 - 


Fermata impianto. 


 


Comunicazione tramite fax del 04-03-2011 ore 11:45 - 


Avviamento gruppo termoelettrico. 
P43 01/06/201


2 


Le apparecchiature di misura 


devono essere esercite, verificate e 


calibrate a intervalli regolari 


secondo le modalità previste dal 


D.Lgs. 152/06 ed UNI EN 14181 


PI pag. 57 


lettera e; 


PMC pag. 


18 


NO Adeguamento in corso anche a seguito della comunicazione 


ISPRA del 01/06/2011 con prot. 0018712 - Definizione di 


modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e 


controllo (PMC) seconda emanazione.  


P44       Dovrà essere condotta una 


campagna almeno annuale di 


misura dei seguenti inquinanti: 


Polveri, PM10, HCl, COV. 


PI pag. 57 


lettera g; 


PMC pag. 8 


SI       


P45                               


P46                               


P47                               


P48                               


P49       Predisporre un piano di 


monitoraggio con l'ISPRA per 


PI pag. 59 


punto 4 


SI Verbale di riunione del 15/11/2010 tra ISPRA, ARPA Sicilia, 


ERG POWER - Chiarimenti in merito al parere 
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verificare la conformità degli 


scarichi 20 e 24 al fine di verificare 


la conformità dello scarico sia per 


quanto inerente gli inquinanti 


chimici, i metalli ed i valori termici 


anche in considerazione 


dell'esistenza di una zona SIC e 


ZPS; tale conformità dovrà essere 


verificata durante l'esercizio con 


cadenza trimestrale. 


istruttorio/Piano di monitoraggio e controllo della 


commissione IPPC.  


P50       Per tutti gli scarichi vengano 


previsti autocontrolli trimestrali per 


i seguenti parametri: 


COD 


SST 


pH 


idrocarburi totali 


tensioattivi 


Fosforo 


Ferro 


Nichel 


Manganese 


Rame 


Zinco 


PI pag. 59 


punto 5 


SI       


P51                               


P52       Il gestore dovrà effettuare 


campagne di misura del rumore, 


con cadenza biennale e 


coordinandosi con gli altri gestori 


coinsediati. Ogni qualvolta non 


dovessero essere  verificate le 


condizioni imposte dalla normativa, 


il Gestore è sempre tenuto a porre 


in atto adeguate misure di riduzione 


PI pag. 60; 


PMC pag. 


39 


SI Il monitoraggio è stato eseguito nel 2010, Relazione annuale 


di autocontrollo prot. EPW/2011/U/00000095 del 


29/04/2011. 
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del rumore fino al rientro dei limiti  
P53                               


P54       Dovrà essere fornita una relazione 


di impatto acustico in cui si 


riporteranno le misure di Leq 


riferite a tutto il periodo diurno e 


notturno, i valori Leq orari, una 


descrizione delle modalità di 


funzionamento delle sorgenti 


durante la campagna di misura e la 


georeferenziazione dei punti di 


misura. 


PMC pag. 


39. 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P55       Il gestore deve garantire la corretta 


applicazione del deposito 


temporaneo dei rifiuti, in 


conformità alle norme tecniche di 


gestione (art. 183, comma 1, lettera 


m del D.Lgs. 152/06) progettazione 


e realizzazione 


PI pag. 60 


parag. 10.4; 


PMC pag. 


39, 41 


SI       


P56       Il gestore dovrà verificare ogni 30 


giorni lo stato di giacenza dei 


depositi temporanei, sia come 


somma delle quantità di rifiuti 


pericolosi e somma delle quantità 


di rifiuti non pericolosi sia in 


termini di mantenimento delle 


caratteristiche tecniche dei depositi 


stessi. Dovranno altresì essere 


controllate le etichettature. 


PI pag. 60 


parag. 10.4; 


PMC pag. 


39 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P57                               


P58       Il gestore dovrà comunicare 


annualmente all'AC:  


- La tipologia e la quantità di rifiuti 


prodotti relativi all'anno precedente 


PI pag. 60 


parag. 10.4; 


PMC pag. 


39 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 
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e le percentuali di recupero degli 


stessi identificando il tipo di 


recupero (interno o esterno al 


processo); 


- Le analisi compiute oer la 


caratterizzazione dei rifiuti 


prodotti. 


Il gestore dovrà altresì gestire 


correttamente tutti i flussi di rifiuti 


generati a livello tecnico 


amministrativo attraverso il registro 


di carico e scarico, FIR e rientro 


della quarta copia firmata dal 


destinatario per accettazione.  
P59       Il gestore deve effettuare, nella 


configurazione post-


ambientalizzazione della centrale 


SA1/N3 una rilevazione 


contemporanea delle portate delle 


varie tipologie di combustibili 


utilizzati e delle quantità delle 


polveri rimosse dal precipitatore 


elettrostatico. 


PI pag. 60 


parag. 10.4; 


PMC pag. 


41 


SI Relazione Eco Control (efficienza elettrofiltro) settebmre 


2008. 


P60       Lo stoccaggio dovrà costituire fase 


preliminare al conferimento in altri 


impianti di smaltimento o recupero 


PI pag. 61 


punto 1 


SI       


P61       I rifiuti prodotti devono essere 


avviati allo smaltimento /rifiuti con 


cadenza massima trimestrale dalla 


data della loro produzione 


PI pag. 61 


punto 2 


SI       


P62       I rifiuti dovranno essere stoccati in 


contenitori idonei in possesso di 


adeguati requisiti di resistenza 


PI pag. 61 


punto 3 


SI       


P63       I contenitori dovranno essere PI pag. 61 SI       
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collocati esclusivamente nei punti 


in cui dovrà essere apposta la 


segnaletica riportanti i codici CER 


e la descrizione dei rifiuti 


punto 4 


P64       I recipienti fissi e mobili utilizzati 


per lo stoccaggio dovranno essere 


contrassegnati con apposite 


etichette e targhe ben visibili.  


PI pag. 61 


punto 5 


SI       


P65       Il deposito temporaneo deve anche 


essere dotato di un adeguato 


sistema di canalizzazione e raccolta 


delle acque meteoriche e di  un 


adeguato sistema di raccolta dei 


reflui. 


PI pag. 61 


punto 6 


SI       


P66       Il gestore registra e comunica 


all'autorità competente e all'ente di 


controllo, secondo le regole 


stabilite nel PMC, gli eventi di 


fermata per manutenzione o per 


malfunzionamenti e una 


valutazione della loro rilevanza dal 


punto di vista degli effetti 


ambientali. 


PI pag. 62 SI       


P67       Il gestore deve dotarsi di apposite 


procedure per la gestione degli 


eventi incidentali, anche sulla base 


della serie storica degli episodi già 


avvenuti. 


PI pag. 62 SI Procedure di stabilimento. 


P68       Tutti gli eventi incidentali devono 


essere oggetto di registrazione e di 


comunicazione all'autorità 


competente e all'ente di controllo, 


secondo le regole stabilite nel 


PMC. 


PI pag. 62 SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011.      
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P69       Per gli eventi che determinano il 


rilascio di sostanze pericolose 


nell'ambiente, il gestore ha 


l'obbligo di comunicazione 


immediata scritta tramite fax  


all'AC e ad ISPRA 


PI pag. 62 SI Non ne abbiamo comunicati finora 


P70                               


P71       Il gruppo SA1/N1  potrà entrare in 


servizio esclusivamente nei periodi 


in cui il gruppo SA1/N3 o uno dei 


nuovi moduli a ciclo combinato 


saranno fermi per manutenzione 


ordinaria o straordinaria. 


PI pag. 63 


parag.10.10 


SI Comunicazione annuale ore di normale funzionamento 


SA1N/1 anno 2010, del 26/05/2011 prot. 


RICASS/DC/2011/72,   


P72       Per i nuovi gruppi a ciclo 


combinato potrà essere utilizzato 


unicamente gas naturale come 


combustibile. 


PI pag. 63 


parag.10.10 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011.      


P73       Il gestore dovrà monitorare i 


prelievi di ogni tipologia di acqua 


in modo indipendente secondo 


quanto previsto nel piano di 


monitoraggio e controllo. 


PI pag. 63 


parag.10.10 


SI       


P74       Consumi/utilizzi di materie prime: 


OCD 


Fuel Gas 


Gasolio 


Gas Naturale 


PMC pag. 4 SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


P75       Consumi idrici: misura della 


quantità prelevata. 


PMC pag. 5 SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


 


Comunicazione del 18/02/2011 prot. EPW/2011/U/0000026 


dove si fa presente  che gli interventi per il monitoraggio per 


la misura della portata di acqua mare SA1N potrà  essere 


realizzata soltanto in occasione della fermata della centrale 
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CCGT, programmata nel maggio 2011.  
 


P76       Consumi energia elettrica (energia 


importata da rete esterna, prodotta, 


immessa in rete) 


PMC pag. 5 SI RELAZIONE ANNUALE  prot. EPW/2011/U/00000095 del 


29/04/2011. 


P77       Per ogni combustibile utilizzato 


deve essere prodotta una scheda 


tecnica, fornita dal fornitore o 


prodotta dal gestore tramite 


campionamento e analisi di 


laboratorio. 


PMC pag. 5 SI Scheda tecnica dei combustibili 


P78       Gestione dei Serbatoi di olio 


combustibile denso: eseguire 


manutenzione procedurizzata delle 


strumentazioni automatiche di 


controllo, allarme e blocco della 


mandata dell'OC.  


PMC pag. 6 SI       


P79       Sui punti di emissione devono 


essere realizzate due prese di 5 


pollici, con possibilità di innesto 


per sonda isocinetica riscaldata e, 


per ogni presa, deve essere prevista 


una controflangia adatta ad 


effettuare le misurazioni 


discontinue. Tali prese devono 


essere realizzate ad una altezza 


compresa tra 1.3 e 1.5 m dal piano 


di calpestio. Deve esser realizzata 


anche una piattaforma di lavoro 


provvista di una copertura continua 


antiscivolo di tipo rimovibile. 


PMC pag. 8 SI       


P80                               


P81                               


P82       SA1/N3: Tutte le attività di PMC pag. SI Tutte le attività sono riportate in un registro cartaceo, 
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controllo, verifica e manutenzione 


dei sistemi devono essere riportate 


in apposito registro computerizzato 


da tenere a disposizione 


dell'autorità competente e dell'ente 


di controllo. 


19 vidimato dalla provincia di Siracusa. A breve seguirà 


l'implementazione su supporto elettronico. 


P83                               


P84       SA1/N3: Il gestore deve 


predisporre un piano di 


monitoraggio sui transitori, nel 


quale indicare i valori di 


concentrazione medi orari, volumi 


fumi, emissioni in massa, n° e tipo 


avviamento, consumo 


combustibili,vapore ausiliario 


PMC pag. 


19/20 


SI Adempimento in corso (aggiornamento software SME) 


P85       La stima delle emissioni massiche 


deve essere avvalorata da una 


sintesi dei dati misurati dallo SME 


o da almeno una misura discontinua 


mensile delle concentrazioni di 


NOx e CO per il gruppo CCGT e di 


NOx, CO, SO2, polveri per 


SA1/N3, nelle singole condizioni di 


transitorio. 


PMC pag. 


20 


SI Dallo SME. 


P86       Campionamenti manuali ed analisi 


in laboratorio di campioni prelevati 


da flussi gassosi convogliati: Il 


personale incaricato effettuerà la 


manutenzione periodica della 


strumentazione e procederà alla 


stesura di rapporti di manutenzione 


e pulizia strumenti che verranno 


raccolti in apposite cartelle per 


ognuno degli strumenti. 


PMC pag. 


23 


SI Tutte le attività sono riportate in un registro cartaceo, 


vidimato dalla provincia di Siracusa.  
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P87       Campionamenti manuali ed analisi 


in laboratorio di campioni prelevati 


da flussi gassosi convogliati: Il 


laboratorio organizzerà una serie di 


controlli sulle procedure di 


campionamento. Dovrà altresì 


essere compilato un registro di 


campo con indicati: la data e l'ora 


del prelievo, il trattamento di 


conservazione, il tipo di 


contenitore, le analisi richieste, il 


codice campione, i dati di campo e 


la firma del tecnico che ha 


effettuato il campionamento. 


PMC pag. 


23 


SI Vedere rapporti di campionamento ECO Control. 


P88       Rispetto delle emissioni in acqua, 


Punti di scarico S1 e S2 come da 


Tabelle pagg. 25,26,27 del PMC. 


PMC pag. 


25 a 27 


SI Relazione annuale di autocontrollo prot. 


EPW/2011/U/00000095 del 29/04/2011. 


 


Protocollo per il conferimento dei reflui prodotti da ERG 


Power, gestiti dalla ISAB Energy Services, al sistema 


fogniario di Priolo Servizi società consortile p.a. da 


comunicazione prot. EPW/2011/00000046 del 10/03/2011   


 


Comunicazione del 18/02/2011 prot.EPW/2011/U/0000026 


dove si fa presente  che gli interventi per il monitoraggio per 


la misura della temperatura in  S1 potrà  essere realizzata 


soltanto in occasione della fermata della centrale CCGT, 


programmata nel maggio 2011.  
P89 01/06/201


2 


Il sistema di monitoraggio in 


continuo delle emissioni ai camini 


deve essere conforme alla norma 


UNI EN 14181:2005  


PMC pag. 


42; 


 


ISPRA  


prot. 


0018712 del 


01/06/2011 


NO In merito alla comunicazione 01/06/2011 con prot. 0018712 


da parte di ISPRA, l'adempimento potrà esser ottemperato 


entro la data di scadenza indicata. 
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P90       Per ciascuno degli scarichi finali 


SF1 e SF2, al fine del controllo si 


devono distinguere 2 situazioni 


differenti a seconda che il controllo 


stesso riguardi una situazione di 


pioggia o in tempo di secco. La 


condizione alla quale è riferito il 


campionamento dovrà essere 


specificata nella documentazione 


registrata. Nell'arco dell'anno 


dovranno essere assicurati un 


numero di campionamenti in tempo 


secco pari ad almeno il 30% del 


totale dei campionamenti. 


PMC pag. 


27 


SI All'interno dei rapporti di prova viene specificata la 


condizione di tempo secco o pioggia. 
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3. Documentazione ad esito del rilascio dell’AIA  
 


Documenti emessi dal Gestore 
 


Data emissione  Destinatario Oggetto Rif . 


(Tx / Px) 


Prot. e note che descrivono il contenuto 


21/09/2010 A:Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA ed 


ISPRA 


Comunicazione art. 29 


decies e calcolo tariffe 


analisi e controlli   


T16/P11 prot. EPW/2010/U/00000129  


22/09/2010 A:Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA ed 


ISPRA 


Comunicazione in merito 


alla prescrizione art. 3 


comma 2 del DEC: 


aggiornamento scarichi e 


chiarimento serbatoio D8 


T7/P2  prot. EPW2010//U/00000130  


23/09/2010 A:Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:DSA ed ISPRA 


Comunicazione art.29 


decies e calcolo tariffe 


analisi e controlli (allegati 


completi) 


T15/T16/P11 prot. EPW/2010/U/00000129BIS - ERRATA CORRIGE alla 


comunicazione del  21/09/2010 prot.EPW/2010/U/00000129  


18/10/2010 A: ISPRA 


  


CC:Ministero 


dell'Ambiente 


Comunicazione art. 4 


comma 1 del DEC - 


richiesta incontro pro 


attuazione Piano di 


monitoraggio e controllo. 


T15 prot. EPW/2010/U/00000159 


21/10/2010 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA ed 


ISPRA 


Comunicazione art. 29 


nonies del D.Lgs. 152/06 


coordinato con il D.L.gs 


205/10 "Modifica degli 


impianti o variazione del 


gestore", in merito all' 


aggiornamento interventi di 


revamping SA9. 


P10 prot. EPW/2010/U/00000163 


19/10/2010 A: Ministero Piano dismissione CTE e T7/T11 prot. ENC/2010/U/00000078  
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dell'Ambiente 


 


CC: DSA ed 


ISPRA 


serbatoi ERG Nuce. 


29/10/2010 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:DSA e 


Commissione IPPC 


Trasmissione Piano 


dismissione CCGT; 


prescrizione par. 13 PI (già 


trasmesso da ERG Nuce il 


15.06.2009). 


T37 prot. EPW/2010/U/00000169 


19/11/2010 A: Ministero 


dell'Ambiente 


CC: ISPRA ed 


ARPA Sicilia 


Chiarimenti in merito al 


monitoraggio scarichi idrici 


CCGT e scarico 20 - Parere 


Par. 10.2 b) 


T28 prot. EPW/2010/U/00000179 


20/12/2010 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA e 


Commissione IPPC 


Trasmissione Piano 


dismissione serbatoi 


SA1Nord; prescrizione par. 


10.5 e 10.6 


T7/T11 prot. EPW/2010/U/00000204  


22/12/2010 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA, ISPRA, 


ARPA e Provincia 


Comunicazione su 


disponibilità SME e 


misurazioni fasi di 


avvio/arresto. 


T23/T25/T35 prot. EPW/2010/U/000000193 


20/01/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:Commissione 


IPPC 


Aggiornamento AIA 


revamping SA9 - pagamento 


tariffa modifica non 


sostanziale 


P11/P10 prot. EPW/2011/U/00000010  


28/01/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: DSA, ISPRA e 


ARPA 


Pagamento tariffa controlli 


ed analisi anno 2011 (D.M. 


24.04.2008 ed art. 6 DEC) 


P11 prot. EPW/2011/U/00000019 


18/02/2011 A: ISPRA Adeguamenti monitoraggi P26/P88/ T28 prot. EPW/2011/U/0000026  
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CC:ARPA Sicilia e 


MATTM 


scarichi idrici - post fermate 


CCGT ed SA1Nord 


24/02/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:DVA 


(Direzione 


Valutazioni 


Ambientali) 


Trasmissione copie originali 


versamenti tariffa modifica 


non sostanziale SA9 e 


controlli anno 2011 


P10/P11 prot. EPW/2011/U/00000029 


25/02/2011 A: ISPRA 


 


CC: ARPA Sicilia e 


MATTM 


Riscontri a comunicazione 


ISPRA su diffida alcune 


prescrizioni AIA e tariffa 


controlli anno 2010. 


     T32/T33 


T36/P11 


prot. EPW/2011/U/00000025  


04/03/2001 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:ISPRA 


Riscontri a prescrizione Par. 


10.9 del PI: "Materiali 


contenenti amianto". 


T33 prot. EPW/2011/00000039 


04/03/2011 A:Ministero 


dell'Ambiente 


Direzione 


Salvaguardia 


Ambientale ; 


 


ISPRA;  


Ministero 


dell'Ambiente - 


Direzione 


Salvaguardia 


Ambientale II  


Avviamento gruppo 


termoelettrico impianto 


SA1/N1 dal 04/03/2011 fino 


al 06/03/2011.  


P42 Fax delle 11:45  


07/03/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC:DSA, ISPRA e 


Comunicazione su minimo 


tecnico, limiti emissioni e 


tempi avviamento CCGT 


P33/T23/T26 prot. RICASS/DC/2011/26  
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ARPA      


10/03/2011 A: ISPRA 


 


CC: MATTM, 


ARPA e Provincia 


Chiarimenti e precisazioni 


in merito a limiti emissioni 


in atmosfera, in particolare 


ad alcune problematiche 


nella gestione di sistemi 


SME durante le fasi di non 


normale funzionamento. 


      prot. EPW/2011/U/00000047 


10/03/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


CC: Commissione 


IPPC ed ISPRA 


Trasmissione prescrizioni 


varie art.1 Decreto entro 6 


mesi da AIA. 


T1/T3/T7/T11 


/T14/T5/T9/ 


T34/T36 


prot. EPW/2011/00000046  


21/03/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


CC:Commissione 


IPPC  


AIA ERG Power P10 RICASS/DC/2011/30 


14/04/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


  


CC: Commissione 


IPPC ed ISPRA 


Conferma avvio lavori post 


silenzio assenso 60gg 


(riscontri a nota MATTM 


del 16.02.2011) 


P10 prot. RICASS/DC/2011/49  


29/04/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente 


 


CC: ISPRA, ARPA 


Sicilia Comuni e 


Provincia 


Trasmissione report annuale 


2010 come da PMC (su 


supporto informatico) 


P1/P7/P17/P24/ 


P25/P56 


prot. EPW/2011/U/00000095  


03/05/2011 A: Terna 


 


CC: Ministero 


dell'Ambiente 


Riscontri a richiesta MSE su 


aspetti critici AIA settore 


termoelettrico 


      prot. EPW/2011/U/00000089  


04/05/2011 A: Ministero 


dell'Ambiente  


 


Avvio-lavori e rispetto 


prescrizioni post silenzio 


assenso 60 gg revamping 


P10 prot. EPW/2011/U/00000090 
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CC:Commissione 


IPPC  


SA9 (riscontri a nota 


MATTM del 27.04.2011) 


20/05/2011 Comune di Priolo 


Gargallo; DAP di 


Siracusa; Provincia 


Regionale di 


Siracusa; 


Protezione Civile di 


Priolo Gargallo; 


Comune di Melilli; 


ISPRA; Ministero 


dell'Ambiente - 


Direzione 


Salvaguardia 


Ambientale. 


Avviamento impianto 


SA1/N1 dal 22/05/2011 fino 


al 23/05/2011 


P42 Fax delle ora 15:14 


24/05/2011 Comune di Priolo 


Gargallo; DAP di 


Siracusa; Provincia 


Regionale di 


Siracusa; 


Protezione Civile di 


Priolo Gargallo; 


Comune di Melilli; 


ISPRA; Ministero 


dell'Ambiente - 


Direzione 


Salvaguardia 


Ambientale. 


Fermata impianto SA1/N1 


dal 25/05/2011 al 


25/05/2011 


P42 Fax delle ore 18:45. 


26/05/2011 A: MTTM 


 


CC: Commissione 


istruttoria AIA, 


ISPRA 


Comunicazione annuale ore 


di normale funzionamento 


SA1N/1 nell'anno 2010. 


P15 prot. RICASS/DC/2011/72  


                              







 Pagina 37 di 52 


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              


                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              







 Pagina 38 di 52 


                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              


 


 


  







 Pagina 39 di 52 


Documenti emessi dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento 
 


Data emissione  Destinatario Oggetto Rif . 


(Tx / Px) 


Prot. e note che descrivono il contenuto 


14/01/2011 A: ERG Power 


 


CC: Commissione 


IPPC 


AIA centrale termoelettrica 


ERG Power - 


Comunicazione di modifica 


non sostanziale per 


Revamping impianto acqua 


demi SA9 


P10 Con prot. DVA-2011-0000696 da Ministero dell' 


ambiente:Richiesta MATTM versamento tariffa modifica 


non sostanziale per interventi di revamping SA9 


23/12/2010 A: ERG Power 


 


CC:DSA, ISPRA e 


ARPA 


Pianificazione controlli 


Autorità AIA - anno 2011 


T16 Con prot. DVA-2010-0031257: Controlli di competenza 


statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies. 


14/02/2011 A: ERG Power 


 


CC: DVA - 


Direzione 


Valutazioni 


Ambientali ed 


ARPA 


Richiesta ISPRA 


riscontri/diffida in merito ad 


alcune prescrizioni AIA  


T16/T32/ 


T33/T35 


Con prot. 5511 da ISPRA. 


14/02/2011 A: ERG Power 


 


CC: DVA - 


Direzione 


Valutazioni 


Ambientali ed 


ARPA 


Richiesta ISPRA 


riscontri/diffida in merito ad 


alcune prescrizioni AIA  


T32/T33 Con prot. DVA-2011-0003233 da MATTM. 


16/02/2011 A: ISPRA 


 


CC: ERG Power 


Comunicazione avvenuto 


pagamento della tariffa di 


cui all'allegato III del DM 24 


aprile 2008. 


P10/P11 Con prot. DVA-2011-0003666 da Ministero dell'ambiente: 


Comunicazione/chiarimenti interni al MATTM su versamento 


tariffa modifica non sostanziale per interventi di revamping 


SA9 


16/02/2011 A: ERG Power  


CC: Presidente 


Comunicazione ai sensi 


dell'art. 7  della legge 241/90 


P10 Con prot. DVA-2011-0003664 da Ministero dell'ambiente:  
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commissione IPPC, 


ISPRA 


di avvio di procedimento, ai 


sensi del D.lgs. 152/06 


relativo alla modifica di 


autorizzazione integrata 


ambientale. 


03/03/2011 A: ERG Power Definizione di modalità per 


l'attuazione dei piani di 


monitoraggio e controllo 


"prima emissione". 


      prot. 7656 da ISPRA: Comunicazione su richieste ed 


attuazione PMC, DAP ed altro 


15/04/2011 A: ERG Power Definizione di modalità per 


l'attuazione dei piani di 


monitoraggio e controllo 


"prima emissione" -


Correzione delle modalità di 


trasmissione per la 


presentazione del registro 


delle scadenze autorizzative. 


      prot.12899 del 15/04/2011da ISPRA: Comunicazione su 


scadenze invio DAP (post nota del 03.03.2011)  


27/04/2011 A: ERG Power 


 


CC:DVA 


DirezioneValutazioni 


Ambientali 


Comunicazione di modifica 


non sostanziale per 


revamping dell'impianto 


acqua demi SA9 


P10 prot. DVA-2011-0010035 del 27/04/2011 da ministero 


dell'ambiente: Comunicazione MATTM su termini revamping 


SA9 - rispetto AIA e stato dei luoghi. 


01/06/2011 A: ERG Power 


CC:MATTM; 


Agenzie regionali e 


delle provincie 


autonome per la 


protezione 


dell'ambiente. 


Definizione di modalità per 


l'attuazione dei piani di 


monitoraggio e controllo 


(PMC) seconda emanazione. 


P3/P89 Con prot. 0018712 
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4. Attività effettuate,  nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti 
 


Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento 
 


Data Tipologia Soggetti coinvolti Oggetto Note 


Data Riunione ,  intervento 


impiantistico,  


autocontrollo, altro  


Gestore, Arpa, Ispra, AC   


15/11/2010 Riunione ISPRA, ARPA Sicilia, 


ERG POWER 


Chiarimenti in merito al parere 


istruttorio/Piano di monitoraggio e controllo 


della commissione IPPC.  


      


08/02/2011 Riunione ARPA Sicilia, ERG Power, 


Provincia regionale di 


Siracusa 


Incontro tecnico per discutere di alcune 


problematiche inerenti la gestione delle 


misure delle emissioni tramite sistema SME 


secondo le nuove direttive impartite dai PMC. 
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Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento 
 


Data Tipologia Soggetti coinvolti Oggetto Note 


Data inizio - Data fine  Riunione ,  


intervento 


impiantistico,  


autocontrollo, 


altro  


Gestore, Arpa, Ispra, AC   


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               


      -                               
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Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento 
 


Frequenza Tipologia Soggetti coinvolti Oggetto Note 


Indicare la frequenza 


(giornaliera, settimanale, 


mensile, …)  


Riunione ,  


intervento 


impiantistico,  


autocontrollo, 


altro  


Gestore, Arpa, Ispra, AC   


Trimestrale  autocontrollo Gestore Emissioni convogliate       


Trimestrale  autocontrollo Gestore Analisi acque di scarico       


Semestrale  autocontrollo Gestore Analisi acque di scarico       


Semestrale  autocontrollo Gestore Acqua potabile       


Semestrale   autocontrollo Gestore Emissioni convogliate       


Semestrale  autocontrollo Gestore Acque di falda       
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5. Prevedibili criticità per l’attuazione dell’AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento  
 


Testo 
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6. Pianificazione delle azioni a breve,  nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono 


programma) 
 


Testo 
 


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


 














