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Allegato B - Energia elettirca generata in MWh su base settimanale e su base mensile per ciascun impianto


 N°settimana  CC1 - sett CC1 - mese CC2 - sett CC2 - mese B6 - sett B6 - mese Tot Sett. Tot Mese mese
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)


1                   26.530.429       26.640.547       -              53.170.976       
2                   44.460.612       43.402.977       -              87.863.589       
3                   46.070.559       44.137.529       -              90.208.087       
4                   44.379.942       43.608.970       -              87.988.911       


195.533.405         189.876.969         ‐                  385.410.373         GENNAIO
5                   44.300.564       42.094.083       -              86.394.647       
6                   40.859.211       38.217.864       -              79.077.076       
7                   38.702.046       37.966.106       -              76.668.152       
8                   40.483.699       38.786.930       -              79.270.629       


159.816.109         153.565.952         ‐                  313.382.061         FEBBRAIO
9                   39.944.922       38.544.778       -              78.489.700       


10                 40.720.925       39.132.509       -              79.853.434       
11                 40.591.796       38.391.634       -              78.983.430       
12                 37.405.340       37.205.967       -              74.611.308       


13                 39.838.804       174.676.612         38.409.380       168.460.710         -              ‐                  78.248.184       343.137.323         MARZO
14                 39.560.574       38.791.001       -              78.351.575       
15                 28.467.208       36.757.136       -              65.224.344       
16                 25.882.545       38.211.752       -              64.094.297       
17                 39.145.074       35.893.280       -              75.038.355       


145.562.128         150.706.061         ‐                  296.268.189         APRILE
18                 39.108.083       6.417.249         -              45.525.333       
19                 36.654.128       -                    -              36.654.128       
20                 40.075.904       -                    -              40.075.904       
21                 40.338.351       -                    -              40.338.351       


171.544.406         ‐                          ‐                  171.544.406         MAGGIO
22                 38.174.651       -                    -              38.174.651       
23                 39.611.722       -                    -              39.611.722       
24                 43.701.077       30.018.888       189.890      73.909.854       
25                 41.807.191       41.235.271       -              83.042.462       


26                 41.434.668       176.550.967         37.398.486       114.120.364         -              189.890         78.833.154       290.861.221         GIUGNO
27                 44.078.878       40.380.865       -              84.459.743       
28                 43.792.675       37.220.464       -              81.013.139       
29                 42.472.736       39.360.705       -              81.833.441       
30                 41.333.482       35.909.221       -              77.242.703       


188.950.418         166.178.631         ‐                  355.129.048         LUGLIO
31                 39.303.093       33.792.508       -              73.095.601       
32                 36.563.990       23.474.771       -              60.038.760       
33                 39.347.588       20.258.263       -              59.605.851       
34                 40.952.855       35.773.759       -              76.726.614       


179.672.612         137.983.451         ‐                  317.656.063         AGOSTO
35                 46.211.338       43.459.244       -              89.670.582       
36                 45.555.427       41.291.963       -              86.847.390       
37                 46.702.945       44.406.110       -              91.109.055       
38                 48.019.241       42.654.802       -              90.674.043       
39                 42.619.168       39.467.029       -              82.086.197       


196.994.672         182.284.411         ‐                  379.279.083         SETTEMBRE
40                 45.857.172       45.767.484       -              91.624.655       
41                 42.721.951       47.009.720       -              89.731.671       
42                 -                    35.007.208       185.460      35.192.668       
43                 23.127.910       38.679.223       -              61.807.133       


125.330.378         179.962.104         185.460         305.477.942         OTTOBRE
44                 38.587.467       38.011.920       -              76.599.387       
45                 34.641.141       29.905.173       -              64.546.314       
46                 37.535.807       24.949.705       -              62.485.512       
47                 35.224.314       25.099.556       -              60.323.869       


158.160.570         125.393.849         ‐                  283.554.419         NOVEMBRE
48                 39.893.075       35.390.472       -              75.283.547       
49                 37.322.753       33.623.467       -              70.946.220       
50                 38.050.725       34.949.914       -              73.000.640       
51                 39.582.922       36.236.327       -              75.819.249       
52                 37.191.592       35.131.433       -              72.323.025       


17.567.136       169.715.128         17.940.090       157.881.232       -              ‐                35.507.226       327.596.360         DICEMBRE


Impianto B6 ComplessivoCiclo Combinato 1 Ciclo combinato 2
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pH - 7,9 7,99 8,06 8,3 7,84 8,21 7,95 7,53 8,5 8,84 8,71 7,45


colore - incolore incolore


odore - inodore inodore


SST mg/l 11,5 6,5 26 38,5 17 50,5 30 16,5 33 16 17,5 19


BOD5 mg/l 6 3 3 3


COD mg/l 14 25,5 15 23 19,5 15 14,5 18 15,5 12,5 22 5


alluminio mg/l 0,128 0,0812 0,179 0,431 0,23 0,522 0,305 0,208 0,39 0,22 0,18 0,204


arsenico mg/l 0,00367 0,00141 <  0,0005 0,00317 0,0026 0,00454 0,00246 0,00332 0,00289 0,00282 0,00216 0,00163


cadmio mg/l <  0,000096 <  0,000096 <  0,000096 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072 <  0,000072


tallio mg/l <  0,000035 <  0,000035 <  0,000035 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025 <  0,000025


cromo mg/l 0,000644 0,00138 0,00165 0,00139 0,000408 0,00207 0,00106 0,00117 0,00229 0,000932 0,00138 0,000681


cromo VI mg/l <  0,0005 <  0,0005 0,00143 0,0011


ferro mg/l 0,19 0,128 0,249 0,573 0,341 0,776 0,446 0,287 0,519 0,336 0,273 0,306


manganese mg/l 0,0169 0,0385 0,021 0,0343 0,0282 0,0427 0,0276 0,0192 0,0277 0,0173 0,0191 0,0167


mercurio mg/l <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001 <  0,0001


nichel mg/l 0,00116 0,00153 0,00192 0,00229 0,00189 0,00286 0,000926 0,00204 0,00439 0,00131 0,0015 0,00141


piombo mg/l 0,00032 0,000244 0,000512 0,0013 0,000918 0,00122 0,000915 0,00144 0,000883 0,000847 0,000531 0,00062


rame mg/l 0,00132 0,000764 0,00191 0,00186 0,00187 0,0313 0,00175 0,00366 0,00183 0,000996 0,00204 0,0015


selenio mg/l M M M M M <  0,000324 <  0,000324 <  0,000324 <  0,000324 <  0,000324 <  0,000324 <  0,000324


zinco mg/l 0,00696 0,0214 0,00586 0,00946 0,00529 0,00831 0,00798 0,00852 0,00622 0,00657 0,00505 0,00584


cianuri mg/l <  0,00185


cloro attivo libero mg/l <  0,048 <  0,048 <  0,048 <  0,048


solfati mg/l 23,3 26,9 36 23,4 19,9 17,3 17,1 20 16,7 20,2 19,7 32,7


cloruri mg/l 23,6 21,6 30 26,1 17,7 15,1 15 18,1 12,3 14,8 14,9 21,1


fosforo totale mg/l 0,143 0,185 0,142 0,168 0,175 0,2 0,102 0,138 0,148 0,117 0,137 0,13


azoto ammoniacale mg/l 0,225 0,314 0,45 0,157 0,29 <  0,0928 0,247 0,168 <  0,0928 0,203 0,435 0,193


azoto nitrico mg/l 3,64 4,93 4,89 1,25 2,35 0,575 0,641 2,99 0,982 1,62 0,136 5,31


azoto nitroso mg/l <  0,0035 <  0,0035 0,0774 0,0213 0,0252 0,0106 0,00858 <  0,0035 <  0,00347 <  0,00347 <  0,00347 0,0841


azoto totale mg/l 5,7 5,72 5,45 2,38 3,45 1,38 1,6 3,49 1,73 2,38 2,55 5,81


idrocarburi totali mg/l <  0,0191 <  0,0323 <  0,0191 <  0,0323


fenoli totali mg/l <  0,0877 <  0,0877 <  0,0288 <  0,0474 <  0,0474 <  0,0441 <  0,0441 <  0,0441 <  0,0441 <  0,0441 <  0,0441 <  0,0441


benzene mg/l <  0,000262 <  0,000262 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000053 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000531 <  0,000531


etilbenzene mg/l <  0,00049 <  0,00049 <  0,000238 <  0,000238 <  0,000238 <  0,000238 <  0,000024 <  0,000238 <  0,000264 <  0,000264 <  0,000264 <  0,000264


toluene mg/l <  0,000325 <  0,000325 <  0,000577 <  0,000577 <  0,000577 <  0,000449 0,0000688 <  0,000577 <  0,000577 <  0,000577 <  0,000577 <  0,000577


xileni mg/l <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887 <  0,0000887 <  0,000089 <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887 <  0,000887


stirene mg/l <  0,000288 <  0,000288 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000029 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000292 <  0,000292


cumene mg/l <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 0,0000225 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449 <  0,000449


tensionattivi totali mg/l <  0,0475


solventi clorurati mg/l <  0,000761 0,00193 <  0,000761 <  0,000761


escherichia coli UFC/100ml 60 9 15 0 5 18 30 9 17 272 804 100


saggio di tossicità acuta          (vibrio 
fischeri)


% 45 0 0 31


benzo(a)antracene mg/l <  0,000006 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000008 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019


benzo(a)pirene mg/l <  0,000006 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000007 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018


benzo(b)fluorantene mg/l <  0,000013 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000007 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017


benzo(ghi)perilene mg/l <  0,000008 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000008 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019


benzo(j)fluorantene mg/l <  0,000011 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000006 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015 <  0,000015


benzo(k)fluorantene mg/l <  0,000014 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000006 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016


dibenzo(a,e)pirene mg/l <  0,000006 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000007 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018 <  0,000018


dibenzo(a,h)antracene mg/l <  0,000012 <  0,00002 <  0,00002 <  0,000008 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002


dibenzo(a,h)pirene mg/l <  0,000014 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000007 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002 <  0,00002


dibenzo(a,i)pirene mg/l <  0,000012 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000008 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019 <  0,000019


dibenzo(a,l)pirene mg/l <  0,000009 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000007 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017 <  0,000017


fluorantene mg/l <  0,000005 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000005 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013 <  0,000013


indeno(1,2,3-cd)pirene mg/l <  0,000007 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000006 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016 <  0,000016


diossine/furani (toss. eq.) ng/l 0,00465 <  0,00464


acrilonitrile mg/l <  0,000683 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,000161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161 <  0,00161


08-mag-149-gen-14 6-feb-14 12-mar-14 10-apr-14


Allegato F – Dati di concentrazione medie mensili rilevate nelle acque del corpo idrico recettore (fiume Mincio)


6-nov-14 4-dic-1410-set-14 14-ott-1403-lug-14 07-ago-14
acqua in ingresso proveniente da 


Versalis (sollevamento)
unità di 
misura


06-giu-14
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Allegato A - Rendimento exergetico medio effettivo su base mensile per ciascun impianto


Unità produttrice U.d.M. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
CC1 % 51,45 50,81 50,85 51,39 51,53 51,26 52,01 51,83 52,48 51,58 50,22 50,37
CC2 % 51,79 51,16 51,12 50,92 --- 50,90 51,39 50,89 51,43 51,40 49,26 50,07
B6 % --- --- --- 19,50 20,04 20,19 14,51 18,00 --- 19,33 20,50 ---


Totale di centrale* % 51,59 50,96 50,96 50,12 48,17 50,02 51,58 50,86 51,97 50,63 49,36 50,21


*media pesata sulle ore di funzionamento effettivo di ciascuna unità
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 01/111255 RP 566056/14


LAB N°  0094


RAPPORTO DI PROVA n° 566056/14 1 L


I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Via Taliercio, 14


Acqua di falda


EP13      FIELD_ID:  E9940
01 /
26-giu-14


ISO 5667-11:2009 Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab:  Sig. 
Giuseppe Pavanello ref verbale #  COC_E9940


18-giu-14


Cliente
Indirizzo


Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento


Note


Prime Contractor


Base/Sito
Progetto/Contratto


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.


MANTOVA
--


46100 MANTOVA (MN)


16-giu-14 16.00


111255  RS: VO14SR0005406  INT: VO14IN0008124 QC Type N


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003


----------- - 16/06/146,80 ±  0,05 070pH I I I  pH


Metodo di Prova  +   SXOP002/01


----------- - 16/06/148,00 080soggiacenza di falda riferita a testa pozzo*  A m


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003


----------- - 16/06/145327 ±  10 531conducibilità I I I  µS/cm


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003


----------- - 16/06/1415,0 ±  0,100 020temperatura I I I  °C


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


----------- - 19/06/140,02<0,02 000- carbonati *  A meq/L


----------- - 19/06/140,024,93 ±  0,25 050- idrogenocarbonati *  A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,024,93 ±  0,25 050alcalinità M 0 A meq/L


19/06/14 - 19/06/140,02<0,02 000alcalinità P 0 A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,0329,4 ±  0,600 030durezza totale °F sul totale0 A °F


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003


20/06/14 - 20/06/142501000 ±  100 313solidi sospesi totali 0 A µg/L


Sostanze azotate


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/1492,8<92,8 905ammoniaca 0 A µg/L


THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_2
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 01/111255 RP 566056/14


LAB N°  0094


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova APHA Standard Method, ed 22nd 2012, 2540 C


19/06/14 - 19/06/141452 ±  23 151solidi disciolti totali 0 A mg/L


Anioni


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003


<  50019/06/14 - 19/06/1421,3386 ±  19 2455nitriti 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 9056A 2007


19/06/14 - 19/06/1414627000 ±  5400 135cloruri 0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1482,4712 ±  100 873nitrati 0 A µg/L


<  25000019/06/14 - 19/06/1413084500 ±  20000 1853solfati 0 A µg/L


Metalli


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 200.7 1994


19/06/14 - 19/06/1420,317700 ±  3500 224magnesio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1410,56120 ±  1000 164silicio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6010C 2007


19/06/14 - 19/06/1442,288300 ±  20000 494calcio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1427,85110 ±  1000 354potassio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/143131000 ±  6200 334sodio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020A 2007


<  1019/06/14 - 19/06/140,2170,326 ±  0,049 0011arsenico sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,251<0,251 0015cromo totale sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  20019/06/14 - 19/06/142,4910,4 ±  1,6 2112ferro sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,24981,9 ± 10 0815Emanganese sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  119/06/14 - 20/06/140,0535<0,0535 0001mercurio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  2019/06/14 - 19/06/140,3640,445 ±  0,067 0012nichel sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  1019/06/14 - 19/06/140,324<0,324 0011selenio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/140,2210,387 ±  0,058 001vanadio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  300019/06/14 - 19/06/141,658,65 ±  1,00 2953zinco sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Composti idrocarburici


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8015D 2003


<  35020/06/14 - 20/06/147,14<7,14 7024idrocarburi totali (come n-esano) 0 A µg/L


Composti alogenati volatili


Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006


<  60----------- - 18/06/140,0593<0,0593 0006- 1,2-dicloroetilene (cis+ trans) 0 A µg/L


<  10----------- - 18/06/140,0603<0,0603 0001- sommatoria organoalogenati (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00485<0,00485 00001,1,2,2-tetracloroetano 0 A µg/L


<  0,218/06/14 - 18/06/140,0197<0,0197 00001,1,2-tricloroetano 0 A µg/L


<  81018/06/14 - 18/06/140,0517<0,0517 00081,1-dicloroetano 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00495<0,00495 00001,1-dicloroetilene 0 A µg/L


<  318/06/14 - 18/06/140,0479<0,0479 00031,2-dicloroetano 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0479<0,0479 0001,2-dicloroetilene (cis) 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0593<0,0593 0001,2-dicloroetilene (trans) 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0144<0,0144 00001,2-dicloropropano 0 A µg/L


<  0,1718/06/14 - 18/06/140,0155<0,0155 0000bromodiclorometano 0 A µg/L


<  0,318/06/14 - 18/06/140,026<0,026 0000bromoformio 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0147<0,0147 0000cloroformio 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0603<0,0603 0002clorometano 0 A µg/L


<  0,518/06/14 - 18/06/140,0177<0,0177 0000cloruro di vinile 0 A µg/L


<  0,1318/06/14 - 18/06/140,0124<0,0124 0000dibromoclorometano 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 01/111255 RP 566056/14


LAB N°  0094


Fine del Rapporto di Prova


I l Responsabile del Laboratorio


*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Cagliari (CA) via Meucci, 11a - ITALIA.
D =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Pisticci (MT) Zona Industriale Val Basento - ITALIA.
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  valori R% indicano, se applicabili, il recupero medio dei determinandi. I  risultati ottenuti con metodi empirici non sono corretti per il recupero.


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Composti alogenati volatili


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0129<0,0129 0000esaclorobutadiene 0 A µg/L


<  1,118/06/14 - 18/06/140,0562<0,0562 0001tetracloroetilene 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0485<0,0485 0002tricloroetilene 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006 (SIM) (selected ion monitoring)


<  119/06/14 - 21/06/140,0939<0,0939 00011,2,3-tricloropropano 0 A ng/L


<  119/06/14 - 21/06/140,0895<0,0895 00011,2-dibromoetano 0 A ng/L


Composti aromatici volatili


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  118/06/14 - 18/06/140,0531<0,0531 0001benzene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 18/06/140,0512<0,0512 0005etilbenzene 0 A µg/L


<  1018/06/14 - 18/06/140,0887<0,0887 0001m,p-xilene 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0418<0,0418 000o-xilene 0 A µg/L


<  2518/06/14 - 18/06/140,0404<0,0404 0003stirene 0 A µg/L


<  1518/06/14 - 18/06/140,0577<0,0577 0002toluene 0 A µg/L


IPA


Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2007


<  0,1----------- - 19/06/140,000385<0,000385 0000- sommatoria policiclici aromatici (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8270D 2007


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000386<0,000386 0000benzo[a]antracene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000389<0,000389 0000benzo[a]pirene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000372<0,000372 0000benzo[b] fluorantene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000384<0,000384 0000benzo[g,h,i]perilene 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 19/06/140,000349<0,000349 0000benzo[k] fluorantene 0 A µg/L


<  518/06/14 - 19/06/140,000251<0,000251 0005crisene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,00039<0,00039 0000dibenzo[a,h]antracene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000385<0,000385 0000indeno[1,2,3-cd]pirene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 19/06/140,0003740,00221 ±  0,00044 0005pirene 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 02/111255 RP 566057/14


LAB N°  0094


RAPPORTO DI PROVA n° 566057/14 1 L


I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Via Taliercio, 14


Acqua di falda


EP07      FIELD_ID:  E9941
02 /
26-giu-14


ISO 5667-11:2009 Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab:  Sig. 
Giuseppe Pavanello ref verbale #  COC_E9941


18-giu-14


Cliente
Indirizzo


Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento


Note


Prime Contractor


Base/Sito
Progetto/Contratto


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.


MANTOVA
--


46100 MANTOVA (MN)


16-giu-14 14.30


111255  RS: VO14SR0005406  INT: VO14IN0008124 QC Type N


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003


----------- - 16/06/147,01 ±  0,05 070pH I I I  pH


Metodo di Prova  +   SXOP002/01


----------- - 16/06/147,00 070soggiacenza di falda riferita a testa pozzo*  A m


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003


----------- - 16/06/145369 ±  11 541conducibilità I I I  µS/cm


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003


----------- - 16/06/1416,1 ±  0,100 020temperatura I I I  °C


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


----------- - 19/06/140,02<0,02 000- carbonati *  A meq/L


----------- - 19/06/140,026,91 ±  0,35 070- idrogenocarbonati *  A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,026,91 ±  0,35 070alcalinità M 0 A meq/L


19/06/14 - 19/06/140,02<0,02 000alcalinità P 0 A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,0336,4 ±  0,700 040durezza totale °F sul totale0 A °F


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003


20/06/14 - 20/06/142502500 ±  250 323solidi sospesi totali 0 A µg/L


Sostanze azotate


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/1492,8<92,8 905ammoniaca 0 A µg/L
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_2



http://www.theolab.com





Pagina 2 di 3


Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 02/111255 RP 566057/14


LAB N°  0094


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova APHA Standard Method, ed 22nd 2012, 2540 C


19/06/14 - 19/06/141466 ±  23 151solidi disciolti totali 0 A mg/L


Anioni


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003


<  50019/06/14 - 19/06/1421,327,0 ±  1,4 2355nitriti 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 9056A 2007


19/06/14 - 19/06/1414622500 ±  4500 125cloruri 0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1482,427600 ±  5500 833nitrati 0 A µg/L


<  25000019/06/14 - 19/06/1413049400 ±  9900 1553solfati 0 A µg/L


Metalli


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 200.7 1994


19/06/14 - 19/06/1420,322700 ±  4500 224magnesio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1410,56260 ±  1000 164silicio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6010C 2007


19/06/14 - 19/06/1442,2108000 ±  22000 414calcio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1427,81130 ±  230 314potassio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/143122300 ±  4500 324sodio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020A 2007


<  1019/06/14 - 19/06/140,2170,422 ±  0,063 0011arsenico sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,2510,510 ±  0,076 0015cromo totale sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  20019/06/14 - 19/06/142,4961,6 ±  9,2 2612ferro sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,2492,27 ±  0,34 0215manganese sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  119/06/14 - 20/06/140,0535<0,0535 0001mercurio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  2019/06/14 - 19/06/140,3641,84 ±  0,28 0212nichel sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  1019/06/14 - 19/06/140,3240,437 ±  0,066 0011selenio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/140,2211,15 ±  0,17 011vanadio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  300019/06/14 - 19/06/141,659,36 ±  1,00 2953zinco sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Composti idrocarburici


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8015D 2003


<  35020/06/14 - 20/06/147,14<7,14 7024idrocarburi totali (come n-esano) 0 A µg/L


Composti alogenati volatili


Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006


<  60----------- - 18/06/140,05930,232 ±  0,046 0006- 1,2-dicloroetilene (cis+ trans) 0 A µg/L


<  10----------- - 18/06/140,06030,647 ±  0,100 0001- sommatoria organoalogenati (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00485<0,00485 00001,1,2,2-tetracloroetano 0 A µg/L


<  0,218/06/14 - 18/06/140,0197<0,0197 00001,1,2-tricloroetano 0 A µg/L


<  81018/06/14 - 18/06/140,0517<0,0517 00081,1-dicloroetano 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00495<0,00495 00001,1-dicloroetilene 0 A µg/L


<  318/06/14 - 18/06/140,0479<0,0479 00031,2-dicloroetano 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,04790,232 ±  0,046 0001,2-dicloroetilene (cis) 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0593<0,0593 0001,2-dicloroetilene (trans) 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0144<0,0144 00001,2-dicloropropano 0 A µg/L


<  0,1718/06/14 - 18/06/140,0155<0,0155 0000bromodiclorometano 0 A µg/L


<  0,318/06/14 - 18/06/140,026<0,026 0000bromoformio 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,01470,482 ± 0,096 0000Ecloroformio 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0603<0,0603 0002clorometano 0 A µg/L


<  0,518/06/14 - 18/06/140,0177<0,0177 0000cloruro di vinile 0 A µg/L


<  0,1318/06/14 - 18/06/140,0124<0,0124 0000dibromoclorometano 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 02/111255 RP 566057/14


LAB N°  0094


Fine del Rapporto di Prova


I l Responsabile del Laboratorio


*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Cagliari (CA) via Meucci, 11a - ITALIA.
D =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Pisticci (MT) Zona Industriale Val Basento - ITALIA.
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  valori R% indicano, se applicabili, il recupero medio dei determinandi. I  risultati ottenuti con metodi empirici non sono corretti per il recupero.


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Composti alogenati volatili


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0129<0,0129 0000esaclorobutadiene 0 A µg/L


<  1,118/06/14 - 18/06/140,05620,165 ±  0,033 0001tetracloroetilene 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0485<0,0485 0002tricloroetilene 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006 (SIM) (selected ion monitoring)


<  119/06/14 - 21/06/140,0939<0,0939 00011,2,3-tricloropropano 0 A ng/L


<  119/06/14 - 21/06/140,0895<0,0895 00011,2-dibromoetano 0 A ng/L


Composti aromatici volatili


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  118/06/14 - 18/06/140,0531<0,0531 0001benzene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 18/06/140,0512<0,0512 0005etilbenzene 0 A µg/L


<  1018/06/14 - 18/06/140,0887<0,0887 0001m,p-xilene 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0418<0,0418 000o-xilene 0 A µg/L


<  2518/06/14 - 18/06/140,0404<0,0404 0003stirene 0 A µg/L


<  1518/06/14 - 18/06/140,0577<0,0577 0002toluene 0 A µg/L


IPA


Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2007


<  0,1----------- - 19/06/140,000385<0,000385 0000- sommatoria policiclici aromatici (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8270D 2007


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000386<0,000386 0000benzo[a]antracene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000389<0,000389 0000benzo[a]pirene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000372<0,000372 0000benzo[b] fluorantene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000384<0,000384 0000benzo[g,h,i]perilene 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 19/06/140,000349<0,000349 0000benzo[k] fluorantene 0 A µg/L


<  518/06/14 - 19/06/140,000251<0,000251 0005crisene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,00039<0,00039 0000dibenzo[a,h]antracene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000385<0,000385 0000indeno[1,2,3-cd]pirene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 19/06/140,0003740,00275 ±  0,00055 0005pirene 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 03/111255 RP 566058/14


LAB N°  0094


RAPPORTO DI PROVA n° 566058/14 1 L


I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Via Taliercio, 14


Acqua di falda


EP05      FIELD_ID:  E9942
03 /
26-giu-14


ISO 5667-11:2009 Prelievo effettuato a cura dei Tecnici Theolab:  Sig. 
Giuseppe Pavanello ref verbale #  COC_E9942


18-giu-14


Cliente
Indirizzo


Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento


Note


Prime Contractor


Base/Sito
Progetto/Contratto


ENIPOWER MANTOVA S.p.A.


MANTOVA
--


46100 MANTOVA (MN)


16-giu-14 14.50


111255  RS: VO14SR0005406  INT: VO14IN0008124 QC Type N


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003


----------- - 16/06/146,67 ±  0,05 070pH I I I  pH


Metodo di Prova  +   SXOP002/01


----------- - 16/06/147,00 070soggiacenza di falda riferita a testa pozzo*  A m


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003


----------- - 16/06/145438 ±  13 541conducibilità I I I  µS/cm


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003


----------- - 16/06/1415,4 ±  0,100 020temperatura I I I  °C


Metodo di Prova  +   APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


----------- - 19/06/140,02<0,02 000- carbonati *  A meq/L


----------- - 19/06/140,025,35 ±  0,27 050- idrogenocarbonati *  A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,025,35 ±  0,27 050alcalinità M 0 A meq/L


19/06/14 - 19/06/140,02<0,02 000alcalinità P 0 A meq/L


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/140,0329,0 ±  0,600 030durezza totale °F sul totale0 A °F


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003


20/06/14 - 20/06/142503500 ±  350 343solidi sospesi totali 0 A µg/L


Sostanze azotate


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003


19/06/14 - 19/06/1492,8<92,8 905ammoniaca 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 03/111255 RP 566058/14


LAB N°  0094


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Metodo di Prova APHA Standard Method, ed 22nd 2012, 2540 C


19/06/14 - 19/06/141434 ±  22 141solidi disciolti totali 0 A mg/L


Anioni


Metodo di Prova APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003


<  50019/06/14 - 19/06/1421,3473 ±  24 2555nitriti 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 9056A 2007


19/06/14 - 19/06/1414625600 ±  5100 135cloruri 0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1482,4423 ±  85 843nitrati 0 A µg/L


<  25000019/06/14 - 19/06/1413086400 ±  20000 1953solfati 0 A µg/L


Metalli


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 200.7 1994


19/06/14 - 19/06/1420,317500 ±  3500 224magnesio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1410,56110 ±  1000 164silicio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6010C 2007


19/06/14 - 19/06/1442,287100 ±  20000 494calcio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/1427,85040 ±  1000 354potassio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/143131200 ±  6200 334sodio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020A 2007


<  1019/06/14 - 19/06/140,2170,792 ±  0,100 0011arsenico sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,251<0,251 0015cromo totale sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  20019/06/14 - 19/06/142,49435 ± 65 2412Eferro sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  5019/06/14 - 19/06/140,24986,3 ± 10 0915Emanganese sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  119/06/14 - 20/06/140,0535<0,0535 0001mercurio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  2019/06/14 - 19/06/140,3640,490 ±  0,073 0012nichel sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  1019/06/14 - 19/06/140,324<0,324 0011selenio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


19/06/14 - 19/06/140,2210,734 ±  0,100 001vanadio sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


<  300019/06/14 - 19/06/141,654,46 ±  0,67 2453zinco sul filtrato 0,45 µm0 A µg/L


Composti idrocarburici


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8015D 2003


<  35020/06/14 - 20/06/147,14<7,14 7024idrocarburi totali (come n-esano) 0 A µg/L


Composti alogenati volatili


Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006


<  60----------- - 18/06/140,0593<0,0593 0006- 1,2-dicloroetilene (cis+ trans) 0 A µg/L


<  10----------- - 18/06/140,0603<0,0603 0001- sommatoria organoalogenati (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00485<0,00485 00001,1,2,2-tetracloroetano 0 A µg/L


<  0,218/06/14 - 18/06/140,0197<0,0197 00001,1,2-tricloroetano 0 A µg/L


<  81018/06/14 - 18/06/140,0517<0,0517 00081,1-dicloroetano 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 18/06/140,00495<0,00495 00001,1-dicloroetilene 0 A µg/L


<  318/06/14 - 18/06/140,0479<0,0479 00031,2-dicloroetano 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0479<0,0479 0001,2-dicloroetilene (cis) 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0593<0,0593 0001,2-dicloroetilene (trans) 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0144<0,0144 00001,2-dicloropropano 0 A µg/L


<  0,1718/06/14 - 18/06/140,0155<0,0155 0000bromodiclorometano 0 A µg/L


<  0,318/06/14 - 18/06/140,026<0,026 0000bromoformio 0 A µg/L


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0147<0,0147 0000cloroformio 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0603<0,0603 0002clorometano 0 A µg/L


<  0,518/06/14 - 18/06/140,0177<0,0177 0000cloruro di vinile 0 A µg/L


<  0,1318/06/14 - 18/06/140,0124<0,0124 0000dibromoclorometano 0 A µg/L
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Committente: ENIPOWER MANTOVA S.p.A.
Data di emissione:  26/06/2014


Campione: 03/111255 RP 566058/14


LAB N°  0094


Fine del Rapporto di Prova


I l Responsabile del Laboratorio


*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Cagliari (CA) via Meucci, 11a - ITALIA.
D =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Pisticci (MT) Zona Industriale Val Basento - ITALIA.
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  valori R% indicano, se applicabili, il recupero medio dei determinandi. I  risultati ottenuti con metodi empirici non sono corretti per il recupero.


MDLUM1E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 Tab.2Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine


Valore e IM


Composti alogenati volatili


<  0,1518/06/14 - 18/06/140,0129<0,0129 0000esaclorobutadiene 0 A µg/L


<  1,118/06/14 - 18/06/140,0562<0,0562 0001tetracloroetilene 0 A µg/L


<  1,518/06/14 - 18/06/140,0485<0,0485 0002tricloroetilene 0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006 (SIM) (selected ion monitoring)


<  119/06/14 - 21/06/140,0939<0,0939 00011,2,3-tricloropropano 0 A ng/L


<  119/06/14 - 21/06/140,0895<0,0895 00011,2-dibromoetano 0 A ng/L


Composti aromatici volatili


Metodo di Prova EPA 5030C 2003 +   EPA 8260C 2006


<  118/06/14 - 18/06/140,0531<0,0531 0001benzene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 18/06/140,0512<0,0512 0005etilbenzene 0 A µg/L


<  1018/06/14 - 18/06/140,0887<0,0887 0001m,p-xilene 0 A µg/L


18/06/14 - 18/06/140,0418<0,0418 000o-xilene 0 A µg/L


<  2518/06/14 - 18/06/140,0404<0,0404 0003stirene 0 A µg/L


<  1518/06/14 - 18/06/140,0577<0,0577 0002toluene 0 A µg/L


IPA


Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2007


<  0,1----------- - 19/06/140,000385<0,000385 0000- sommatoria policiclici aromatici (DLgs 
152/06 - All 5 Tab2)


0 A µg/L


Metodo di Prova EPA 3510C 1996 +   EPA 8270D 2007


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000386<0,000386 0000benzo[a]antracene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000389<0,000389 0000benzo[a]pirene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000372<0,000372 0000benzo[b] fluorantene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,000384<0,000384 0000benzo[g,h,i]perilene 0 A µg/L


<  0,0518/06/14 - 19/06/140,000349<0,000349 0000benzo[k] fluorantene 0 A µg/L


<  518/06/14 - 19/06/140,000251<0,000251 0005crisene 0 A µg/L


<  0,0118/06/14 - 19/06/140,00039<0,00039 0000dibenzo[a,h]antracene 0 A µg/L


<  0,118/06/14 - 19/06/140,000385<0,000385 0000indeno[1,2,3-cd]pirene 0 A µg/L


<  5018/06/14 - 19/06/140,0003740,00240 ±  0,00048 0005pirene 0 A µg/L
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1. Obiettivi  


Il documento è predispost o in ottemperanza all’“Obbligo di comunicazione 


annuale” riportato al punto 11.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo del decreto 


di rinnovo AIA n° DVA-DEC-2011-0000437 rilasciato alla società Enipower  


Mantova S.p.A. in data 01/08/2011: 


“Il Gestore dell’impianto autorizzato deve trasmettere, entro il 30 aprile di ogni 


anno, all’Autorità Competente (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 


e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali), all’Ente di Controllo 


(ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune e all’ARPA territorialmente 


competente un rapporto annuale che descrive l’esercizio dell’impianto nell’anno 


precedente.” 
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2. Definizioni, abbreviazioni, acronimi 


 


Definizioni 


Nessuna  


 


Abbreviazioni 


Nessuna 


 


Acronimi 


B6: Centrale Termoelettrica tradizionale B6 


CC1, CC2: Cicli Combinati n° 1 e 2 


LDAR: “Leak Detection And Repair” (programma di monitoraggio delle emissioni 


fuggitive) 


PIC: Parere Istruttorio Conclusivo del Decreto di rinnovo AIA 


PMC: Piano di Monitoraggio e Controllo del Decreto di rinnovo AIA 


SME: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni 
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3. Attività industriale e esposizione dati 


 


3.1 Descrizione dell’impianto 


 


La Centrale Termoelettrica Enipower Mantova è sit uata all’interno del sit o multi 


societario di Mantova. 


La Centrale interagisce con i seguen ti impianti operanti nella zona limitrofa alla 


centrale stessa: 


 Stabilimento Versalis a cui vengono forniti energia elettrica e vapore; 


 Stabilimento SOL a cui vengono forniti energia elettrica e vapore; 


 Rete di Trasmissione  Nazionale Tern a per l’esportazione dell’ energia 


elettrica prodotta 


 Rete teleriscaldamento cittadino TEA Sei, a cui viene fornito calore. 


 


L’impianto a ciclo combinato cogenerativo, alimentato a gas naturale, è costituito 


da due unità gemelle denominate CC1 e CC2 della potenziali tà di circa 683 MWt  


ciascuno e da una caldaia di riserva, denominata B6, della potenzialità di 268 MWt, 


utilizzata solo in  occasione di f ermate programmate o acciden tali dei Cicli 


Combinati. 


3.2 Periodo di riferimento 


 


I dati di performance degli impianti riportati nel presente ra pporto si riferisco no 


all’intero anno 2014. 
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3. Attività e modalità operative 


3.3 Anagrafica Impianto 


 


Denominazione dell’impianto: Enipower Mantova S.p.A. 


Indirizzo dell’impianto: Via Taliercio, 14 – 46100 Mantova 


Gestore dell’impianto: Diego Barlini 


Sede legale: Piazza Vanoni, 1 – 20097 S. Donato Milanese (MI) 


 


 


3.4 Dati Generali 2014 


U.M. CC1 CC2 B6 TOTALE    
kSm3 464.951 375.489 13.778 854.218 Consumi Gas Naturale 


 
[Comunicazione Annuale  2015] 


Questo documento è di proprietà enipower mantova spa che se ne riserva tutti i diritti 


 Energia Elettrica prodotta lorda MWh 2.042.507 1.726.414 375 3.769.296 


Vapore prodotto BP t 1.308.986 165.092 64.175 1.538.253 
 Vapore prodotto MP t 311.040 550.206 79.379 940.625 


E.E. equivalente prodotta da vapore * MWh 305.450 160.341 30.264 496.054 
 


E.E. equivalente totale MWh 2.347.957 1.886.754 30.639 4.265.351 


 Ore funzionamento n° 8.416 7.482 1.842 n/a 


Potenza elettrica media erogata 
nell'anno 


MWh 243 231 0 n/a 


 
Emissioni NOx in marcia t 186,26 187,13 9,11 382,50 


 Emissioni NOx transitori t 0,82 2,25 0,30 3,37 


Emissioni CO in marcia t 25,54 20,69 0,99 47,22  
Emissioni CO transitori t 21,20 14,61 0,25 36,06 


 
Avvii e spegnimenti n° 12 26 30 n/a 
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3. Attività e modalità operative 


 
 
 
 
 
 


CC1 CC2 B6    
Allegato A Allegato A Allegato A Rendimento elettrico (exergetico)* medio 


effettivo su base mensile 
 
 


Allegato B Allegato B Allegato B Energia elettrica generata** in MWh su base 
settimanale 


 
 


Energia elettrica generata** in MWh su base 
mensile 


Allegato B Allegato B Allegato B 
 
 
 
 
 
 
*L’energia elettrica equivalente totale è stata calcolata sommando all’energia elettrica prodotta dagli alternatori il 
contenuto energetico del vapore sotto forma di  exergia  (cioè la quantità di energia elettrica che sarebbe prodotta 
qualora il vap ore distribuito ai clien ti fosse utilizzato completamente in turb ina per produrre solamente energia 
elettrica, fino a condensazione). 
Per il calcolo dell’energia elettrica equivalente sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: per il vapore a 5 bar 0,1767 
MWh/t e per il vapore a 18 bar 0,2384 MWh/t. 


** Energia elettrica lorda in uscita dagli alternatori delle macchine (TG + TV per ciascun CC, TV6 per B6). 


 


3.5 Dichiarazione Conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale 


 


3.5.1 Rispetto AIA 


Nel periodo di rif erimento, gli impian ti Enipower Mantova sono stati eserciti nel 


rispetto delle prescrizioni e con dizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata 


Ambientale.  


In particolare sono stati rispettati i limiti emissivi, riportati nella seguente tabella: 
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Gruppo di 
Produzione 


Parametro Limiti AIA (mg/Nm3) 


NOx 100 
CO 100 


Polveri 5 B6 


NH3 5* 
NOx 30 


CC1 
CO 30 
NOx 30 


CC2 
CO 30 


*in vigore dal primo avviamento del 2014  


 


 


3.5.2 Eventuali non conformità  


Nel periodo di riferimento non si sono verificate non conformità. 


 


3.5.3 Eventuali eventi incidentali 


Nel periodo di riferimento non si sono verificati eventi incidentali che abbiano avuto 


influenza significativa sull’ambiente. 
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3.6 Consumi per l’intero impianto 


3.6.3 Consumo di sostanze e combustibili nell’anno 


 


Descrizione 
Tipologia/Marchio 


Prodotto U.d.M. Consumo 


Gas Naturale   Sm3 x 1.000 854.218 


Gasolio (solo per gruppo elettrogeno)   kg              266 


Olio di lubrificazione   kg  6.294 


Detergente per pulizia compressori aria turbogas PROTOKLENZ kg  125 


Detergente per pulizia compressori aria turbogas CLEANBLADE kg  300 


Ammina, inibitore di corrosione per acque caldaia NALCO 72310 kg 11.200 


Alcalinizzante ELIMINOX kg 2.290 


Antincrostante per impianti di raffreddamento TRASAR 3DT149 kg 4.790 


Flocculante per chiarificazione acqua NALCO 7132 kg 0 


Fosfato in soluzione per caldaia NALCO 72215 kg 0 


Disperdente antialghe per acqua di raffreddamento NALCO 8506 kg 390 


Alcalinizzante per acqua di caldaia Fosfato trisodico kg 125 


Additivo acqua di torre Ipoclorito di sodio kg 34.585 


Chemical per impianto di bonifica della falda 
Permanganato di 
sodio kg  90 


Riducente ossidi di azoto fumi caldaia B6 
Soluzione 
ammoniacale  l 1.960 


     


 


 
 


3.6.4 Consumo risorse idriche nell’anno 


 
 


Tipologia approvvigionamento U.d.M. Valore 


Acqua demineralizzata  m3        2.018.472 


Acqua industriale m3          398.696  


Acqua pozzi m3              8.452  
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3.6.5 Consumo e produzione di energia nell’anno 
 


Nel periodo considerato la cen trale Enipower Mantova ha consumato energia per 


autoconsumi per un totale di 77.642,51 MWh. I dati di produzione sono già stat i 


riportati al par. 3.4. 
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3.7 Emissioni per ogni gruppo - Aria 


3.7.1 Dati e specifici emissivi per gruppo 


 


  U/M CC1 CC2 B6 


Quantità NOx emessa nell’anno – esclusi transitori t 186,26 187,13 9,11 


Quantità NOx emessa nell’anno – transitori° t 0,82 2,25 0,30 


Quantità NOx emessa nell’anno – TOTALI t 187,08 189,38 9,41 


Quantità CO emessa nell’anno – esclusi transitori t 25,54 20,69 0,99 


Quantità CO emessa nell’anno – transitori° t 21,20 14,61 0,25 


Quantità CO emessa nell’anno – TOTALI t 46,74 35,30 1,24 


Quantità CO2 emessa nell’anno  t 895.999,10 723.204,98 26.600,08 


Quantità NH3 emessa nell’anno t n/a n/a 0,14 


Quantità Polveri emesse nell’anno* t n/a n/a 0,51 


Quantità SO2 emesse nell’anno t n/a n/a n/a 


Emissione specifica annuale di NOx per MWh eq generato 
da ciascun gruppo kg/MWheq 0,07968 0,10037 0,30708 


Emissione specifica annuale di CO per MWh eq generato 
da ciascun gruppo kg/MWheq 0,01991 0,01871 0,04052 


Emissione specifica annuale di polveri per MWh eq 
generato da ciascun gruppo kg/MWheq n/a n/a 0,01665 


Emissione specifica annuale di CO2 per MWh eq generato 
da ciascun gruppo t/MWheq 0,38161 0,38331 0,86818 


Emissione specifica annuale di NH3 per MWh eq generato 
da ciascun gruppo kg/MWheq n/a n/a 0,00457 


Emissione specifica annuale di NOx per Sm3 di gas 
naturale consumato da ciascun gruppo kg/Sm3 0,00040 0,00050 0,00068 


Emissione specifica annuale di CO per Sm3 di gas 
naturale consumato da ciascun gruppo kg/Sm3 0,00010 0,00009 0,00009 


Emissione specifica annuale di polveri per Sm3 di gas 
naturale consumato da ciascun gruppo kg/Sm3 n/a n/a 0,00004 


Emissione specifica annuale di CO2 per Sm3 di gas 
naturale consumato da ciascun gruppo t/Sm3 0,00193 0,00193 0,00193 


Emissione specifica annuale di NH3 per Sm3 generato da 
ciascun gruppo kg/ Sm3 n/a n/a 0,00001 
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° Per il calcolo delle emissioni in massa dei transitori sono utilizzati i si stemi SME dei gr uppi di 


produzione. 


* Il da to riportato è la risultanza della media delle analisi discontinue effettuate alla centrale B6 nel 


corso del 2014 (Vd. Allegato C).  


 


 


 


 


3.7.2 Controlli Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni 


 
  Sistema Verifica Periodo Esito 


CC1 SME IAR% e AST marzo Positivo 
CC2 SME IAR% e AST marzo Positivo 
B6 SME QAL2 e IAR% ottobre Positivo 


 


In Allegato D sono riportate le relazioni delle suddette verifiche. 


 


 


3.7.3 Emissioni da sorgenti non significative 


 


La centrale è dotata  di un gruppo elettrogeno diesel di emergenza. Tale sistema, 


nel corso del 2014 è stato utilizzato solo per le prove r outinarie, accumulando 8 


ore di esercizio in n° 8 avviamenti/spegnimenti. La stima delle em issioni ha dato i 


seguenti risultati: 
 


Inquinante 
 


Flussi di massa (kg/h)* 


Numero 
avviamenti e 


ore 
complessive 


annue (2014) 


Flusso di massa 
complessivo 
annuo (kg) 


SO2 0,021 0,168 
NOx 0,428 3,424 
CO 0,715 5,720 
Polveri totali 0,015 


8*1 h 


0,120 
 
*riferita al gas secco in condizioni normali e al tenore di ossigeno presente nei fumi pari a 5% 
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3.7.4 Emissioni non convogliate 


Non sono presenti emissioni non convogliate. 


 


3.7.5 Emissioni fuggitive  


A fronte dei ril ievi fatti nell’ambito del programma L DAR dell’anno è stato stimato 


che le emissioni fuggitive di gas naturale per il 2014 ammontano a 4,19 tonnellate. 


 


 


3.8 Immissioni Aria  


 


ARPA Lombardia, dipartimento di Manto va, gestisce una serie di centraline per il 


monitoraggio della qualità dell’aria. Le relative risultanze sono disponili al seguente 


indirizzo web: 


 


http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/doc_RichiestaDati.asp. 


 


 


 


 


3.9 Emissioni per l’intero impianto – Acqua 


 


Le acque prelevate da Enipower Mantova per gli impianti sono fornite da Versalis e 


sono utilizzate: 


 


 come materia prima per la produzione di vapore (acqua demineralizzata); 


 per il reintegro del circuito di raffre ddamento a torri dei macchinari (acqua 


industriale più una piccola aliquota di acqua pozzi); 


 per usi di tipo domestico (acqua pozzi). 


 



http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/doc_RichiestaDati.asp
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Il “Piano di Campionamento e an alisi dei p ozzetti parziali degli scarichi idrici”,  


redatto in conformità alle richieste del PMC, è stato trasmesso agli Enti di Controllo 


il 29/02/12 con lettera prot. 061/H SEQ/GT. Dall’inizio del 2012 vengono effettuate 


analisi tramite laboratorio accreditato con cadenza mensile; quelle relative 


all’ultimo anno sono trasmesse nell’ Allegato E. I valori tecnicamente rilevati sono 


espressi in concentrazione e sono conformi al Regolamento fognario condiviso con 


il gestore dei sistemi di t rattamento del corpo idrico su perficiale Versalis S.p.A., 


trasmesso ad ISPRA il 19 novembre 2012 con lettera prot. 299/HSEQ/AM. 


 


 


3.9.1 Monitoraggio delle acque sotterranee 


Il presidio delle acque di falda è garantito da una rete di 13 piezometri realizzati da 


Enipower Mantova nelle quattro zone di proprietà. 


 Ad oggi sono state realizzate dodici campagne di controllo coordinate dagli enti di 


Controllo che hanno coinvolto tutte le az iende ricomprese all’interno del Sit o di 


Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”.  


I risultati hanno confermato la contaminazione da idrocarburi sotto la zona XVI e 


l’inquinamento da compost i organici clorurati provenienti dall’esterno del sito 


petrolchimico nei piez ometri disposti nella zona a monte idrografico (lato via  


Brennero, zone III e IV); hanno altresì mostrato l’assenza di apporto inquinante da 


parte di E nipower Mantova (nessuna di qu este sostanze è in fatti utilizzata nei 


processi produttivi della centrale). 


A seguito d i quanto sopra è stato  completato il progetto di bonifica della fald a 


(Decreto di Urgenza MATTM prot. GAB-DEC-2012-0000166 del 05/10/2012); 


l’impianto TAF è stato realizzato ed è operativo dal novembre 2013.  


 


Inoltre, in ottemperanza alla prescrizione indicata al par. 6.2 del PMC , anche nel 


2014 sono state effettuate due campagne semestrali (giugno e dicembre) di 


monitoraggio delle ac que sotterranee. I rapporti di p rova di tali campagne, 


comprensivi dei livelli freatimetrici misurati, sono presenti in allegato G. 
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3.10 Immissioni – Acqua 


 


In allegato F si riporta il report delle analisi mensili delle acque prelevate dal corpo 


idrico recettore (fiume Mincio) da Versalis SpA, effettuate da laboratori accreditat i 


da quest’ultima incaricati. 
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3.11 Emissioni per l’intero impianto – Rifiuti 


 


3.11.1 Rifiuti non pericolosi prodotti nell’anno 


 


Tipo Codice CER Denominazione rifiuto Attivià di origine  Quantità (kg)  Destino 


NP 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO Esercizio impianto             30.240  R13 


NP 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI Assimilabile agli urbani               8.780  D15 


NP 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI Esercizio impianto                   60  D15 


NP 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI Manutenzione impianto             15.774  R13 


NP 150203 


ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, 
STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 
150202 Manutenzione impianto             28.380  D15 


NP 160214 


APPARECCHIATURE FUORI USO DIVERSE 
DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 
A 160213 Demolizione impianti dismessi             74.040  R13 


NP 160216 


COMPONENTI RIMOSSI DA 
APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI 
DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215 Alienazione materiale obsoleto               2.820  R13 


NP 160304 
RIFIUTI INORGANICI DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLA VOCE 160303 Manutenzione impianto                 380  D15 


NP 160306 
RIFIUTI ORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 160305 Manutenzione impianto                   20  D15 


NP 160509 


SOSTANZE CHIMICHE DI SCARTO 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 
160506, 160507, 160508 Manutenzione impianto                   80  D15 


NP 161002 


SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
161001 Manutenzione impianto           272.520  D15/D9 


NP 161106 


RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI 
PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON 
METALLURGICHE , DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLA VOCE 161105 Manutenzione impianto             55.860  D15 


NP 170201 LEGNO Demolizione impianti dismessi               2.840  D15 


NP 170203 PLASTICA Manutenzione impianto               8.980  D15 


NP 170302 
MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA 
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301 Demolizioni varie             98.020  D1 


NP 170302 
MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA 
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301 Demolizione impianti dismessi             10.000  D15 







 


  19 
[Comunicazione Annuale  2015] 


Questo documento è di proprietà enipower mantova spa che se ne riserva tutti i diritti 


 


3. Attività e modalità operative 


C
O


M
U


N
IC


A
Z
IO


N
E
 A


N
N


U
A
LE


 2
0
1
5
 


NP 170402 ALLUMINIO Demolizione impianti dismessi               3.420  R13 


NP 170405 FERRO E ACCIAIO Manutenzione impianto             77.760  R13/R4 


NP 170405 FERRO E ACCIAIO Demolizione impianti dismessi        1.500.640  R13 


NP 170411 
CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 
VOCE 170410 Demolizione impianti dismessi             18.580  R13 


NP 170504 
TERRA E ROCCE DIVERSE DA QUELLE DI 
CUI ALLA VOCE 170503 Scavi cantiere adeguamento B6        3.121.340  D1 


NP 170604 
MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLE VOCI 170601 E 170603 Manutenzione impianto                   20  D15 


NP 170904 


RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE,DIVERSI DA QUELLI DI CUI 
ALLE VOCI 170901,170902,170903 Demolizioni varie               4.160  D15 


NP 170904 


RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE,DIVERSI DA QUELLI DI CUI 
ALLE VOCI 170901,170902,170903 Demolizioni varie           293.880  D1 


NP 170904 


RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE,DIVERSI DA QUELLI DI CUI 
ALLE VOCI 170901,170902,170903 Demolizione impianti dismessi        9.964.160  D1 


NP 190904 CARBONE ATTIVO ESAURITO Manutenzione impianto TAF               7.360  D15 


NP 191308 


RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI E 
CONCENTRATI ACQUOSI PRODOTTI DA 
OPERAZIONI DI RISANAMENTO ACQUE DI 
FALDA, DIVERSI DA 191307 Manutenzione impianto TAF             74.440  D15 


    Totale rifiuti non pericolosi         15.674.554    
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3.11.2 Rifiuti pericolosi prodotti nell’anno 


 


Tipo Codice CER Denominazione rifiuto Attivià di origine  Quantità (kg)  Destino 


P 160507* 


SOSTANZE CHIMICHE INORGANICHE DI 
SCARTO CONTENENTI O COSTITUITE DA 
SOSTANZE PERICOLOSE Alienazione materiale obsoleto                 100  D15 


P 150202* 


ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI 
(INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E 
INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE Pulizie routinarie impianto               3.860  D15 


P 200121* 
TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI 
CONTENENTI MERCURIO Manutenzione impianto                   20  R13 


P 130208* 
ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E 
LUBRIFICAZIONE Alienazione materiale obsoleto               2.800  R13 


P 150110* 


IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATE 
DA TALI SOSTANZE Alienazione materiale obsoleto               1.260  D15 


P 130205* 


SCARTI DI OLIO MINERALEPER MOTORI, 
INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON 
CLORURATI Manutenzione impianto               3.720  R13 


P 100114* 


CENERI PESANTI,SCORIE E POLVERI DI 
CALDAIA PRODOTTE DAL 
COINCENERIMENTO,CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE Manutenzione impianto               4.520  D15 


P 130308* 
OLI SINTETICI ISOLANTI E 
TERMOCONDUTTORI Manutenzione impianto                 360  R13 


P 130701* OLIO COMBUSTIBILE E CARBURANTE DIESEL Manutenzione impianto                 400  D15 


P 130507* 
ACQUE NON OLEOSE PRODOTTE DALLA 
SEPARAZIONE OLIO/ACQUA Manutenzione impianto               6.120  D15 


P 160504* 


GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE 
(COMPRESI GLI HALON), CONTENENTI 
SOSTANZE PERICOLOSE Manutenzione impianto                   60  R13 


P 170603* 
ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O 
COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE Manutenzione impianto             10.500  D15 


P 170409* 
RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE Manutenzione impianto                 180  D15 


P 170409* 
RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi               5.700  R13 


P 160708* RIFIUTI CONTENENTI OLIO Demolizione impianti dismessi                 640  D15 


P 160709* 
RIFIUTI CONTENENTI ALTRE SOSTANZE 
PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi               3.680  D15 


P 170603* 
ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O 
COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi             11.020  D15 


P 161001* 
SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO 
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi               7.800  D15 


P 160213* 


APPARECCHIATURE FUORI USO, 
CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI 
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 
160209 E 160212 Demolizione impianti dismessi               1.120  D15 
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P 150202* 


ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI 
(INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E 
INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi                 720  D15 


P 100104* 
CENERI LEGGERE DI OLIO COMBUSTIBILE E 
POLVERI CALDAIA Demolizione impianti dismessi             22.160  D15 


P 170204* 


VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI 
SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE 
CONTAMINATI Demolizione impianti dismessi               3.780  D15 


P 170410* 


CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME, 
DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE 
PERICOLOSE Demolizione impianti dismessi               3.660  D15 


    Totale rifiuti non pericolosi               94.180    


 


 


I dati si riferiscono ai rifiuti smaltiti nel 2014, al netto delle giacenze 2014/2015.
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3.11.3 Altri dati inerenti i rifiuti 


Parametro U.d.M. Valore 
Totale Rifiuti prodotti (NP) kg 15.674.554 
Totale Rifiuti prodotti (P) kg 94.180 
Totale Rifiuti prodotti (NP + P) kg 15.768.734 
Totale energia elettrica equivalente 
prodotta 


MWh 4.265.351 


Combustibile utilizzato (gas naturale) kSm3 854.218 
Densità media gas naturale kg/Sm3 0,716 
Produzione specifica rifiuti per t 
combustibile utilizzato 


kg/t 25,8 


Produzione specifica rifiuti per MWh 
generato 


kg/MWh 3,70 


Produzione specifica rifiuti pericolosi per 
MWh generato 


kg/MWh 0,02 


Rifiuti avviati a recupero nel 2014 kg 1.735.934 


Indice di recupero dei rifiuti tREC/tTOT (%) 11% 


 


I dati si riferiscono ai rifiuti smaltiti nel 2014, al netto delle giacenze 2014/2015. 


 


Con nota prot. 053/21015/HSEQ/FC del 20 marzo 2015, è stato comunicato agli 


Enti di Controllo l’aggiornamento dei depositi temporanei dei r ifiuti presenti in 


stabilimento: tutti q uelli preventivamente notificati con no ta prot. 160/HSEQ/GT 


del 26 lug lio 2013 sono stati sostituiti, a partire dal 15 aprile 2015, con l’unico 


deposito presente in zona III. 


 


Si evidenzia che ai depositi temporanei si è applicato e si continua ad applicare il 


criterio gestionale temporale. 


 


 


3.12 Emissioni – Rumore 


 


 


A seguito del controllo ordinario di ISPRA del novembre 2013, è stato effettuato un 


aggiornamento della valutazione di im patto acustico (trasmess o con pro t. 


208/HSEQ/AM del 19 novembre 2014)  che ha confermato il rispetto delle 


prescrizioni normative. 
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3. Attività e modalità operative 
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3.13 Eventuali problemi di gestione del piano 


 


Relativamente al moni toraggio delle acque sotterranee di cui al punto 3 .9.1, le 


comunicazioni e la g estione del Piano di Monitoraggio e Contro llo, ricadono 


nell’ambito del procedimento di b onifica della falda in co rso (Decreto di Urgenza 


MATTM prot. GAB-DEC-2012-0000166 del 05/10/2012). 







 


Indice allegati 


 
 
 


Allegato A - Rendimento exergetico medio effettivo su base mensile per ciascun impianto 


 


Allegato B - Energia elettrica generata in MWh su base settimanale e su base mensile per 


ciascun impianto 


 


Allegato C - Analisi discontinue polveri Centrale B6 2014 


 


Allegato D - Relazioni IAR %, AST e QAL2 per CC1, CC2 e B6 per il 2014 


 


Allegato E - Analisi mensili dei pozzetti parziali degli scarichi idrici 2014 


 


Allegato F - Dati di con centrazioni medie mensili rilevate nelle acque del corpo idrico  


recettore (fiume Mincio) 


 


Allegato G -  Analisi semestrali di monitoraggio delle acque sotterranee 


 


  24 
[Comunicazione Annuale  2015] 


Questo documento è di proprietà enipower mantova spa che se ne riserva tutti i diritti 


 





		1. Obiettivi 

		2. Definizioni, abbreviazioni, acronimi

		3. Attività industriale e esposizione dati

		3.1 Descrizione dell’impianto

		3.2 Periodo di riferimento

		3.3 Anagrafica Impianto

		3.4 Dati Generali 2014

		3.5 Dichiarazione Conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale

		3.5.1 Rispetto AIA

		3.5.2 Eventuali non conformità 

		3.5.3 Eventuali eventi incidentali

		3.6 Consumi per l’intero impianto

		3.6.3 Consumo di sostanze e combustibili nell’anno

		3.6.4 Consumo risorse idriche nell’anno

		3.6.5 Consumo e produzione di energia nell’anno

		3.7 Emissioni per ogni gruppo - Aria

		3.7.1 Dati e specifici emissivi per gruppo

		3.7.2 Controlli Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni

		3.7.3 Emissioni da sorgenti non significative

		3.7.4 Emissioni non convogliate

		3.7.5 Emissioni fuggitive 

		3.8 Immissioni Aria 

		3.9 Emissioni per l’intero impianto – Acqua

		3.9.1 Monitoraggio delle acque sotterranee

		3.10 Immissioni – Acqua

		3.11 Emissioni per l’intero impianto – Rifiuti

		3.11.1 Rifiuti non pericolosi prodotti nell’anno

		3.11.2 Rifiuti pericolosi prodotti nell’anno

		3.12 Emissioni – Rumore

		3.13 Eventuali problemi di gestione del piano

		Indice allegati
















