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Oggetto: Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA “Federico 11 di Brindisi Decreto AIA
Decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di conformita
Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale
termoelettrica Enel Produzione SpA di Brindisi (BR), ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del
Decreto in oggetto, del paragrafo “Piano di monitoraggio” del PI {pag.102) e del paragrafo
“Comunicazione dei risultati del PMC"” del PMC (pag. 36), si trasmette il rapporto annuale che

descrive I'esercizio dell'impianto nell'anno solare 2013.

In riferimento al paragrafo “Comunicazione dei risultati del PMC” del PMC (pag. 36), facendo
sequito alla precisazione del punto p) della nota di ISPRA prot, 0013053 de! 28/03/2012, il
Gestore dichiara che, nel periodo di riferimento del rapporto, vista la comunicazione inviata ai
sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con comunicazione prot.
ENEL-PRO-06/07/2012-0032950, l'esercizio dell'impiante & avvenuto nel rispetto delle
prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In riferimento agli eventi incidentali, si riporta l'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per
effetto dell'evento occorso nell'anno di riferimento e trasmesse all'Autorita Competente e
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all'Ente di Controilo:

Evento di allagamento dell'asse attrezzato avvenuto in data 15 gennaio 2013

» Comunicazione ENEL-PRO-19/01/2013-0003168:

Il Gestore comunica che a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno
interessato il territorio di Brindisi fino alla serata del 18 gennaio 2013, si sono
verificate copiose esondazioni dai canali di drenaggio delle zone agricole adiacenti
I'asse attrezzato per il trasporto del carbone (attiviéé connessa alla Centrale
termoelettrica ricompresa nell'AIA in oggetto e descritta al par 4.3.2 del PI},
provocando allagamenti di talune aree dell'asse ed invadendo la trincea ove si
colloca lo stesso. L'evento ha reso indisponibile il nastro trasportatore e la viabilita
interna.

s Comunicazione Enel-PRO-24/01/2013-0004152:

Il Gestore comunica il piano di gestione dell'emergenza concordato nei tavolo di
lavoro convocato dal Prefetto di Brindisi congiuntamente con ARPA, Comune di
Brindisi, Provincia di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi

e Comunicazione Enel-PRC-24/01/2013-0004189:

It Gestore risponde alle richieste di chiarimento pervenute da ISPRA a mezzo fax
in data 24/01/2013 inviando inoltre il cronoprogramma con dettaglio degli
interventi eseguiti ed in corso di esecuzione per il ripristino dello stato dei luoghi e
della funzionalita degli impianti

« Comunicazione Enel-PRO-12/02/2013-0006894:

Il Gestore aggiorna il programma cronologico degli interventi per il ripristino dello
stato dei luoghi e della funzionalitad degli impianti indicando come data prevista di

riattivazione del nastro il 31/03/2013.

e Comunicazione Enel-PRO-11/04/2013-0015565:

Il Gestore comunica che in data 9/4/2013 sono state ultimate le attivita di
ripristino del funzionamento del nastro trasporto carbone ritenende quindi

concluso in tale data lo stato di emergenza legato all'evento.

Si precisa che tali eventi incidentali sono stati gestiti nel rispetto deile modalita regolamentate
dal PI (pag. 92) in termini di predisposizione di comunicazione immediata all’Autorita
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Competente e all'Ente di Controllo, di identificazione delle cause e di adozione di misure

tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e mitigare le conseguenze.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Francesco Bertoli
UN PROCURATORE

Il presente documento & sottoscritto con firma digltale ai sensi
dell'art. 21 det d.gs. B2/2005. La riproduzione delle stesso su
supporto analogico & effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso 1'Unitd emittente.
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:.wato. venerdi 2 maggio 2014 08:51
: DGSalvaguardia.ambiental i i i
Oggetto: _ . entale@pec.minambiente.jt
fr.rPOSjI'A.CERTIFICATA: CONTROLLI AIA - ENEL - BR - BRINDISI - RELAZIONE -
Allegati asmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di conformita

- N - E - SSI

Da:. Per conto di: enelproduzione@pec.enel.it maiito:posta—certificata@iegalmaiI.itI
Inviato: mercoledi 30 aprile 2014 20.16

A: MINISTERO DELL'AMBIENTE - AIA

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONTROLLI AIA - ENEL - BR - BRINDISI - RELAZIONE - Trasmissione Rapporto Annuale
2013 e dichiarazione di conformita

Messaggio di posta certificata

Hl giorno 30/04/2014 alle ore 20:16:29 (+0200) il messaggio "CONTROLL! AlIA - ENEL - BR -
BRINDISI - RELAZIONE - Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di conformita" &
stato inviato da "enelproduzione@pec.enel.it' indirizzato a:

aia@pec.minambiente. it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 890029697.74947537.1398881789034vliaspec06@/legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-04-30 at 20:16:29 (+0200) the message "CONTROLL! AiA - ENEL - BR - BRINDISI - RELAZIONE -
Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di conformita" was sent by "enelproduzione@pec.enel.it’ and

addressed to:
ala@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.em! or CONTROLLI AIA - ENEL - BR - BRINDISI -
RELAZIONE - Trasmissione Rapporto Annuate 2013 e dichiarazione di conformita.

Message ID: 890029697, 74947537. 1398881 789034 viiaspec06@legalmail. it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

[Page #]
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Oggetto: Centrale termoelettrica Enel Produzione SpA “Federico II” di Brindisi Decreto AIA
Decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
Trasmissione Rapporto Annuale 2013 e dichiarazione di conformita
Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale per [I'esercizio della centrale
termoelettrica Enel Produzione SpA di Brindisi (BR), ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del
Decreto in oggetto, del paragrafo “Piano di monitoraggio” del PI (pag.102) e del paragrafo
“Comunicazione dei risultati del PMC” del PMC (pag. 36), si trasmette il rapporto annuale che

descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno solare 2013.

In riferimento al paragrafo “Comunicazione dei risultati del PMC” del PMC (pag. 36), facendo
seguito alla precisazione del punto p) della nota di ISPRA prot. 0013053 del 28/03/2012, il
Gestore dichiara che, nel periodo di riferimento del rapporto, vista la comunicazione inviata ai
sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con comunicazione prot.
ENEL-PRO-06/07/2012-0032950, l'esercizio dell'impianto & avvenuto nel rispetto delle

prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In riferimento agli eventi incidentali, si riporta I'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per

effetto dell'evento occorso nell'anno di riferimento e trasmesse all'Autorita Competente e
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all'Ente di Controllo:

Evento di allagamento dell'asse attrezzato avvenuto in data 15 gennaio 2013

e Comunicazione ENEL-PRO-19/01/2013-0003168:

Il Gestore comunica che a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno
interessato il territorio di Brindisi fino alla serata del 18 gennaio 2013, si sono
verificate copiose esondazioni dai canali di drenaggio delle zone agricole adiacenti
I'asse attrezzato per il trasporto del carbone (attivita connessa alla Centrale
termoelettrica ricompresa nell'AIA in oggetto e descritta al par 4.3.2 del PI),
provocando allagamenti di talune aree dell'asse ed invadendo la trincea ove si
colloca lo stesso. L'evento ha reso indisponibile il nastro trasportatore e la viabilita

interna.

e Comunicazione Enel-PR0O-24/01/2013-0004152:

Il Gestore comunica il piano di gestione dell'emergenza concordato nel tavolo di
lavoro convocato dal Prefetto di Brindisi congiuntamente con ARPA, Comune di

Brindisi, Provincia di Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi

e Comunicazione Enel-PR0O-24/01/2013-0004189:

Il Gestore risponde alle richieste di chiarimento pervenute da ISPRA a mezzo fax
in data 24/01/2013 inviando inoltre il cronoprogramma con dettaglio degli
interventi eseguiti ed in corso di esecuzione per il ripristino dello stato dei luoghi e

della funzionalita degli impianti

e Comunicazione Enel-PRO-12/02/2013-0006894:

Il Gestore aggiorna il programma cronologico degli interventi per il ripristino dello
stato dei luoghi e della funzionalita degli impianti indicando come data prevista di
riattivazione del nastro il 31/03/2013.

e Comunicazione Enel-PRO-11/04/2013-0015565:

Il Gestore comunica che in data 9/4/2013 sono state ultimate le attivita di
ripristino del funzionamento del nastro trasporto carbone ritenendo quindi

concluso in tale data lo stato di emergenza legato all'evento.

Si precisa che tali eventi incidentali sono stati gestiti nel rispetto delle modalita regolamentate

dal PI (pag. 92) in termini di predisposizione di comunicazione immediata all'Autorita
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Competente e all'Ente di Controllo, di identificazione delle cause e di adozione di misure

tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e mitigare le conseguenze.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Francesco Bertoli
UN PROCURATORE

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico & effettuata da Enel Servizi e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso I'Unita emittente.
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Centrale termoelettrica ENEL di Brindisi
Autorizzazione Integrata Ambientale:

Rif DEC 2012 — 0000253 del 08/06/2012 (G.U. n° 149 del
28/06/2012)

Piano di Monitoraggio e di Controllo

Comunicazione dei risultati del PMC - Dati anno 2013
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L'art.29 — decies del D.Lgs. 152/06, richiede la trasmissione dei "risultati del controllo delle
emissioni, richiesti dalle condizioni dell'AIA".

Il Decreto AIA prevede altresi al comma 8 dell’art. 3 “Monitoraggio vigilanza e controllo”
che il Gestore “In aggiunta agli obblighi recati dall’articolo 29 — decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06
... trasmetta gli esiti dei monitoraggi e controlli esequiti in attuazione del presente provvedimento
anche all'ISPRA, alla ASL territorialmente competente”.

Il Parere Istruttorio, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della
centrale di Brindisi (AIA BR), al paragrafo denominato "Piano di Monitoraggio e Controllo e
obblighi di notifica”, richiede la "trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni per il tramite
di ISPRA e p.c. a Regione, Provincia e Comune, ARPA e ASL territorialmente competente ", con
le modalita che "sono contenute nel PMC allegato al presente parere".

In relazione a tale obbligo, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) al paragrafo
“Comunicazione dei risultati del PMC” specifica:

“Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore é tenuto alla trasmissione all'’Autorita Competente
(Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ), all’Ente di controllo (ISPRA), alla
Regione, alla Provincia, al Comune interessato e allARPA territorialmente competente, di un
rapporto annuale che descrive l'esercizio dellimpianto nell'anno precedente...”, secondo e con i

contenuti minimi previsti a seguire (da pag. 38 a pag. 41)

La presente relazione é redatta in ottemperanza ai suddetti obblighi.

| risultati delle azioni di monitoraggio e controllo, attestanti il rispetto dei limiti prescritti dalle
previgenti autorizzazioni e attualmente delle condizioni stabilite dall'AlA, sono conservati in
impianto per un periodo di almeno dieci anni su supporto cartaceo o idoneo supporto informatico
(Rapporti di prova emessi, risultati completi dei controlli analitici, registrazione delle misure
eseguite in continuo), comprensivi di tutti i documenti attinenti e rilevanti per la generazione dei

dati stessi, a disposizione dell'Autorita Competente e dell'Ente di Controllo.

| dati rappresentati nella presente relazione derivano dall'elaborazione di tali dati per la
trasmissione delle informazioni richieste.
In ogni caso €& precisata, come richiesto, la modalita di definizione e mediazione dei dati

elementari.

! A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'’Autorita competente e ai Comuni interessati i
dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita e frequenze stabilite
nell'autorizzazione stessa. L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai
sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.
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Con riferimento alla pubblicazione dei dati riferiti con la presente relazione, disposta dal citato art.
29 — decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, laddove si tratti di dati sensibili ed attinenti il mercato
elettrico, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza dei procedimenti
amministrativi (L.241/90 e s.m.i), & specificato:

“Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi’”’

In virtu delle indicazioni sopra dette, i destinatari della presente relazione, sono:

e Ministero dell Ambiente — Direzione Generale Valutazioni Ambientali (ex divisione VI RIS)

e |ISPRA — Servizio Interdipartimentale per indirizzo coordinamento e controllo delle attivita
ispettive

e ARPA Puglia — Dipartimento Provinciale di Brindisi

¢ Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
I'attuazione delle opere pubbliche

e Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente

e Comune di Brindisi - Settore Edilizia Sostenibile e Ambiente

e ASL

La presente relazione ¢ inviata via PEC.
Si & provveduto, inoltre, ad inserire la relazione completa degli allegati (supporto informatico
compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office - Foglio

di Calcolo" per le tabelle collegate) nella stanza di lavoro virtuale assegnata al Gestore.

Procedure ambientali
Le procedure ambientali relative al Sistema di Gestione Ambientale sono state revisionate in

sintonia a quanto contenuto nel Decreto AlA, in particolare per I'attuazione del PMC.

Le stesse sono state oggetto di verifica da parte del Certificatore in fase di rinnovo triennale e audit
di sorveglianza del SGA (28-30/04/2014).

Le stesse sono conservate, in accordo con lo stesso SGA, presso I'impianto e sono a disposizione

dell'Autorita Competente e dell'Ente di Controllo.
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o Nome del gestore e della societa che controlla I'impianto

ENEL Produzione S.p.A. — UB di Brindisi — Impianto termoelettrico “Federico II”, nella

persona del Gestore: Ing. Francesco Bertoli

o N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi (Informazioni ritenute escluse dal diritto di

accesso di terzi)

Il numero di ore di funzionamento & contabilizzato dal parallelo alla rete elettrica del gruppo

— Vedi file Dati generali 2013.xls scheda Ore funzionamento

e N° di ore di normale funzionamento dei gruppi (Informazioni ritenute escluse dal diritto di

accesso di terzi)

Il numero di ore di normal funzionamento € contabilizzato dal raggiungimento del Minimo Tecnico
(230 MW)

— Vedi file Dati generali 2013.xls scheda Ore funzionamento

e Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

Il rendimento elettrico & stato calcolato con la seguente formula: 860/consumo specifico netto,
dove il consumo specifico netto per ogni gruppo € espresso in Kcal/KWh

— Vedi file Dati generali 2013.xls scheda Rendimento elettrico

e Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo (Informazioni ritenute

escluse dal diritto di accesso di terzi)

— Vedi file Dati generali 2013.xls schede energia lorda e energia netta

Oltre ai dati relativi al 2013, si riportano i dati relativi al 2012 come richiesto nel Parere Istruttorio

presc. 39 pag.100

— Vedi file Dati generali 2012.xIs
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2. Eventuali problemi gestione del piano

e Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione

Nessuna
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o Tonnellate emesse per anno per SO2, NOx, CO, polveri

Per le ore di normal funzionamento, il valore & calcolato sulla base delle concentrazioni medie, su
base mensile, misurate dal sistema di monitoraggio in continuo, e del volume dei fumi emessi,
calcolato sulla base dei combustibili utilizzati nel medesimo periodo.

Per le ore di transitorio, il valore & calcolato sulla base di quanto indicato nell’algoritmo di calcolo
inviato con nota ENEL-PRO-29/03/2013-0013877.

- Vedi file Aria.xls scheda MACRO tonnellate

o Tonnellate emesse per anno per tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in

termini di emissioni in aria

Il valore & calcolato sulla base dei dati di concentrazione sotto riferiti; laddove le concentrazioni
misurate sono risultate < limite rilevabilita del metodo, il valore si € considerato pari a 72 di

quest’ultimo.

Gruppo 1:

- n° 4 misure eseguite nel 2013 su HCI, HF

- data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013

- rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261

- n° 12 misure eseguite nel 2013 su NH3

- data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 19-20/02/2013; 19-20/03/2013; 16-24/04/2013; 21-
23/05/2013; 4-5-12-13-18-19/06/2013; 16-17/07/2013; 20/08/2013; 23-25/09/2013; 8-
16/10/2013; 7-20/11/2013; 2-4/12/2013

- rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP059;
ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP109; ASP13EMIRP155; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP237; ASP13EMIRP238; ASP13EMIRP239; ASP13EMIRP285;
ASP14EMIRP008

- n° 4 misure eseguite nel 2013 su PM10, PM 2.5
- data esecuzione misure = 19-20/02/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013
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rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261

n°2 misura per gli altri inquinanti
data esecuzione misure = 12-13/06/2013; 15-17/10/2013
rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP240; ASP14EMIRP051

Gruppo 2:

n° 4 misure eseguite nel 2013 su HCI, HF

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261

n° 11 misure eseguite nel 2013 su NH3

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 19-20/02/2013; 19-20/03/2013; 16-24/04/2013; 4-5-
12-13-18-19/06/2013; 16-17/07/2013; 20/08/2013; 23-25/09/2013; 8-16/10/2013; 7-
20/11/2013; 2-4/12/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP059;
ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP155; ASP13EMIRP170; ASP13EMIRP237;
ASP13EMIRP238; ASP13EMIRP239; ASP13EMIRP285; ASP14EMIRP008

n° 4 misure eseguite nel 2013 su PM10, PM 2.5

data esecuzione misure = 19-20/02/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261

n°2 misura per gli altri inquinanti
data esecuzione misure = 17-20/06/2013; 23-25/09/2013
rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP216; ASP14EMIRP005

Gruppo 3:

n° 5 misure eseguite nel 2013 su HCI, HF

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 16-24/04/2013; 28-30/05/2013; 16-17/07/2013; 1-
17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP077;
ASP13EMIRP170; ASP13EMIRP261
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n° 11 misure eseguite nel 2013 su NH3

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 19-20/03/2013; 16-24/04/2013; 21-23/05/2013; 4-5-
12-13-18-19/06/2013; 16-17/07/2013; 20/08/2013; 23-25/09/2013; 8-16/10/2013; 7-
20/11/2013; 2-4/12/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP059; ASP13EMIRP106;
ASP13EMIRP109; ASP13EMIRP155; ASP13EMIRP170; ASP13EMIRP237;
ASP13EMIRP238; ASP13EMIRP239; ASP13EMIRP285; ASP14EMIRP008

n° 5 misure eseguite nel 2013 su PM10, PM 2.5

data esecuzione misure = 19-20/03/2013; 16-24/04/2013; 28-30/05/2013; 16-17/07/2013; 1-
17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP059; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP077;
ASP13EMIRP170; ASP13EMIRP261

n°2 misura per gli altri inquinanti
data esecuzione misure = 28-30/05/2013; 8-9/10/2013
rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP077; ASP13EMIRP282

Gruppo 4:

n° 4 misure eseguite nel 2013 su HCI, HF

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261

n° 12 misure eseguite nel 2013 su NH3

data esecuzione misure = 22-23/01/2013; 19-20/02/2013; 19-20/03/2013; 16-24/04/2013; 21-
23/05/2013; 4-5-12-13-18-19/06/2013; 16-17/07/2013; 20/08/2013; 23-25/09/2013; 8-
16/10/2013; 7-20/11/2013; 2-4/12/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP042; ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP059;
ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP109; ASP13EMIRP155; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP237; ASP13EMIRP238; ASP13EMIRP239; ASP13EMIRP285; ASP14EMIRP008

n° 4 misure eseguite nel 2013 su PM10, PM 2.5

data esecuzione misure = 19-20/02/2013; 16-24/04/2013; 16-17/07/2013; 1-17/10/2013

rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP058; ASP13EMIRP106; ASP13EMIRP170;
ASP13EMIRP261
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- n°2 misura per gli altri inquinanti
- data esecuzione misure = 4-5/06/2013; 1-2/10/2013
- rif. Rapporto di misura ASP13EMIRP153; ASP13EMIRP261

- Vedi file Aria.xls scheda MICRO tonnellate

e Concentrazione media mensile di polveri, NOx, SO2 e CO

La media mensile € elaborata dal sistema di monitoraggio in continuo sulla base delle medie orarie
del mese solare, secondo le indicazioni dell'Allegato VI alla parte V Digs 152/06 (criteri di

validazione e significativita delle medie).

- Vedi file Aria.xls scheda MACRO medie

o Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di SO2, NOx, CO, polveri (in

kg/MWh). (Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

Calcolata con la formula: t emesse per ciascun camino/produzione lorda di ogni gruppo.

- Vedi file Aria.xls scheda MACRO specifica energia

o Emissione specifica annuale per t di carbone / di OCD / e di gasolio di SO2, NOx, CO e polveri

(in kg/t) (Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

- Vedi file Aria.xls scheda MACRO specifica comb

o n°diawvii e spegnimenti per anno differenziando per tipologia
e (durata (numero di ore) dei transitori per tipologia

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

- Vedi file Aria.xls scheda riepilogo transitori

o Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NOx, SO2, polveri totali, NH3

e CO. (Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

Il valore a consuntivo & calcolato sulla base dell’algoritmo richiesto da ISPRA e trasmesso con
prot. ENEL-PRO-29/03/2013-0013877

— Vedi file Reqistro transitori.pdf
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e Risultati dei controlli delle attivita di QA/QC sul sistema di monitoraggio in continuo delle

emissioni in aria

In riferimento alla comunicazione ISPRA del 14 aprile 2010 prot. ISPRA n°012868 “Definizione
delle modalita tecniche per l'attuazione della norma UNI EN 14181 relativa all’esecuzione della
procedura di QAL2 prevista nei piani di monitoraggio e controllo (PMC) delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali (AlA) concesse a impianti di competenza statale” ed al punto A) della
comunicazione prot. ISPRA n°0018712 del 01/06/2011, oltre che agli obblighi previsti al riguardo
dal Piano di Monitoraggio e Controllo, in particolare pag. 31 “Attivita di QA/QC-Sistema di
Monitoraggio delle emissioni in Continuo (SME)” del Decreto Autorizzativo in oggetto, si riportano i
risultati delle procedure di assicurazione di qualita della misura cui lo SME é stato sottoposto
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2005:

e Calibrazione e validazione delle misure (QAL2)

Le prove QAL2 sono state eseguite come riportato di seguito
- BS1: dal 03/12/2013 al 11/12/2013 e comunicate con Nota Enel-PR0O-22/11/2013-0045999;
- BS2: dal 29/10/2013 al 07/11/2013 e comunicate con Nota Enel-PRO-18/10/2013-0041152;
- BS3: dal 12/12/2013 al 11/12/2013 e comunicate con Nota Enel-PRO-31/10/2013-0042812;
- BS4: dal 15/10/2013 al 23/10/2013 e comunicate con Nota Enel-PRO-04/10/2013-0038986.
| rapporti di prova QAL2 sono stati trasmessi con nota Enel-PR0O-05/02/2014-0005258.
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4. Immissioni (da rete rilevamento territoriale): ARIA

e Andamento della concentrazione media settimanale e mensile rilevata al suolo dalla rete di

monitoraggio con riferimento allNOx, SO2 e PM10

Si trasmette il Report ricevuto da ARPA Puglia.

— Vedi file Aria RRQA.pdf
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o Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua (kg)

Il valore e calcolato sulla base delle concentrazioni misurate in uscita, come sotto riferito, e della
portata allo scarico stimata.

Laddove le concentrazioni misurate sono risultate < limite rilevabilita del metodo, il valore si €
considerato pari a /2 di quest’ultimo.

Si precisa che i valori di emissione riferiti allo scarico S1S (esclusivamente acque di mare utilizzata
per il raffreddamento in ciclo aperto) derivano meramente dal prodotto della concentrazione media

annua per la portata di scarico calcolata.

SCARICO S1S
» N° 12 Rapporti di analisi mensili

SCARICO S1N

» N° 2 Rapporti di analisi semestrali

SCARICO S2N

» N° 2 Rapporti di analisi semestrali

SCARICO S4N

» N° 2 Rapporti di analisi semestrali

— Vedi file Acqua.xls scheda kg

e Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua (mg/l)

Per lo scarico S18S, il valore indicato & la concentrazione misurata nel mese di riferimento. Per gli

scarichi S1N, S2N e S4N sono state effettuate due misurazioni nel corso dell’anno.

— Vedi file Acqua.xls schede mensili S1S, S1N, S2N, S4N
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o Emissione specifica annuale per MWh di energia generata, di tutti gli inquinanti regolamentati
(kg /MWh)

Calcolata con la formula: t emesse per ciascun punto di scarico/produzione lorda.

— Vedi file Acqua.xls scheda specifica

Comunicazione annuale PMC - anno 2013 intero - relazione standard- rev. aprile 2012 Pagina 14 di 27






e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti, loro destino

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti, loro destino

o Analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti

e Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/t di combustibile utilizzato, ed in kg/MWh generato

e Tonnellate di rifiuti avviate a recupero

Tutti i dati sono riportati nel file sotto indicato.

— Vedi file Rifiuti.xls scheda quantita
Nell’anno 2013 sono state eseguite sui rifiuti prodotti una serie di analisi per la loro classificazione
e destinazione finale: recupero e smaltimento

N° Rapporti di analisi rifiuti: 121

— Vedi file Rifiuti.xls scheda cert. analisi

o Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per I'anno in corso (2013)

Il criterio di gestione attualmente adottato € quello temporale (all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/06

e s.m.i.).
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7. Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

e Risultati delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne

Le risultanze della valutazione di Impatto acustico sono riportate nel seguente file e si riferiscono
alla Relazione Tecnica ASP14AMBRT014-01 allegata.

- Vedi file Rumore.pdf
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o Risultati delle campagne di monitoraggio della falda; valutazione su eventuali differenze

significative tra i punti a monte e a valle della centrale termoelettrica

| punti di controllo della falda sono quelli comunicati agli Enti Interessati con lettera prot. Enel-
PRO-16/01/2013-0002624.
Nel 2013 & stato eseguito un monitoraggio trimestrale della falda: i rapporti di analisi (32) e i valori

rilevati sono riportati nel seguente file
- Vedi file Falda.pdf
L’area industriale in cui insiste la Centrale € compresa nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi, €

quindi oggetto di attivita di controllo, messa in sicurezza e di bonifica, sulla base delle valutazioni

della competente Divisione del Ministero del’ Ambiente.
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e Acqua (m3), carbone (t), gasolio (t), OCD (t)
e energia per autoconsumi (MWh)

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti sono riportati nel file sotto indicato. Per quanto riguarda il consumo della risorsa
acqua sono stati riportati i consumi di acqua mare, acqua industriale da falda (pozzi) e acqua da

invaso SISRI, come indicato nel PMC (consumi idrici).

— Vedi file Risorse e consumi.xls

o Acqua (m3/MWh), carbone (kg/MWh), gasolio (kg/MWh),OCD (kg/MWh), energia elettrica
degli autoconsumi (kWh/MWh),

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti sono riportati nel file sotto indicato.

— Vedi file Risorse e consumi.xls
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e Stima del Calore (10 GJ) introdotto in acqua, su base mensile (deve essere riportata anche la
metodologia di stima comprensiva dello sviluppo di eventuali calcoli)

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

Il calore ceduto in acqua é stato stimato sulla base dell’algoritmo sotto riferito:

Qsz'al'i('u/u (MS) * (7:/.\'1'1'111 _T;'ngru.sx\'r)) * 4’186 (k"]/kg OC) * 1025 (kg/m:3)
10()

Calore scaricato (GJ) =

La portata di acqua mare scaricata mensilmente, calcolata sul numero di ore di funzionamento
delle pompe di alimentazione ed espressa in m®, & stata moltiplicata per la differenza tra le
temperature medie dell'acqua in ingresso e in uscita e per il calore specifico assunto costante per

l'intervallo di temperatura di interesse e pari a 4,186 kJ/kg °C.

- Vedi file Calore.xls
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11. Unita di desolforazione

e Tonnellate di calcare utilizzato per mese
e N° ore di funzionamento al mese

e [Efficienza calcolata per mese

e Tonnellate di gesso prodotto al mese

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti, ad eccezione dell’efficienza calcolata per mese, sono riportati nel file sotto indicato.

- Vedi file Impianti trattamento.xls scheda DeSOx

12. Unita di denitrificazione

e Tonnellate di ammoniaca utilizzata per mese
e N° ore di funzionamento al mese
e Efficienza calcolata per mese

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti, ad eccezione dell’efficienza calcolata per mese, sono riportati nel file sotto indicato.

- Vedi file Impianti trattamento.xls scheda DeNOx

13. Unita di trattamento acque reflue

e Nome unita di processo
e Litri di acqua trattata per mese
e Efficienza per ciascun parametro calcolata per mese

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti, ad eccezione dell’efficienza per ciascun parametro calcolata per mese, sono riportati
nel file sotto indicato

- Vedi file Impianti trattamento.xls scheda Trattamento acque
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14.

Unita trasporto, movimentazione e stoccaggio
carbone ed olio combustibile

e Nome unita di processo

o Numero di operazioni carico/scarico per mese

¢ Tonnellate di combustibile scaricate

e Tonnellate polveri emesse

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

| dati richiesti, ad eccezione delle tonnellate polveri emesse, sono riportati nel file sotto indicato

%

15.

Vedi file Unita di trasporto carbone e OCD.xls

Transitori, Malfunzionamenti

incidentali

eventi

e FElenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali, tipologia e loro durata, con stima delle

emissioni di inquinanti nell'ambiente, interventi e tempi di ripristino, eventuale produzione di

rifiuti

Per gli eventi incidentali si veda I’ elenco riportato al paragrafo 2 della Dichiarazione di conformita

allAlA.

e Riassunto degli eventi di fermata per manutenzione ed eventuali malfunzionamenti con

valutazione della loro rilevanza dal punto di vista ambientale

data di comunicazione: 22/01/2013
n° protocollo: 0003740

oggetto della comunicazione: Fermata per manutenzione BS3
data di comunicazione: 17/04/2013
n° protocollo: 0016416

oggetto della comunicazione: Fermata per manutenzione BS2

data di comunicazione: 05/11/2013
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- n° protocollo: 0043235

- oggetto della comunicazione: Fermata per manutenzione BS4

Elenco dei transitori per I'anno di riferimento, data e orari di inizio e fine, durata complessiva in

ore, emissioni totali in massa (kg) in aria e acqua misurate o stimate durante ciascun transitorio

Gli eventi di transitorio di avviamento e fermata dei gruppi non hanno diretta influenza sui reflui

trattati e, conseguentemente, sulle emissioni delle acque nel corpo recettore.

| dati sono riportati al paragrafo 3.

Il valore delle emissioni in massa (kg) € calcolato sulla base dell’algoritmo richiesto da ISPRA e
trasmesso con prot. ENEL-PR0O-29/03/2013-0013877

- Vedi file Reqistro transitori.pdf
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In riferimento agli obblighi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, in particolare pag. 13

“Emissioni fuggitive” del Decreto Autorizzativo in oggetto e al punto I) della comunicazione ISPRA

n°0018712 del 01/06/2011 “Definizione di modalita per I'attuazione dei Piani di Monitoraggio e

Controllo (PMC). Seconda Emanazione” si riportano i risultati del programma di manutenzione

periodica finalizzata all'individuazione e riparazione delle perdite.

Nella tabella di seguito riportata vengono fornite le stime delle emissioni fuggitive massiche annuali

secondo il programma di monitoraggio gia comunicato con lettera Enel-PRO-21/12/2012-0060669.

Componente [kg/anno]
Contatore 63,12
Filtro 526,61
Flangia 3802,63
Flussimetro 63,34
Manometro 138,41
Pompa 1250,67
Pressostato 200,87
Tappo 907,12
Valvola 11983,35
Smorzatore 11,28
Totale impianto 18983,4

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle verifiche strumentali mensili effettuate nel corso del 2013,

precisando le date di esecuzione dei monitoraggi e il numero di componenti verificati.

Mese Data monitoraggio N. componenti monitorati
MAG-GIU 7-15/5/2013 + 26-27/6/2013 1631

LUGLIO 19-31/07/2013 596

AGOSTO 9-31/08/2013 591

SETTEMBRE 24-30/09/2013 587

OTTOBRE 22-30/10/2013 586

NOVEMBRE 25-30/11/2013 586

DICEMBRE 16-20/2013 587
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Poiché il monitoraggio strumentale ¢ stato effettuato a partire dal mese di maggio 2013, ovvero in
seguito allinvio del censimento delle componenti di impianto (vedi nota Enel-PRO-30/04/2013-
0017686), le emissioni massiche relative al periodo gennaio-aprile 2013 sono state valutate

utilizzando i fattori emissivi presenti in letteratura.

Si riporta, in allegato, la revisione dei risultati del censimento completo delle sorgenti di emissione

fuggitive secondo il programma LDAR.

- Vedi file Censimento LDAR.rev1.pdf
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Si allega la seguente documentazione.
Richieste Decreto AlA:
- Rif. Parere Istruttorio pag. 98 — Comunicazione variazione elenco rifiuti

- Vedi file Comunicazione Variazione elenco rifiuti.pdf

- Rif PMC pag 30 — Monitoraggio deposito temporaneo dei rifiuti

- Vedi file Monitoraggio Deposito rifiuti.pdf

Richieste ISPRA “Definizione delle modalita di attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo”

punto B).

Il Decreto AlA prescrive:
o limiti quantitativi per le emissioni, prescritti alla centrale di Brindisi, riguardano le tonnellate
annue di SO2, NOx e polveri emesse dall'impianto;

e linstallazione su ciascun punto di emissione di un misuratore in continuo di portata fumi.

Sistema di misura e procedure scritte per la gestione

Con riferimento a quanto indicato nella nota ISPRA prot 0018712 del 1/6/2011 e prot 13053 del
28/3/2012, punto B), relativamente ai criteri di monitoraggio per il controllo delle emissioni
massiche di ciascun punto di emissione, si segnala che il calcolo della quantitda in massa di
ciascuno degli inquinanti in oggetto & eseguito in automatico dal Sistema di Monitoraggio in
continuo delle Emissioni (SME) con il prodotto della portata fumi oraria (prodotto della velocita
media misurata nella sezione per il diametro della stessa) per la concentrazione media oraria
misurata nello stesso flusso.

L’impianto dispone pertanto del previsto “sistema di misura (sia di portata che di concentrazione
acquisite dal sistema SME) e calcolo con acquisizione in continuo delle quantita emesse” su base

oraria.
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Tutti i dispositivi di misura ed elaborazione dati funzionali al calcolo delle emissioni massiche
ricadono quindi nel campo di applicazione delle procedure di gestione e manutenzione del
sistema SME, definite attraverso il manuale trasmesso con nota Enel-PRO-28/02/2014-
0009125.

Incertezza nella determinazione delle emissioni massiche

L’incertezza estesa associata alle massiche € data dalla combinazione dei contributi di incertezza

sulla misura di concentrazione ed incertezza sulla misura delle portate degli effluenti.

Con riferimento ai chiarimenti recentemente pervenuti con nota ISPRA prot.13053 del 28/3/2012,
in merito a quanto richiesto al punto B), si riportano di seguito gli elementi relativi all'incertezza di
misura dei due contributi utili alla quantificazione dei valori in massa: la conseguente incertezza
composta € quindi “quella associata all’'utilizzo dei sistemi di misura in continuo con i metodi

analitici di riferimento indicati da ISPRA”.

Le misure di concentrazione dei diversi inquinanti, utilizzate per il calcolo delle masse, sono
eseguite in continuo e verificate con i metodi di riferimento prescritti (Allegato G), in particolare in

occasione del procedimento QAL 2 ai sensi della UNI EN 14181.

La prova di variabilita & stata superata, lincertezza sulla misura €& risultata infatti inferiore
allincertezza massima desunta dal D.Lgs. 152/2006, Allegato Il alla Parte Quinta, Parte Il, Sez. 8,
dove € espressa come percentuale del valore limite di emissione e con un livello di confidenza del
95%:

- per le polveri totali: 30%;

- per gli ossidi di zolfo: 20%;

- per gli ossidi di azoto: 20%.

L’incertezza associata alla misura di concentrazione degli inquinanti si desume dallo scarto tipo

risultante dal calcolo della variabilita sD (test QAL2). Per esprimere lincertezza a un livello di

confidenza del 95%, deve essere utilizzato un fattore di copertura pari a 1,96.

Le misure di portata fumi (velocita in proporzionalita fissa con il valore della portata) sono
eseguite in continuo e sono state verificate con le metodiche di riferimento prescritte (Allegato G

nota ISPRA: ISO 14164 quale metodo automatico e ISO 10169 quale metodo manuale).

L’incertezza associata alla misura di velocita & pari al 4,4%. Tale valore risulta dal test di QAL1
dello strumento SICK FLOWSIC100, come indicato nel certificato Test Report: 936/21206702/F.
Tale valore di incertezza tiene conto dei contributi relativi alla ripetibilita e ai test in campo, ma

anche ai contributi di tipo B quali I'influenza dei parametri ambientali.
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| rapporti di prova relativi alla QAL2, assieme ai rapporti di prova relativi alle verifiche eseguite
sulle misure di portata fumi sono stati trasmessi con nota Enel-PRO-05/02/2014-0005258. I
certificato di QAL1 dello strumento SICK FLOWSIC100 & stato fornito in allegato al Manuale

(Allegato 6).

Firma

Il Gestore
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2013

Ore di effettivo funzionamento (ore dal parallelo alla rete elettrica -- espresse in ore/centesimi)

GR1 GR2 GR3 GR4
anno 2013 6.919,62 7.092,09 7.052,85 7.888,17
Ore di normal funzionamento (espresse in ore/centesimi)

GR1 GR2 GR3 GR4
anno 2013 6.681,00 6.968,00 6.907,00 7.793,00
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2013
Rendimento elettrico medio effettivo (%)
GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 34,47 33,73 33,90 35,09
febbraio 34,59 34,51 0,00 35,25
marzo 32,13 32,84 32,74 33,77
aprile 32,38 32,07 31,42 33,97
maggio 33,13 0,00 33,18 33,24
giugno 32,48 32,51 33,06 33,79
luglio 33,44 34,02 33,37 34,02
agosto 34,39 34,48 33,99 34,73
settembre 34,62 35,39 35,19 35,38
ottobre 34,51 35,49 34,47 35,98
novembre 34,82 34,65 33,57 33,98
dicembre 35,04 35,32 34,02 35,41
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2013
Energia lorda generata su base temporale mensile (MWh)
GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 330.454,80 285.190,80 228.417,60 331.669,20
febbraio 276.294,40 280.314,80 0,00 329.378,40
marzo 150.686,80 251.712,00 249.568,40 277.150,00
aprile 167.817,20 197.643,60 149.463,20 289.146,80
maggio 210.256,80 0,00 258.961,60 234.195,20
giugno 199.327,20 134.770,80 213.559,60 295.522,40
luglio 282.246,80 292.826,80 310.582,80 330.408,80
agosto 374.375,60 331.715,20 326.581,60 375.488,80
settembre 366.629,20 374.559,60 377.899,20 403.999,60
ottobre 263.092,40 370.272,40 360.686,00 331.108,00
novembre 317.059,60 328.624,00 303.931,00 147.457,60
dicembre 326.259,60 345.064,40 317.335,60 378.828,40
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2013
Energia netta generata su base temporale mensile (MWh)
GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 298.115,27 255.937,33 205.864,38 303.528,33
febbraio 249.806,78 252.349,99 -906,51 300,426,629
marzo 129.456,64 225.330,32 219.835,40 255.693,33
aprile 147.344,32 174.305,84 129.975,08 264.219,15
maggio 186.001,39 -535,97 233.411,51 212.154,72
giugno 175.009,13 119.121,89 190.625,16 270.110,32
luglio 250.464,67 267.415,39 282.214,30 301.353,95
agosto 340.243,51 302.190,36 298.185,32 343.085,45
settembre 335.527,07 342.593,93 347.684,74 370.607,80
ottobre 237.935,75 338.976,88 327.396,50 305.310,21
novembre 287.646,41 297.971,05 275.910,38 133.095,95
dicembre 296.744,67 314.019,52 289.291,52 345.773,99
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L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2012

Ore di effettivo funzionamento (ore dal parallelo alla rete elettrica -- espresse in ore/centesimi)

GR1 GR2 GR3 GR4

anno 2012 6.514,84 8.485,32 8.426,26 5.375,53

Ore di normal funzionamento (espresse in ore/centesimi)

GR1 GR2 GR3 GR4

anno 2012 6.320,00 8.418,00 8.340,00 5.209,00
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2012
Rendimento elettrico medio effettivo (%)
GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 35,94 36,12 34,99 35,23
febbraio 35,74 36,33 35,49 35,27
marzo 35,64 35,04 34,65 36,04
aprile 34,59 34,85 33,36 35,26
maggio 34,02 34,09 33,71 0,00
giugno 34,57 34,39 34,01 0,00
luglio 34,62 35,22 34,57 34,35
agosto 35,95 34,80 35,09 34,25
settembre 35,03 34,82 34,41 35,29
ottobre 33,54 34,58 34,86 35,79
novembre 0,00 34,48 33,81 35,13
dicembre 34,17 34,26 33,82 34,82
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2012

Energia lorda generata su base temporale mensile (MWh)

GR1 GR2 GR3 GR4
gennaio 385.470,80 403.861,60 382.140,40 272.844,40
febbraio 337.989,60 397.090,40 387.209,60 312.892,00
marzo 386.482,80 361.578,40 354.770,40 392.361,60
aprile 277.278,80 345.892,40 301.116,00 84.649,20
maggio 283.396,80 320.785,60 317.676,00 0,00
giugno 289.928,80 276.588,80 336.333,60 0,00
luglio 339.378,80 388.589,60 408.056,80 185.012,00
agosto 425.720,80 344.006,40 382.352,00 153.998,80
settembre 330.519,20 350.179,60 348.256,80 238.206,40
ottobre 64.133,20 329.580,80 362.719,20 367.981,60
novembre 0,00 316.388,00 259.955,20 317.860,00
dicembre 220.257,20 336.480,80 289.662,00 266.928,80
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Dati generali Anno 2012
Energia netta generata su base temporale mensile (MWh)
GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 353.017,97 371.475,34 348.155,22 249.933,68
febbraio 309.577,81 366.010,04 354.763,51 287.090,14
marzo 354.056,03 330.548,48 321.439,67 363.606,68
aprile 252.447,41 312.277,03 271.138,64 78.031,81
maggio 256.487,95 289.179,05 287.907,33 -496,58
giugno 263.796,91 248.650,63 305.501,53 -547,39
luglio 309.396,41 355.517,90 372.531,88 169.062,69
agosto 394.548,02 309.760,90 351.443,40 137.482,96
settembre 300.551,72 318.373,71 317.899,50 218.476,41
ottobre 56.625,38 298.047,91 332.039,43 338.548,39
novembre -702,74 284.970,32 234.989,19 291.036,15
dicembre 197.805,88 303.675,17 260.957,87 243.164,44
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ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni in aria anno 2013 (ton)

Emissioni per l'intero impianto: aria

Limite AIA
TOTALE
CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 per IMPIANTO
[tonn/anno] IMPIANTO

SO2 1.727,11 1.459,89 1.127,92 1.244,82 10500 5.559,74
NOx 1.523,68 1.593,96 1.498,66 1.659,29 8400 6.275,60
co 514,87 634,61 465,13 826,44 2.441,06
polveri 99,08 92,83 34,71 57,86 1000 284,49






Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni in aria anno 2013 (ton/mese)

Emissioni per l'intero impianto: aria

CAMINO 1 SO2 NOx (6(0) polveri
gennaio 107,920 149,110 26,810 6,730
febbraio 136,262 138,389 23,529 5,668
marzo 59,871 71,861 14,118 3,187
aprile 57,618 83,053 31,053 6,159
maggio 114,270 93,869 26,899 5,368
giugno 113,511 88,293 36,244 5,333
luglio 149,138 118,896 44,723 7,961
agosto 206,615 185,532 75,752 12,998
settembre 295,636 170,666 76,390 17,216
ottobre 135,878 122,158 51,481 10,737
novembre 172,891 150,119 59,267 10,035
dicembre 177,494 151,753 48,504 7,775
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni in aria anno 2013 (ton/mese)

Emissioni per l'intero impianto: aria

CAMINO 2 SO2 NOx (6(0) polveri
gennaio 131,994 150,375 51,519 4,676
febbraio 141,094 142,066 64,457 4,248
marzo 124,973 124,274 48,624 4,606
aprile 92,633 98,969 44,952 3,738
maggio 0,000 0,000 0,000 0,000
giugno 91,201 70,475 32,315 4,469
luglio 89,333 147,879 45,075 8,583
agosto 106,483 177,014 55,669 16,106
settembre 168,579 181,683 78,114 16,199
ottobre 150,353 177,257 75,245 10,527
novembre 164,060 158,770 70,570 9,210
dicembre 199,176 165,186 68,080 10,469
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria

Emissioni in aria anno 2013 (ton/mese)

CAMINO 3 SO2 NOx (6(0) polveri
gennaio 141,017 115,871 26,063 1,572
febbraio 0,000 0,000 0,000 0,000
marzo 75,096 116,627 14,628 5,711
aprile 42,157 76,085 27,090 2,049
maggio 76,873 131,053 24,792 1,958
giugno 53,481 106,540 27,045 2,582
luglio 73,015 143,294 36,534 2,463
agosto 114,969 165,197 45,709 3,429
settembre 172,313 174,401 81,814 4,233
ottobre 144,300 168,060 88,590 4,390
novembre 114,733 142,988 42,484 4,330
dicembre 119,976 158,548 47,382 5,001
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni in aria anno 2013 (ton/mese)

Emissioni per l'intero impianto: aria

CAMINO 4 SO2 NOx (6(0) polveri
gennaio 114,092 140,429 56,041 2,874
febbraio 135,350 141,290 71,370 1,190
marzo 102,390 124,689 72,503 1,862
aprile 69,962 121,904 63,621 3,674
maggio 59,825 96,744 43,776 3,311
giugno 72,932 137,849 56,068 2,439
luglio 78,527 146,504 63,128 5,335
agosto 126,453 189,283 80,942 9,377
settembre 153,830 184,210 107,760 7,680
ottobre 132,900 138,870 113,730 8,690
novembre 58,357 68,435 29,138 3,343
dicembre 140,193 169,076 68,276 8,181






)4
e Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni in aria anno 2013 (ton)

Emissioni per l'intero impianto: aria

TOTALE

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 IMPIANTO
NH3 1,2923 0,6277 0,8218 1,3208 4,0626

HCI 38,4079 32,8129 14,2950 21,8212 107,3370
HF 15,2790 19,5154 13,6620 20,7240 69,1804

PM10 35,5228 31,2790 17,5983 20,0794 104,4795
PM 2,5 28,4784 24,3530 11,4751 17,1168 81,4233
Be 0,0007 0,0006 0,0005 0,0007 0,0025
Cd +Hg +TIl 0,0571 0,0147 0,0144 0,0247 0,1109
As+ Cr VI + Co + Ni (resp) 0,5289 0,0826 1,1337 0,0475 1,7927
Se + Te + Ni (pol) 0,1022 0,0796 0,0719 0,1053 0,3591
Sb+Crlll+ Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+V 3,3299 0,2242 1,6781 0,3251 5,5572
IPA 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0008
PCB 0,0001 0,0002 0,0002 0,0262 0,0267
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

NOXx - Concentrazione media mensile (mg/Nm3)

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 02 di riferimento pari al 6%
per i comb. solidi e al 3% per i
comb. liquidi

gennaio 119,50 131,20 130,10 119,20 160
febbraio 123,80 123,10 0,00 115,70 160
marzo 120,80 118,30 122,20 124,20 160
aprile 127,90 121,40 127,50 117,70 160
maggio 119,90 0,00 133,50 113,30 160
giugno 115,60 125,20 135,00 130,90 160
luglio 116,20 125,70 123,80 122,80 160
agosto 134,40 130,60 132,90 138,10 160
settembre 125,60 122,30 125,60 128,90 160
ottobre 130,90 121,60 130,90 122,90 160
novembre 130,10 119,80 125,20 126,30 160
dicembre 124,70 117,10 129,20 121,00 160
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

CO - Concentrazione media mensile (mg/Nm3)

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 02 di riferimento pari al 6%
per i comb. solidi e al 3% per i
comb. liquidi

gennaio 17,60 41,50 24,20 44,30 200
febbraio 19,50 51,60 0,00 54,50 200
marzo 19,10 43,10 11,80 67,60 200
aprile 29,30 52,20 38,60 53,50 200
maggio 31,80 0,00 21,20 42,80 200
giugno 36,00 44,70 21,40 50,10 200
luglio 40,20 34,70 26,90 50,70 180
agosto 52,50 39,00 34,20 56,70 180
settembre 53,90 50,70 56,80 72,30 180
ottobre 48,70 48,90 61,10 96,30 180
novembre 49,90 47,20 33,00 45,10 180
dicembre 36,50 43,80 33,40 46,40 180
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

SO2- Concentrazione media mensile (mg/Nm3)

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 02 di riferimento pari al 6%
per i comb. solidi e al 3% per i
comb. liquidi

gennaio 82,30 107,70 151,30 90,00 320
febbraio 119,20 119,30 0,00 107,20 320
marzo 104,50 117,10 77,00 98,10 320
aprile 92,10 108,80 64,70 64,10 320
maggio 148,10 0,00 72,50 65,40 320
giugno 160,30 168,70 65,70 65,40 320
luglio 146,70 75,60 58,00 62,90 300
agosto 147,10 75,40 89,20 90,20 300
settembre 215,20 111,70 120,80 105,10 300
ottobre 142,50 99,20 107,20 116,20 300
novembre 152,10 117,40 94,10 111,00 300
dicembre 146,60 137,30 91,20 100,40 300
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

polveri- Concentrazione media mensile (mg/Nm3)

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 02 di riferimento pari al 6%
per i comb. solidi e al 3% per i
comb. liquidi

gennaio 5,20 4,00 1,80 2,40 40
febbraio 5,00 3,60 0,00 1,00 40
marzo 4,40 4,40 2,10 1,80 40
aprile 6,60 4,60 1,80 2,80 40
maggio 6,40 0,00 1,90 2,80 40
giugno 4,80 5,70 1,60 2,30 40
luglio 7,20 7,30 2,10 4,40 40
agosto 9,40 11,90 2,70 6,80 40
settembre 12,70 10,90 3,00 5,40 40
ottobre 10,90 7,30 3,40 7,80 40
novembre 8,80 7,00 3,80 5,00 40
dicembre 6,00 7,40 4,10 5,90 40
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

Emissione specifica annuale per energia generata (kg/MWh)

CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4
NOx 0,4667 0,4993 0,4839 0,4455
co 0,1577 0,1988 0,1502 0,2219
502 0,5291 0,4573 0,3642 0,3342
polveri 0,0304 0,0291 0,0112 0,0155
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L'ENERGIA CHE Ti ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria
Anno 2013

Emissione specifica annuale per combustibile bruciato

TOTALE
(Kg/ton carbone) CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 A
NOx 1,27 1,35 1,31 1,20 1,28
co 0,43 0,54 0,41 0,60 0,50
502 1,44 1,24 0,99 0,90 1,14
polveri 0,08 0,08 0,03 0,04 0,058
(Kg/ton Gasolio) CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 WO
g IMPIANTO
NOx 386,72 558,58 339,79 570,82 444,73
co 130,68 222,39 105,46 284,31 172,99
502 438,35 511,60 255,74 428,23 394,00
polveri 25,15 32,53 7,87 19,91 20,16
(Kg/ton OCD BTZ) CAMINO 1 CAMINO 2 CAMINO 3 CAMINO 4 WO
g IMPIANTO
NOx 109,22 149,06 89,66 212,89 127,67
co 36,91 59,34 27,83 106,03 49,66
502 123,80 136,52 67,48 159,71 113,11
polveri 7,10 8,68 2,08 7,42 5,79
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L'ENERGIA EHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: aria

Transitori e relative emissioni anno 2013 (kg)

{Informazionirit:;A?:::jz;use dal diritto di Avv. da freddo Avv. da tiepido Avv. da caldo Avv. totali
accesso terzi) S02 [ NOx | Polveri | CO NH3 s02 | NOx | Polveri | CO | NH3 S02 [ NOx | Polveri | CO | NH3 s02 | NOx | Polveri | CO | NH3
n. avviamenti 5 4 43 52
Gruppo 1 durata () 72hs5' 64h17' 224h35' 361h32'
quantita (kg) | 2041,667 | 7291,667 | 3062,500 | 14729167 | 1,240 578,550 | 6621,183 | 3278450 | 21149217 | 1,800 | 23805833 | 39077,500 | 1347,500 | 2021,250 | 8,983 | 26426,050 | 52990,350 | 7688,450 | 37899,633 | 12,023
n. avviamenti 2 1 29 32
Gruppo 2 durata (h) 35h50' 7h40’ 157h37' 201h07'
quantita (kg) | 1003,333 | 3583,333 [ 1505000 | 7238333 | 0,609 69,000 | 789,667 | 391,000 | 2522,333 | 0215 16707,367 | 27425300 | 945700 | 1418550 | 6,305 17779,700 | 31798300 | 2841,700 | 11179217 | 7,128
n. avviamenti 3 1 27 31
Gruppo 3 durata () 54h28' 12h49' 173h57' 241h14'
quantita (kg) | 1525067 | 5446,667 | 2287,600 | 11002,267 | 0,926 115350 | 1320,117 | 653,650 | 4216683 | 0,359 18438,700 | 30267,300 | 1043,700 | 1565550 | 6,958 | 20079,117 | 37034,083 | 3984,950 | 16784,500 | 8,243
n. avviamenti 2 1 12 15
Gruppo 4 durata (h) 39h59' 16h56' 84h26' 141h21'
quantita (kg) 1119533 | 3998333 | 1679,300 | 8076,633 | 0,680 152,400 | 1744133 | 863,600 | 5571,067 | 0,474 8949,933 | 14691,400 | 506,600 | 759,900 | 3,377 10221,867 | 20433,867 | 3049,500 | 14407,600 | 4,53118333






RIEPILOGATIVO CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA

data inizio 01/01/2013
data fine 31/12/2013

Leggenda Tipi di Avviamento

Avviamento da Caldo Inferiore a 48 ore
Avviamento da Tiepido Compreso tra 48 e 96 ore
Avviamento da Freddo Superiore a 96 ore

DATI DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO AVVIAMENTI

TIPI AVIAMENTO | SO2 (Kg/h) NOX (Kg/h) | Polveri (Kg/h) €O (Kg/h) NH3 (Kg/h)
FREDDO 28,000 100,000 42,000 202,000 0,017
TIEPIDO 9,000 103,000 51,000 329,000 0,028

CALDO 106,000 174,000 6,000 9,000 0,040






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

2/2/13 0.09

2/2/130.15

CALDO

2/2/130.30

0:21

Prova L.R.

37,100

60,900

2,100

3,150

0,014

3/2/13 20.45

4/2/13 0.50

4/2/137.25

CALDO

10:40

1130,667

1856,000

64,000

96,000

0,427

7/2/13 4.15

7/2/13 8.10

7/2/13 19.40

CALDO

15:25

1634,167

2682,500

92,500

138,750

0,617
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

2801,933

4599,400

158,600

237,900

1,057






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 9/3/135.13 9/3/135.16 CALDO 9/3/135.28 0:15 Prova LR. 26,500 43,500 1,500 2,250 0,010
2 11/3/13 4.15 11/3/13 10.20 11/3/13 19.20 CALDO 15:05 Ore 10 passaggio combustione ad OCD 1598,833 2624,500 90,500 135,750 0,603
3 12/3/130.17 12/3/130.26 CALDO 12/3/130.37 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
4| 13/3/1319.50 14/3/13 1.24 14/3/139.11 CALDO 13:21 Ore 1:50 passaggio combustione ad OCD 1415,100 2322,900 80,100 120,150 0,534
5 17/3/137.20 17/3/137.25 17/3/13 9.50 CALDO 2:30 265,000 435,000 15,000 22,500 0,100
6 | 18/3/1311.05 18/3/13 11.07 CALDO 18/3/13 11.15 0:10 Prova LR. 17,667 29,000 1,000 1,500 0,007
7 | 19/3/132135 20/3/13 2.54 20/3/13 12.10 CALDO 14:35 Ore 03:15 passaggio combustione ad OCD 1545,833 2537,500 87,500 131,250 0,583
8 | 21/3/130.10 21/3/130.14 CALDO 21/3/130.30 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
9 | 26/3/1321.48 27/3/135.02 27/3/13 13.56 FREDDO 16:08 Accensione OCD h 05:35, Spegnimento Gasolio h 06:12 451,733 1613,333 677,600 3258,933 0,274
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 5391,333 9721,733 957,200 3678,333 2,138






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 2/4/13 1.00 2/4/13 11.02 2/4/13 23.22 TIEPIDO 22:22 Ore 06 passaggio combustione ad OCD 201,300 2303,767 1140,700 7358,633 0,626
2| 4/a/1315.45 4/4/13 15.52 CALDO 4/4/13 16.02 0:17 Prova LR. 30,033 49,300 1,700 2,550 0,011
3 8/4/13 3.45 8/4/139.15 8/4/13 19.30 TIEPIDO 15:45 Accensione OCD h 10:55, Spegnimento Gasolio h 11:18 141,750 1622,250 803,250 5181,750 0,441
4| 21/4/130.10 21/4/130.19 CALDO 21/4/130.32 0:22 Prova LR. 38,867 63,800 2,200 3,300 0,015
s | 21/4/1322.20 22/4/133.39 22/4/1313.15 CALDO 14:55 Ore 04.23 passaggio combustione ad OCD 1581,167 2595,500 89,500 134,250 0,597
6 | 24/4/13011 24/4/130.12 CALDO 24/4/130.31 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2028,450 6692,617 2039,350 12683,483 1,703






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 2/5/130.30 FREDDO 2/5/13 10.05 9:35 caldaia accesa con gasolio 268,333 958,333 402,500 1935,833 0,163
2 2/5/13 10.15 2/5/1311.18 2/5/1318.14 CALDO 7:59 caldaia accesa con OCD 846,233 1389,100 47,900 71,850 0,319
3| 11/5/131055 11/5/13 10.57 CALDO 11/5/13 11.12 0:17 Prova LR. 30,033 49,300 1,700 2,550 0,011
4| 12/5/1321.10 13/5/13 4.10 13/5/13 14.20 CALDO 17:10 Accensione OCD h 4:24, Spegnimento Gasolio h 14:45 1819,667 2987,000 103,000 154,500 0,687
5 24/5/130.09 24/5/130.20 CALDO 24/5/130.35 0:26 Prova LR. 45,933 75,400 2,600 3,900 0,017
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 3010,200 5459,133 557,700 2168,633 1,198






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 2/6/13 21.47 03/06/13 05.12 3/6/1318.34 FREDDO 20:47 Accensione OCD ore 05:30 e spegnimento gasolio ore 5:40 581,933 2078,333 872,900 4198,233 0,353
2 8/6/13 6.12 8/6/13 6.14 CALDO 8/6/13 6.28 0:16 Prova LR. 28,267 46,400 1,600 2,400 0,011
3 11/6/13 1.52 11/6/13 8.30 11/6/13 18.10 CALDO 16:18 1727,800 2836,200 97,800 146,700 0,652
4| 12/6/1316.50 12/6/13 16.53 12/6/13 18.38 CALDO 1:48 190,800 313,200 10,800 16,200 0,072
s | 21/6/1322.10 21/6/13 22.14 CALDO 21/6/13 22.30 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
6 | 25/6/13331 25/6/13 10.17 25/6/13 18.46 TIEPIDO 15:15 Accensione OCD ore 11:00 e spegnimento gasolio ore 11:20 137,250 1570,750 777,750 5017,250 0,427
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2701,383 6902,883 1762,850 9383,783 1,528






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';TENICO AV\-IrII:sI::\ITO SPESA'\:.mf:TO AVS:\‘:&E:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 6/7/13 5.10 6/7/135.18 CALDO 6/7/13 5.33 0:23 Prova L.R. Gruppo fermato per esubero di carico) 40,633 66,700 2,300 3,450 0,015
2 8/7/13 3.00 8/7/137.39 8/7/13 12.07 CALDO 9:07 Accensione OCD h 08:16, Spegnimento Gasolio h 08:30 966,367 1586,300 54,700 82,050 0,365
3 13/7/13 12.13 13/7/13 12.15 CALDO 13/7/13 12.30 0:17 Prova L.R., Gruppo fermato per esubero di carico. 30,033 49,300 1,700 2,550 0,011
4 17/7/13 2.10 17/7/13 6.34 17/7/13 11.30 FREDDO 9:20 Accensione OCD h 07:30, Spegnimento Gasolio h 07:40 261,333 933,333 392,000 1885,333 0,159
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 1298,367 2635,633 450,700 1973,383 0,550






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

11/8/13 10.42

11/8/13 10.43

CALDO

11/8/13 11.00

0:18

Prova L.R. Fermata per esubero di carico.

31,800

52,200

1,800

2,700

0,012

11/8/13 22.20

12/8/133.02

CALDO

12/8/13 8.07

9:47

passaggio ad ocd ore 00:55/ BT per scatto VA alle 08:07

1037,033

1702,300

58,700

88,050

0,391

12/8/13 8.55

12/8/139.28

12/8/13 13.30

CALDO

4:35

accensione diretta a OCD

485,833

797,500

27,500

41,250

0,183
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1554,667

2552,000

88,000

132,000

0,587






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

5/9/13 2.09

5/9/13 2.19

5/9/13 4.45

CALDO

2:36

Blocco per avaria reg. liv. Degas. Eseguito positivam. L.R.

275,600

452,400

15,600

23,400

0,104

22/9/137.10

22/9/137.25

CALDO

22/9/137.41

0:31

Prova L.R. Fermata per esubero di carico.

54,767

89,900

3,100

4,650

0,021

23/9/13 5.00

23/9/13 11.14

23/9/13 16.17

CALDO

11:17

Accensione OCD h 12:00. Spegnimento Gasolio h 12:43

1196,033

1963,300

67,700

101,550

0,451
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1526,400

2505,600

86,400

129,600

0,576






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

13/10/13 21.25

14/10/13 6.37

14/10/13 14.30

FREDDO

17:05

Accensione OCD h 07:40. Spegnimento Gasolio h 08:50

478,333

1708,333

717,500

3450,833

0,290
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

478,333

1708,333

717,500

3450,833

0,290






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';TENICO AV\-IrII:sI::\ITO SPESA'\:.mf:TO AVS:\‘:&E:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 21/11/13 5.10 21/11/13 11.05 CALDO 21/11/13 15.46 10:36 Blocco termico in fase di avviamento. OCD dalle 11:49 1123,600 1844,400 63,600 95,400 0,424
2 21/11/13 15.58 21/11/13 16.26 CALDO 21/11/13 18.23 2:25 Blocco termico in fase di avviamento 256,167 420,500 14,500 21,750 0,097
3 21/11/13 18.39 21/11/13 18.53 21/11/13 21.10 CALDO 2:31 266,767 437,900 15,100 22,650 0,101
4 23/11/135.04 23/11/135.12 CALDO 23/11/135.30 0:26 Accensione per rigetto di carico. Gruppo fermo per esubero 45,933 75,400 2,600 3,900 0,017
5 24/11/13 5.20 24/11/13 10.51 24/11/13 16.30 CALDO 11:10 Accensione OCD 11:12. Spegnimento Gasolio 11:18 1183,667 1943,000 67,000 100,500 0,447
6 30/11/13 23.20 30/11/13 23.29 CALDO 30/11/13 23.40 0:20 Accensione per rigetto di carico. Gruppo fermo per esubero 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2911,467 4779,200 164,800 247,200 1,099






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-01 anno 2013

Ev. A(E;E:::AI&NE PARALLELO MINIZI;‘;';;(;NICO AVJII/F:SI:II\ITO SPE:A'\:.mEZTO AV\[;Il:\RMA;:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 2/12/13 5.00 2/12/13 11.55 2/12/13 17.06 CALDO 12:06 Accens. Ocd 11:12. Spegn. Gas. 11:18 - fatta caratt. a caldo 1282,600 2105,400 72,600 108,900 0,484
2 21/12/132.07 21/12/132.12 CALDO 21/12/132.27 0:20 Accensione per rigetto di carico. Gruppo fermo per esubero 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
3 23/12/133.23 23/12/138.21 23/12/13 14.18 TIEPIDO 10:55 Accens.ocd 10:13, spegn.gasol. 11:34; fatta carat. A tiepido 98,250 1124,417 556,750 3591,583 0,306
4 25/12/133.22 25/12/133.31 CALDO 25/12/133.47 0:25 Accensione per rigetto di carico. Gruppo fermo per esubero 44,167 72,500 2,500 3,750 0,017
5 26/12/13 21.02 CALDO 27/12/13 0.30 3:28 Caldaia spenta da combust. a gasolio per posticipo parallelo 367,467 603,200 20,800 31,200 0,139
6 27/12/13 1.48 27/12/13 4.17 27/12/13 10.15 CALDO 8:27 Accensione Ocd 04:32 - Spegnimento Gasolio 04:47 895,700 1470,300 50,700 76,050 0,338
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2723,517 5433,817 705,350 3814,483 1,296






RIEPILOGATIVO CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA

data inizio 01/01/2013
data fine 31/12/2013

Leggenda Tipi di Avviamento

Avviamento da Caldo Inferiore a 48 ore
Avviamento da Tiepido Compreso tra 48 e 96 ore
Avviamento da Freddo Superiore a 96 ore

DATI DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO AVVIAMENTI

TIPI AVIAMENTO | SO2 (Kg/h) NOX (Kg/h) | Polveri (Kg/h) €O (Kg/h) NH3 (Kg/h)
FREDDO 28,000 100,000 42,000 202,000 0,017
TIEPIDO 9,000 103,000 51,000 329,000 0,028

CALDO 106,000 174,000 6,000 9,000 0,040






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

21/1/13 2.00

21/1/137.45

21/1/13 16.17

CALDO

14:17

1514,033

2485,300

85,700

128,550

0,571
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1514,033

2485,300

85,700

128,550

0,571






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

3/2/130.12

3/2/130.21

CALDO

3/2/130.33

0:21

Prova L.R.

37,100

60,900

2,100

3,150

0,014

4/2/133.30

4/2/137.48

4/2/13 16.07

CALDO

12:37

1337,367

2195,300

75,700

113,550

0,505
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1374,467

2256,200

77,800

116,700

0,519






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 9/3/13 12.06 9/3/1312.15 CALDO 9/3/1312.29 0:23 Prova LR. 40,633 66,700 2,300 3,450 0,015
2 | 10/3/1319.10 11/3/13 2.50 11/3/13 11.00 CALDO 15:50 1678,333 2755,000 95,000 142,500 0,633
3 16/3/13 0.10 16/3/130.16 CALDO 16/3/13 0.28 0:18 Prova LR. 31,800 52,200 1,800 2,700 0,012
4| 16/3/1319.56 17/3/13 4.22 17/3/13 12.05 CALDO 16:09 Accensione OCD h4:34, Spegnimento Gasolio h4:43 1711,900 2810,100 96,900 145,350 0,646
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 3462,667 5684,000 196,000 294,000 1,307






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 15/4/130.13 15/4/13 0.18 CALDO 15/4/13 0.33 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
2 | 19/4/13 2245 20/4/13 4.47 20/4/13 13.30 CALDO 14:45 1563,500 2566,500 88,500 132,750 0,590
3| 22/41317.32 22/4/13 20.41 22/4/13 23.58 CALDO 23/4/130.00 6:28 Accensione OCD h20:55, Spegnimento Gasolio h21:30 685,467 1125,200 38,800 58,200 0,259
4| 23/4/130.15 23/4/130.24 CALDO 23/4/130.37 0:22 Prova LR. 38,867 63,800 2,200 3,300 0,015
s | 23/4/1311.17 23/4/13 16.08 23/4/13 23.48 CALDO 12:31 Accensione OCD h14:15, Spegnimento Gasolio h14:35 1326,767 2177,900 75,100 112,650 0,501
6 | 28/4/130.19 28/4/130.22 CALDO 28/4/130.32 0:13 Prova LR. 22,967 37,700 1,300 1,950 0,009
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 3672,900 6029,100 207,900 311,850 1,386






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';;(;NICO AV\III:\’;SII\ITO SPESA'\:.mEZTO AVS:&‘::;:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 10/6/13 4.55 11/6/13 1.35 FREDDO 11/6/13 3.22 22:27 Accensione OCD h00:20, Spegnimento Gasolio h00:30 628,600 2245,000 942,900 4534,900 0,382
2 11/6/13 3.46 11/6/13 4.31 CALDO 11/6/13 7.00 3:14 Riaccensione dopo Blocco termico durante la prova di comm. 342,733 562,600 19,400 29,100 0,129
3 11/6/13 8.00 CALDO 11/6/13 8.10 0:10 blocco termico. La caldaia era accesa ad OCD 17,667 29,000 1,000 1,500 0,007
4 11/6/13 8.15 11/6/13 9.08 11/6/13 13.54 CALDO 5:39 Caldaia accesa direttamente ad OCD 598,900 983,100 33,900 50,850 0,226
5 12/6/13 0.30 12/6/13 0.39 CALDO 12/6/13 0.50 0:20 prova L.R. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
6 17/6/13 0.24 17/6/13 6.36 17/6/13 13.47 FREDDO 13:23 Accensione OCD h08:40, 374,733 1338,333 562,100 2703,433 0,228
7 18/6/13 6.42 18/6/13 8.04 18/6/13 11.21 CALDO 4:39 492,900 809,100 27,900 41,850 0,186
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2490,867 6025,133 1589,200 7364,633 1,170






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

22/7/137.25

22/7/139.39

CALDO

22/7/13 12.00

4:35

FERMATA DA PV

485,833

797,500

27,500

41,250

0,183

22/7/13 23.00

CALDO

22/7/13 23.40

0:40

Blocco Termico per Bassa Pressione SH1

70,667

116,000

4,000

6,000

0,027

23/7/13 0.01

23/7/13 3.37

23/7/13 8.40

CALDO

8:39

Accensione OCD h03:46, Spegnimento Gasolio h03:55

916,900

1505,100

51,900

77,850

0,346
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1473,400

2418,600

83,400

125,100

0,556






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

15/8/13 10.55

15/8/13 11.03

CALDO

15/8/13 11.20

0:25

Prova di rigetto di carico. Utilizzato solo OCD. Esubero

44,167

72,500

2,500

3,750

0,017

15/8/13 23.35

16/8/13 2.53

16/8/13 11.27

CALDO

11:52

Accensione OCD h03:10, Spegnimento Gasolio h03:28

1257,867

2064,800

71,200

106,800

0,475

23/8/13 15.37

23/8/13 18.29

23/8/13 21.00

CALDO

5:23

accensione a OCD

570,633

936,700

32,300

48,450

0,215
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1872,667

3074,000

106,000

159,000

0,707






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

15/9/13 10.36

15/9/13 11.10

15/9/13 15.30

CALDO

4:54

519,400

852,600

29,400

44,100

0,196
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

519,400

852,600

29,400

44,100

0,196






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

NOTE

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

27/10/130.11

27/10/130.14

CALDO

27/10/130.25

0:14

Prova L.R. riuscita

24,733

40,600

1,400

2,100

0,009

27/10/13 22.30

28/10/13 2.47

28/10/13 7.44

CALDO

9:14

Accensione OCD h01:55, Spegnimento Gasolio h02:00

978,733

1606,600

55,400

83,100

0,369
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1003,467

1647,200

56,800

85,200

0,379






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-02 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';;(;NICO AV\.IrII/F:SI:ll\ITO SPE:A'\:.mf:TO AVS:&‘::;:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE S02 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 7/12/13 23.16 7/12/13 23.23 CALDO 7/12/13 23.36 0:20 Prova L.R. riuscita 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
2 10/12/13 0.05 10/12/13 3.54 10/12/13 7.45 TIEPIDO 7:40 Caratterizzazione a tiepido. Acceso OCD ore 4:25, spento gasolij 69,000 789,667 391,000 2522,333 0,215
3 12/12/13 16.50 12/12/13 17.27 12/12/13 19.35 CALDO 2:45 scatto ore 16:08 per arresto pompe alimento 291,500 478,500 16,500 24,750 0,110
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 395,833 1326,167 409,500 2550,083 0,338






RIEPILOGATIVO CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA

data inizio 01/01/2013
data fine 31/12/2013

Leggenda Tipi di Avviamento

Avviamento da Caldo Inferiore a 48 ore
Avviamento da Tiepido Compreso tra 48 e 96 ore
Avviamento da Freddo Superiore a 96 ore

DATI DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO AVVIAMENTI

TIPI AVIAMENTO | SO2 (Kg/h) NOX (Kg/h) | Polveri (Kg/h) €O (Kg/h) NH3 (Kg/h)
FREDDO 28,000 100,000 42,000 202,000 0,017
TIEPIDO 9,000 103,000 51,000 329,000 0,028

CALDO 106,000 174,000 6,000 9,000 0,040






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

24/1/13 0.09

24/1/13 0.00

CALDO

24/1/13 0.30

0:21

Prova L.R.

37,100

60,900

2,100

3,150

0,014
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

37,100

60,900

2,100

3,150

0,014






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

3/3/13 18.30

4/3/13 4,52

4/3/1313.16

FREDDO

18:46

Eseguito un secondo parallelo alle ore 5:10 senza spegnere la caldaia

525,467

1876,667

788,200

3790,867

0,319
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

525,467

1876,667

788,200

3790,867

0,319






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 5/4/13 12.35 5/4/13 12.40 CALDO 5/4/13 12.53 0:18 Prova LR. 31,800 52,200 1,800 2,700 0,012
2 5/4/13 22.30 6/4/13 3.48 6/4/13 12.00 CALDO 13:30 Accensione OCD h 4:00, Spegnimento Gasolio h 4:16 1431,000 2349,000 81,000 121,500 0,540
3 7/4/13 2.50 7/4/13 2.56 CALDO 7/4/13 3.10 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
4| 7/4/1321.45 8/4/13 1.40 8/4/13 14.25 CALDO 16:40 Accensione OCD h 02:55, Spegnimento Gasolio h 03:05 1766,667 2900,000 100,000 150,000 0,667
5 18/4/13 0.01 18/4/13 11.01 18/4/13 19.40 FREDDO 19:39 Accensione OCD h 11:15, Spegnimento Gasolio h 11:23 550,200 1965,000 825,300 3969,300 0,334
6 | 24/4/137.11 24/4/137.16 CALDO 24/4/137.28 0:17 Prova LR. 30,033 49,300 1,700 2,550 0,011
7 | 25/4/1321.47 26/4/13 1.55 26/4/13 12.20 CALDO 14:33 Accensione OCD h 03:00, spegnimento gasolio h 03:10 1542,300 2531,700 87,300 130,950 0,582
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 5387,333 9905,200 1099,100 4380,000 2,159






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 5/5/13 0.06 5/5/130.18 CALDO 5/5/130.33 0:27 Prova LR. 47,700 78,300 2,700 4,050 0,018
2 6/5/13 0.15 6/5/13 11.00 6/5/13 18.35 CALDO 18:20 Accensione OCD h 11:45 - Spegnimento Gasolio h 11:55 1943,333 3190,000 110,000 165,000 0,733
3 21/5/130.17 21/5/130.20 CALDO 21/5/130.37 0:20 Prova LR. 35,333 58,000 2,000 3,000 0,013
4| 22/5/130.20 22/5/136.04 22/5/1319.10 CALDO 18:50 Accensione OCD h 9:54 - Spegnimento Gasolio h 11:26 1996,333 3277,000 113,000 169,500 0,753
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 4022,700 6603,300 227,700 341,550 1,518






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1| 11/6/1323.11 11/6/13 23.17 CALDO 11/6/13 23.35 0:24 prova LR. 42,400 69,600 2,400 3,600 0,016
2 14/6/13 0.46 14/6/13 6.46 14/6/13 13.35 TIEPIDO 12:49 Accensione OCD h 7:35 - Spegnimento Gasolio h 08:04 115,350 1320,117 653,650 4216,683 0,359
3 15/6/13 5.12 15/6/13 5.15 CALDO 15/6/13 5.31 0:19 prova LR. 33,567 55,100 1,900 2,850 0,013
4| 20/6/133.57 20/6/13 9.50 20/6/13 20.00 FREDDO 16:03 Accensione OCD h 09:58 - Spegnimento Gasolio h 10:10 449,400 1605,000 674,100 3242,100 0,273
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 640,717 3049,817 1332,050 7465,233 0,660






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

22/7/13 14.40

22/7/13 16.02

22/7/13 18.29

CALDO

3:49

404,567

664,100

22,900

34,350

0,153
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

404,567

664,100

22,900

34,350

0,153






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';TENICO AV\-IrII:sI::\ITO SPESA'\:.mf:TO AVS:\‘:&E:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 16/8/13 4.00 16/8/13 8.21 16/8/13 17.25 CALDO 13:25 OCD dalle ore 9. Spento gasolio alle ore 09:10 1422,167 2334,500 80,500 120,750 0,537
2 25/8/13 12.08 25/8/1312.15 CALDO 25/8/1312.30 0:22 Eseguito rigetto di carico (fermata per esubero) 38,867 63,800 2,200 3,300 0,015
3 26/8/13 1.25 26/8/13 5.52 26/8/13 10.50 CALDO 9:25 Acceso OCD alle 7:15 e spento gasolio alle 7:40 998,167 1638,500 56,500 84,750 0,377
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2459,200 4036,800 139,200 208,800 0,928






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. ACCC:IE&NE PARALLELO M'N';OO';;‘;N'CO Av\;':;:"\”o SPE:A'\:.mszO Avs&ﬁ::m ot MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO
n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 18/9/13 6.38 18/9/13 7.08 CALDO 18/9/137.21 0:43 B.T. per scatto trano aria/gas B per AT comp. FM B 75,967 124,700 4,300 6,450 0,029
2 18/9/13 9.00 18/9/13 9.30 CALDO 18/9/13 12.00 3:00 Fermata da PV 318,000 522,000 18,000 27,000 0,120
3 19/9/13 0.05 19/9/13 3.45 19/9/13 10.50 CALDO 10:45 Acceso OCD alle 04:04 spento gasolio alle 04:20 1139,500 1870,500 64,500 96,750 0,430
4| 23/9/130.10 23/9/133.02 23/9/139.30 CALDO 9:20 Acceso OCD alle 04 spento gasolio alle 04:10 989,333 1624,000 56,000 84,000 0,373
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2522,800 4141,200 142,800 214,200 0,952






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

3/11/13 0.10

3/11/130.22

CALDO

3/11/130.38

0:28

Eseguito rigetto di carico.

49,467

81,200

2,800

4,200

0,019

4/11/13 4.52

4/11/13 11.35

CALDO

4/11/13 15.50

10:58

Acceso OCD alle 11:45 e spento gasolio alle 11:50

1162,467

1908,200

65,800

98,700

0,439

4/11/13 16.00

4/11/13 16.30

4/11/13 19.30

CALDO

3:30

Acceso OCD alle 16:08

371,000

609,000

21,000

31,500

0,140
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1582,933

2598,400

89,600

134,400

0,597






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-03 anno 2013

Ev. Ai‘f&i&NE PARALLELO MINIZI;‘;';TENICO AV\-IrII:sI::\ITO SPESA'\:.mf:TO AVS:\‘:&E:TO Nore MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

n. DATA / ORA DATA / ORA DATA CALDO/TIEP./FREDDO DATA n° di ORE 502 (Kg) NOX (Kg) Polveri (Kg) €O (Kg) NH3 (Kg)
1 3/12/13 3.00 3/12/138.22 3/12/13 16.44 CALDO 13:44 Acceso OCD alle 09:15 e spento gasolio alle 10:30 1455,733 2389,600 82,400 123,600 0,549
2 29/12/13 0.09 29/12/130.30 CALDO 29/12/13 0.48 0:39 Accensione per rigetto di carico. Gruppo fermo per esubero 68,900 113,100 3,900 5,850 0,026
3 29/12/13 21.30 30/12/13 0.48 30/12/13 6.40 CALDO 9:10 Acceso OCD alle 01:30 e spento gasolio alle 01:50 971,667 1595,000 55,000 82,500 0,367
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO 2496,300 4097,700 141,300 211,950 0,942






RIEPILOGATIVO CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA

data inizio 01/01/2013
data fine 31/12/2013

Leggenda Tipi di Avviamento

Avviamento da Caldo Inferiore a 48 ore
Avviamento da Tiepido Compreso tra 48 e 96 ore
Avviamento da Freddo Superiore a 96 ore

DATI DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO AVVIAMENTI

TIPI AVIAMENTO | SO2 (Kg/h) NOX (Kg/h) | Polveri (Kg/h) €O (Kg/h) NH3 (Kg/h)
FREDDO 28,000 100,000 42,000 202,000 0,017
TIEPIDO 9,000 103,000 51,000 329,000 0,028

CALDO 106,000 174,000 6,000 9,000 0,040






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

1/1/13 3.55

1/1/139.07

1/1/1319.36

CALDO

15:41

1662,433

2728,900

94,100

141,150

0,627
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1662,433

2728,900

94,100

141,150

0,627






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

30/3/1312.35

30/3/13 12.41

CALDO

30/3/13 12.52

0:17

Prova L.R. (fermata per RD ore 12:24 del 30/03/2013)

30,033

49,300

1,700

2,550

0,011

olo|v|lo|lu|[s|lw |-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

30,033

49,300

1,700

2,550

0,011






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

2/4/13 2.40

2/4/13 11.25

2/4/1319.36

TIEPIDO

16:56

Ore 11:40 passaggio combustione ad OCD

152,400

1744,133

863,600

5571,067

0,474
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

152,400

1744,133

863,600

5571,067

0,474






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

NOTE

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

15/5/13 0.00

15/5/130.25

CALDO

15/5/13 0.44

0:44

Prova L.R. (Fermata per Esubero ore 00:00 del 15/05/2013)

77,733

127,600

4,400

6,600

0,029

20/5/13 20.50

21/5/13 10.05

21/5/13 19.36

FREDDO

22:46

Accensione OCD h 10:31, Spegnimento Gasolio h 12:50

637,467

2276,667

956,200

4598,867

0,387
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

715,200

2404,267

960,600

4605,467

0,416






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

28/6/13 3.10

28/6/13 5.43

28/6/13 9.15

CALDO

6:05

644,833

1058,500

36,500

54,750

0,243

30/6/13 4.13

30/6/13 4.18

CALDO

30/6/13 4.34

0:21

Prova LR (caldaia spenta per esubero il 30/6/13 alle 04:00)

37,100

60,900

2,100

3,150

0,014
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

681,933

1119,400

38,600

57,900

0,257






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

1/7/13 4.47

1/7/139.38

1/7/13 19.00

CALDO

14:13

Accensione OCD h10,38 - Spegnimento Gasolio h10,50

1506,967

2473,700

85,300

127,950

0,569
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1506,967

2473,700

85,300

127,950

0,569






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

10/8/13 17.30

10/8/13 18.47

10/8/13 21.50

CALDO

4:20

Accensione diretta a OCD h17:30

459,333

754,000

26,000

39,000

0,173

11/8/139.20

11/8/13 10.00

CALDO

11/8/13 12.00

2:40

Blocco unita alle h 08:30 ST17. Fermata per esubero h12:00

282,667

464,000

16,000

24,000

0,107

12/8/13 5.00

12/8/13 10.30

12/8/13 16.05

CALDO

11:05

io da gasolio a OCD alle 11:00

1174,833

1928,500

66,500

99,750

0,443
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1916,833

3146,500

108,500

162,750

0,723






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

11/9/135.10

11/9/1311.21

11/9/13 19.00

CALDO

13:50

io da gasolio a OCD alle 12:00

1466,333

2407,000

83,000

124,500

0,553
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1466,333

2407,000

83,000

124,500

0,553






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

olo|v|lo|lu|[s|lw |-

=
o

-
=

.
N

.
w

[
>

.
o

.
o

-
~

.
0

.
©

N}
o

TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

Ev.

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

NOTE

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

17/11/13 0.20

17/11/13 11.36

17/11/1317.33

FREDDO

17:13

ACCENSIONE OCD 17/11/2013 9:20 SPEGN. N.L 9:30

482,067

1721,667

723,100

3477,767

0,293

19/11/13 5.10

19/11/13 5.39

19/11/13 8.31

CALDO

3:21

Eseguita caratterizzazione transitorio a caldo.

355,100

582,900

20,100

30,150

0,134
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

837,167

2304,567

743,200

3507,917

0,427






CONTEGGIO AVVIAMENTI PER PRESCRIZIONI AIA UNITA' BS-04 anno 2013

<

ACCENSIONE
CALDAIA

PARALLELO

MINIMO TECNICO
230MW

TIPO di
AVVIAMENTO

SPEGNIMENTO
CALDAIA

DURATA
AVVIAMENTO

B

DATA / ORA

DATA / ORA

DATA

CALDO/TIEP./FREDDO

DATA

n° di ORE

NOTE

MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

502 (Kg)

NOX (Kg)

Polveri (Kg)

€O (Kg)

NH3 (Kg)

10/12/13 8.33

10/12/13 15.40

10/12/13 20.22

CALDO

11:49

Avviameno unita dopo blocco delle ore 05:23 del 10/12/2013

1252,567

2056,100

70,900

106,350

0,473
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TOTALE MASSICHE INQUINANTI IN AVVIAMENTO

1252,567

2056,100

70,900

106,350

0,473






ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0197/0030/0003 - Protocollo 0005548 - 197 - del 30/01/2014 - CRA , SDBR, STBR

Sede legale
ARPA PUGLIA Corso Trieste 27, 70126 Bari
Agenzia regionale per la prevenzione I B s A O I |
el ¢ la protezione dell’ambiente N PR, . :
ARPA PUGLIA P CF 5 U N SRR 00/2014-0004322
Dipartimento provinciale di Brindisi Via G.M. Galanti, 16

CAP 72100 Brindisi
Tel. 0831 536832/536838 Fax 0831 536848

E-mail: dap.br@arpa.puglia.it

Prot. Brindisi,

PEC

ENEL Produzione S.p.A.
72020 - Tuturano, Brindisi (Loc. Cerano)
PEC: enelproduzione@pec.enel.it

Oggetto: Convenzione per la gestione della Rete fissa di rilevazione inquinanti in aria ambiente
nella citta di Brindisi — Trasmissione Report mese di DICEMBRE 2013 per le stazioni fisse della rete
di Enel Produzione di Brindisi per il monitoraggio della qualita dell’aria denominate “Torchiarolo-
Via Fanin”, “Torchiarolo-Lendinuso”, “Surbo-Via Croce”e “Ceglie M.ca”.

Come previsto dalla “Convenzione (adottata con Del. DG n. 714 del 8/11/2010) per la riconfigurazione,
l'aggiornamento e la gestione della rete di rilevamento della qualita dell’aria a servizio della centrale
termoelettrica di Enel Produzione S.p.A.”, si trasmette in allegato il report contenente i risultati del
monitoraggio degli inquinanti rilevati in aria ambiente dalla rete nel mese di DICEMBRE 2013, nei quattro siti
dislocati nelle province di Brindisi e di Lecce, confrontando i livelli misurati con quelli relativi agli altri siti
ricadenti nelle due province.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEI-
(dott. Robe

VIZI TERRITORIALI

\ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott.sa Anpa Maria D’Agnano)

IL DIRETTQRE DEL CENTRO REGIONALE ARIA
(dott. Roberto Giya)

!\LW NV
\
\

IL FUNZIONARIO
(dott.s, n locni)

Vi

l
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ARPA PUGLIA

Dipartimento provinciale di Brindisi

MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL'ARIA

RETE DI ENEL PRODUZIONE S.p.A. DI BRINDISI

MESE DI DICEMBRE 2013

BRINDISI, 30/01/2014

ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
www.arpa.puglia.it

CENTRO REGIONALE ARIA
Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, Bari

fax 080/5460200

E-mail: aria@arpa.puglia.it

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Via Galanti 16, 72100 Brindisi

Tel. 0831/099506-505 e fax 0831/099599
E-mail: dap.br@arpa.puglia.it
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Dipartimento provinciale di Brindisi
RAPPORTO DELLE ATTIVITA’

Con la sottoscrizione il 3 DICEMBRE 2010 della Convenzione (adottata con Del. DG n. 714 del 8/11/2010)
per la riconfigurazione, 'aggiornamento e la gestione della rete di rilevamento della qualita dell’aria a
servizio della centrale termoeletirica di Enel Produzione S.p.A., la rete di monitoraggio dell’aria gestita da
Enel viene affidata in comodato d’uso gratuito ad ARPA ed integrata con le reti di monitoraggio pubbliche e
private gia esistenti, gestite da Arpa, come previsto nella convenzione della durata di 5 anni. L'Agenzia deve
provvedere alla gestione mediante le attivitda di acquisizione dei dati orari; analisi, validazione ed
elaborazione dei dati, emissione di report mensili; gestione attivita di manutenzione, che sono affidate da
Arpa alla ditta specializzata per la manutenzione, in estensione al Global Service per le altre reti.

La rete & configurata presso il CED Arpa di Brindisi.

Legenda
A REVEARPA
@ rroa

B reve eneL

o SO

Coordinate rete ENEL e precedente configurazione:

COORDINATE
STAZIONE (UTM 33 WGS84) cg:?'ﬁgfl'& PARAMETRI MONITORATI
EST NORD

. NO2 - SO2 - PM10 +

2 Tuturano 750.135 4492.721 chimica calibratore
. . . NO2 - SO2 - PM10 +

3 San Pietro Vernotico 754.776 4487.166 chimica calibratore
. . NO2 - SO2 - PM10 +

4 Torchiarolo 758.263 4486.545 chimica calibratore
. NO2 - SO2 - PM10 +

5 Surbo 764.807 4478.158 chimica calibratore
. . NO2 - SO2 - PM10 +

6 Lindinuso 760.838 4489.753 chimica calibratore

Nel corso dell’'anno 2011 sono stati individuati, da rappresentanti di Arpa e di Enel, i 2 nuovi siti a Ceglie
M.ca e a Cisternino, poiché neilambito della Convenzione si era concordato il ricollocamento delle due
stazioni poste a Tuturano e San Pietro V.co.

A seguito di approfondimento della Specifica Tecnica per la fornitura e posa in opera di postazioni chimiche
e meteo della rete di rlevamento della qualita dell’aria, trasmessa al Arpa con nota Enel-PRO-03/08/2011-

2

I l
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ARPA PUGLIA
Dipartimento provinciale di Brindisi

0034591, Arpa ha comunicato il nulla osta allawvio della relativa gara finalizzata all'esecuzione delle
successive attivita, cosi come prevede la convenzione.

La fase di collaudo della rete per le tre stazioni non ricollocate (Torchiarolo, Surbo e Lendinuso) & stata
effettuata nei primi giorni del mese di dicembre 2012.

Nel rispetto dei tempi del crono-programma previsto, sono state cosi cedute ad Arpa prima le 3 stazioni
presenti a Torchiarolo, Lendinuso e Surbo da non ricollocare, per integrarle nel sistema di monitoraggio di
Arpa, in modo da poterne validare i dati e renderli pubblici come avviene per le altre reti pubbliche e private
gia presenti sul territorio.

La cabina di Cisternino non €& ancora stata attivata, in attesa delle necessarie autorizzazioni degli Enti
territoriali competenti.

La rete, descritta nella tabella sequente, é stata configurata presso il CED Arpa del DAP di Brindisi, dove i
dati di qualita dell’aria pervengono in continuo. L'Agenzia ha gia dato avvio alle attivita di validazione e di
successiva pubblicazione sul proprio portale WEB (www.arpa.puglia.it): dal I marzo 2013 Arpa Puglia ha
acquisito le prime tre stazioni della rete di monitoraggio della qualita dell'aria, denominate “Torchiarolo-Via
Fanin”, “Surbo-Via B. Croce s.n.” e “Lendinuso” e ricadenti nei territori comunali di Surbo e di Torchiarolo.
L'Agenzia provvedera alla gestione mediante le attivita di acquisizione dei dati orari; analisi, validazione ed
elaborazione dei dati, emissione di report mensili; gestione attivita di manutenzione. Dal I maggio € stata
attivata e integrata nelle reti Arpa anche la stazione di Ceglie M.ca. Ad oggi tutto il servizio di manutenzione
della rete & in carico alla suddetta ditta e viene effettuato con regolarita.

. INQUINANTI
STAZIONE Comune | TIPO STAZIONE | TIPO ZONA el
CISTERNINO CISTERNINO FONDO RURALE NO., sggt:;“" 03
CEGLIE NO;, SO;, PMy, CO,
CEGLIE MESSAPICA P FONDO SUBURBANO s aTEX
LENDINUSO TORCHIAROLO | INDUSTRIALE RURALE NO3, SO,, PMso
TORCHIAROLO TORCHIAROLO | INDUSTRIALE | SUBURBANA | NO, SO;, PMy, PM2.5
SURBO SURBO INDUSTRIALE RURALE NO., S02, PM10

ARPA Puglia gestisce diverse reti di monitoraggio di qualita dell'aria, tra le quali la Rete Regionale (RRQA),
la Rete ex SIMAGE, la Rete ex Provincia di Brindisi, la Rete ex Provincia di Taranto e le Reti del Comune e
della Provincia di Lecce, Rete sulla banchina di Costa Morena di Enel e di Edipower, Rete a servizio della
CTE Sorgenia-Modugno, ecc.

Il presente Report, relativo al mese di DICEMBRE 2013, contiene I'elaborazione dei dati validi relativi alle
stazioni denominate TORCHIAROLO-FANIN, TORCHIAROLO-LENDINUSO, SURBO-VIA CROCE e CEGLIE,
posti a confronto con quelli di tutte le altre stazioni fisse di monitoraggio gestite a Brindisi e Lecce presso il
CED di Brindisi, ricadenti nelle due province, si pud considerare che la rete risulta completamente integrata
nel sistema di monitoraggio di Arpa Puglia. Sono riportate nelle tabelle anche le medie mensili delle
concentrazioni degli inquinanti dei mesi precedenti.

ARPA Puglia - Via Galanti, 16 — 72100 — Brindisi
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ARPA PUGLIA
Dipartimento provinciale di Brindisi

MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL'ARIA NELLE
PROVINCE DI BRINDISI E DI LECCE

= PM10
Nel mese di DICEMBRE 2013 in provincia di Brindisi sono stati registrati diversi superamenti del
valore limite giornaliero per il PM10 nelle stazioni Torchiarolo — Via Fanin, Torchiarolo — Don
Minzoni, San P.tro Vernotico, San Pancrazio Salentinc e Mesagne.
Nel mese di DICEMBRE in provincia di Lecce sono stati rilevati diversi superamenti del valore limite
giornaliero di 50 pg/m? in tutte le stazioni, ad eccezione di S.M. Cerrate.

= NOz
Durante il mese di DICEMBRE & stato rilevato un superamento del valore limite orario di 200 pg/m’
nella stazione di Francavilla Fontana ed € stato registrato un superamento del limite di legge di
200 pg/m3sulla media oraria nella stazione di Surbo-Giorgilorio.

» 03
Durante il mese di DICEMBRE non sono stati registrati superamenti del limite di legge di 180
pa/m’.

= BENZENE
Durante il mese di DICEMBRE sono stati registrati superamenti del limite di legge di 5 pg/m’ nelle
stazioni di Torchiarolo e San Vito dei Normanni. Tuttavia, si ricorda che tale valore & da intendersi
come limite annuale.

» COed SO,
I livelli di CO e di SO, monitorati nel mese di DICEMBRE sono stati sempre ampiamente sotto il
limite di legge. Per tale motivo non vengono riportati in questo report.
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ARPA PUGLIA

Dipartimento provinciale di Brindisi

1-PM10

LIMITI VIGENTI CONCENTRAZIONE LIMITE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

VALORE LIMITE GIORNALIERO

50 pg/m®, da non superare per piu di 35 volte nell'anno

VALORE LIMITE ANNUALE:

40 pg/m’

D. Lgs. 155/2010

GRAFICO 1.1: Medie giornaliere di concentrazione nel mese di DICEMBRE 2013

- Provincia di Brindisi, PM10
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ARPA PUGLIA
Dipartimento provinciale di Brindisi

TABELLA 1.1: Numero dei superamenti del limite giornaliero di qualita dell’aria nell'anno 2013

NUMERC
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT| NOV | DIC SUPERAMENTI
ANNUALI
BOZZANO -
BRINDISI o | o | / / A 0
CASALE ~ BRINDISI 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
VIA DEI MILLE ~
BRINDISI 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
SISRI ~ BRINDISI 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6
SAN PANCRAZIO
SALENTING 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 13 22
TORCHIAROLO 14 9 7 0 4 0 0 0 1 3 3 18 59
Torchiarolo — Via / / 1 0 4 o | o 1 4 | 11| 4 8 33
Fanin
SAN PIETRO V.CO 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 10 19
MESAGNE 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 11 9
VIA TARANTO-
BRINDISI 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8
TERMINAL
PASSEGGERI (Z.1.)- 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
BRINDISI
PERRINO-BRINDISI 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 7
Lendinuso / / 0 0 4 1 1 0 0 2 0 1 9
CAPPUCCINI-
BRINDISI 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 7
Ceglie Messapica / / / / / 0 0 0 0 1 0 1 2
TABELLA 1.2: Medie mensili di concentrazione nell’anno 2013
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC MEDIA ANNUA PARZIALE
BOZZANO -
BRINDISI 16 15 / / / / / / / / / / 16
CASALE - .
BRINDISI 18 14 17 16 22 12 17 18 13 17 12 18 16
VIA DEI MILLE -
BRINDISI 18 15 20 18 24 15 21 21 16 19 16 21 19
SISRI - BRINDISI | 21 16 19 18 27 17 27 25 20 39 16 23 22
SAN PANCRAZIO .
SALENTINO 31 27 26 18 25 16 19 22 17 22 21 45 24
TORCHIAROLO 55 46 39 25 31 20 25 25 24 32 36 72 36
Torchiarolo - Via |, ;| 22 | 19 ] 31| 19 3| 35 | 33| 4 | 35 | 37 30
Fanin
SAN PIETRO V.CO | 30 23 22 19 25 15 19 21 20 26 23 38 23
MESAGNE 29 23 24 18 26 16 20 22 17 25 24 39 24
VIA TARANTO 26 21 23 22 28 18 23 24 19 25 22 31 24
6
[ [
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TERMINAL
PASSEGGERI 18 17 20 19 24 18 21 21 17 21 16 22 20
PERRINO-
BRINDISI 20 16 22 18 25 16 20 22 17 25 18 21 20
Lendinuso / / 14 18 26 13 24 26 22 29 19 26 22
BRINDISI-VIA ]
CAPPUCCINI 20 16 20 16 23 16 23 25 19 21 17 22 20
Ceglie Messapica / / / / / 18 20 23 19 25 20 29 22

TABELLA PM10/c: Numero dei superamenti del limite giornaliero di qualita dell'aria nell’anno 2013

GEN | FEB | MAR | APR | MG | Gu | we | Ao | ser |orT | wov | pic | NUMERO SUPERAMENTI
ANNUALI
GUAGNANO
VILLA BALDASSARRE | > 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1 9 23
ARNESANO 5 1 2 0 3 0 0 0 0 1 2 17 14
LECCE-VIA
GARIGLIANO ! 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 9 15
LECCE-P.ZA
LIBERTINI 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 3 11
S.M. CERRATE 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5
GALATINA - SANTA
BARBARA 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 8
SURBO-
GIORGILORIO ! 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8 13
SURBO - Via croce |/ / 1 0 4 0 7 10 1 2 0 2 27
CAMPI S.NA 7 1 2 0 4 0 0 0 0 1 2 13 30
(ECCE - P.ZZA
A 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5

TABELLA PM10/d: Medie mensili di concentrazione nell'anno 2013

GEN | rEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA ANNUA PARZIALE
GUAGNANO
VILLA BALDASSARRE | 31 27 30 22 29 2 25 26 24 28 25 38 27
ARNESANO 33 29 26 19 28 17 2 24 2 25 27 54 27
VIA GARIGLIANO 25 22 24 21 33 24 21 24 18 21 21 36 24
LECCE-P.ZA
LIBERTIND 25 22 25 23 37 19 25 27 2 23 2 33 25
S.M. CERRATE 18 15 19 17 2 17 21 23 20 30 19 23 21
GALATINA SANTA
BARBARA 19 18 19 16 24 16 20 2 17 2 18 31 20
SURBO-
GIORGILORIO 2 25 23 20 31 18 21 23 20 24 23 39 24
SURBO - Via Croce / / 3 18 31 19 47 41 25 29 19 44 30
CAMPI S.NA 33 29 28 2 34 2 28 29 24 30 28 49 30
LECCE-P.ZAPALIO | 21 19 20 16 29 14 17 18 17 17 16 27 19
1
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Dipartimento provinciale di Brindisi

2—-PM2.5

LIMITI VIGENTI

CONCENTRAZIONE LIMITE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

VALORE OBIETTIVO

25 yg/m?

D. Lgs. 155/10

3 -NO;

GRAFICO 2.1: Medie giornaliere di concentrazione nel mese di DICEMBRE 2013
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NORMATIVA
LIMITI VIGENTI CONCENTRAZIONE LIMITE DI
RIFERIMENTO
. 200 pg/m?3, da non superare per pill di 18 volte
VALORE LIMITE ORARIO nell’'anno -
. Lgs.
VALORE LIMITE ANNUALE 40 pg/m? 155 /2%10
SOGLIA DI ALLARME 400 pg/m?® da misurarsi su 3 ore consecutive
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GRAFICO 3.1: Valore massimo giornaliero — DICEMBRE 2013 — Provincia di Brindisi
Provincia di Brindisi, NO2
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TABELLA3.1: Numero dei superamenti del limite orario di qualita dell’aria neli'anno 2013

NUMERO
STAZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG | AGO | SET OTT | NOV DIC SUPERAMENTI
ANNUALI
CASALE - BRINDISI 0 0 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIA DEI MILLE —
BRINDISI 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISRI - BRINDISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIA TARANTO -
BRINDISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESAGNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN PIETRO VERNOTICO 0 0 0 0 0 0 4] 0 0 0 0 0 0
SAN PANCRAZIO
SALENTINO 0 0 0 o] 0 1] ] 0 0 0 0 0 0
TORCHIAROLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN PIETRO
VERNOTICO-VALZANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERMINAL PASSEGGERI
_ BRINDISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERRINO-BRINDISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIA CAPPUCCINI-
BRINDISI 0 0 4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENDINUSO / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORCHIAROLO - Via
fanin / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCAVILLA FONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MESAGNE - Via
Antonucdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN VITO DEI
NORMANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceglie Messapica / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0
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Provincia di Lecce, NO2
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Surbo- Via B. Croce SN

TABELLA 3.1: Numero dei superamenti del limite orario di qualita dellaria nell'anno 2013

NUMERO
STAZIONE GEN | FEB MAR APR MAG GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC SUPERAMENTI
ANNUALI
S. MARIA CERRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURBO
GIORGILORIO 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 i 1
GUAGNANO
vILLA BALDASSARRE | ° | O 0 0 0 C oo o000 0
ARNESANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALATINA
S. BARBARA 0 0 0 [¢] 0 0 0 0 0 0 [¢] 0 0
LECCE-VIA
GARIGLIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v} ¢ 0 0
LECCE-P.ZA
LIBERTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPI S.NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE ~ P.ZA PALIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALATINA - LA
PORTA 0 0 0 0 0 0 0 [} 0 0 0 0 0
Surbo- Via Croce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE - VIA
ROMAGNA Y 0 0 / / / / / / / / / ¢

INFORMAZIONI NO,/d: SUPERAMENTI DELLA SOGLIA DI ALLARME: Nel mese di DICEMBRE 2013
non sono stati registrati superamenti della soglia di allarme di 400 ug/m?, tranne che a Surbo, dove si &
rilevato un solo superamento.

10
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ARPA PUCI ,lA'

Dipartimento provinciale di Brindisi

LIMITI VIGENTI

CONCENTRAZIONE LIMITE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

VALORE BERSAGLIO

120 pg/m?3, massimo giornaliero della media mobile sulle 8
ore, da non superarsi piu’ di 25 volte per anno civile, come
media su fre anni

OBIETTIVO A LUNGO 120 pg/m?3, media massima giorrialiera su 8 ore nell‘arco di
TERMINE un anno
SOGLIA DI 3 )
INFORMAZIONE 180 pug/m° (media oraria)

SOGLIA DI ALLARME

240 ug/m?® (media oraria, per tre ore consecutive)

D. Lgs. 155/10

GRAFICO 4.1: Valore massimo giornaliero — DICEMBRE 2013 — Provincia di Brindisi
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TABELLA O3/b: numero dei superamenti mensili del limite orario - anno 2013

NUMERO
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG AGO | sET | oTT NOV | DIC | SUPERAMENTI
ANNUALT
VIA TARANTO -
sl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORCHIAROLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN PIETRO
VERNOTICO-VALZANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERMINAL
PASSEGGERI - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRINDISI
FRANCAVILLA F.NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESAGNE - Via 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonucci
SAN VITO DEI
A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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250 Provincia di Lecce, O3

200

concentrazione (ug/m®)

50

0

t 2 3 45 6 7 & 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

giorno
—Limite: #Campi S.na - LTC. Costa +Galatina - S. Barbara Galatina - |.T.C. La Porta
®Lecce - S, Maria Cerrate Lecce - P.za Palio Lecce - P.za Libertini &Maglie - 1.7.C. De Castro

TABELLA 4.1: numero dei superamenti mensili del massimo orario di 180 ug/m® - anno 2013

NUMERO
GEN FEB | MAR | APR | MAG | GIU LUG AGO | SET | OTT NOV DIC | SUPERAMENTI
ANNUALI
S. MARTA CERRATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALATINA - SANTA
BARBARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPI S.NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE-P.ZA PALIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALATINA ~ LA
PORTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECCE - VIA
ROMAGNA o Lo | s || L A I 0

INFORMAZIONI O;/C: SUPERAMENTI DELLE SOGLIE DI ATTENZIONE E DI ALLARME

Nel mese di MAGGIO2013 non sono stati registrati superamenti della soglia di attenzione di 180 pg/m?* né
tanto meno della soglia di allarme di 240 pug/m?.

5 — Benzene
. NORMATIVA DI
LIMITI VIGENTI CONCENTRAZIONE LIMITE RIERIMENTO
VALORE LIMITE 3
ANNUALE 5pg/m D. Lgs. 155/10

12
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GRAFICO 5.1: Medie giornaliere di concentrazione nel mese di DICEMBRE 2013 (pg/m?)
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ALLEGATO 1 — Reti di Monitoraggio della Qualita dell’Aria gestite da ARPA Puglia

Coordinate UTM 33 .
TIPO Inquinanti
PR | RETE COMUNE STAZIONE ZONA TIPO STAZIONE E N monitorati
Mesagne Mesagne Suburbana Fondo 737714 4494370 S0O,, NO,, PM10
Torchiarolo | Torchiarolo | Suburbana Industriale 758842 | 4486404 502, NO,, €O,
< BTX, PM;,, O3
o San Pietro San Pietro '
5 Vernotico Vernotico Suburbana Industriale 754781 4486042 S02, NO2, PM10
San Pancrazio | San Pancrazio .
Salentino Salentino Suburbana Fondo 741444 4478597 S02, NO2, PMyg
N . i S0,, NO,, CO, O;,
Brindisi Via Taranto Urbana Traffico 749277 4503418 benzene
Brindisi Casale Urbana Fondo 748879 4504259 S02, NO,, PMyg
§ Brindisi Bozzano Urbana Traffico/Industriale 748869 4501030 S02, NO,, PMy,
= o
(7]
a < Brindisi Via dei Mille Urbana Traffico 748464 4502808 S02, NO,, PMyg
=
E P . S0;, NO,, CO,
= Brindisi SISRI Suburbana Industriale 751700 4501449 Benzene, PM,,
SAN PIETRO | SAN PIETRO-
o V.CO VALZANI Suburbana Fondo 754433 4485487 S0,, NO,, CO, 05
5]
[
z FRANCAVILLA-
g | FRANCHIILA L yiAFaBio | suburbana Traffico 71923 | a4go711 | o SOuNOw
s : FILZ1 P
< ) - - NO,, Benzene, CO
Mesagne-Via 3 Latitudine: | Longitudine: ! T
3]
5 MESAGNE Antonucci | Cuburbana Traffico 40.551944 | 17.814166 0s
[]
o SAN VITO Mesagne-Via I . .| NO,, Benzene, CO,
e DEIL F. Giacomo, Suburbana Traffico/Fondo k?)t'g;gg‘fz L‘l);' ggtluz%lgg : 05
NORMANNI 25 ’ ’
Coordinate UTM 33 . .
TIPO Inquinanti
PR | RETE COMUNE STAZIONE ZONA TIPO STAZIONE E N monitorati
[- 4
w
5 E 3
8 2 Terminal 50,, NO,, PM10,
z 2 Brindisi P ) Suburbana Industriale/Traffico 750422 4503838 PM, s, BTEX, CO,
i asseggeri
2| & 03
@ o
z
[T¥]
Rete di monitoraggio di Enipower
Coordinate UTM 33 .
TIPO Inquinanti
PR | RETE | COMUNE STAZIONE ZONA TIPO STAZIONE E N monitorati
NO2, CO, SO2,
o Brindisi Via Cappuccini Urbana Traffico 747098 4501881 PM10,
E ; multicalibratore gas
)
5 g SNO2, CO, S02,
-3 z Brindisi Rione Perrino | Suburbana Fondo 749776 | 4502002 PM10,
multicalibratore gas
14
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Rete di monitoraggio di Enel Brindisi

COORDINATE
PR STAZIONE (UTM 33 WGSB4) TIPOLOGIA | b2 AMETRI MONITORATI
CENTRALINA
EST NORD
. . . . INDUSTRIALE
— £,
BR Torchiarolo- Via Fanin 758.263 4486.545 SUBURBANA NO,, SO;, PMy, PM2.5
- INDUSTRIALE
BR Surbo - Via Croce 764.807 4478.158 RURALE NO,, SO,, PM10
. . . INDUSTRIALE
BR Torchiarolo -Lendinuso 760.838 4489.753 RURALE NO,, SO., PMy,
CEGLIE MESSAPICA
Via Martina (Scuola FONDO NO,, SO,, PM;, CO, PM2.5,
LE Elementare Papa 712432 4502847 SUBURBANO BTEX
Giovanni XXIII )
i Coordinate UTM 33
TIPO TIPO Inquinanti
RETE | COMUNE STAZIONE ZONA STAZIONE c . monitorati
SO;, NO,, CO,
LECCE S.MARIA CERRATE Rurale Fondo 764242 4486344 05, Benzene,
PM10
SURBO GIORGILORIO | Suburbana Traffico 766796 | 4475426 SOZ'PT,I?BCO'
<
€ | cuacnano VILLA Suburbana Fondo 751513 | 4478431 | SO, NO,, PM
& BALDASSARRE 2 e TTHO
ARNESANO ARNESANO Suburbana Traffico 762876 | 4470790 | SO, NO;,PMyo
GALATINA S. BARBARA Suburbana Traffico 761767 | 4457503 | SO N%Z; PM10,
w 502, NOz, CO,
5 s} LECCE GARIGLIANO Urbana Traffico 769536 4473048 | PMy,, Benzene,
g 8 PMy;s
oY
‘T ]
o - SOZI NOZI COI
E LECCE P.ZA LIBERTINI Urbana Traffico 769785 | 4471666 | pu Lo O
Lecce-P.za - NO,, CO, PMy,,
a . LECCE PALIO Urbana Traffico 771253 | 4472743 | o o
Zu . GALATINA - L.T.C. Fondo/Industri NO,, CO, PM;s,
'c,'; § Galatina LA PORTA Suburbana ale 770356 4451121 05, 50,
&2 | compi. sna CAMPI S.NA Suburbana Fondo 756857 | 4476277 | NOu CO, PMy,
O o .S, . PM;s, Benzene
by Maglie MAGLIE Suburbana Traffico 780702 | 4446683 NOZ'OSOS'(; Mas,
Rete di monitoraggio di Enel Brindisi
COORDINATE
STAZIONE (UTM 33 WGS84) cTEIZCT)!i/?SIr?A PARAMETRI MONITORATI
EST NORD
] INDUSTRIALE
Surbo - Via B. Croce SN 764.807 4478.158 RURALE NO,, SO, PM10
15
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per I'intero impianto: acqua
Anno 2013

Quantita emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati (kg)

Parametri Scarico S1S Scarico SIN Scarico S2N Scarico S4N Totale IMPIANTO
Solidi sospesi totali (SST) 26.707.190,67 9,9456 29,89 2,58 26.707.233,0845
BOD5 come 02 64.753.991,80 64.753.991,7996
COD come 02

234.475.999,38

Cadmio come Cd

234.475.999,3796

0,0001 0,00004 0,0000 0,0001
Cromo totale come Cr 0,0005 0,0004 0,0001 0,0010
Cromo VI 0,0001 0,00004 0,0000 0,0001
Ferro come Fe 0,0005 0,0088 0,0001 0,0094
Manganese come Mn 0,0245 0,0200 0,0050 0,0495
Nichel come Ni 0,0059 0,0009 0,0002 0,0070
Piombo come Pb 0,0005 0,0004 0,0001 0,0010
Rame come Cu 0,0188 0,0108 0,0032 0,0328
Zinco come Zn 0,1129 0,4355

Grassi e oli animali/vegetali 13.134.683.94

Idrocarburi totali 127.078,07

13.134.683,9350

127.079,5347
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ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: acqua

< X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate. Ai fini del calcolo della media viene considerato il valore del limite di rilevabilata/2

Anno 2013
SCARICO FINALE S1S
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | oTT NOV | DIC TOTALE 2013
PORTATA m® 225.671.022,00 | 161.490.006,00 || 230.909.792,00 [ 220.262.314,00 [ 179.909.099,00 [ 219.770.577,00 | 241.526.612,00 | 240.734.369,00 | 231.726.527,00 | 227.117.062,00 207.440.157,00 || 240.379.250,00 2.626.936.787,00
Rapporti di analisi mensili Laboratorio S.C.A. s.r.l.
Limite di legge 22.29 13 20.53_13 10.72_13 10.109_13 1.144_13 25.172_13 14.206_13 16.239_13 14.263_13 5.284_13 6.332_13 17.351_13 Concentrazione
Parametro Udm da D. Lgs.vo 07/02/2013 01/03/2013 22/03/2013 06/05/2013 03/06/2013 27/06/2013 07/08/2013 02/09/2013 30/09/2013 18/10/2013 04/12/2013 02/01/2014 media annua Totale annuo
152/06 G medio ito di piu prelievi nell'arco di 3 ore effettuatiil : s1s
29/01/2013 22/02/2013 13/03/2013 19/04/2013 24/05/2013 21/06/2013 25/07/2013 27/08/2013 20/09/2013 11/10/2013 28/11/2013 17/12/2013
mg/l

pH 255e<95 7,0 8,3 7.16 8.4 6,49 7,83 8,25 8,42 8,11 8,14 8,12 8,16 8,14 8,17 8,15 8,17 8,10 8,16 8,11 8,15 8,11 8,13 8,09 8,11 8,0
[Temperatura T 16,7 16,8 16,7 18 18,9 19.4 20,1 22,1 19,5 20,2 20,7 23 24 26 25,5 26,9 27,8 28,9 23,2 241 21,5 22,3 20,5 21,2 21,8
Solidi Sospesi mg/l <80 1" 26 1,0 1,0 1,0 28,0 1,0 12,0 11,0 1,0 15,0 14,0 10,2 26707190,67]
COD mg 02/I <160 80 61,2 146 67,4 152,0 61,8 50,2 146,0 141,0 59,6 61,0 44,9 89,3 234475999 4|
BODS mg 02/I <40 27,8 213 39,2 27,0 22,0 19,2 15,3 38,5 37,0 17,5 19,2 11,8 24,7 64753991,8)
Olii e grassi mg/l <20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 5 13134683,94]
Idrocarburi C<12 mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,26 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,068
Idrocarburi C>12 mg/l 0,08 0,25 0,04 0,03 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 0,04 0,02 <0,01 0,048
Idrocarburi totali mg/l <5 0,08 0,25 0,04 0,29 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 0,04 0,02 <0,01 0,048
|Saggio di tossicita acuta % inibiz. <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Anno 2013
SCARICO FINALE S1N
| campionamento Il campionamento TOTALE 2013
PORTATA m® 5376,0
Rapporti di analisi Laboratorio ChemiService s.r.l.
LIMITI 24261/13 25239/13 Concentrazione Total
Parametro udm 14/11/13 22/1113 media annua otale annuo
SN S1N
D.Lgs 152/06 10Q LoD Campionamenti effettuati il :
e 05/11/2013 12/11/2013
mg/l Kg
Idrocarburi totali mg/l <5 0,01 0,003 0,02 0,31 0,165 0,8870
Solidi Sospesi mg/l <80 0,1 0,03 1,4 2,3 1,85 9,9456
Cromo Totale mg/l <2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005
Cromo VI mg/l <0,2 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,0001
Ferro mg/l <2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005
Nichel mg/l <2 0,002 0,0004 0,0002 0,002 0,0011 0,0059
Cadmio mg/l <0,02 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,0001
Manganese mg/l <2 0,0005 0,00005 0,0039 0,0052 0,00455 0,0245
Piombo mg/l <0,2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005
Rame mg/l <0,1 0,001 0,0002 0,004 0,003 0,0035 0,0188
Zinco mg/l <05 0,05 0,005 0,050 0,050 0,050 0,2688

LOD: Limite di rilevabilita

LOQ: Limite di quantificazione

Evidenziati in verde i valori definiti ND: viene inserito il valore del limite di rilevabilita/z
Per i valori inferiori al LOQ (evidenziati in verde) si utilizza il valore limite di quantificazione
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Anno 2013
SCARICO FINALE S2N
| campionamento Il campionamento TOTALE 2013
PORTATA m® 4300,8
Rapporti di analisi Laboratorio ChemiService s.r.l.
LIMITI 24262/13 25240/13 Concentrazione Total
Parametro udm 14/11/13 22/1113 media annua otale annuo
S2N S2N
D.Lgs 152/06 10Q LoD Campionamenti effettuati il :
e 05/11/2013 12/11/2013
Idrocarburi totali mg/l <5 0,01 0,003 0,12 0,07 0,095 0,4086
Solidi Sospesi mg/l <80 0,1 0,03 1,2 12,7 6,95 29,8906
Cromo Totale mg/I <2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004
Cromo VI mg/l <0,2 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00004
Ferro mg/l <2 0,001 0,0002 0,004 0,0001 0,00205 0,0088
Nichel mg/l <2 0,002 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0009
Cadmio mg/l <0,02 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00004
Manganese mg/l <2 0,0005 0,00005 0,0041 0,0052 0,00465 0,0200
Piombo mg/l <0,2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004
Rame mg/l <0,1 0,001 0,0002 0,003 0,002 0,0025 0,0108
Zinco mg/l <05 0,05 0,005 0,050 0,0025 0,02625 0,1129

LOD: Limite di rilevabilita

LOQ: Limite di quantificazione

Evidenziati in verde i valori definiti ND: viene inserito il valore del limite di rilevabilita/z
Per i valori inferiori al LOQ (evidenziati in verde) si utilizza il valore limite di quantificazione
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Anno 2013
SCARICO FINALE S4N
| campionamento Il campionamento TOTALE 2013
PORTATA m® 1075,2
Rapporti di analisi Laboratorio ChemiService s.r.l.
LIMITI 24263/13 25244/13 Concentrazione Total
Parametro udm 14/11/13 22/1113 media annua otale annuo
SaN S4N
D.Lgs 152/06 10Q LoD Campionamenti effettuati il :
e 05/11/2013 12/11/2013
mg/l Kg
Idrocarburi totali mg/l <5 0,01 0,003 0,13 0,19 0,16 0,1720
Solidi Sospesi mg/l <80 0,1 0,03 0,8 4,0 2,4 2,5805
Cromo Totale mg/l <2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Cromo VI mg/l <0,2 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
Ferro mg/l <2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Nichel mg/l <2 0,002 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
Cadmio mg/l <0,02 0,0001 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
Manganese mg/l <2 0,0005 0,00005 0,0039 0,0054 0,00465 0,0050
Piombo mg/l <0,2 0,001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Rame mg/l <0,1 0,001 0,0002 0,002 0,004 0,003 0,0032
Zinco mg/l <05 0,05 0,005 0,050 0,050 0,050 0,0538

LOD: Limite di rilevabilita

LOQ: Limite di quantificazione

Evidenziati in verde i valori definiti ND: viene inserito il valore del limite di rilevabilita/z
Per i valori inferiori al LOQ (evidenziati in verde) si utilizza il valore limite di quantificazione
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L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: acqua
Anno 2013

Emissione specifica annuale per MWh di energia generata (kg/MWh)

Parametri Scarico S1S Scarico SIN Scarico S2N Scarico S4N Totale IMPIANTO

Solidi sospesi totali (SST) 2,01 7,49E-07 2,25E-06 1,94E-07 2,0113

BOD5 come 02 4,88 4,8766

lcop come 02 17.66 17,6583
"Cadmio come Cd 4,05E-12 3,01E-12 7,53E-13 7,81E-12
||Cromo totale come Cr 4,05E-11 3,01E-11 7,53E-12 7,81E-11
"Cromo vi 4,05E-12 3,01E-12 7,53E-13 7,81E-12
"Ferro come Fe 4,05E-11 6,63E-10 7,53E-12 7,11E-10
||Manganese come Mn 1,84E-09 1,51E-09 3,77E-10 3,72E-09
||Nichel come Ni 4,45E-10 6,78E-11 1,51E-11 5,28E-10
"Piombo come Pb 4,05E-11 3,01E-11 7,53E-12 7,81E-11
Rame come Cu 1,42E-09 8,13E-10 2,41E-10 2,47E-09
Zinco come Zn 2,02E-08 8,50E-09 4,05E-09 3,28E-08
Grassi e oli animali/vegetali 0,99 0,9892

"Idrocarburi totali 0,01 0,0096






D
> Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA,

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: rifiuti
Anno 2013

Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti non pericolosi prodotti, loro destino

. prodotti smaltiti Destinazione recuperati Destinazione
CER Descrizione
(kg) (kg) D (kg) R
06.03.16 Allumina esausta 13.280 11.900 D1
08.03.18 Toner per stampanti esauriti 541 1 D13 540 R13
08.04.10 Grasso siliconico 4.520 4.520 D13
10.01.01 Ceneri pesanti 28.700.000 34.341.010 R5
10.01.02 Ceneri leggere da carbone 495.470.000 489.030.400 R13 R5
10.01.05 Gesso 166.319.880 168.850.610 R13 R5
10.01.21 Fanghi ITSD 18.910.200| 19.125.360 D1
10.01.21 Sali SEC 4.076.200 4.077.920 D9
10.01.21 Fanghi ITAR 785.080 735.080 D1
10.01.26 Detriti lavaggio griglie 244.560 244.360 D1
10.01.99 Materiale da pulizia vasca a monte ITSD 22.721.660] 19.671.090 D1
10.01.99 Nastri di trasporto 330.840 352.680 D1
10.01.99 Materiali da pulizia Desox 786.620 787.620 D1
10.01.99 Materiale da pulizia ITSD 248.980 249.980 D1
10.01.99 Materiale da pulizia griglie Desox 27.460 27.460 D1
10.01.99 Scaglie di ossidi di ferro, rottami di ferro e cenere 28.940 28.940 D1
10.01.99 Materiale da pulizia cunicoli di centrale 8.720 8.720 D1
10.01.99 Tappeto in gomma contaminato da polvere di carbone 2.920 2.920 D1
15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 11.740 11.740 R13
15.01.02 Imballaggi in plastica 1.220 1.220 R13
15.01.03 Imballaggi in legno 40.340 40.340 R13
15.02.03 Filtri condizionamento 9.970 9.360| D9 D14 D15
15.02.03 Filtri esaustori ceneri 6.790 6.840 D1
15.02.03 Filtri a manica 1.990 2.040 D14
15.02.03 Filtri filtropressa ITSD 2.200 2.200 D14
15.02.03 Filtri SEC 770 800 D14
15.02.03 Cartucce filtranti a carbone attivo 460 460 D14
15.02.03 Filtri filtropressa ITAR 360 360 D1
15.02.03 Sali igroscopici 580 580 D15
16.01.03 Pneumatici fuori uso 4.720 4.720 R13
16.02.14 Materiale informatico (RAE) 1.310 1.320 R13
16.06.04 Pile alcaline 119 119 R13
16.10.02 Soluzioni acquose di scarto non pericolose (Acqua di controlavaggio filtri MEA) 124.120 124.120 D9
16.10.02 Soluzioni acquose di scarto non pericolose (Acqua di falda) 180 180 D15
16.11.06 Mattoni refrattari 9.040 9.040 D1
17.01.03 Materiale ceramico 1.120 1.120 D1
17.02.03 Plastica 20.380 20.320 D1
17.04.05 Rottami di ferro 1.133.680 1.133.680 R13
17.04.11 Cavi 4.420 4.420 R13
17.05.04 Terra e rocce 104.080 104.080 D1
17.05.06 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 97.740 97.740 D8
17.06.04 Materiali isolanti diversi dalle voci 17.06.01 e 17.06.03 (FOAM GLASS) 300
17.09.04 Rifiuti misti da demolizioni 548.000 548.000f D1D13 D14
19.09.05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 2.760 2.760 D1
20.01.01 Carta e cartone 6.820 6.820 R13
20.02.01 Rifiuti biodegradabili 18.260 14.500 R3
20.03.01 Rifiuti urbani 140.680 140.680 D15
20.03.04 Fanghi dalle fosse settiche 807.650 807.650 D8
Totale rifiuti non pericolosi prodotti| 741.782.200
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ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: rifiuti
Anno 2013

Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti, loro destino

L. prodotti smaltiti Destinazione recuperati Destinazione
CER Descrizione
(kg) (kg) D (kg) R

07.01.04 Altri soventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 280.860 280.860 D14

07.01.08 Refluo Reclaimer 9.040 9.040 D14

10.01.18 Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 3.560 3.560 D9

12.01.12 Oli e grassi (grasso esausto) 180 180 D14

13.02.08 Oli esausti 39.520 22.520 D14 17.000 R13
15.01.10 Imballaggi contenenti sostanze pericolose 14.620 14.620 D10 D14

15.02.02 Materiali filtranti inquinati da oli 18.880 18.880 D14

16.02.13 Monitor 370 380 R13
16.03.03 Reagente d'esercizio inutilizzabile 271.600 272.600 D9

16.06.01 Accumulatori al piombo 26.820 26.820 R13
16.07.08 Rifiuti da pulizia serbatoi contenenti oli 1.420 1.420 D14

16.07.09 Materiale da pulizia ghiotte 2.740 2.740 D15

16.07.09 Materiale misto a OCD 49.000 50.500 D14 D15

17.02.04 Vetro, plastica e legno conteneti sostanzer pericolose o da esse contaminati 37.100 37.100 D10 D13

17.03.01 Miscele bituminose contrenenti catrame di carbone 15.680 15.680 D13

17.06.03 Materiali isolanti COIBENTI 49.580 49.580 D10 D14

20.01.21 Tubi fluorescenti (lampade) 730 580 D15

Totale rifiuti pericolosi prodotti 821.700






L'ENERGIA CHE T ASCOLTA

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: rifiuti

Anno 2013
Produzione specifica di rifiuti non pericolosi
Produzione specifica per Produzione specifica per Produzione specifica per ) "
e\ A - cox s L. s L. Produzione specifica per
quantita di combustibile quantita di combustibile quantita di combustibile .
R P L . energia prodotta
impiegato (carbone) impiegato (OCD BTZ) impiegato (Gasolio) (ke/MWh)
(Kg/ton) (Kg/ton) (Kg/ton) E
Produzi ifica di rifiuti
roduzione specitica di rifiuti non 151,435 15091,246 52541,302 55,86325684
pericolosi
Produzione specifica di rifiuti pericolosi
Produzione specifica per Produzione specifica per Produzione specifica per . "
e\ A - cox s L. s . Produzione specifica per
quantita di combustibile quantita di combustibile quantita di combustibile .
. L. L. N energia prodotta
impiegato (carbone) impiegato (OCD BTZ) impiegato (Gasolio) (ke/MWh)
(Kg/ton) (Kg/ton) (Kg/ton) 8
Pro.du2|or‘1e specifica di rifiuti 0,168 16,717 58,202 0,061881828
pericolosi
Quantita di rifiuti avviati a recupero (t)
Quntita di rifiuti avviati a
recupero
(t)
Rifiuti non pericolosi 693.441
Rifiuti pericolosi 44,2
Totale 693.486
Indice di recupero
Indice di recupero
(%)
Rifiuti non pericolosi 93,48
Rifiuti pericolosi 5,38
Totale 0,09
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Emissioni per l'intero impianto: rifiuti
Anno 2013

Analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti

CER Descrizione Certificato Data campionamento Data certificato
190905 Resine a scambio ionico saturate o esauste 8.23 13 22/01/2013 08/02/2013
100126 Detriti lavaggio griglie 9.23_13 22/01/2013 08/02/2013
170301 Rifiuto di bitume da orimulsion 10.23_13 22/01/2013 08/02/2013
100199 Scaglie di ossido di ferro miste a rottami ferrosi e residui di cenere Lotto 1/13 11.23_13 22/01/2013 14/02/2013
170103 Rifiuto di materiale ceramico Lotto 1/13 12.23_13 22/01/2013 13/02/2013
100121 Fanghi ITSD 13.23_13 22/01/2013 08/02/2013
170506 Fanghi residui da svuotamento acque meteo asse attrezzato 25.25_13 25/01/2013 28/01/2013
150110 Fusti inquinati 17.42_13 08/02/2013 11/03/2013
130208 Olio esausto 4.43_13 08/02/2013 25/03/2013
200101 Carta e cartone 18.42_13 08/02/2013 04/03/2013
150202 Solidi oleosi 16.42_13 08/02/2013 18/03/2013
100121 Fanghi ITAR 10.42_13 08/02/2013 25/02/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n® F1 11.42_13 08/02/2013 25/02/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° F2 12.42_13 08/02/2013 25/02/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° F3 13.42_13 08/02/2013 25/02/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° F4 14.42_13 08/02/2013 25/02/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° F5 15.42_13 08/02/2013 25/02/2013
150203 Filtri da condizionamento Lotto 1/13 16.53_13 22/02/2013 12/03/2013
170204 Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose 17.53_13 22/02/2013 25/03/2013
100199 Materiale da demolizione griglie Desox Gr.4 Lotto 1/13 18.53_13 22/02/2013 07/03/2013
100199 Materiale pulizia Desox Gr.4 Lotto 1/13 19.53_13 22/02/2013 19/03/2013
100121 Sali SEC 11.72_13 13/03/2013 29/03/2013
100105 Gesso 26.72_13 13/03/2013 04/04/2013
100105 Gesso 27.72_13 13/03/2013 05/04/2013
120112 Grasso esausto 12.72_13 13/03/2013 27/03/2013
160709 Materiale pulizia delle ghiotte di raccolta gasolio bruciatori Gr. 1-2 13.72_13 13/03/2013 27/03/2013
170904 Rifiuti di giunti tessili RA Gr. 3 lotto 1/13 21.81_13 22/03/2013 16/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 1 14.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 1 18.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 2 15.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 2 19.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 3 16.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 3 20.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 4 17.88_13 29/03/2013 19/04/2013
100102 ceneri leggere secche gr. 4 21.88_13 29/03/2013 19/04/2013
170203 Plastica e vetroresina 26.100_13 10/04/2013 03/05/2013
080410 Grasso siliconico 28.100_13 10/04/2013 27/05/2013
170504 Terre e Rocce da attivita sull'asse attrezzato Lotto 1/13 27.100_13 10/04/2013 08/05/2013
161002 Acqua di controlavaggio filtri MEA con carbone attivo in sospensione 29.100_13 10/04/2013 29/04/2013
100101 Ceneri pesanti 30.100_13 10/04/2013 15/05/2013
100101 Ceneri pesanti 33.100_13 10/04/2013 24/05/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° G1 4.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° G2 5.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° G3 6.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° G4 7.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° G5 8.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100121 Fanghi ITSD 9.109_13 19/04/2013 06/05/2013
100199 Materiale da pulizia cunicoli di centrale Lotto 1/13 22.122_13 02/05/2013 23/05/2013
100118 Materiale proveniente da RGV Gr.1 in disuso zona Desox 21.122_13 02/05/2013 27/05/2013
161106 Cemento refrattario Lotto 1/13 23.122_13 02/05/2013 16/05/2013
160708 Rifiuti contenenti OCD da pulizia serbatoi 19.154_13 06/05/2013 19/06/2013
170603 Pannelli insonorizzati 6.126_13 06/05/2013 10/06/2013
150203 Teli filtranti da Filtro pressa ITAR Lotto 1/13 7.126_13 06/05/2013 23/05/2013
100121 Fanghi ITAR 8.126_13 06/05/2013 16/05/2013
170603 Materiali isolanti 12.126_13 06/05/2013 20/05/2013
200304 Reflui provenienti da bagni ecologici fermata Gr.2 10.126_13 06/05/2013 17/05/2013
160802 Catalizzatori esauriti 4.149_13 28/05/2013 21/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H1 14.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H2 15.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H3 16.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H4 17.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H5 18.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H6 19.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H7 20.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H8 21.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H9 22.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H10 23.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n°® H11 24.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H12 25.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H13 26.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H14 27.155_13 04/06/2013 18/06/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° H15 28.155_13 04/06/2013 18/06/2013
200304 Acque Fosse Settiche Costa Morena 23.172_13 21/06/2013 03/07/2013
200304 Acque Fosse Settiche Palazzina Sociale 24.172_13 21/06/2013 03/07/2013
100199 Rifiuto di materiale pulizia cunicoli da cassone presso Carbonile Br Nord 30.172_13 21/06/2013 05/07/2013
130208 Olio usato 10.196_13 15/07/2013 06/08/2013
150202 Solidi oleosi 8.196_13 15/07/2013 18/09/2013
150110 Fusti inquinati 7.196_13 15/07/2013 17/09/2013
170904 Materiale da costruzione e demolizione Lotto 1/13 9.196_13 15/07/2013 25/07/2013
100102 Ceneri leggere umide 33.206_13 25/07/2013 29/08/2013
100102 Ceneri leggere umide 32.206_13 25/07/2013 26/08/2013






CER Descrizione Certificato Data campionamento Data certificato
100121 Fanghi ITSD 12.206_13 25/07/2013 26/08/2013
100199 Tappeto in gomma telato contaminato da polvere di carbone Lotto 1/13 13.206_13 25/07/2013 26/08/2013
100121 Fanghi ITAR 8.218_13 06/08/2013 28/08/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n® 11 5.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n® 12 6.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n® I3 7.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° 14 8.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n® I5 9.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° 16 10.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° 17 11.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° I8 12.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° 19 13.239_13 27/08/2013 10/09/2013
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° 110 14.239_13 27/08/2013 10/09/2013
130208 Olio usato Costa Morena 15.239_13 27/08/2013 12/09/2013
200201 Rifiuti biodegradabili (manutenzione aree verdi) 3.248 13 05/09/2013 17/09/2013
150103 Imballaggi in legno 4.248 13 05/09/2013 17/09/2013
170411 Cavi elettrici 5.248_13 05/09/2013 17/09/2013
170405 Ferro e acciaio 19.261_13 18/09/2013 04/10/2013
150203 Sali igroscopici 13.261_13 18/09/2013 30/09/2013
150203 Filtri condizionamento 14.261_13 18/09/2013 30/09/2013
060316 Allumina esausta Lotto 1/13 12.261_13 18/09/2013 04/10/2013
200301 Rifiuti assimilabili agli urbani-UmC 29.269_13 26/09/2013 04/10/2013
161002 Acqua spurgo piezometri 19.284_13 11/10/2013 30/10/2013
150101 Imballaggi di carta e cartone 4.284_13 11/10/2013 05/11/2013
150102 Imballaggi di plastica 3.284_13 11/10/2013 05/11/2013
170604 Materiale da scoibentazione Foamglass Lotto 1/13 4.310_13 06/11/2013 14/11/2013
100121 Fanghi ITSD 49.315_13 11/11/2013 21/11/2013
100121 Fanghi ITAR 48.315_13 11/11/2013 21/11/2013
200301 Rifiuti assimilabili agli urbani-ITE 4.332_13 28/11/2013 06/12/2013
100199 Nastri trasporto carbone Lotto 1/13 5.332_13 28/11/2013 06/12/2013
200304 Acque Fosse Settiche Costa Morena 53.345_13 11/12/2013 02/01/2014
200304 Acque Fosse Settiche Palazzina Sociale 52.345_13 11/12/2013 02/01/2014
120116 Residui di sabbiatura Lotto 1/13 54.345_13 11/12/2013 07/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L1 8.351_13 17/12/2013 02/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L2 9.351_13 17/12/2013 02/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L3 11.351_13 17/12/2013 02/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L4 12.351_13 17/12/2013 02/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L5 13.351_13 17/12/2013 02/01/2014
100199 Materiale pulizia vasche a monte ITSD lotto n° L6 15.351_13 17/12/2013 02/01/2014
130208 Olio usato 18.351_13 17/12/2013 09/01/2014
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Consumi di risorse
Anno 2013

Descrizione U.M. Il\;:x::o
Acqua industriale da pozzo m? 396.188,00
Acqua mare m® 2.920.736.501,00
Acqua industriale da invaso SISRI m3 494.680,00
Carbone t 4.898.367,41
0OCD BTZ t 49.153,39
Gasolio t 14.118,08
Energia elettrica degli autoconsumi MWh 1.209.880

Consumi specifici per MWh generato su base annua

Anno 2013

¢ ifico di
Consumo specifico di acqua Consumo specifico di Consumo specifico di Consumo specifico di OCD onsa{mo spe.clflco I,
) . ) energia elettrica degli
industriale carbone gasolio BTZ autoconsumi
3/MWh, 'Kg/MWh, kg/MWh, kg/MWh,
(m3/MWh) (Ka/MWh) (kg/MWh) (ka/MWh) P
205,249 368,9 1,063 3,7 91,1
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Unita di raffreddamento

Anno 2013

Calore ceduto al corpo recettore (GJ)

gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov

dic

5,65E+06

3,87E+06

5,60E+06

7,22E+06

3,59E+06

5,10E+06

6,84E+06

7,52E+06

7,30E+06

5,79E+06

4,82E+06

6,22E+06
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Federico Il di Brindisi

Unita di desolforazione

Anno 2013
Tonnellate di calcare utilizzato per mese
Mese DeSOx 1 DeSOx 2 DeSOx 3 DeSOx 4 TOTALE CENTRALE

Gennaio 2.180 2.003 1.728 2.213 8.124
Febbraio 1.938 1.976 0 2.226 6.140
Marzo 1.211 2.085 1.926 2.190 7.412
Aprile 1.234 1.514 1.067 2.037 5.852
Maggio 1.730 0 1.934 1.719 5.383
Giugno 1.751 1.220 1.657 2.291 6.919
Luglio 2.446 2.315 2.388 2.545 9.694
Agosto 2.803 2.215 2.204 2.507 9.728
Settembre 3.100 2.712 2.735 2.849 11.396
Ottobre 2.137 2.829 2.742 2.513 10.221
Novembre 2.418 2.437 2.111 1.044 8.010
Dicembre 2.382 2.560 2.142 2.554 9.638
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Numero ore di funzionamento al mese

Unita di desolforazione

Anno 2013

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Mese Impianto DESOX 1 Impianto DESOX 2 Impianto DESOX 3 Impianto DESOX 4

[h:mm] [h:mm] [h:mm] [h:mm]
Gennaio 744:00 696:59 560:15 733:00
Febbraio 620:00 642:48 0:00 672:00
Marzo 382:41 674:39 670:40 712:40
Aprile 402:25 522:31 433:30 694:00
Maggio 700:30 0:00 680:45 603:35
Giugno 517:47 367:56 553:37 703:28
Luglio 609:56 728:35 743:25 743:28
Agosto 731:01 731:49 714:33 735:22
Settembre 698:46 674:13 687:20 704:25
Ottobre 539:17 718:38 744:00 603:07
Novembre 659:05 720:00 699:32 333:26
Dicembre 619:20 693:37 673:55 730:08
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Unita di desolforazione

Anno 2013
Tonnellate di gesso prodotto nel mese
Mese DeSOx 1 DeSOx 2 DeSOx 3 DeSOx 4 TOTALE CENTRALE

Gennaio 3.757 3.451 2.978 3.814 14.000
Febbraio 2.620 2.671 0 3.009 8.300
Marzo 2.215 3.812 3.522 4.004 13.553
Aprile 2.891 3.546 2.499 4.770 13.706
Maggio 3.021 0 3.377 3.002 9.400
Giugno 2.455 1.710 2.323 3.212 9.700
Luglio 4.012 3.798 3.916 4.174 15.900
Agosto 4.151 3.280 3.265 3.713 14.409
Settembre 6.188 5.414 5.460 5.688 22.750
Ottobre 3.973 5.259 5.097 4.671 19.000
Novembre 3.200 3.225 2.794 1.382 10.601
Dicembre 3.708 3.984 3.334 3.974 15.000






Nz Enel
“)IC

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Unita di denitrificazione

Anno 2013
Tonnellate di ammoniaca utilizzata per mese
Mese DeNOx 1 DeNOx 2 DeNOx 3 DeNOx 4 TOTALE CENTRALE

Gennaio 1.048 930 741 1.038 3.757
Febbraio 705 715 0 813 2.233
Marzo 347 571 562 615 2.095
Aprile 403 478 363 673 1.917
Maggio 541 0 676 588 1.805
Giugno 462 322 510 688 1.982
Luglio 776 828 862 913 3.379
Agosto 975 876 853 987 3.691
Settembre 974 1.011 1.013 1.074 4.072
Ottobre 764 1.084 1.045 948 3.841
Novembre 952 990 908 437 3.287
Dicembre 863 916 847 999 3.625
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA
ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Numero ore di funzionamento al mese

Unita di denitrificazione

Anno 2013

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Totale Mensile Ore di
Funzionamento

Mese Impianto DENOX 1 Impianto DENOX 2 Impianto DENOX 3 Impianto DENOX 4

[h:mm] [h:mm] [h:mm] [h:mm]
Gennaio 744:00 687:37 551:49 726:45
Febbraio 585:51 631:53 0:00 672:00
Marzo 345:26 662:04 653:00 708:24
Aprile 368:48 472:35 371:41 676:45
Maggio 458:58 0:00 657:23 578:34
Giugno 476:46 298:10 522:51 691:34
Luglio 590:55 716:46 738:15 725:00
Agosto 717:33 719:10 689:57 704:29
Settembre 683:44 657:01 665:33 686:39
Ottobre 522:15 712:21 744:00 600:01
Novembre 637:29 720:00 675:43 310:33
Dicembre 588:46 684:00 679:30 729:11
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

ENEL Produzione S.p.A

Centrale Federico Il di Brindisi

Unita di trattamento acque reflue

Anno 2013
Litri di acqua trattata per mese
Mese ITSD ITAR
Gennaio 229.440.000 205.200.000
Febbraio 185.850.000 157.680.000
Marzo 192.700.000 183.140.000
Aprile 154.914.000 169.920.000
Maggio 156.707.000 126.760.000
Giugno 158.378.000 125.680.000
Luglio 177.078.000 150.200.000
Agosto 165.479.000 147.450.000
Settembre 168.626.000 149.030.000
Ottobre 173.330.000 164.960.000
Novembre 178.142.000 174.080.000
Dicembre 160.151.000 181.390.000
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Enel Produzione SpA
Centrale Federico Il

Unita di trasporto, movimentazione e stoccaggio carbone e OCD
Anno 2013

N° operazioni carico/scarico per mese

Carbone (Nave)

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
5 6 7 6 4 3 6 6 11 8 10 7
OCD (Nave)
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1 1 1
OCD (Autobotti)
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
18 45 35 24

Tonnellate di combustibile scaricate

Carbone: 4.716.735,225
OCD: 58.122,26
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