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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
MODIFICA DELL’AIA PRESENTATA DA “ENIPOWER SPA” CENTRALE
TERMOELETTRICA DI COLLESALVETTI — PROCEDIMENTO ID 18/957.

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07
del Ministero dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio
Conclusivo del procedimento in oggetto.

11 Presidente
Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.
1D Utente: 7306
1D Documento: CIPPC-7306_2017-0083
Data stesura: 05/12/2017 Tuteliamo l'ambientd! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065 - Fax 06-57223082
e-mail: commissione ATA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it.

Firmato digitalmente in data 05/12/2017 alle ore 12:34





Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A.

Centrale termoelettrica di Collesalvetti (LI)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all’istanza di modifica dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto
DVA-DEC-2011-0000018 del 25 gennaio 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26

febbraio 2011 — Rif. nota DVA_ MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2015-
0002294 del 25-11-2015 (Procedimento Istruttorio ID 18/957)

Gestore

ENIPOWER S.p.A.

Localita

Livorno

Gruppo Istruttore

Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente

Prof. Paolo Bevilacqua

Dott. Ing. Francesca Poggiali — Regione Toscana

Dott. Ing. Andrea Rafanelli — Provincia di Livorno

Dott. Ing. Lorenzo Lazzerini — Comune di Livorno

P.1. Sandro Lischi — Comune di Collesalvetti






Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A.
Centrale termoelettrica di Collesalvetti (L)

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che
istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della
Commissione.

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC.

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione
Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati
con successivo decreto ministeriale;

Vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC- 00 2012 -
0000202 del 18/04/2012, che assegna I’istruttoria per ’autorizzazione integrata ambientale
della Soc. ENIPOWER S.p.A. relativa alla centrale termoelettrica “ENIPOWER S.p.A.” di

Livorno al gruppo istruttore come di seguito riportato:

= Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente GI;
*  Prof. Paolo Bevilacqua;

»  Cons. Bernadette Nicotra.

Preso atto che con nota N. Prot. CIPPC-00 2012-0001481 del 21/11/2012 il Cons. Bernadette
Nicotra ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC.

Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio € del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali,

provinciali e comunali:

*  Dott. Ing. Francesca Poggiali — Regione Toscana;
= Dott. Ing. Andrea Rafanelli — Provincia di Livorno; A
»  Dott. Ing. Lorenzo Lazzerini — Comune di Livorno;
= P.I. Sandro Lischi — Comune di Collesalvetti.
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U. pl'of‘:\\ S
DVA-2015-0029403 del 24/11/2015 avente ad oggetto “ENIPOWER S.p.A. — Comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ¢ 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs.
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Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A.
Centrale termoelettrica di Collesalvetti (LI)

152/06 come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione
Integrata Ambientale. (ID 18/957)”, acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N.
Prot. CIPPC-00 2015-0002294 del 25-11-2015, con cui si trasmetteva la comunicazione del
Gestore N. Prot. DVA-2015-0028356 del 12-11-2015 relativa:

o All’installazione di un sistema di iniezione acqua ai bruciatori della caldaia C.

Visto il Decreto di autorizzazione all’esercizio N. Prot. DVA-DEC-2011-0000018 del 25
gennaio 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011.

Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA acquisita agli atti della
Commissione con N. Prot. CIPPC 318/2016 del 10-03-2016.

Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le
condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicitd, falsa rappresentazione o
’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono
comportare, a giudizio dell’autoritd competente, un riesame del presente parere, fatta salva

I’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale

contenute nel D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i., ed il particolare I’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis).

Visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per

I’individuazione e I’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Visto che con nota N. Prot. CIPPC-00 2015-0002294 del 25-11-2015 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha tra I’altro comunicato I’avvenuto

versamento di € 2.000,00, da parte del gestore, in relazione al procedimento ID 18/957.

Vista I’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 23/11/2017
dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente Prot. n® 0001751 del 30/11/2017
comprendenti i relativi allegati circa I’approvazione. C
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Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A.
Centrale termoelettrica di Collesalvetti (LI)

il Gruppo Istruttore, premesso che

1. Le considerazioni di seguito espresse, ad argomentazione e giustificazione delle decisioni
per D’esercizio che si definiscono, traggono origine dalla conclusione delle analisi e
valutazioni esperite da parte del Gruppo Istruttore, anche alla luce dei documenti istruttori

forniti da ISPRA.

2. 1 consumi idrici per fini industriali (fasi di processo e di raffreddamento) nella condizione di
“Capacita produttiva”, come comunicati dal Gestore in sede di richiesta di autorizzazione

AIA e riportati in tabella B.2.2 indicano rispettivamente:

a. 4.508.000 m*anno  processo
b. 2.050.000 m*anno  raffreddamento
c. per un totale di 6.558.000 m*/anno.

3. Considerando che I’esercizio potenziale massimo annuo della Caldaia C possa essere pari a
8760 ore (24 ore/giorno per 365 giorni/anno), in termini di impatto ambientale questo si
traduce in un incremento annuo nel consumo di acqua per uso industriale pari a 78.840 m’
(9m>/h cosi come comunicato dallo stesso Gestore) che corrisponde un incremento massimo

dell’1,2% rispetto ai consumi idrici indicati alla citata B.2.2.

ritiene che

la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce “effetti negativi e

significativi sull’ambiente”, ed & pertanto accoglibile. La tariffa versata risulta altresi congrua ai
sensi del D.M. 24/04/2008.

Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di autorizzazione all’esercizio N.Prot.
DVA-DEC-2011-0000018 del 25 gennaio 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2011 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.

(Vy
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enipower S.p.A.

Centrale Termoelettrica Di Collesalvetti (LI)
Via Aurelian. 7

57014 Collesalvetti (LI)
stabilimento.livorno@pec.enipower.eni.it
eni_rapportipa@pec.eni.com

Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

AII'ISPRA
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail. it

OGGETTO: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di modifica dell'aia
presentata da '"Enipower SpA" Centrale Termoelettrica di Collesalvetti -
Procedimento ID 18/957.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo che la Commissione per

I’ ATA-IPPC ha trasmesso con nota del 05/12/2017, prot. n. 1791/CIPPC.

L’ atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata
ambientale, rilasciato il 25/01/2011, n. DVA-DEC-2011-0000018, per I’installazione di un sistema
di iniezione acqua ai bruciatori della caldaia C..

Si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

I1 parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro

120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente
Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm)

Allegato:Prot.1791/CIPPC del 05/12/2017(prot. 28272/DVA del 05/12/2017)

v Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 15/12/2017

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0311
Data stesura: 14/12/2017

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia. Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 15/12/2017 alle ore 12:50
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