
tipo FG7(O)M2CNM1 1.8-.kV 3X50 + 50C MMQ

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

LEGENDA

Linea per selettività logica dei relè a microprocessore

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

n.2+2 fibre del cavo 8 F.O. tipo MM

residua 50N con un sistema a selettività logica 

Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima

tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di

controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T. 

tipo FG10(O)M1 0.6/1 kV 1x50 mmq

Collegamento al Circuito di Ritorno TE

VLD

Dispositivo di limitazione della tensione bidirezionale

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema a selettività logica 

Interfaccia Rame/F.O. MM

Gallerie L 2.5 ÷ 5.0 KM

tipo FG7(O)M2CNM1 1.8-.kV 3X70 + 70C MMQ

Gallerie L 5.0 ÷ 7.5 KM

tipo FG7(O)M2CNM1 1.8-.kV 3X95 + 95C MMQ

Gallerie L 7.5 ÷ 9.0 KM

tipo FG7(O)M2CNM1 1.8-.kV 3X120 + 120C MMQ

Gallerie L 9.0 ÷ 10.0 KM
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RFI DPRIM STC IFS LF610 C, 24/04/2012 - Specifica Tecnica di Costruzione - Miglioramento

della sicurezza in galleria impianti luce e forza motrice di emergenza per gallerie oltre 1.000 metri;

RFI DPRIM STF IFS LF612 B, 24/04/2012 - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Tratta per

gallerie oltre 1.000 metri;

RFI DPRIM STF IFS LF613 B, 24/04/2012 - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Piazzale per

gallerie oltre 1.000 metri;

RFI DPRIM STF IFS LF616 A, 12/09/2011  - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Front-End

e SCADA LFM;

RFI DPRIM STF IFS LF619 C, 24/04/2012 - Specifica tecnica di fornitura di Cavi per impianti

LFM;

GALLERIA LETOJANNI (L = 3861 m)
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GALLERIA TAORMINA - L2 = 2134 m (Lfinale  8268 m)

FABBRICATO TECNOLOGICO - PIAZZALE EMERGENZA STAZIONE LETOJANNI

GALLERIA INTERCONNESSIONE LETOJANNI - L = 1280 m

385 m
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Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

Cavo FG18OM16 3x240 mmq

250 m 250 m

K
m

 
1

7
+

8
5

8

B
y
-
P

a
s
s

Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

250 m 250 m

K
m

 
1

8
+

3
5

8

B
y
-
P

a
s
s

Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

250 m

K
m

 
1

8
+

8
5

8

B
y
-
P

a
s
s

Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

Vent ByPass

LOTTO 1

BTS- TLC

BTS- TLC

94 m

94 m

250 m250 m

250 m250 m250 m250 m

250 m

250 m250 m

Q-MAT

Q-MAT

Vent ByPass

10 kVA

I
n
g
r
e
s
s
o
 
2
0
K

V

R
e
t
e

QUADRO MT

TR3

QGBT

RETE/GE

QdP
1000V

S
E

Z
I
O

N
E

 
2

3
0

V
 
A

C
/
 
2

4
V

 
D

C

S
E

R
V

I
Z

I
 
A

U
S

I
L

I
A

R
I

20/1 kV

NB

QUADRO

FRONT-END

SEZIONE

ALIMENTAZIONE

UPS

30kVA

TR4

QdP
1000V

S
E

Z
I
O

N
E

 
2

3
0

V
 
A

C
/
 
2

4
V

 
D

C

S
E

R
V

I
Z

I
 
A

U
S

I
L

I
A

R
I

20/1 kV

TR5

QdP
1000V

S
E

Z
I
O

N
E

 
2

3
0

V
 
A

C
/
 
2

4
V

 
D

C

S
E

R
V

I
Z

I
 
A

U
S

I
L

I
A

R
I

20/1 kV

TR6

QdP
1000V

S
E

Z
I
O

N
E

 
2

3
0

V
 
A

C
/
 
2

4
V

 
D

C

S
E

R
V

I
Z

I
 
A

U
S

I
L

I
A

R
I

20/1 kV

Ingresso 20KV

QUADRO

RIFASAMENTO

AUTOMATICO

TR1

20/0.4-0.23V

VLD

GE

TR2

20/0.4-0.23V

Rete

Ingresso

 20KV GE

TRGE

20/0.4-0.23V

26 26
26

26 26 26 26

FABBRICATO TECNOLOGICO - PIAZZALE EMERGENZA  LETOJANNI

10 kVA

CATANIA

VLD

VLD

VLD

VLD

400 kVA

630kVA

400 kVA 400 kVA 400 kVA

400 kVA

250kVA 250kVA

630kVA

630KVA

400 kVA 400 kVA 400 kVA

REV.REV.TIPO DOC.TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINAOPERA/DISCIPLINA PROGR.PROGR.ENTEENTEFASEFASELOTTOLOTTOCOMMESSACOMMESSA

n. Elab.:File:

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

SCALA :

Autorizzato   DataRevis. Descrizione Redatto Data ApprovatoVerificato Data DataDataDataVerificatoDataRedattoDescrizioneRevis.

File: n. Elab.: 

Autorizzato   Data

RS2S02D67DXLF2100001B.dwg

R S 2 S 0 2 D 6 7

SCALA :

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI LFM

-:---

0 0L F 0 0

A Emissione Esecutiva
R. Lamanna

Ott. 2017
L. Surace

Ott. 2017
P. Carlesimo

Ott. 2017

B Emissione Esecutiva
R. Lamanna

Genn. 2018
L. Surace

Genn. 2018
P. Carlesimo

Genn. 2018

         A.Presta

Gennaio 2018

DX 12 1 B1

Galleria Equivalente A (Lotto 2: Taormina - Letojanni - Forza D'Agrò)
Schema elettrico impianti 1000V - 1 di 3

6000989
Typewriter
2384




