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SCALA :

UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

PROGETTO DEFINITIVO

Fabbricato tecnologico Energia E2 e centrali ventilazione esterne

Layout impiantistico fabbricati centrale di ventilazione lato Messina ed energia E2
Impianto Rivelazione Incendi

RS2S 01 D 17 PB AI1507 002 A

LEGENDA IMPIANTI

MODULO COMANDO

RIPETITORE OTTICO

RIVELATORE DI IDROGENO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

PAI

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO"

PULSANTE DI SCARICA MANUALE

2

H

F

MC

CAVO  SEZIONE 2x1,5mmq ALIMENTAZIONEB

A

C

TUBAZIONE PVC 25

CAVO  SEZIONE 2x1,5mmq SEGNALE TWISTATO E SCHERMATO

n°2 CAVI  SEZIONE 2x1mmq TWISTATO E SCHERMATO

ESTINTORE A POLVERE 6 kg
1E

MM MODULO MONITORAGGIO

-L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI,
MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI
RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
-IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI O SOLAI DI LOCALI
COMPARTIMENTATI AL FUOCO SARA' ADEGUATAMENTE RIPRISTINATA LA
COMPARTIMENTAZIONE

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICOTV

RI

AL

MIS

CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI

ALIMENTATORE

MODULO D'ISOLAMENTO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO SOTTOPAVIMENTOF

S

F

C

RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONTROSOFFITTO

POLVERE CARRELLATO 50 kg
2E

RIVELATORE DI OSSIGENO2

O

PEL

PVE

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "EVACUARE IL LOCALE"

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "VIETATO ENTRARE"

UDS UNITA' DI SPEGNIMENTO INCENDIO

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO

PULSANTE DI ARRESTO SCARICA

CANALE METALLICO 200X75 mm CHIUSO CON COPERCHIO

RL RIVELATORE LINEARE

SPOSTAMENTO VERTICALE

FABBRICATO E2

CENTRALE DI VENTILAZIONE

n. Elab.:  2516


