NOTE PORTINE DI ISPEZIONE CANALIZZAZIONI AERAULICHE ORGANI'PER LA DIFFUSIONE DELL ARIA NOTE CANALIZZAZIONI LECENDA APPARECCHIATURE SIMBOLOGIA CANALIZZAZIONI LEGENDA SERRANDE TAGLIAFUOCO REGOLAZIONE E CONTROLLO
SIGLA DESCRIZIONE mc/h MODELLO GRANDEZZA | ATTACCO I i SIGLA DESCRIZIONE mc/h MARCA MODELLO GRANDEZZA
LE CANALIZZAZIONI DELLA RETE AERAULICA SARANNO CORREDATE DI IDONEE PORTINE DI ISPEZIONE A TENUTA, / Y ggsAé'ééééﬂ'}é@%”é’;ﬁgém'NZ L;(\)“é',,ERgGﬁT%JQAAIN%R& i%ccé';?&ﬁg' §§N1OO4Z’ VEA. 01-02  VENTILATORE CASSONATO DI ESTRAZIONE ARIA = 5 Sl e ARA / TERMOSTATO AMBIENTE
SECONDO NORME UNI EN 12097, AL FINE DI CONSENTIRE LE OPPORTUNE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E BC. 01-16 BOCCHETTA DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO 500 - 400x150 = SIGILLANTE SILICONICO A RETlCOLAZlONE, NEUTRA. CON VENﬂ!.ATORE CENTRIFUGO PLUG FAN ! ! STF. 03 SERRANDA TAGLIAFUQCO EI 120 S 4.000 = 600x600
BONIFICA DELLE STESSE. ‘ FILARE DI ALETTE REGOLABILI, CON SERRANDA DI REGOLAZIONE E?eftglt:nz“;'i u4.0§g0nl]3ca/h |L {' CANALE DI RIPRESA/ESTRAZIONE ARIA CON SERVOCOMANDO CON RITORNO A MOLLA
L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA SARA REALIZZATO IN MODO DA CONSENTRE LA PULIZIA DI TUTTE LE B) | CANALI SARANNO REALIZZATI CON CLASSE DI COSTRUZIONE IDONEA ALLA TIPOLOGIA DI v U .
SUPERFIC! INTERNE E DI TUTTI | COMPONENTI. GE.  01-08 | GRIGLIA DI ESTRAZIONE ARIA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 1.000 - 500x500 - ) UTILIZZ0 £ DESTNAZIONE DEI LOCALL SECONDO NORME UNI EN 12237 PER CANALI A E?et:;z?]eelzmig V§3t'L°Bt(°£§' kie 1,0 - | IN LAMIERA ZINCATA
LE APERTURE DI ACCESSO (PORTINE DI' ACCESSO) SARANNO COLLOCATE IN POSIZIONE AGEVOLE, IN PROSSIMITA ORIZZONTALI, COMPLETA DI' SERRANDA DI' TARATURA EEELOANEFA?%%SE@EE|ETSSF#ENE%TAS?ELT?Ciﬁ':\ﬁlelz/j\ZISgﬁllogAEREIELT()ATIQGOé_If\/fSESE 5 Aimentazione: 400 /3/50
DI CAMBI DI DIREZIONE O DERIVAZIONI (ANGOLO MAGGIORE DI 45), APPARECCHIAURE, ACCESSORI ECC. E NON ' Produttore:
DOVRANNO ESSERE OSTRUITE DA CONTROSOFFITT., CAVI ELETTRICL ALTRE CONDOTTE, ECC. GE.  09-10 | GRIGLIA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE, PASSO 50 mm, CON RETE 4.000 - 800x600 - | TRATTI RIMANENTI IN CLASSE B1. Modelo:
SUI TRATTI RETTILINEI LA DISTANZA TRA 2 PORTINE CONSECUTIVE NON POTRA ESSERE SUPERIORE A 15 m. yep——— one statica (Pa)
DOVRA ESSERE INSTALLATA UNA PORTINA DI ISPEZIONE ALLA BASE ED ALLA SOMMITa DI OGNI TRATTO R 01-06 | GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO A MAGLIA QUADRA 1000 _ 600x400 _ Jor Tmife C¢70 pressione one
t di t Negativa | Positiva | Negativa Positiva secondo la classe
DIMENSIONI MINIME DELLE PORTINE DI ISPEZIONE V. 01-06 | VALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE BIANCO RAL 9010 150 - 125 125 enuta T 7 3
COMPLETA DI DISCO CIRCOLARE DI' TARATURA
CONDOTTE CIRCOLARI CONDOTTE RETTANGOLARI A 500 500 200 400 1000 | 2000
— — P S ol t I— V 07 VALVOLA DI' VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE BIANCO RAL 9010 200 - 125 125 B 750 1000 500 400 1000 2000
iametro imensioni minime mpiezza S della parete imensioni minime COMPLETA DI DISCO CIRCOLARE DI TARATURA
nomindle della dell'apertura sulla di condotta in cui & dell'apertura sulla C 750 1000 750 400 1000 2000
condotta parete della condotta installata la portina parete della condotta V. 08-10 | VALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE BIANCO RAL 9010 300 - 200 200 D 750 2000 750 400 1000 2000
(mm) (mm) (mm) (mm) COMPLETA DI DISCO CIRCOLARE DI TARATURA
100 £ D < 200 180 x 80 S <9200 300 x 100 GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI, CON 150 - 300x200 - C)  GIUNZIONI REALIZZATE OGNI 1500 mm MAX.
PROFILO ANTILUCE D)  STAFFE DI SOSTEGNO OGNI 1,5 ml MAX
200 £D £ 315 200 x 100 200 <D £500 400 x 200 D M -
, GRIGLIA DI' TRANSITO IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI, CON 200 - 400x200 - IN' CORRISPONDENZA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO O SERRANDE DI TARATURA
315 <D < 5200 300 x 200 S > 500 500 x 400 PROFILO ANTILUCE INSTALLARE STAFFE INDIPENDENTI PER IL SOSTEGNO DELLE APPARECCHIATURE
D > 500 400 x 300 - - GRIGLIA DI' TRANSITO IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI, CON 300 - 500x300 -
PROFILO ANTILUCE
IMMISSIONE
CANALE 600x600 RIPRESA RIPRESA RIPRESA
8.000 mc/h CANALE 500x350 CANALE 500x350 CANALE 400x350
Tratto verticale in cavedio 3.000 me/h 2.400 mc/h 1.900 mc/h
Rete a soffitto Rete a soffitto Rete a soffitto
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CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 500x350 CANALE 500x350 CANALE 400x350 CANALE 400x350 CANALE 400x300 CANALE 400x300 CANALE 400x250 CANALE 400x250 CANALE 300x250 CANALE 500x350 CANALE 300x250 CANALE 300x150 CANALE 300x150
4,000 me/h 4,000 me/h 4,000 me/h 3.500 me/h 3,500 me/h 3.000 me/h 3.000 mc/h 2,500 me/h 2.500 me/h 2.000 me/h 2.000 me/h 1.500 me/h 1.500 me/h 1.000 me/h 2.700 mc/h 1.000 mc/h 500 me/h 500 mc/h
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CANALE 400x300 CANALE 400x250
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CANALE ¢ 600 CANALE 600x350 8000 mc/h
Gsoc?& [Ecp/:rete 4000 me/h Tratto verticale in cavedio
" Ret: fitt Alla centrale frigo
Griglia 800x600 ge o ST al piano terra RIPRESA T RIPRESA Emfzsiooxzoo
CANALE 1.0001350 RPRESA PPRESA RIPRESA RIPRESA RIPRESA CANALE 400x200 1000 me/h
ESTRAZIONE 7,000 me/h CANALE 700x350 CANALE 700x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 V.06 V.07 V.04 V.02 1,000 me/h Ret it PORTA CON GRIGLIA
CANALE ¢ 600 Rete o soffitto GRO5 CANALE 900x350 CANALE 900x350 5.000 me/h 5.000 me/h 4.000 me/h 4.000 me/h yiig V08 |Rete a soffto ete a soffitto o DI TRANSITO
4,000 mc/h GE.09 . 6.000 mc/h 6.000 mc/h Rete a soffitto Rete a soffitto Rete a soffitto Rete a soffitto Jis H i - : DIM.:400x300 ESTRAZIONE ESTRAZIONE
Rete a soffitto GR.06 Rete a soffitto Rete a soffitto GR.04 GR.02 V.05 V.10 V.09 + CANALE ¢ 600 CANALE ¢ 600
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CANALE ¢ 600 CANALE ¢ 600 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 600x350 CANALE 500x350 CANALE 500x350 CANALE 400x350 CANALE 400x350 CANALE 400x300 CANALE 400x300 CANALE 400x250 CANALE 400x250 CANALE 300x250 CANALE 300x250 CANALE 300x150 da ¢ 600 CANALE ¢ 600 CANALE ¢ 600
1.000 mc/h 4,000 me/h 4,000 me/h 4,000 me/h 3.500 me/h 3.500 me/h 3.000 me/h 3.000 mc/h 2,500 me/h 2.500 me/h 2.000 me/h 2.000 me/h 1.500 mc/h 1.500 mc/h 1.000 mc/h 1.000 mc/h 500 me/h a 600x600 4.000 mc/h 2.000 me/h
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Pianta Piano Mezzanino (scala 1:200)

COMMITTENTE:

RF/
_”_RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

&
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
APPALTATORE MANDATARIA: MANDANTE:
salini / R
impregilo (77 # ASTALDI
PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:

SVYSTrA  SOTECNIL

=

S.p.A.
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
nel campo della  GEQINGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI

IMO1 - FERMATA CASALNUOVO

IMPIANTO VENTILAZIONE PIANO MEZZANINO

Planimetria impiantistica e disposizioni apparecchiature piano mezzanino

APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
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