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Blocchi di fondazione: blocchi di fondazione in cls. dis. rif.to n. 00241286
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SCHEMA ELETTRICO STAZIONE DI ACERRA

SIGLE SOSTEGNI

- Tipo del blocco
- Tipo del sostegno
- Numero del sostegno

TIPOLOGIA

Quantità [n]

SOSTEGNI DA DEMOLIRE

- un filo di contatto (Cu) sez. 100 mm² regolato autom. al tiro di 750 daN.  

Ormeggio con regolazione automatica

Asse T.S.

2 Corde di terra in alluminio sez. 125mm²

Trefolo in cunicolo

Attraversamento aereo (Cu)Punto fisso

Asse R.A.

Tirante a terra

Dispositivo a semiconduttore (diodo)

Alimentatore

Sezionatore manualeIsolamento stralli di punto fisso

Ormeggio senza regolazione automatica

Isolamento condutture all'ormeggio

Trave MEC

Sezionatore telecomandato

Portale nuovo

Sezionamento corda portante e filo di contatto

Collegamento elettrico di continuità

dei F.C. Portale esistente utilizzato

15461904 2x876.52x132x876.5PT 103553 2x13

Sostegni: pali tubolari tipo M (Mannesman); portali tubolari per ormeggio condutture

TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE
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dei F.C. e delle C.P. Palo M nuovo

SEGNI CONVENZIONALI
TIPOLOGIA DELLE LINEE DI CONTATTO

- due fili di contatto (Cu) sez. 100 mm² regolati autom. al tiro di 1000 daN  cad.
- due corde portanti (Cu) sez. 120 mm² ormeggiate  con regolazione automatica al tiro di 1125 daN cad.;

- una corda portante (Cu) sez. 120 mm² ormeggiata fissa al tiro di 819 daN (+15°C);

Binari di corsa: linea tipo C con sezione complessiva di 440 mm² costituita da:

Binari di precedenza: sezione complessiva di 220 mm² costituita da:
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