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CAT. E - AMBITO URBANO
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Viabilità di ricucitura n°9
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NV08

CAT. E - AMBITO URBANO

corsia 3.50m - banchina 0.5m marciapiede 1.5m

piattaforma 8 m
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PARTICOLARE PALO

PARTICOLARE DERIVAZIONI TIPO

CON MORSETTIERA DA INCASSO PER PALO

ASOLA ISPEZIONABILE

PER MORSETTIERA

SCALA ADATTATA

SCALA ADATTATA

Palo in acciaio troncoconico dritto h=8m f.t.

Lampada LED 111W - 13138lm

Plinto di fondazione 100x100x100

Pozzetto 45x45

SCALA 1:20

LEGENDA SIMBOLI

Pozzetto in cls dim. 45x45cm - Chiusino carrabile in ghisa classe D400

Canalizzazione interrata in tubi PVC Ø110 serie pesante

Palo in acciaio troncoconico dritto h=8m f.t. sbraccio l=2m - blocco di fondazione in CLS

100x100x100cm - armatura stagna IP67 classe II con ottica stradale, corpo in alluminio

pressofuso, schermo in vetro temprato, completa di lampade LED 111W flusso 13138lm

Le opere civili riportate sul presente elaborato sono indicative, per i dettagli riferirsi agli elaborati specialistici.

INDENTIFICAZIONE CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE, PROTEZIONE, APPARECCHIATURA DI COMANDO

INDENTIFICAZIONE QUADRO DI PROVENIENZA ALIMENTAZIONE DEL CIRCUITO

NOTA IDENIFICAZIONE  TABELLA CIRCUITO

Quadro elettrico di distribuzione completo di armadio stradale a doppio vano IP44 in

SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro - Installazione a

pavimento

Q.E.

Pozzetto 45x45cm con dispersore verticale di terra L=2,00m

costituito da paline in acciaio ramato

PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE (Fuori scala)

Cavo N07V-K 1x50 mmq
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Palo in acciaio troncoconico dritto h=8m f.t.

Lampada LED 111W - 13138lm

Plinto di fondazione 100x100x100

Pozzetto 45x45

Palo in acciaio troncoconico dritto h=8m f.t.

Lampada LED 111W - 13138lm

Plinto di fondazione 100x100x100

Pozzetto 45x45
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