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Centrale antincendio completa i alimentalore ausiliario

w

Modulo di isolamento (vd. NOJA 1)

Fivelatore oltico i fumo

Fulsarnie

Moaulo di' comando

Jarga ottico/acustica  Alarme /ncendio”

fivelatore oltico ai’ fumo ne/ sottopavirmento

Alimentatore

Ausiliario
fivelatore oltico ai' furmo nel conérosol7itto

Rjpetitore ottico di allarme sensore sottopavimento o controsoffitto (instaliato 1n ambrente)

Modaulo di mornitoraggro

Sonda antialfagamento installala nel/ sotfopavimento

Scaltola a) aerivazione

fivelatore o rarogeno

MlSJ

Jarga otticos/acustica  Vietato Fnirare”

Jarga ottico/acustica Fvaocuare locale”

Unita o) Spegrimento /mpranto a Gas

Fivelatore o oss/igeno

Rivelatore lerrmove/ocimelrico

REEEecEuEsEEEORE

JTAGELLA CAVT

£lemento | Designazione | Formazione Tipologl/a Servizio Infilagglio
@ @ @ @ @ @ FGHOHMI 2x1,0 mmg LSZH - TW/Sch LOOP - Segrale /n canaletia
I/ I/ I/
FGLOHMI 2x1,0 mmgqg LSZH - Scf Alimertazione n canaletta
————————————— FGHLOFHMI 2x1,0 mmg LSZH - TW/Sch Segnale 2016 rmm

1. OGNI SENSORE SARA' DOTATO DI MODULO DI ISOLAMENTO INTEGRATO
O, COMUNQUE, LA LINEA AD ANELLO CHIUSO SARA' DOTATA ALMENO DI

UN MODULO DI ISOLAMENTO OGNI 32 PUNTI (UNI EN 9795).
PA PA PA 2. L'IMPIANTO SI INTERFACCIA CON L'IMPIANTO HVAC MEDIANTE MODULO
:I :I :I DI COMANDO O IN ALTERNATIVA MEDIANTE SISTEMA DI SUPERVISIONE.
i i i
i i i
! ! !
> o i i i
— D cumenen: 7] i | |
(NON OGGETTO DEGLI IMPIANTT SAFETY) P A| | P A| | P A| |
i : Pulsante i : i : Pulsante
i i Alarme Incendio i i i i Allarme  Incendio
n1 i ! n1 n 1 i ! i ! n2
NC MC [o] MC MC NC MC [o]
FILTRO
LOCALE TECNOLOG/CO
COMMITTENTE:

Y &
yg RFI
RETE FERROV/ARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TIFICO FPER LOCALEAAREA CON IMFPANTT N TUBAZION! A VISTA FO INCASSATE

IWEAN ) A SOFF//TC S SO0 ~AAMAN /) AL O /AN )/ COMPFNDIO  DISFOSITIV PROGETTAZIONE: F=
Loop Llemento Quantits y ITALFERR

4 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO [TALIANE

=

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

\\‘
NI ITNITNININ
=
QAW NN

ol
PAI
SOFFIT70 = = = A
E:AC‘C&/FD& P55 - - PROGETTO D E FI N ITIVO
: :
- ] - VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
- @ - VARIANTE DI BAULADU
INSTALLAZIONE D RIVELATORE pal FINESTRA - nk 5+194
G e ~ — L 8 STRA - pk 5+19
s ‘ — A SorrITTo ] ~(Ho- ] IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
'E-r_ ‘ ‘ CASSETIA DERIVAZIONE —
) i S e - - SCHEMA FUNZIONALE
N
. 7 amEss il [T i v e - - SCALA:
\———— FASCETTA ;ﬁzﬁgxﬂ;{gﬁgﬁxszzﬁ/m i ‘E‘ COPERCHIO CASSETTA - - -
BASE/ZOCCOLO UMVERSALE - -
‘g“gg- D o D = WIE £ RONDELLA J - —@_ -
‘ —@‘ COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
CaAC3C 30
=I=l=]= RROH 01 D 17 DX |AI5507 001 A
CaAC3C 30
) PAVIMENTO TRADIZIONALE Ty
- W,W%ﬁ% T> 1 1 1 ﬁ : ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ M ﬁ { Revis. Descrizione Redatto| Data |Verificato, Data |Approvato Data | Autorizzato Data
jug ; = jug § pavmenro L L L pug juy pug jug . . . E. Belella Marzo M. Damiani Marzo T. Paoletti Marzo A. Falaschi
A Emissione esecutiva 9’0 2018 2018 7 2018 Viar
MSomi— / /ngu)
ITANLLRR .- B 7
U.0. IMPI
'( o
EFF
pdnpepl '\.-_n' Vitefbho
File: RROH01D17DXAI5507001A.dwg n.Elab.: 737




