
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

SIMBOLO DESCRIZIONE

Cavo f.o. monomodale

Cavo f.o. multimodale

Cavo Cu

SPVI MT

FRONT END MT

Server SPVI

SPV BT

FRONT END BT

Server SPVI

UCA-MT

QMT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°11

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°10

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°09

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°08

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°07

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°06

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°05

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°04

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°03

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°02

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-MT

QMT

BY PASS TECNOLOGICO n°01

F.O. F.O.

RJ 45

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

SPVI MT

FRONT END MT

INTER. ARRIVO LINEA

INT. ALIMENTAZIONI 230Vca

INT. ALIMENTAZIONI 24Vcc

LUCI E SELETTORI

ALIMENT. / TERMOSTATI

TASTIERA E MONITOR ESTR.

PC SERVER LF

DISPONIBILE

PLC - FE

Server SPVI

F.O. F.O.

RJ 45

SPV BT

FRONT END BT

Server SPVI

UCA-MT

QMT

UCA-BT

QBT

F.O. F.O.

RJ 45

F.O. F.O.

RJ 45

FINESTRA DI SICUREZZA

GALLERIA HIRPINIA-ORSARA

PIAZZALE EMERGENZA LATO HIRPINIA -
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In questo tratto sono presenti:
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