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P IANTA CH IAVE CID-BP-V1-6 CID = CASSETTA IDRANTE

CA = CAMERONE BP = BINARIO PARI BD = BINARIO DISPAR

V0= TRATTA DA PK 0+200 A 5+200
V1=TRATTA DA PK 1+215 A PK 10+000
V2 = TRATTA DA PK 10+000 A PK 17+730

0 = NUMERO PROGRESSIVO IDRANTE

N° 1 CASSETTA ANTINCENDIO UNI45
CID COMPLETA DI:

- N°1 LANCIA FRAZIONATRICE

- N°1 RUBINETTO DA @1"1/2

- N°1 RIDUTTORE DI PRESSIONE
~N°1 MANICHETTE DA 25MT ./CAD.
N° 2 CASSETTE ANTINCENDIO UNI45
COMPLETE DI:

- N°2 MANICHETTE DA 25MT./CAD.

STRALCIO PLANIMETRICO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

SCALA 1:500
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