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n. 2 Ø 100

n. 2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2
+2 Ø

 1
00

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n
. 2

+
2
 Ø

 1
0
0

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

ASSE BINARIO DISPARI

ASSE BINARIO PARI

OBLITERATRICE

OBLITERATRICE
DISCESA A SOTTOPASSO N. 4 TUBI Ø100

SALITA DA SOTTOPASSO N. 4 TUBI Ø100

SALITA IN COLONNA PER

CONTROSOFFITTO N. 8 TUBI Ø40

SALITA IN COLONNA PER

CONTROSOFFITTO N. 8 TUBI Ø40

n. 2+2 Ø 100

n

.
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Ø

 

1

0

0

n

.
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2

 
Ø

 
1
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n. 6+4 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100
n. 2+2 Ø 100

n. 2 Ø 100

n. 2 Ø 100

n. 2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 2+2 Ø 100

n. 6+4 Ø 100

n. 6+4 Ø 100

TUBAZIONI PER SEGNALETICA

RETROILLUMINATA

TUBAZIONI PER SEGNALETICA

RETROILLUMINATA

20.0020.0020.5017.5020.0020.0019.0019.8020.2020.00

18.7420.0020.00 21.00 17.26 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

15.00

15.00

17.12

17.12

20.00

20.00

20.00

20.00

15.00

15.00

12.00 17.95

12.00

17.96

11.0713.0013.0013.00

13.0013.0013.0013.0012.00

10.9113.0013.0013.0013.0013.0013.0012.00

n. 6+4 Ø 100

13.00 12.50 13.00 13.00 13.00

13.0012.5013.0013.0012.5013.0013.0013.00

12.5013.00

6.37 15.50 7.80
22.00

21.70

5.38
17.28 6.02

22.00
21.71

12.00

13.00

PALO DI ILLUMINAZIONE

POZZETTO DI DERIVAZIONE  IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

QUADRO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PARCHEGGIO

POZZETTO DI DERIVAZIONE  IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

LFM-A(1) LFM-A(2) LFM-A(3) LFM-A(4) LFM-A(5)

IS-B(1) IS-B(2)

IS-B(3)

IS-B(4) IS-B(5) IS-B(6) IS-B(7) ISB(8) IS-B(9)

IS-B(10)

IS-D(1)
IS-B(12) IS-B(13)

IS-B(14)

IS-B(15)

IS-B(16)

IS-C(1)

IS-C(2)

IS-B(17)

IS-B(18)

IS-B(19)

IS-B(20)IS-B(21)

IS-D(2)

IS-B(22)IS-B(23)IS-B(24)IS-B(25)IS-B(26)IS-B(27)IS-B(28)IS-B(29)IS-B(30)IS-B(31)

IS-A(1)

TR(1) TR(2) TR(3)

TR(4)TR(5)TR(6)

IS-B(11)

IS-A(2)

IS-A(3)

IS-A(4)

LFM-A(6) LFM-A(7) LFM-A(8) LFM-A(9)

LFM-A(10)

LFM-A(11)

LFM-A(12) LFM-A(13)
LFM-A(14)

LFM-A(15)

LFM-A(16)

LFM-A(17)

LFM-A(18)

LFM-A(19)

LFM-A(20)

LFM-A(21)

LFM-A(22)
LFM-A(23)

LFM-A(24)LFM-A(25)LFM-A(26)LFM-A(27)LFM-A(28)

LFM-A(29)LFM-A(30)

LFM-A(31)

LFM-A(32)

LFM-A(33)LFM-A(34)

LFM-A(35)

LFM-A(36)
LFM-A(37)

LFM-B(1)

LFM-B(2)

LFM-B(3) LFM-B(4)

LFM-B(5)

LFM-B(6)

LFM-B(8)

LFM-B(9)

LFM-B(9)

LFM-A(38) LFM-A(39)

LFM-A(40)

LFM-B(7)

ID-A(2)

ID-A(3) ID-A(4) ID-A(5) ID-A(6) ID-A(7) ID-A(8) ID-A(9) ID-A(10)

ID-A(11)

ID-A(12)

ID-B(4)

ID-A(1)

ID-B(1)

ID-B(2)

ID-B(3)

ID-B(5) ID-B(6) ID-B(7) ID-B(8) ID-B(9)

ID-B(10)

ID-B(11)

ID-B(12)

ID-B(13)

ID-B(14)

ID-B(15)

ID-B(16)

ID-B(17)

ID-B(18)

ID-B(19)

ID-B(20)

ID-B(21)

ID-F(1)

ID-F(2)

ID-F(3)

ID-F(4)

ID-E(1)

ID-E(2)

ID-C(1) ID-C(2)

ID-C(3)

ID-C(4)

ID-C(5) ID-C(6)

ID-C(7)

ID-C(8) ID-C(9)

ID-C(10) ID-C(11)

ID-C(12)

ID-C(13) ID-C(14)

ID-C(15)

ID-C(16)

ID-C(17)

ID-C(18)

ID-C(19)

ID-C(20)

ID-C(21)

ID-C(22)

ID-C(23)

ID-C(24)

ID-C(25)

ID-C(26)

ID-C(27)

ID-C(28)ID-C(29)

ID-C(30)

ID-C(31)

ID-C(32)

ID-D(1) ID-D(2) ID-D(3) ID-D(4) ID-D(5) ID-D(6)

ID-D(7)

ID-D(8)

ID-D(9)

ID-D(10) ID-D(11)

ID-D(12)

ID-D(13) ID-D(14) ID-D(15)

ID-D(16)

ID-D(17)

ID-D(18)
ID-D(19)

ID-D(20)

ID-D(21)

ID-D(22)

ID-D(23)

ID-D(24)

LFM-C(1)

LFM-C(2)

LFM-C(3)

LFM-C(4)

LFM-C(5)

LFM-C(6)

LFM-C(7)

LFM-C(8)

LFM-C(9)

LFM-C(10)

LFM-C(11)

LFM-C(12)

LFM-C(13)

LFM-C(14)

LEGENDA

POLIFORA LFM (se non indicato numero e diametro  N.3 Ø100)

POLIFORA IS N.9 Ø100

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 80x80 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO) (segnalamento,telefonia,controlli)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO)  (luce e forza motrice LFM)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 80x80 CON CHIUSINO  IN

GHISA (segnalamento,telefonia,controlli)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60 CON CHIUSINO  IN

GHISA (luce e forza motrice LFM)

POLIFORA TE IN PVC (se non indicato numero e diametro  N.4 Ø100)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 50x50 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 40x40 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO) (segnalamento,telefonia,controlli)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 40x40 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO)  (luce e forza motrice LFM)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 45x45 CON CHIUSINO

RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE

(INCOLLATO) (messa a terra)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 150x150 CON CHIUSINO

80x80  RIVESTITO CON I MATERIALI DI FINITURA DEL

MARCIAPIEDE (INCOLLATO) (segnalamento,telefonia,controlli)

LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

ESTERNA

CANCELLO

BENEVENTO

N

o

r

d

KEY-PLAN

MARCIANISE

CANCELLO-FRASSO

BINARIO DISPARI

CANCELLO-FRASSO

BINARIO PARI

VARIANTE LINEA

ROMA-NAPOLI

VIA CASSINO

COMUNE DI

DUGENTA

COMUNE DI

S. AGATA

DE' GOTI

COMUNE DI

DURAZZANO

COMUNE DI

CERVINO

COMUNE DI

MADDALONI

COMUNE

DI

VALLE DI

MADDALONI

Nord

C

A

N

C

E

L

L

O

B

E

N

E

V

E

N

T

O

R

O

M

A

INTERCONNESSIONE

NORD

CANCELLO-FRASSO

BINARIO DISPARI

CANCELLO-FRASSO

BINARIO PARI

FERMATA DUGENTA

FERMATA MADDALONI

PER IDRAULICA VEDI TAV.

IF1N.0.1.E.ZZ.P8.FV.01.0.0.004

NOTA:

PER DETTAGLI POZZETTI VEDI

TAV. IF1N.0.1.E.ZZ.SH.FV.01.0.0.002

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

APPALTATORE

DataData

I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA

IF1N.0.1.E.ZZ.P9.FV.01.1.0.003.A.dwg
File: n. Elab.:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE DELLA

PROGETTAZIONE:
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