
LUNGHEZZA DELLE TESATE -

TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE -
LUNGHEZZA MENSOLA -

LUNGHEZZA TIRANTE -
TIPO SOSPENSIONE - CAT/PROG -

POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO-CORDA PORTANTE -
DISTANZA FILO FUNE -

ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F. -
STRAPIOMBO "S" -

DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R." -
TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI  -
TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA -

PROGRESSIVA CHILOMETRICA -
NUMERO DEL SOSTEGNO -

PROGRESSIVA CHILOMETRICA -
NUMERO DEL SOSTEGNO -

TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI  -
TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA -

DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R." -
STRAPIOMBO "S" -

ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F. -
DISTANZA FILO FUNE -

POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO-CORDA PORTANTE -
TIPO SOSPENSIONE - CAT/PROG -

LUNGHEZZA TIRANTE -
LUNGHEZZA MENSOLA -

TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE -

PROGRESSIVE -

ANDAMENTO PLANIMETRICO -

cm

mm
mm

m
mm

m

Km

m

Km

cm
m

m
m

mm

mm
mm

DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE -

DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE -

DUGENTA

Km 11+000 Km 12+000 Km 13+000 Km 14+000

VIADOTTO L=1412m

KmVi
ad

ott
o

Sp
all

a B 11
+7

38

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+6

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+6

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+7

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+7

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+7

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+7

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+8

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+8

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+8

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+8

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+9

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+9

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+9

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

10
+9

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+0

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+0

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+0

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+0

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+1

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+1

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+1

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+1

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+2

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+2

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+2

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+2

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+3

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+3

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+3

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+3

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+4

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+4

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+4

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+4

86

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+5

11

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+5

36

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+5

61

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+5

95

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+6

29

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+6

63

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+6

88

KmAt
tra

ve
rsa

m.

11
+7

13

KmTo
mb

ino
L=

3 A
ng

=0
12

+0
90

KmTo
mb

ino
L=

3 A
ng

=0
12

+2
22

KmVi
ad

ott
o

Sp
all

a A 12
+2

45

OPERA L=162m

KmVi
ad

ott
o

Sp
all

a B 12
+4

07

KmSo
tto

via
L=

8 A
ng

=0
12

+2
69

KmVi
ad

ott
o

Sp
all

a A 12
+5

56

VIADOTTO L=252m

KmVi
ad

ott
o

Sp
all

a B 12
+8

08

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+5

81

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+6

06

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+6

31

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+6

56

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+6

81

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+7

06

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+7

40

KmAt
tra

ve
rsa

m.

12
+7

74

KmTo
mb

ino
L=

3 A
ng

=0
13

+1
69

KmCa
v.F

er
r. 

H=
CA

VA
LC

AF
ER

RO
VI

A
L=

11
 A

ng
=0

13
+2

86

KmTo
mb

ino
L=

3 A
ng

=0
13

+7
71

.5

KmSo
tto

via
L=

9 A
ng

=1
6

14
+0

36

KmTo
mb

ino
L=

3 A
ng

=0
14

+0
79

.5

11
+1

06

10
+9

61

RP=145 Rettifilo SV=477.115

11
+5

83

11
+7

03

12
+0

35

11
+9

15

CR mt 2000 SV=451.785   RP=120 RP=120
Rettifilo SV=298.853

12
+3

34

12
+4

84

12
+8

65

12
+7

15

CR mt 1604 SV=531.272   RP=150 RP=150 Rettifilo SV=186.941

13
+0

52

13
+2

02

14
+4

20

14
+2

70

CR mt 1600 SV=1368.16   RP=150 RP=150
Rettifilo SV=292.274

10+666

10+641
LSU 18a

NT-773/630
2100-3200

1100.S

293
10+688
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
250

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

295
10+691
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
50

FC-773/913
2100-3200

4700
1100

297
10+748
LSU 22a
B6+TTA

2.25
2 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

47 3 57

292
10+641
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-50

NC-773/630
2100-3200

3700
1100.S

294
10+694
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-250

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

296
10+697
LSU 18a

AGG
2.25
-2

5.20
1.25
-50

FC-773/909
2100-3200

3700
1100

298
10+748
LSU 20a

AGG+TTA
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50 3 51

m979

47

299
10+795
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

300
10+795
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

52

301
10+847
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

302
10+847
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

52

303
10+899
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

304
10+899
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

52

305
10+951
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

306
10+951
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

52

307
11+003
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

308
11+003
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50

309
11+053
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

310
11+053
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

47

311
11+100
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

312
11+0100
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

55

313
11+155
LSU 16a

AGG+TTC
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

314
11+155
LSU 16a

AGG+TTC
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

58

315
11+213
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

316
11+213
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

58

317
11+271
LSU 16a

AGG+TTC
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

318
11+271
LSU 16a

AGG+TTC
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

58

319
11+329
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

320
11+329
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

60

321
11+389
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

322
11+389
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

58

323
11+447
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

324
11+447
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

56

325
11+503
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

326
11+503
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

55

327
11+558
LSU 16b

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

328
11+558
LSU 16b

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

58

329
11+616
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-150

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

330
11+616
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
150

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

11+756
331

11+674
LSU 20a

AGG+TTA
2.25

1 
5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

333
11+728
LSU 18a

AGG
2.25
-2

5.20
1.25
-50

FC-773/909
2100-3200

3700
1100

335
11+731
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-250

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

337
11+778
LSU 16a

B1
2.25
-1

5.20
1.25
-50

NC-773/630
2100-3200

3700
1100.S

339
11+781
LSU 18a

B3
2.25
-2

5.20
1.25
-250

FC-773/911
2100-3200

3700
900

341
11+838
LSU 20a
B5+TTA

2.25
1 

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54 3 47 3 57

332
11+674
LSU 22a

AGG+TTA
2.25

2 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

334
11+734
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
50

FC-773/913
2100-3200

4700
1100

336
11+737
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
250

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

338
11+781
LSU 18a

B3
2.25

1 
5.20
1.25
50

NT-773/630
2100-3200

3700
1100

340
11+784
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
250

FC-773/701
2100-3200

4700
900

342
11+838
LSU 22a
B6+TTA

2.25
2 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

60 3 44 3 54

m1254629 625

54

343
11+892
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-150

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

344
11+892
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
150

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

60

345
11+952
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-150

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

346
11+952
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
150

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

347
12+0010
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-150

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

348
12+0010
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
150

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

349
12+068
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
150

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

350
12+068
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-150

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

58

351
12+126
LSU 16a

B1 
2.25

1 
5.20
1.25
-150

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

352
12+126
LSU 16a

B1 
2.25

1 
5.20
1.25
150

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

56

353
12+182
LSU 16a

B1 
2.25

1 
5.20
1.25
150

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

354
12+182
LSU 16a

B1 
2.25

1 
5.20
1.25
-150

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

56

355
12+238
LSU 16a
B1+TTC

2.25
1 

5.20
1.25
-150

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

356
12+238
LSU 16a
B1+TTC

2.25
1 

5.20
1.25
150

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

56

357
12+294
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
150

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

358
12+294
LSU 16a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
-150

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

56

359
12+350
LSU 18a

AGG+TTC
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

360
12+350
LSU 16a

AGG+TTC
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

58

361
12+408
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

362
12+408
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54

363
12+462
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

364
12+462
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54

365
12+516
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

366
12+516
LSU 16a

B1 
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54

367
12+570
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

368
12+570
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50

369
12+620
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

370
12+620
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50

371
12+670
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

372
12+670
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50

373
12+720
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

374
12+720
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

50

375
12+770
LSU 18a

AGG
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

376
12+770
LSU 16a

AGG
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54

12+900
377

12+824
PT2

BPT2
2.28

5.20
1.25

0
NT-773/903
1100-1700

2200
1100

379
12+876
LSU 16a

B1
2.25

1
5.20
1.25
-270

FT-773/916
2100-3200

3700
1100

381
12+879
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
130

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

383
12+921
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
-130

NT-773/793
2100-3200

3200
1100

385
12+924
LSU 16a

B1
2.25

1
5.20
1.25
270

FT-773/789
2100-3200

3200
900

387
12+976

PT2
BPT2
2.28

5.20
1.25

0
NT-773/903
1100-1700

2200
1100

52 3 42 3 52

378
12+824

PT2
BPT2
2.28

5.20
1.25

0
NC-773/903
1100-1700

2200
1100

380
12+876
LSU 16a

B1
2.25

1
5.20
1.25
-270

FC-773/790
2100-3200

4200
900

382
12+879
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
130

NC-773/794
2100-3200

4200
1100

384
12+921
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
-130

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

386
12+924
LSU 16a

B1
2.25

1
5.20
1.25
270

FC-773/911
2100-3200

4200
1100

388
12+976

PT2
BPT2
2.28

5.20
1.25

0
NC-773/903
1100-1700

2200
1100

m 1302 m1302620 682

46

389
13+022
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100

390
13+022
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100

46

391
13+068
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

392
13+068
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

48

393
13+116
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

394
13+116
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

46

395
13+162
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

396
13+162
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

397
13+212
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

398
13+212
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

399
13+262
LSU 16a

B1 
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

400
13+262
LSU 18a

P6
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

55

401
13+317
LSU 16a

P4
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

402
13+317
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

55

13+454
403

13+372
LSU 20a
B5+TTA

2.25
1 

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

405
13+426
LSU 18a

B3
2.25
-2

5.20
1.25
-50

FC-773/909
2100-3200

3700
1100

407
13+429
LSU 16a

B1
2.25
-1

5.20
1.25
-250

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

409
13+476
LSU 16a

B1
2.25
-1

5.20
1.25
-50

NC-773/630
2100-3200

3700
1100.S

411
13+479
LSU 18a

B3
2.25
-2

5.20
1.25
-250

FC-773/911
2100-3200

3700
900

413
13+536
LSU 20a
B5+TTA

2.25
1 

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

54 3 47 3 57

404
13+372
LSU 22a
B6+TTA

2.25
2 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

406
13+432
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
50

FC-773/913
2100-3200

4700
1100

408
13+435
LSU 18a

B3
2.25

1 
5.20
1.25
250

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

410
13+479
LSU 18a

B3
2.25

1 
5.20
1.25
50

NT-773/630
2100-3200

3700
1100

412
13+482
LSU 16a

B1
2.25

1 
5.20
1.25
250

FC-773/701
2100-3200

4700
900

414
13+536
LSU 22a
B6+TTA

2.25
2 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

60 3 44 3 54

m 712 m712

56

415
13+592
LSU 16a

P4
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

416
13+592
LSU 18a

P6
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

56

417
13+648
LSU 16a

P4
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

418
13+648
LSU 18a

P6
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

56

419
13+704
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

420
13+704
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

56

421
13+760
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

422
13+760
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

56

423
13+816
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

424
13+816
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

425
13+874
LSU 16a
B1+TTC

2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

426
13+874
LSU 18a
B3+TTC

2.25
1 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

427
13+932
LSU 16a

B1
2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

428
13+932
LSU 18a

B3
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

429
13+990
LSU 16a
B1+TTC

2.25
-1

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

430
13+990
LSU 18a
B3+TTC

2.25
1 

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

58

431
14+048
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

432
14+048
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

52

433
14+100
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

434
14+0100
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

52

435
14+152
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

436
14+152
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

52

437
14+204
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

438
14+204
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

439
14+254
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

440
14+254
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

441
14+304
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

442
14+304
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

443
14+354
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

444
14+354
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

50

445
14+404
H10-TE

-
-
-

5.20
1.25
-200

NC-773/666
2100-3200

3700
1100

446
14+404
LSU 18a

B3 
2.25

1 
5.20
1.25
200

NT-773/666
2100-3200

3700
1100

14+522.5

50

14+454

14+454

47
50

40
40

50
47

14+591

14+591

47
50

40
40

m 1219 m1219560 659

Alla connessione
induttiva più vicina

DISPERSORE DI
TERRA PROFONDA

DISPERSORE DI
TERRA PROFONDA

Alla connessione
induttiva più vicina

DISPERSORE DI
TERRA PROFONDA

Alla connessione
induttiva più vicina

DISPERSORE DI
TERRA PROFONDA

2973

1463 1510

1463 1510

2973

1463 1510

1463 1510

2077 1523

2077 1523

1032 1045

1032 1045

1 11

2 12

3

1 2

4

1A

LSU22C

B4
2,25

3A

LSU22C

B4
2,25

5A

LSU22C

B4
2,25

7A

LSU22C

B4
2,25

2A

LSU22C
B4

2.25

4A

LSU22C
B4

2.25

1

2

Palo LS esistenteTirante a terra

T.P. Terra profonda Sezionamento circuito di terra

Ormeggio corda di terra non isolato

Connessione induttiva

Asse R.A.

Punto fisso

Corde di terra

Dispersore di terra

Ormeggio corda di terra isolato

Portale esistente

Ormeggio fisso dei F.C. e delle C.P.

Sezionamento corda portante e filo di contatto

Ormeggio senza regolazione automatica

Isolamento stralli di punto fisso

Isolamento condutture all'ormeggio

Collegamento elettrico di continuità

Ormeggio con TENSOREX

Palo M esistente

Sezionatore unipolare manuale

Sezionatore unipolare telecomandato

SP-R Supporto pendulo rettangolare

Sospensione di galleria

Portale

Palo M (struttura speciale)

Conduttura attiva-inattiva

dei F.C. e delle C.P.
Ormeggio con regolazione automatica

Palo LSU

Asse T.S.

LEGENDA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

SEGNI CONVENZIONALI

Limitatore di tensione
per circuiti di terra di protezione TE

BINARI DI CORSA
TIPOLOGIA DELLE LINEE DI CONTATTO

Linea con sezione complessiva di 540 mm² costituita da: 
Numero 2 corde portanti (Cu)
sez. 120 mm² ormeggiate autom. al tiro di 1500 daN  cad. 
Numero 2 fili di contatto (Cu)
sez. 150 mm² ormeggiate autom. al tiro di 1875 daN  cad. 

TIPOLOGIA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE
I sostegni sono dotati di proprio dispersore di terra  e collegati 
tra loro con due corde TACSR 785/145 (sez. 170 mm²)
ormeggiate fisse al tiro di :

TIRO = 2x300 daN (+15°C)
In attraversamento alla linea di contatto si utilizzeranno
2 corde (Cu) 785/125 sez. 120 mm² Tiro=Corda Molle

-

+

Piano Ferro

D.R.

A
s
s
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b
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n
a
r
i
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Linea di Contatto

Polig Polig

+

-

S S

SEZIONE DI LINEA

-

+
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s
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b
i
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PoligPolig

+

-

SS

O-CP/O-FC Supporto pendulo per ormeggio
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Quantità [n]
Vol. tot.  [m³]

TIPOLOGIA
Vol. unit.  [m³]

Quantità [n]

Blocchi di fondazione: blocchi di fondazione in cls. dis. rif.to E64865 - tabella impiego dis. rif.to E64864

TIPOLOGIA

Sostegni: pali LSU  dis. rif.to E66013 Fissaggio : Tirafondi per sostegni LSU dis.rif.to E64866 

COMPUTO DEI  BLOCCHI DI FONDAZIONE

NOTE :

TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI SOSTEGNI 

(m)

TABELLA CORDE DI TERRA TACSR 785/145 SEZIONE 170 mm² Ø 15.82
dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno

Totale corde TACSR  m.

Impiego T.T. per pali LSU
dis. rif.to  E 64854

POI 139 2x2963
POI 140 2x2963
139 267 2x2989
140 268 2x2989
267 391 2x2973

268 392 2x2973
391 POI 11 2x1523
392  POI 12 2x1523

41792

AL
IM

EN
TA

TO
RE

N°
 C
ON

DU
TT

OR
E

Reale
(m)

Lunghezza

sezione 120 mm²
Cat./Progr. 785/125

Corda Portante
sezione 150 mm²
Cat./Progr. 787/...

Filo di Contatto

co
rd

e (
Cu

) 

TABELLA CONDUTTORI

(m)
+15‰ Reale

(m)

Lunghezza

(m)
+15‰

Peso
(daN)

Peso
(daN) se

zio
ne
 4x

15
5 m

m²

da
l s

os
teg

no

al 
so

ste
gn

o

1 POI 127  37 2x888 2x13 1928.14 2x888 2x13 1565.94
2 POI   128 38 2x888 2x13 1928.14 2x888 2x13 1565.94
3 27 75 2x880 2x13 1911.02 2x880 2x13 1552.03
4 28 76 2x880 2x13 1911.02 2x880 2x13 1552.03
5 65 111 2x877 2x13 1904.6 2x877 2x13 1546.82
6 66 112 2x877 2x13 1904.6 2x877 2x13 1546.82
7 101 167 2x1298 2x19 2818.38 2x1298 2x19 2288.95
8 102 168 2x1298 2x19 2818.38 2x1298 2x19 2288.95
9 155 189 2x660 2x10 1433.8 2x660 2x10 1164.46
10 156 190 2x660 2x10 1433.8 2x660 2x10 1164.46
11 179 225 2x1048 2x16 2276.96 2x1048 2x16 1849.23
12 180 226 2x1048 2x16 2276.96 2x1048 2x16 1849.23
13 215 261 2x1024 2x15 2223.46 2x1024 2x15 1805.78
14 216 262 2x1024 2x15 2223.46 2x1024 2x15 1805.78
15 251 297 2x979 2x15 2127.16 2x979 2x15 1727.57
16 252 298 2x979 2x15 2127.16 2x979 2x15 1727.57
17 287 341 2x1254 2x19 2724.22 2x1254 2x19 2212.47
18 288 342 2x1254 2x19 2724.22 2x1254 2x19 2212.47
19 331 387 2x1302 2x20 2829.08 2x1302 2x20 2297.64
20 332 388 2x1302 2x20 2829.08 2x1302 2x20 2297.64
21 377 413 2x712 2x11 1547.22 2x712 2x11 1256.57
22 378 414 2x712 2x11 1547.22 2x712 2x11 1256.57
23 403 POI  11 2x1219 2x18 2647.18 2x1219 2x18 2149.91
24 404 POI  12 2x1219 2x18 2647.18 2x1219 2x18 2149.91

LSU 16a LSU 16b LSU 18a LSU 18b LSU 20a LSU22a SP-R O-CP O-CF
131 5 80 3 12 10 132 12 12

P4 P6 B1 B3 B3a B5 B6 AGG TTA TTC TTAGG

6.39 8.64 4.62 5.54 6.04 8.32 10.33 - 8.29 3.46 -
26 17 54 31 2 7 11 94 16 14 16

BPT2

12

B4

6

LSU22c
6

6.90

O-CT
2

159.75 146.88 249.48 171.74 12.08 58.24 113.63 - 132.64 48.44 -41.40
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