
Legenda Simboli

Pozzetto in cls dim. 50x50cm - Coperchio in lamiera di acciaio nervata e

zincata - Classe D250

Tubi PVC Ø100mm

NOTE:

Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71510.

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso

Portale a traliccio per ormeggio condutture

TIPO

Pozzetto in cls dim. 50x50cm

TABELLA CAVI COMANDO E CONTROLLO

SEZIONATORI 3kVcc

ID

CAVO

SEZIONE

[mm²]

LUNG.

[m]

N°

SEZ.

2 C/D-1

C/D-2

C/D-3

C/D-4

TIPO CAVO

[*]

Palo LSU con sospensioni su mensola in profilato di alluminio

Palo LSU con sospensioni su 2 mensole in profilato di alluminio

accoppiate

670

3x1,5

2x10

1x4

1x4

Tubo PVC 2xØ100mm
2x30m

Canaletta in CLS 150x100mm

1160m
Canaletta CLS 150x100mm

3 C/D-1

C/D-2

C/D-3

C/D-4

880

3x1,5

2x10

1x4

1x4

1 C/D-1

C/D-2

C/D-3

C/D-4

FG16(O)M16

650

3x1,5

2x10

1x4

1x4

n° 21

Q.

1 650

1 650

1 650

2 670

2 670

2 670

3 880

3 880

3 880

23 C/D-1

C/D-2

C/D-3

C/D-4

120

3x1,5

2x6

1x2,5

1x2,5

23 120

23 120

23 120

113 C/D-1

C/D-2

C/D-3

C/D-4

100

3x1,5

2x6

1x2,5

1x2,5

113 100

113 100

113 100

Tubo PVC 2xØ100mm
2x330m

[*]conforme CPR UE 305/11 e CEI UNEL 35016
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