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PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori ognuno da
3,60 MW da installare nel comune di Sant’Agata di Puglia (FG) in localita “Viticone Palino, Serro Lucarelli,
Monte Rotondo”, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG),
commissionato dalla societa Wind Energy Sant Agata Srl.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato che
colleghera 'impianto alla cabina di raccolta/smistamento di progetto prevista su territorio di Sant'Agata di
Puglia (FG).

Dalla cabina di smistamento € prevista la posa di un cavidotto interrato per il collegamento dell'impianto alla
sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 KV di progetto. Il cavidotto segue per un primo tratto
piste interpoderali, successivamente segue la SP119, quindi sulla SP102, strade locali fino alla
sottostazione. La sottostazione di trasformazione € prevista in prossimita della stazione elettrica RTN
“Deliceto” esistente e, tramite un cavidotto interrato in alta tensione, si colleghera al futuro ampliamento
della stessa stazione RTN.

La presente relazione ha lo scopo di riassumere sinteticamente le problematiche analizzate nella
documentazione allegata alla istanza di V.I.A. per il progetto del Parco Eolico.

In particolare sono state analizzate tutte le problematiche di carattere ambientale unitamente a quelle

normative. Le risultanze sono schematizzate nella tabella allegata alla presente.

SCHEDA DI SINTESI

La scheda di sintesi che segue riporta riassumendo tutte le criticita relative agli aerogeneratori costituenti il
parco eolico e la sottostazione. Nella scheda sono riportati:

1. | valori di impatto attribuiti sui vari sistemi ambientali (paesistico-insediativo, salute pubblica,
idrogeomorfologico, naturalistico) e il valore complessivo a cui € stato attribuito una classe di impatto
(BASSO, MEDIO-BASSO, MEDIO-ALTO)

2. Le considerazioni sulle compatibilita dell'intervento su:

a. Regolamento Regionale (Puglia) n. 24/2010
b. Strumento Urbanistico Vigente del comune di Sant'/Agata di Puglia
c. PPTR Regione Puglia
d. Impatto acustico
e. Interferenze delle ombre con la viabilita
£

Gittata degli elementi rotanti

E’ presente inoltre una classificazione di sintesi di impatto in BASSO, MEDIO-BASSO, MEDIO-ALTO e
ALTO.
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SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO
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CRITICITA/IMPATTO
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b3 Lﬂgonda 120 ‘ BASSO 130 ‘ MEDIO-BASSO | 140 MEDIO-ALTO
COMPATIBILITA' CON REGOLAMENTO N. 24/2010 .. .. .. . . - o - - - -
Rif: Studio di impatto ambientale - VWS-AMB-REL-032_01 Si S| S| St S S| S| St Si S| oSt . )
COMPATIBILITA' CON STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (Sant'Agata di Puglia)
Rif: Sovrapposizione su aerofotogrammetrico PRG e relativa area buffer - VWS-CIV-| si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
PLN-009_01
COMPATIBILITA' CON PPTR - REGIONE PUGLIA
Rif: Relazione di compatibilita al PPTR Regione Puglia - Inquadramento sul PPTR Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
VWS-AMB-REL-034_01 VWS-CIV-PLN_010_01
IMPATTO ACUSTICO - Non superamento valori limiti assoluti e differenziali
Rif: Relazione sull'impatto acustico - VWS-AMB-REL-049_01 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si - -
Rif: Studio di impatto acustico:isofone e recettori - VWS-AMB-PLN-050_01
INTERFERENZE DELLE OMBRE CON LA VIABILITA'
Rif: Tavola delle interferenze delle ombre con la viabilita - VWS-AMB-PLN-061_01 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si - -
DISTATTO ACCIDENTALE ATA ROTORE
Compatibilita con recettori sensibili . . . o . . . - . . .
Rif: Gittata massima elementi rotanti - VWS-AMB-REL-043_01 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si - -
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO B B B B B B B B MB B B B B
Legenda| B8 BASSO MB MEDIO - ALTO
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