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CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

Alimentatori aerei:

3 KV cc- n° 4 corde Cu  Ø16,10 sez. 155 mm² con tiro EDS 800daN a +15°C

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Conduttura di alimentazione

Nuovo palo LSU

NOTE:

1) Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014

e negli elaborati in esso richiamati.

- DR [m]

- Tipo del sostegno

- Tipo del blocco/tirante a terra

- DR [m]

- Numero del sostegno

- H Linea [m]

- Picchetto di terra

- Note

-

N°
 C

ON
DU

TT
OR

E

sezione 120 mm²
Corda Portante

sezione 100 mm²
Filo di Contatto
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gn

o

(m) (m)(m)(m)

Al
im
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5m

m²

Tip
o d

i o
rm

eg
gio

Tip
o d

i o
rm

eg
gio

Tip
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LunghezzaLunghezza
Peso Peso

Reale (daN)Reale +15‰+15‰ (daN)

TABELLA CONDUTTORI 

2 2A
12

alimentatore
1 1A

11

1040m

1010m

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente aperto

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente chiuso

X

X

alimentatore
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