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APPESANTIMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO (GUNITE) Sp. 7 cm L=220.00 m

(n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 DN 100 (4") Sp.4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L- 328.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1 Tubo diACCIAIO GRADO EN L415 MB DN 650 (26"
Sp. Normale flimm  costruito secondo tab. GASD. A.01.01.31
rivestimento in POLIETILENE sp. 2.5 mm

6 Distanziatori isolantia collare costruito secondo tab. GASD A.09.01.06

tubo portacavo DN 100 (4")
anelli n. 492

7 Tubo diprotezione in Fe 33 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi 984.00 m
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| CAVO TELECOMUNICAZIONI

30 cm min. Loy

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE
®

o N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 4" 3
PER POLIFORA PORTACAVI

N°®3 TUBI IN PEAD DN 50 PN 16

TUBO DI LINEA
®

SEZIONE C-C

VR

30 cm min. Loy

CAVO TELECOMUNICAZIDNI

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE
®©

o N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 4" 7
PER POLIFORA PORTACAVI

N°3 TUBI IN PEAD DN 50 PN 16

APPESANTIMENTO IN

CALCESTRUZZO ARMATO TUBO DI LINEA @

(GUNITE) Sp. 7 cm SEZIONE G-G

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI' RIMNI (RN) F.67 - F. 76 - F.77

NOTA

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E’' NECESSARIO ACCERTARE L‘ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L‘'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE PROPRIETARIO

COROGRAFIA Scala 110000
C.T.R. F.256102

0 20/05/2019 | EMISSIONE

L Riccl | F.mARcHETTI | & EQREIVE

Sl
NI

;:EEREEMMDDATA PROGETTISTA YTeChnipFMC E;:DRAT; ;Egli;A;iAgTiR;ZZATU
A/ \ ) R f. TP10L: 073670C-031 -DW-3255-01 1 Fg. 1 i 1
RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA - CHIETI | Comm. NR/17350

TRATTO RAVENNA - JESI
DN 650 (26”"), DP 75 bar INoICE
ED OPERE CONNESSE T
Sostituisce il .

Attraversamento: Fiume Marecchia

Sostituito dal

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ Snam Rete Gas.LA SOCIETA’ TUTELERA' | PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



