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R ealizzazione nuovi elettrodotti a
150 kV "S anta Teresa - T empio" e
"T empio - Buddusò", nuove S tazioni
Elettriche a 150kV di "T empio" e
"Buddusò" e relativi raccordi linee”
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Nuove S tazioni elettriche 150 kV

Elettrodotti da demolire

S tazione e CP esistenti

D D D#*

! ! ! ! Nuovi elettrodotti interrati 150 kV")

Area ubicazione cantieri base
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Linea aerea 200 kV cc R T N Linea aerea 150 kV R T N 

Nuovi elettrodotti aerei S T  150 kV

Canali Tombati PGR A (Agg maggio 2017)

PAI - Pericolosità idraulica
Hi1 - Aree a pericolosità  idraulica bassa

Hi2 - Aree a pericolosità  idraulica moderta

Hi3 - Aree a pericolosità  idraulica alta

Hi4 - Aree a pericolosità  idraulica molto alta

Corsi d'acqua PAI - identificati in DELIBER AZ IONE N. 3 DEL 30.07.2015 Art.3 

Corsi d'acqua ed elementi idrici lineari

PGRA - Classi di pericolosità 
da alluvione

P1 - Bassa  - Tr > 200 anni

P2 - M edia - 50 < Tr ≤ 200 anni

P3 - Elevata T r ≤ 50 anni

+ + +

+++ Limite area di studio per analisi fasce di prima salvaguardia (400m.)

Ordine gerarchico
(N° di Horton-Strahler)

1

Fascia di profondità L da asse corso d'acqua 

10 m.

FASCE DI PRIMA SALVAGUARDIA (art.30ter delle N.A. del P.A.I. -  agg. 2018)

2 25 m.

3 50 m.

4 75 m.

5 100 m.

STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICAIntegrazioni volontarie

R ealizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "S anta T eresa - T empio" e
"T empio - Buddusò", nuove S tazioni Elettriche a 150kV di "T empio" 

e "Buddusò" e relativi raccordi linee”
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