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POSA
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DISEGNI

DI RIFERIMENTO

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (SI01/5106/S107)

L10202D78PZS10000001A

COSIB - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S102/SI03)

L10202D78PZSI0000002A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'interferenza (S104/S105/S113/S114)

L10202D78PZSI0000003A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S115/S116/S117)

LI10202D78PZSI0000004A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S118/5120)

L10202D78PZSI0000005A

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S119/5121/S122)

L10202D78PZS10000006A

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S123/5124)

L10202D78PZS10000007A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S125/5126)

L10202D78PZS10000008A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S127/5128/5S129)

LI10202D78PZSI0000009A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S130/S134/SI35)

L10202D78PZS10000010A

Comune di Campomarino - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (SI31)

L10202D78PZS10000011A

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S132/5133/S136/S137)

L10202D78PZS10000012A

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S138/5139/5S143)

L10202D78PZSI0000013A

Consorzio Trigho e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S140/S141/5142)

L10202D78PZSI0000014A

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S144/S145)

LI0202D78PZSI0000015A

Consorzio di Bonifica Capitanata di Foggia - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S146/S147/5148)

L10202D78PZS10000016A

Consorzio di Bonifica Capitanata di Foggia - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S149/S150/S151)

L10202D78PZS10000017A

Consorzio di Bonifica Capitanata di Foggia - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (S152/SI153/S154)

L10202D78PZSI0000018A
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0.20

SEZIONE B
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B

O.J25 QUOTA TERRENO

NOTE GENERAL

DEFINIZI

ONI

—CONFINE DELLA STRADA:
LIMITE DELLA PROPRIETA" (QUANDO INDIVIDUABILE) O, IN MANCANZA, CIGLIO STRADA,
CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO (OVE ESISTENTE), PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA
E" IN RILEVATO, O CIGLIO DELLA SCARPATA SE LA STRADA E' IN TRINCEA.

—CARREGCGIATA:
PARTE DELLA STRADA NORMALMENTE DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE, COMPRESE LE

CORSIE D'EMERGENZA ED ESCLUSE LE PIAZZOLE DI SOSTA E LE AREE DI PARCHEGGIO.

TABELLE DI CORRISPONDENZA TIPOLOGICI
TABELLA DI CORRISPONDENZA

TUBO DI LINEA TUBO DI PROTEZIONE NUOVI POZZETTI DI ISPEZIONE E SEZIONAMENTO BLOCCHI DI

ANCORAGGIO

Materiale| D[mm] |Materiale| D[mm] | Sp[mm]| TIPO B [mm] Limm] | Sg[mm] | S, [mm] | S, [mm] TIPO B [mm]
PVC 110 ACCIAO 350 8.0 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 140 ACCIAO 350 8.0 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 150 ACCIAO 350 8.0 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 160 ACCIAO 350 8.0 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 180 ACCIAO 350 8.0 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 200 ACCIAO 450 8.8 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 225 ACCIAO 450 8.8 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 280 ACCIAO 450 8.8 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PVC 315 ACCIAO 700 8.8 B 2500 2500 350 350 350 B 1500
PVC 400 ACCIAO 700 8.8 B 2500 2500 350 350 350 B 1500
PVC 500 ACCIAO 800 10.0 B 2500 2500 350 350 350 B 1500
PEAD 200 ACCIAO 400 8.8 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PEAD 225 ACCIAO 400 8.8 A 2000 2000 250 250 250 A 1000
PEAD 800 ACCIAO 1200 10.0 C 3000 3000 400 400 400 C 2200
COMMITTENTE:
Y o 1
’ RER;'L-'€54ROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROGETTAZIONE:
F=

J’ ITALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N.443/01

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

S| - SERVIZI INTERFERENTI

Tipologico Attraversamento stradale - Acquedotti

SCALA:
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