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Cassetta Tipo "B"

Cassetta Tipo "C"

Lampada

di riferimento

Pulsante

di emergenza

CAVO FG18OM16 3x1,5 mmq 

Piano di camminamento

Lampada

via di esodo

Cassetta Tipo "A"

TUBO IN PVC Ø20mm

Cavo FG18OM16 3x2,5 mmq 

Pulsante

di emergenza

CAVO FG18OM16 3x1,5 mmq 

Tubo in PVC Ø20 mm

Cavo FG18OM16 3x2,5 mmq 

Cavo FG18OM16 2x1,5 mmq 

Tubo in PVC Ø20mm

Cavo FG18OM16 4x1,5 mmq 

Tubo in PVC Ø20mm

Quadro di Tratta

QdT

CAVO A 1.000V CAVO A 1.000V

Lampada

via di esodo

Cavo FG18OM16 2x1,5 mmq 

Cavo FG18OM16 2x1,5 mmq 

Tubo in PVC Ø20mm

LEGENDA

LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015

LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015

Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada

Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade 

per illuminazione delle vie di esodo - RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012 

Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada 

SIMBOLO DESCRIZIONE

Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) ed A-SX-610 (PMAE)

B

C

A

RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 e TIPO B-SX-610

RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE)

RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG18OM16 3x2,5 mmq

Derivazione Pulsante FG18OM16 3x1,5 mmq

Derivazione Lampade FG18OM16 2x1,5 mmq

RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012

RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012

RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012

QdT

 RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)

QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V

La distribuzione della dorsale di alimentazione a 230 V delle lampade di emergenza e

riferimento dovrà essere posata in canaletta in acciaio zincato, dim 100x50 mm, staffata a filo

intradosso galleria con tasselli isolanti ed ancorante chimico
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