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Asola condotto
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6
5

1
5

6
5

1
5

6
5

Asola condotto

sbarre 2

Dim. 65×65 cm

Q.ta  + 4.78

6
5

1
5

1
5

6
5

6
5

1
9
3
0

6
6
5

6
0
0

6
6
5

±0.00

505585345
130

2130

3500 kVA

MT 15 kV

BT 400V
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Contropareti costituite da

un'orditura singola o doppia e

rivestimento con lastre in

cemento rinforzato, composto

da inerti e cento portland e

armati sulle superfici con rete di

fibra di vetro per fornire stabilità

e resistenza. Finitura con

rasante e/o intonaco e

rivestimento  in piastrelle per

un'altezza di 2 m.

Solaio realizzato su

casseforme a perdere per

vespaio aerato di altezza

totale 150 cm
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Asola polifora

Dim. 89×47 cm

Q.ta -0.38 m

Asola polifora

Dim. 105×72 cm

Q.ta -0.78 m
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Asola polifora

Dim. 152×47 cm

Q.ta -0.38 m
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Asola polifora

Dim. 47×26 cm

Q.ta -0.59 m
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Riempimento

con misto stabilizzato

VERIFICA REQUISITI AEROILLUMINANTI  DI PROGETTO

SERVIZI IGIENICI
26.80 m²

SUP. LOC.DESTINAZIONE D'USO 1/8 LOC. SUP. AEROILLUMIN. REQUISITO

3.30 m²
VERIFICATO

3.40 m²

SALA DCS,

SALA MT ,

SALA BT,

LOCALI TRASFORMATORI

- -

Locali dove non è prevista

permanenza continuativa di addetti

(Cap. 11 Tit. III Regolamento

Locale d'Igiene).

Tali locali sono esenti da

prescrizioni minime sui rapporti

aeroilluminanti.

-

GRUPPO

ELETTROG.

3500 kVA

MT 15 kV

BT 400V

3500 kVA

LINEA 1

3500 kVA

MT 15 kV

BT 400V

3500 kVA

LINEA 1

TUBAZIONE GAS

NATURALE DN350
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Scala: 1:

PIANTA Q.TA ±0.00 m

50 Scala: 1:

PIANTA Q.TA -1.50 m

50

Tauw

PIANTA CHIAVE

Fuori Scala

(1) Tutte le dimensioni sono espresse in cm

(2) Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri

Q.ta ± 0.00 = 125.60 m S.l.m

X= ± 0.000 m

Y= ± 0.000 m
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