
QMT1-B67 (ESISTENTE)

QUADRO RICEVIMENTO E TRASFORMAZIONE

CABINA POLO TECNOLOGICO (BANCHINA 6 E 7)

(ESISTENTE - CAMBIO DESTINAZIONE USO)

DISTACCO MT

ANALLO P.U.

20/0,4-0,23 kV

TR01

1250 kVA

Dyn11

RESINA

20/0,4-0,23 kV

TR02

1250 kVA

Dyn11

RESINA

20/0,4-0,23 kV

TR03

1250 kVA

Dyn11 

RESINA

20/0,4-0,23 kV

TR04

1250 kVA

Dyn11

RESINA

QGBT-01 (B6/7) (EX QGBT-D2)

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE

ESISTENTE (EX QGBT-D2) POLO TECNOLOGICO

DISTRIBUZIONE BANCHINE 6 E 7

QE

QE

UPS CAB.

POLO TECN.

QUADRO

POMPE

ANTINCENDIO

QUADRO

POMPE

H2O POTABILE

QE

QUADRO

POMPE

H2O INDUSTRIALE

QE

QUADRO

POMPE

H2O NERE

QE

QUADRO

POMPE

H2O SENTINA

QE

QUADRO

CONTATORI

QE

QUADRO

SERVIZI

COLONNINE

ESISTENTI

COL-10/10A/10B

COL-11

COL-12

COL-13

COL-14

COLONNINE

ESISTENTI

COL-1/1A

COL-2/2A

COL-3

COL-4

COL-5

COL-6/6A

COL-7/7A

COL-8/8A

COL-9

UPS-B67

ESISTENTE

QE

NUOVO

ALLACCIO

UFF

PALAZZINA

UFFICI

QGBT-02 (BPT-PS)

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE POWER CENTER

NUOVA CABINA A SERVIZIO PONTILE SARDEGNA E BANCHINA PRINCIPE TOMMASO

QS-01

PT

UPS-PT

6kVA - AUT. 1h

QE

QUADRO

RIFASAMENTO

RIF-BPT

AUTOMATICO

QE

QUADRO

CENTRALE

CDZ

CONDIZIONAT.

CABINA PT

CBT

VUO

VUOTO E SOLL.

ACQUE NERE

PONTILE

A

PRINCIPE

TOMMASO

QS-02

PT

PONTILE

A

PRINCIPE

TOMMASO

COL.

PONT.

A

COL.

PONT.

A

COL.

PONT.

A

COL.

PONT.

A

QS-03

PONTILE

PRINCIPE

TOMMASO

PT

B

COL.

PONT.

B

COL.

PONT.

B

QS-04

PONTILE

PRINCIPE

TOMMASO

PT

B

COL.

PONT.

B

COL.

PONT.

B

QMT-02 (BPT)

NUOVO QUADRO MEDIA TENSIONE

CABINA PONTILE SARDEGNA E

BANCHINA PRINCIPE TOMMASO

TR01PT

2000 kVA

Dyn11 

TR02PT

2000 kVA

Dyn11

CST

BLINDO SBARRE

In=2000A ESISTENTI

NUOVA BLINDO SBARRA

In=3200A

NUOVA BLINDO SBARRA

In=3200A

COLONNINE

BANCHINA

PT

COL-PT

03/04

COLONNINE

BANCHINA

PT

COL-PT

05/06/07/08/09

COLONNINE

BANCHINA

PT

COL-PT

01/02

COLONNINE

PONTILE

PS

COL-PS-01

COL-PS-02

COLONNINE

PONTILE

PS

COL-PS-03

COLONNINE

PONTILE

PS

COL-PS-04

QCA-02 (BPT-PS)

QUADRO CONTINUITA'

ASSOLUTA (VALLE UPS)

CABINA PRINCIPE TOMMASO

TELECAMERE

TVCC

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

PALINE

CONTROLLO

ACCESSI

ILLUMINAZIONE

TESTA

PONTILI

AUX

AUSILIARI

CABINA

+ SICUR.

QSA-02 (BPT-PS)

QUADRO SERVIZI AUSILIARI

CABINA PRINCIPE TOMMASO

ILLUMINAZIONE

LOCALI

CABINA

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

CABINA

AUX

AUSILIARI

SEZIONE

NORMALE

QP1

QUADRI

PRESE

CEE

E

PRESE

F.M.

ESTRATTORI

CABINA

QMT-PU (20kV)

NUOVO QUADRO MEDIA TENSIONE

SAN TEOFANIO

MARINA UTILITY

RETE MT PORT

UTILITIES ANELLO

RETE MT PORT

UTILITIES ANELLO

NUOVO CAVO MT NUOVO CAVO MT

QGBT-03 (ST)

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE BANCHINA SAN TEOFANIO

DISTRIBUZIONE NUOVA FORNITURA

QMT-03 (20kV)

QUADRO MEDIA

SAN TEOFANIO

NUOVA FORNITURA

TR01ST

2500 kVA

Dyn11

TR02ST

2500 kVA

Dyn11

CST

NUOVA BLINDO SBARRA

In=4000A

NUOVA BLINDO SBARRA

In=4000A

MT03

PE

QCA-03 (ST)

QUADRO CONTINUITA'

ASSOLUTA (VALLE UPS)

CABINA SAN TEOFANIO

TELECAMERE

TVCC

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

PALINA

CON

ANT

ILLUMINAZIONE

TESTA

PONTILI

SPV

PC SUPERVIS.

E TELECONTR.

AUX

AUSILIARI

CABINA

+ SICUR.

CENTRALINE

IMPIANTI

SPECIALI

IMPIANTI

SPECIALI

CONTROLLO

ACCESSI

UPS-ST

10kVA - AUT. 1h

UPS

PE

QE

QUADRO

RIFASAMENTO

RIF-ST

AUTOMATICO

QS-02

ST

PONTILE

INTERNO

COLONNINE

BANCHINA

ST

COL-04/05/06

COL-07/08/09

COLONNINE

PONTILE

COL-ST

COL-18/19/20

COL-21/22/23

COL-24/25

COL-26/27

COL.

PONT.

COL.

PONT.

COL.

PONT.

COL.

PONT.

QS-01

ST

PONTILE

ESTERNO

COLONNINE

BANCHINA

ST

COL-01/02/03

COLONNINE

PONTILE

COL-ST

COL-15/16

COL-17/10

AUX

QSA-03 (ST)

QUADRO SERVIZI

EDIFICIO SERVIZI + CABINA ST

ILLUMINAZIONE

LOCALI

EDIFICI

ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

CABINA

AUX

AUSILIARI

SEZIONE

NORMALE

QP1

QUADRI

PRESE

CEE

E

PRESE

F.M.

SERVIZI

EST

ESTRATTORI

A TORRINO

EDIFICIO

EST

SERVIZI

PILOTA

QUADRO

POMPA

VVF

QE

PILOTA

ANTINC.

POMPA

QUADRO

POMPA

VVF

QE

ELETTRICA

ANTINC.

MOTO

QUADRO

MOTO

VVF

QE

POMPA

ANTINC.

POMPA

QE

QUADRO

CENTRALE

VUO

VUOTO

E SOLLEV.

ACQUE NERE

QUADRO

PRESSUR.

ACQUA

POTABILE

QE

VUO

QE

QUADRO

DISSALATORE

DIS

QUADRO

ASPIRAZ.

ACQUA

MARE

QE

ASP

QE

QUADRO

AI

PRESSUR.

ACQUA

INDUSTRIALE

QUADRO

PRODUZ.

ACS

QE

ACS

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

PALI

CDZ

CABINA

CDZ

VE

CDZ

SERVIZI

CDZ

VE

IGIENICI

QUADRO

POMPE

QE

RILANCIO

ACQUE NERE

QMT1-PU (20kV)

NUOVO QUADRO MEDIA TENSIONE

POLO TECNOLOGICO

MARINA UTILITY

RETE MT PORT

UTILITIES ANELLO

ESISTENTE

RETE MT PORT

UTILITIES ANELLO

ESISTENTE

MT 20kV ESIST. MT 20kV ESIST.

20/0,4-0,23 kV

TR01-PU

630 kVA

TR02-PU

630 kVA

20/0,4-0,23 kV

QGBT-PU

NUOVO QUADRO POWER CENTER

A SERVIZIO MARINA UTILITY POLO

TECNOLOGICO

NUOVI

CAVI

NUOVO CAVO

QUADRO

CONTATORI

ESISTENTE

ILLUMINAZIONE

LOCALI P.U.

PRESE

SEZIONE

IMPIANTO

P.U. ADEGUAMENTO/SPOSTAMENTO

SERVIZI PORTUALI COMPETENZA

MARINA UTILITY

SPOSTAMENTO CAVI M.T.

E NUOVO ALLACCIO

NUOVO CAVO M.T.

MT/PU

PE

Dyn11

RESINA

Dyn11

RESINA

MT02

PE

MT01

PE

RESINA RESINA

PRESE

F.M.

ILL. + DATI

ILL. + DATI

ILL. + DATI

ILL. + DATI

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

PALINE

P.T. P.S.

PRESE

F.M.

IMPIANTO ESISTENTE

IMPIANTI

SPECIALI

FASE 1
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