
POZZETTO TIPO 3 - SFIATO  SINGOLO IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO
Scala 1:25

POZZETTO TIPO 1 - SCARICO SINGOLO CON VALVOLA A FARFALLA
Scala 1:25

POZZETTO TIPO 2 - SCARICO SINGOLO IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO
Scala 1:25
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N.B. Lo sfiato dovrà essere posizionato in modo da avere
una luce libera di 0,50m rispetto all'intradosso della soletta di
copertura.
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POZZETTO TIPO 4 - SCARICO SINGOLO IN LINEA
Scala 1:25
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15.02.02 Condotta DN600

15 - TIPOLOGICI CONDOTTE
15.02 - Particolari pozzetti di linea (scarico, sfiato, ecc.)
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