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Attraversamento linee telefoniche interrate:

Particolari costruttivi

Scala: 1:25

90°

Riempimento con materiale

di scavo selezionato

Materiale arido di cava

ben compattato

Letto di posa in sabbia

DN

(mm)

A

(m)

1200

1000

400

300

200

2.00

1.80

1.10

1.00

0.90

B

(m)

0.40

0.40

0.35

0.35

0.35

C

(m)

0.38

0.35

0.26

0.24

0.23

B BDN
A

Riempimento con materiale

di scavo selezionato

Materiale arido di cava

ben compattato

Letto di posa in sabbia

0,2
0

DN
h2

 >
 0.

50
0.5

0 <
 h1

 <
 1.

20

Cavidotto

ATTRAVERSAMENTO LINEE TELEFONICHE INTERRATE

SEZIONE LONGITUDINALE

Scala 1:25

SEZIONE TRASVERSALE

Scala 1:25

0,2
0

DN
h2

 >
 0.

50

Cavidotto

Condotta in acciaio

0.5
0 
≤

h1
 ≤

1.2
0

P.C. P.C.

C

Nastro di segnalazione

tubazione

Nastro di segnalazione

tubazione
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