TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 100 (4")

ATTRAVERSAMENTO STRADALE
TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE (26" - 20")
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(PARTICOLARE A) BEOLE DI PROTEZIONE
FUDORI SCALA (secondo GASD C.13.40.80.07)
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MATERIALE:
CEMENTO RcK 3 25 Nfnm? (250 Kgem?)
FERRO Feb 44 k CONTROLLATO IN STABILIMENTO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

IN CLS
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ARMATURA:
DOPPIA MAGLIA QUADRATA £ 8 mm
MAGLIA 010 x 0.10
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(VEDI NOTA "A") (VEDINOTA "A")
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BEOLE Dl GIUNTO TERMINAL/

PROTEZIONE
CONDOTTA UTENTI

IN PROGETTO

TUBO DI PROTEZIONE DN 650 (26") Sp. 15.9mm L=48.00 m (POSATO MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO)

‘ ‘ TUBO DI PROTEZIONE DN 650 (26") Sp. 15.9mm L=41.00 m (POSATO MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO) TUBO DI PROTEZIONE DN 650 (26") Sp. 15.9mm L=70.00 m (POSATO A CIELO APERTO)

TUBO DI LINEA DN 500 (20") Sp. 11.1mm

NOTA"A"

TABELLA ANNOTAZIONI

(1) Tubo in acciaio grado EN L415 NB/MB
DN 500 (20") De 508,0 sp. 11,1 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.01.17
rivestito in Polietilene sp. 2,2 mm

Tubo di protezione in acciaio grado EN L415 NB/MB 159,00 m
DN 650 (26") De 660,0 mm sp. 15,9 mm

costruito secondo tab. GASD A.01.04.01

rivestito in Polietilene sp. 2,5 mm

®

@ Anello di chiusura termorestringente DN 500 (20") x DN 650 (26") n. 4
costruito secondo tab. GASD A.09.02.10

Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2 n 4
costruito secondo tab. GASD A.09.06.02

Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") sp. 2,9 mm 40.00 m

costruito secondo tab. GASD A.01.03.01

Punto di misura P.E. a cassetta piantana
costruito secondo Tab. GASD A.07.01.05 n.4

Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro
Tubo di linea DN 500 (20")

® ©

anelli n. 165

Tubo portacavo DN 100 (4")

anelli n.210

Tubo di sfiato DN 80 (3")

anelli n. 40
@ Tubo portacavo in acciaio DN 100 (4") sp. 4,0 mm 453,00 m
Apparecchiatura di spurgo costruita secondo tab. GASD A9.06.02 n1

Chiusino di controllo costruito secondo tab. GASD. A9.22.01 n.1

Tubo di spurgo in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm 10.00 m

costruito secondo tab. GASD A1.03.01

@ Armadio in vetroresina tipo A con sopralzo n.1
secondo Tab. GASD A 07.01.01

O Materiale a cura dell'Appaltatore

*

PER LA CURVATURA DEL TUBO | PROTEZIONE SI PROCEDE CON
L'ASSEMBLAGGIO MEDIANTE SALDATURA DI TRATTI "A SPICCHI"
RICAVATI DALLO STESSO TUBO DI PROTEZIONE

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE
CONSULTATI GLI ENTI INTERESSATI PER ACCERTARE
L'ESISTENZA ED EVENTUALMENTE L'UBICAZIONE DI SERVIZI
NEL SOTTOSUOLO

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI E' NECESSARIO
ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI |
SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

PARTICOLARE SPURGO DEL TUBO DIPROTEZIONE

B —

TUBO DILINEA

ANELLO DI CHUSURA TERMORESTRINGENTE

L'APPARECCHIATURA DISPURGO DEL TUBO DIPROTEZIONE
(PUQ’ ESSERE INSTALLATA IN POZZETTO A DISTANZA
COMPRESA FRA 110.00m E 20.00m DALLA PIU' VICINA ROTAIA).|
A DISTANZA SUPERIORE A 20.00m PUO’ ESSERE INSTALLATA
FUORITERRA O IN POZZETTO.

Armadio in vetroresina tipo A con sopralzo

/ secondo Tab. GASD A 07.01.01

SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO

Punto di misura P.E. a cassetta piantana

secondo Tab. GASD A.07.01.05

134241109 ® 4

POS. DENOMINAZIONE TAB. GASD| COLORE
1__|Cavotripolare elettrodo con coupon (latomonte) _ [A.06.37.50 | bi-gr
2 [Cavo1x10 mm? (lato monte) A.06.37.50 [ _ma
3 |cavo 1x10 mm? tubo di protezione (lato monte) A.0637.50| bl
4__|cavo 1x10 mm? tubo di protezione (lato valle) A.06.37.50 [ bl
5 |cavoix10mm? (lato valle) A.0637.50| ma
6 |Cavo tripolare elettrodo con coupon EC1 (lato valle) |A.06.37.50
7__|Cavo tripolare elettrodo con coupon EC1 (lato valle) [A.06.37.50
8 |Cavo 1x10mm? Elettrodo con coupon EC-1 A.06.37.50 | bi-gr-gi
9 [cavo 1x10mm? coupon piccolo C1-1 A.06.37.50 | _gr-gi

5

Cavo 1x10 mm” coupon grande C2-1

A.06.37.50 | gr-gr-gi

Cavo 1x10 mm? Elettrodo con coupon EC-2

A.06.37.50 | bi-gr-ne

5

Cavo 1x10 mm? coupon piccolo C1-2

A.06.37.50 | gr-ne

%

Cavo 1x10 mm? coupon grande C2-2

A.06.37.50 [ gr-gr-ne

B

Cassetta a piantana

A.07.01.05

15 |Armadio di custodia A.07.01.01
16__[Elettrodo con coupon A.07.04.06
17__|Cassetta per giunzioni tipo A A.07.03.03

Punto di misura P.E. a cassetta piantana
secondo Tab. GASD A.07.01.05

ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
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DISEGNI DI RIFERIMENTO ‘ N.

PLANIMETRIA CATASTALE Scala 1:2000
Comune di S. Filippo del Mela Foglio 3

PLANIMETRIA CATASTALE Scala 1:2000
Comune di S. Filippo del Mela Foglio 1
Comune di S. Filippo del Mela Foglio 3
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J C.T.R. 587160

COROGRAFIA  Scala 1:10000
Foglio: C.T.R. - 600040; 587160
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0 |20/01/2020 | EMISSIONE FAMULARI | URBINELLI | LUMINARI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
Proprietario @ Progettista cgm; Disegno
N/ M e S AT-19388-02
METANODOTTO: Revisione 0
ALL. A2A ENERGIEFUTURE DI S. FILIPPO DEL MELA (ME)
DN 500 (20") - DP 75 bar Comm. NR/19388
Cod. Tec. -
Scala 1:200-1:500
ATTRAVERSAMENTO FERROVIA PALERMO - MESSINA - -
ALLA PROGR. Km 194+530 sostituisce il
sostituito dal

Il presente disegno €' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



