
1           20

00

Fg.             di

00 18/03/2020 PEDINI

A3

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese
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INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

INDICE

Dis.

Sostituisce il     ....................

Sostituito dal    .....................

Scala 1:10000

Comm.

COROGRAFIA Scala 1:250.000

DI RUSCIO

TERMINI IMERESE

Area Trappole di Sciara

SCLAFANI BAGNI

NICOSIA

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

CRISTOFARO

PG-CEPO-338

PG-CEPO-338-01_00.dgnN. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  FILE NAME: 

EMISSIONE

NR/19188

Piergiorgio.Facchini
Timbro-Firma_Pedini



INTERVENTO 1:  9315 m

45670/5.2

ENNA

10+000 2

Km 0+000

Strada privata Strada privata

45670/5.2

NICOSIA

10+000

SPERLINGA

2

S.P. n.19 S.P. n.19

Km 0+000

00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 
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A3PG-CEPO-338-02_00.dgnFILE NAME: 

FASE 1 FASE 2

DN 400 (16")

FASE 1 FASE 2

DN 400 (16")

C.T.R.  F.623050 C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.623050 C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.623050 C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.623050 C.T.R.  F.622080

INTERVENTO 1

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

(da dismettere - altro progetto)

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. 45670 Gagliano - T. Imerese

(9110733)

(altro progetto)

DN 400 (16"), DP 75 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

(9110733)

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

2

TRATTO 1:  8690 m

PE1/2,85

SE1

PE2/0 PE3 PE5/4

SE2

PR2PR1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



NICOSIA

ENNA

SPERLINGA

3

S.P. n.19 Strada privata

4 5 6

NICOSIA

PIL n.45670/6.1

Km 4+295

Vallone Intronata Fosso senza nome Fosso senza nome Torrente Erbe Bianche

00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

Il
 p
re
s
e
n
te
 d
is
e
g
n
o
 e
' 
d
i 
p
ro

p
ri
e
ta
' 
a
z
ie

n
d
a
le
  
- 
 L
a
 S

o
c
ie
ta
' 
tu
te
le
ra
' 
i 
p
ro

p
ri
 d
ir
it
ti
 a
 t
e
rm
in
e
 d
i 
le

g
g
e
.

A3PG-CEPO-338-03_00.dgnFILE NAME: 

TOC "Contr
ada Mandre"  L

 = 466 m

DN 400
 (16")

C.T.R.  F.622080 C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.622080 C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.622120

INTERVENTO 1

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

3

TRATTO 1:  8690 m

PE3 PE5/4 PE4/2 PE6/6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12

SE3 SE4 SE5

PE13

SR1

PC3PC4 PC5 PC6 PC7 PC8P11 P12 P13 P14

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

0+7258+6900+000

NICOSIA

7 8

ENNA

PIDI

45670/6.2 - 4181123/1

GANGI

PALERMO

Strada Str. Comunale

Tratto 2a: 2350 m

Tratto 1a: 29 m

6

Torrente FicilinoTorrente Erbe Bianche
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A3PG-CEPO-338-04_00.dgnFILE NAME: 

M
IC

R
O
TU

N
N
E
L 
"M

as
se
ria
 F
ic
ili
no
"  

L 
= 
76

2 
m DN 400 (16") DN 400 (16") DN 400 (16")

C.T.R.  F.621120 C.T.R.  F.621120

C.T.R.  F.622080 C.T.R.  F.622070C.T.R.  F.622080

C.T.R.  F.622110

(in dismissione)

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. di Sperlinga

(4181123)

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 1

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 2

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

L = 110 m

DN 150 (6"), DP 75 bar

Ricoll. All. Com. di Sperlinga

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

4

TRATTO 1:  8690 m TRATTO 2:  725 m

PC7 PC8 P14 PE15/1 PE14/1 PE16 P15 P17P16 PE17 PE19 PC9 PE21/3,8
PE18

/12,4
PE20

S_PRGA_1 S_PRGA_2 S_PRGA_3

PE22/1 P18

S_PRGA_4 S_PRGA_5

/3,2
PE23

PC10 PC11P19 P20 P21

S1

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

10+000 2

PIL n.45670/7.1

Km 14+044

GANGI

PALERMO

Tratto 2a: 2350 mIl
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A3PG-CEPO-338-05_00.dgnFILE NAME: 

MICROTUNNEL "Bordonaro Soprano" n.1  L = 1236 m

DN 400 (16")

C.T.R.  F.621110

C.T.R.  F.622080 C.T.R.  F.622110

C.T.R.  F.621110

INTERVENTO 3

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imereseesistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

5

TRATTO 3:  8687 m

MICROTUNNEL "Bordonaro Soprano" n.2  L = 768 m

S_PRGA_4 S_PRGA_5

P22 P23 P24 PC12

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

GANGI

S.P. n.14

PALERMO

Fiume Gangi

BLUFI ALIMENA

3 4 5 6

PIL n.45670/7.1

Km 14+044

Impianto n.45670/8 - Trappole di Casalgiordano

Km 17+849
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A3PG-CEPO-338-06_0A.dgnFILE NAME: 

DN 400 (16") DN 550 (22")

C.T.R.  F.622070 C.T.R.  F.622070

C.T.R.  F.622070 C.T.R.  F.622070

INTERVENTO 3

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

6

TRATTO 3:  8687 m

MICROTUNNEL "Bordonaro Soprano" n.2  L = 768 m
MICROTUNNEL "Bord

onaro S
oprano

" n.3  L
 = 672 

m

MICROTUNNEL "Casalgiordano" n.1  L = 1080 m
MICROTUNNEL "Casalgio

rdano" n.2  
L = 1167 m

P24 P25 PC12

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

10+0008+68787

PALERMO

ALIMENA

Strada Comunale Torrente Scacciaferro Fiume Salso Torrente della Celsa

Tratto 3a: 425 m

2
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A3PG-CEPO-338-07_00.dgnFILE NAME: 

DN 550 (22")

DN 550 (22")

DN 550 (22")DN 500 (20")DN 550 (22")DN 500 (20")

DN 400 (16") DN 400 (16")

DN 400 (16")

DN 400 (16")

C.T.R.  F.622070 C.T.R.  F.622060C.T.R.  F.622060

C.T.R.  F.622060 C.T.R.  F.622060

INTERVENTO 3

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 3

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

7

TRATTO 3:  8687 m

MICROTUNNEL "Ca
salgio

rdano
" n.2 

 L = 1
167 m

TRATTO 4:  15970 m

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

ALIMENA

PALERMO

BOMPIETRO

5

Fosso senza nome
PIL n.45670/8.1

Km 23+596

Strada comunale S.S. n.290 Strada comunale di Sagnefere Torrente Burgarito Torrente Pallaccio

2 3 4
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A3PG-CEPO-338-08_00.dgnFILE NAME: 

DN 550 (22")

C.T.R.  F.622060

C.T.R.  F.622060C.T.R.  F.622060

C.T.R.  F.622060

INTERVENTO 4

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

8

TRATTO 4:  15970 m

P26

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

PALERMO

BOMPIETRO

6

Fosso senza nome Rio Sagneferi

7 8 9

BLUFI

10

Torrente Pallaccio

RESUTTANO BLUFI BLUFIRESUTTANO

RESUTTANO

CALTANISSETTA PALERMO CALTANISSETTA PALERMO

CALTANISSETTA
PIDI n.45670/9 - 4181063/1

Km 29+116Torrente Pallaccio
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A3PG-CEPO-338-09_00.dgnFILE NAME: 

D
N
 5
5
0
 (2

2
")

C.T.R.  F.622050C.T.R.  F.622060

C.T.R.  F.622050C.T.R.  F.622050C.T.R.  F.622060

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

9

TRATTO 4:  15970 m

TO
C
 "C

asa M
arabuto"  L = 862 m

TOC "Casa Incenso"  L = 440 m

MICROTUNNEL "Ca
sa Marabu

to"  L 
= 825

 m

MIC
ROTUNNEL "C

asa
 Pa
lment

o"  
L =
 62

1 m

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

L = 130 m

DN 150 (6"), DP 75 bar

Rif. All.Com. di Bompietro
INTERVENTO 4

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

(in dismissione)

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. di Bompietro

(4181063)



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

POLIZZI GENEROSA

Fosso S. Giuliano

14

PALERMO

12

A.19 Vallone S.Giorgio

13

PETRALIA SOTTANA

S.P. n.138

CASTELLANA SICULA

Fiume Imera meridionale

RESUTTANO

CALTANISSETTA

11

PIDI n.45670/9.1 - 12617/1

Km 32+841
A.19Vallone S.Giorgio Vallone S.Giorgio

15BLUFI

PALERMO
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A3PG-CEPO-338-10_00.dgnFILE NAME: 

DN 550 (22")

C.T.R.  F.622050C.T.R.  F.622050

C.T.R.  F.622050 C.T.R.  F.622050

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

10

TRATTO 4:  15970 m

MICROTUNNEL "Casa Firrichicchia"  L = 591 m

TOC "
Imera

 merid
ion

ale
"  L
 = 4

34 
m

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

L = 65 m

DN 150 (6"), DP 75 bar

Ricoll. All.Com. Castellana Sicula

(in dismissione)

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. Castellana Sicula

(12617)

INTERVENTO 4

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. Castellana Sicula

(12617)



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

PALERMO

15+970

A.19 Vallone Alberì

POLIZZI GENEROSA

Vallone Xireni

10+00015 1+9150+000

PIL  
45670/10.0.1

Tratto 4a: 315 m

Tratto 5a: 20 m

CASTELLANA SICULA

A.19 Svincolo A.19 Svincolo A.19

Svincolo A.19
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A3PG-CEPO-338-11_00.dgnFILE NAME: 

DN 400 (16")DN 550 (22")

DN 400 (16")

DN 400 (16")

DN 400 (16") DN 400 (16")

DN 550 (22")DN 400 (16")

DN 550 (22")DN 400 (16")

C.T.R.  F.622050 C.T.R.  F.621080 C.T.R.  F.621080

C.T.R.  F.621040C.T.R.  F.622050 C.T.R.  F.621040

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

11

TRATTO 4:  15970 m

TOC "Co
ntrada

 Xiren
i" n.1 

L = 43
1 m

TOC "C
ontra

da X
ireni"

 n.2 L
 = 55

7 m

TOC "Vallone A
lberì" L = 36

5 m

TRATTO 5:  1915 m TRATTO 6:  2336 m

PC14PC13 PC15

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

INTERVENTO 6

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 5

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 4

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

Tratto 6a: 584 m

CASTELLANA SICULA

1

PALERMO

POLIZZI GENEROSA

2 0+0002+336 0+069 0+000

S.S. n.120

CALTAVUTURO

1

A.19

Tratto 7a: 490 m

POLIZZI GENEROSACALTAVUTURO
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A3PG-CEPO-338-12_00.dgnFILE NAME: 

DN 400 (16")

DN 400 (16")

DN 400 (16") DN 350 (14")DN 400 (16")

C.T.R.  F.621080 C.T.R.  F.621040 C.T.R.  F.621040

C.T.R.  F.621040 C.T.R.  F.621040

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

12

TRATTO 6:  2336 m TRATTO 8:  4327 m

TRATTO 7:  69 m

P27 P28

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

INTERVENTO 6

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

esistente, da ricollegare

DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 8

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 7

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

2

S.S. n.120

3

Torrente Vigne del Medico

PALERMO

CALTAVUTURO

4+327 0+000 1

Trappole DN 300 Caltavuturo

45670/10.2

4

PIL n.45670/10.1

Km 44+490

Tratto 8a: 120 m

S.S. n.120 S.S. n.120Strada Vic.le Cirosa

2
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A3PG-CEPO-338-13_00.dgnFILE NAME: 

DN 300 (12")DN 300 (12")DN 350 (14")

C.T.R.  F.621040 C.T.R.  F.621030 C.T.R.  F.621030

C.T.R.  F.621040 C.T.R.  F.621040

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

13

TRATTO 8:  4327 m TRATTO 9:  13490 m

P29P28

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

esistente, da ricollegare

DN 300 (12"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 8

DN 400 (16"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

INTERVENTO 9

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese



PALERMO

CALTAVUTURO

Torrente di Caltavuturo

2 3 4

SCLAFANI BAGNI

5

S.P. n.8

PIL n.45670/11.1

Km 50+582

1
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 
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A3PG-CEPO-338-14_00.dgnFILE NAME: 

DN 3
00
 (1

2")

C.T.R.  F.621030 C.T.R.  F.621050C.T.R.  F.621050

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

14

TRATTO 9:  13490 m

TOC "Pagliuzza" L = 495 
m

S_PRGA_6 S_PRGA_7

P29 PC16 PC17

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

INTERVENTO 9

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

8

PALERMO

S.P. n.58

SCLAFANI BAGNI

S.P. n.58

764

CALTAVUTURO

PIDI n.45670/12 - 4180920/1

Km 54+512

5
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A3PG-CEPO-338-15_00.dgnFILE NAME: 

DN 300 (12")

C.T.R.  F.621030 C.T.R.  F.609150 C.T.R.  F.609150

C.T.R.  F.609150C.T.R.  F.621030 C.T.R.  F.609150

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

15

TRATTO 9:  13490 m

S_PRGA_6 S_PRGA_7

PC18 PC19 P30 PC27 PC20 PC21 PC22 PC26 PC25 PC23 PC24 PC28 P31

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

INTERVENTO 9

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

(in dismissione)

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. Caltavuturo

(4180920)

DN 150 (6"), MOP 24 bar

All. Com. Caltavuturo

(4180920)

L = 25 m

DN 150 (6"), DP 75 bar

Ricoll. All. Com. Caltavuturo
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

SCLAFANI BAGNI CALTAVUTURO

9

S.P. n.58 S.S. n.120

PALERMO

11

SCLAFANI BAGNI

12

Torrente Salito S.S. n.120

PIL n.45670/12.1

Km 59+492

10

SCLAFANI BAGNI

CALTAVUTURO
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A3PG-CEPO-338-16_00.dgnFILE NAME: 

DN 3
00 
(12

")

C.T.R.  F.609150 C.T.R.  F.609110C.T.R.  F.609150

C.T.R.  F.609150 C.T.R.  F.609150 C.T.R.  F.609110

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

16

TRATTO 9:  13490 m

TO
C 
"C
as
e 
Fi
ch
i d
'In

di
a"
  L
 =
 9
16
 m

MICROTUNNEL "Disce
sa Salito

"  L = 85
5 m

TO
C 
"S
al
ito
"  

L 
= 
74

6 
m

P32 P33P31 P34

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

INTERVENTO 9

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese



00

Dis.

Comm.

PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

PALERMO

SCLAFANI BAGNI

13 13+490

4105817/1

Km 60+542
S.S. n.120

PIL n.45670/12.1

Km 59+492

PIDI 
Loc. Contrada S.Maria
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A3PG-CEPO-338-17_00.dgnFILE NAME: 

FASE 2 FASE 1

DN 300 (12")

C.T.R.  F.609110 C.T.R.  F.609100C.T.R.  F.609110

C.T.R.  F.609110C.T.R.  F.609150 C.T.R.  F.609100 C.T.R.  F.609100

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

17

TRATTO 9:  13490 m

TOC "C
asa S

.Maria"
  L =
 545 

m

TOC "C
ase 

Fich
i d'In

dia" 
 L = 

916 
m

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

(da dismettere - altro progetto)

DN 300 (12"), MOP 24 bar

Met. 45670 Gagliano - T. Imerese

(9110741)

(altro progetto)

DN 150 (6"), DP 75 bar

Ricoll. All. Com. di Collesano

(9110742)

INTERVENTO 9

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

(altro progetto)

DN 300 (12"), DP 75 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

(9110741)
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020 CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  
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PALERMO

0+000 1

TERMINI IMERESE

2

Vallone ScarcellaFiume Torto

SCIARA
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A3PG-CEPO-338-18_00.dgnFILE NAME: 

DN 300 (12")

C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609060

C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609060

TRATTO FIUMETORTO-LERCARA

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

18

TRATTO 10:  3652 m

P35P36P37P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 PC29

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

(altro progetto)

DN 300 (12"), DP 75 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

(9110741)

(altro progetto)

DN 100 (4"), DP 75 bar

Rif. All. Com. di Cerda

(20176)

DN 300 (12"), MOP 75 bar

Met. T.Imerese - Palermo

(6250001)

Area Trappole di Sciara

(altro progetto)

di Sciara

Area Nuovo Impianto HPRS

DN 750 (30"), MOP 24 bar

Tr. Castronuovo - Sciara

Met. Raffadali - Sciara

(4510130)

DN 650 (26"), MOP 75 bar

Met. Pot. per T.Imerese

(4300638)

(da dismettere - altro progetto)

DN 300 (12"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

(9110741)

INTERVENTO 10

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese
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N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  
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TERMINI IMERESE

2

PALERMO

S.S. n.113

3

SCIARA TERMINI IMERESE

3+652

Fiume Torto Vallone Scarcella
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A3PG-CEPO-338-19_00.dgnFILE NAME: 

DN 300 (12")

C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609020

C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609060 C.T.R.  F.609020

TRATTO FIUMETORTO-LERCARA

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

19

TRATTO 10:  3652 m

P46 P47 PC29

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

DN 300 (12"), MOP 24 bar

Met. Gagliano - T. Imerese

(45670)

DN 600 (24"), MOP 75 bar

Met. All. ENEL - T.Imerese  2^ Presa

(4105643)

INTERVENTO 10

DN 300 (12"), DP 75 bar

Rif. Met. Gagliano - T. Imerese

Impianto Isolamento 757
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PEDINIDI RUSCIO18/03/2020

DN vari, MOP 24 bar 

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

FASE 2

CARTA DEI POZZI E DELLE SORGENTI
Rimozione Condotta Esistente

CRISTOFARO

PG-CEPO-338

N. Rif. 03858-PPL-DW-300-0038  -  

EMISSIONE 

LEGENDA

A3

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

SIMBOLOGIA MECCANICA

L
R

Limite sovrapposizione fogli

Punto di  intercettazione di  derivazione importante (P.I.D.I.)

Punto di   intercettazione di   linea (P.I.L.)

Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG

Punto di  intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)

Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)

Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)

Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)

Impianto di   riduzione/regolazione della pressione

TIPOLOGIA ATTRAVERSATA

(SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.)

N.

TIPO - N. - Progr. Km
Esistente da Ricollegare
TIPO - N. - Progr. Km

Progressiva chilometrica

Comuni

Impianti

Attraversamenti

Province

Raise Boring, T.O.C. e Direct Pipe.
Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, 

Metanodotti in progetto

Metanodotti in progetto (altre opere)

Metanodotto in esercizio da ricollegare

e recuperare
Impianti di linea da porre fuori esercizio

Metanodotti in esercizio

Impianti di linea in esercizio

Impianti  di linea in progetto

e recuperare
Metanodotti da porre fuori esercizio

Altre condotte di terzi

in progetto
Aree impianti stacco-terminale

esistenti
Aree impianti stacco-terminale

Nuova viabilita'

Strade - Piste - Piazzole tubazioni

Fascia di   lavoro

Impianti esistenti da ricollegare

TIPO - N. - ESISTENTE

Tratto da lasciare in opera e intasare

intasamento del tubo di protezione
Tratto con estrazione del tubo di linea e

Tratto Xa: xxx m
Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto
Tratti Esistenti da Ricollegare e Posa Polifora

PG-CEPO-338-20_00.dgnFILE NAME: 

LEGENDA TEMATICA

PUNTI D'ACQUA

Fonte: GENIO CIVILE ENNA

Sorgente - SEn

Pozzi - PCn

Fonte: CTR

Fonte: RILIEVI IN CAMPO

Pozzi - Pn

Fonte: PRGA - Piano Regolatore Generale degli Acquedotti

Sorgenti - S_PRGA_n

Pozzi - PRn

Sorgenti - SRn

Fonte: PRG comune di Enna

Pozzi - PEn /  Livello statico

Sorgenti - Sn

INDICE DATA R E V I S I O N I ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

NR/19188

di 20

Foglio

Scala

1:10000

20

SRn

PnPCnPRn

S_PRGA_n

PEn

SEn Sn
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