
AL REG. VSC

TA

w-v-u

SCARIC.

DAL TV

N

TR

150±12x1,25% /30 kV

35 MVA - YNd11 ONAN

1S1

1S2

89

52

M
57

Cavo MT

TO

TA

Protezione

Interruttore

2000 A/31,5 kA

170 kV

Sez. di terra

Sez. orizzontale

1250 A - 170 kV

3 VT

SET UTENTE

Misura AT - Check

Misura AT - Main

C
D

TA

SCARIC.

TA TA TA

Protezione

IMPIANTO DI CONNESSIONE CONDIVISO CON:

- WIND SALANDRA SRL - C.P. 201800254

- ITW SAN MAURO FORTE SRL - C.P. 201900320

- AGRICOLA NIPIO 201900196

- FERRANDINA 201900261

- ENERGIA FOTOVOLTAICA 11 SARL - C.P. 201900195

- GR VALUE 201901107

IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE MT/AT E CONNESSIONE

GR VALUE - C.P. 201901107

Sez. verticale utente

1250 A - 170 kV

SE UTENTE DI RACCOLTA

TA TA TA

Interruttore

2000 A/31,5 kA

170 kV

Sez. di terra

Sez. orizzontale

1250 A - 170 kV

3 TV

C
D

SCARIC.

3 TV

TA TA TA

Interruttore

2000 A/31,5 kA

170 kV

SBARRE RTN

150 kV

SE UTENTE DI RACCOLTA SE TERNA - GARAGUSO 380/150 KV

C
D

SCARIC.

Sez. orizzontale

1250 A - 170 kV

   BUSBARS - 1250 A , 36 KV, 25kA 3s

TRASFORMATORE

SERVIZI AUSILIARI

89

52

57

M

TA

52-1

FEEDER 1

34 MW

M

TA

 PPC

89

57

TA

3 VT-M

89

3 FUS

Wh

CHECK MISURE

Wh

57

MAIN MISURE

VARH

FEEDER_1

VARH

FEEDER_1

Y

2

2

Y

2

2

B

6

Y

2

2

Y

2

2

B

6

Y

2

2

Y

2

2

B

6

Y

2

2

Y

2

2

B

6

Y

2

2

Y

2

2

B

6

Y

2

2

Y

2

2

B

6

C

u

n

ic

o

lo

 c

a

v

i M

T

 -

 p

r

o

fo

n

d

ità

 1

,4

m

C

u

n

ic

o

lo

 c

a

v

i B

T

 -

 p

r

o

fo

n

d

ità

 0

,4

m

L

o

c

a

l

e

 

M

T

L

o

c

a

l

e

 

W

T

G

+

U

T

F

L

o

c

a

l

e

 

B

T

L

o

c

a

l

e

 

G

.

E

.

Y22Y22B

6

Y22

Y22

B

6

Y22

Y22B6

Y2
2

Y22

B 6
Y22Y22B6

Y2
2

Y22

B 6

Cunicolo cavi MT - profondità 1,4m

Cunicolo cavi BT - profondità 0,4m

Locale MT

Locale WTG+UTF

Locale BT

Locale G.E.

N

A.16.b.4 - Schema di collegamento

alla rete elettrica di

distribuzione e trasmissione

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI FERRANDINA

AUTORIZZAZIONE UNICA EX. D. LGS.

387/03

Progetto Definitivo

Parco Eolico "Montagnola"

GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.

c.so Venezia, 37
20121 Milano

F4 ingegneria srl
via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
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Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne-
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ambiente (settore IAF: 34).

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.
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