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NOTA GENERALE:

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' DI PROPRIETA' DI EP PRODUZIONE S.P.A.. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA

RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER ISCRITTO DA EP PRODUZIONE

S.P.A..

CLIENTE:

EP PRODUZIONE S.p.A.
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SERBATOI ACQUA INDUSTRIALE29A

G

F
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FILTRI GAS
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100A

100B COMPRESSORI IN UNITA' 4

TRASFORMATORE DI UNITA'
M
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LOCALE COMPRESSORI

202 STRUTTURE PASSAGGIO TUBAZIONI E CAVI

203 LOCALE BATTERIE

EDIFICIO QUADRO ELETTRICO 7BSI

102
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EDIFICIO SERVIZI AUX SEZ. 3

REAGENTI CHIMICI204

205 CAMPIONAMENTO CHIMICO

206 DEPOSITO BOMBOLE GAS LABORATORIO CHIMICO

LEGENDA

VASCHE ACCUMULO FANGHI E/O CENERI DA NAFTA

(1)

VASCA SCORIE DI CALDAIA

(1)

TETTOIA AUTOMEZZI (PARCHEGGIO)

(1)

EDIFICIO MENSA E FORESTERIA

(1)

AREA STAZIONE ELETTRICA

(1)

EDIFICI COMANDI STAZIONE

(1)

STAZIONE RILEVAMENTI METEOROLOGICI

(1)

Note:

(1)

 Ubicati esternamente al confine dell'Isola Produttiva.

(2)

 Come comunicato dal Gestore (Prot. 0000375-2012-22-6 P del 24 Dicembre 2012) la sezione 4 ha cessato

definitivamente l’esercizio a decorrere dal 1 Gennaio 2013.

(3)

 La Sezione 1 sarà in riserva fredda: il gruppo potrà essere esercito esclusivamente in sostituzione di una delle

altre unità (sezione 2, sezione 3 e nuovo CCGT) in caso di manutenzione o indisponibilità accidentale di

queste.

CALDAIA UNITA' 4

(2)

PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

(1)

Note:

(1)

 Le coordinate Est e Nord dei punti di emissione in atmosfera sono espresse nel sistema di riferimento UTM32-WGS84.

(2)

 La Sezione 1 sarà in riserva fredda: il gruppo potrà essere esercito esclusivamente in sostituzione di una delle altre unità

(sezione 2, sezione 3 e nuovo CCGT) in caso di manutenzione o indisponibilità accidentale di queste.

CAMINO TURBOGAS SEZIONE 1

(2)

A1

(668.336 E, 4.991.905 N)

CAMINO TURBOGAS SEZIONE 2A2

(668.314 E, 4.991.868 N)

CAMINO TURBOGAS SEZIONE 3A3

(668.293 E, 4.991.834 N)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 D.Lgs.152/06 e s.m.i.

A6

A7

Punti di emissione convogliata in atmosfera

CAMINO CALDAIA AUSILIARIA 1A5.1

(668.305 E, 4.991.852 N)

CAMINO  CALDAIA AUSILIARIA 2

(668.307 E, 4.991.851 N)

A5.2

A8

GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA 1DG

(2)

(668.315 E, 4.991.923 N)

GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA 2DG

(668.293 E, 4.991.886 N)

GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA 3DG

(668.255 E, 4.991.863 N)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs.152/06 e s.m.i.

MOTOPOMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO MPA4

(668.248 E,  4.991.985 N)

MOTOPOMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO MPA5

(668.245 E, 4.991.979 N)

A12

A13

DESCRIZIONE

(3)

L.Gagliardi

O.Retini P.Godio

Centrale di Ostiglia:

installazione di una nuova unità a Ciclo

Combinato e interventi di miglioramento

ambientale su gruppi esistenti
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