
4x20A

S1

CDZ Scorta Scorta

Alim.

Ausiliari

230Vac

STI

Q2.1.5

4xC10A

2x20A

S1

L3-N

Luce

Locale

230Vac

Luce

Sicurezza

230Vac

FM locale

230Vac

Scorta

Alim.

Ausiliari

230Vac

Quadro IL/FM

STI

Scorta

Quadro HVAC

Alim. 3

3kW

48Vdc

Alimentatori a 48Vdc

Q
S

Q1 Q2
Q3

Alim. 2

3kW

48Vdc

Q
S

Alim. 1

3kW

48Vdc

Q
S

+ / -

+ / -

+ / -

Classe II

4x63A

Q011

4x63A

Q012

4x63A

Q013

Q101

2xC40A

+ / -

+ / - + / - + / -

Q102

2xC40A

+ / -

Q103

2xC50A

+ / -

Q104

2xC50A

+ / -

Q105

2xC50A

+ / -

Q106

2xC50A

+ / -

Switch rete

Vitale n°1

L1

48Vdc

Q107

2xC20A

+ / -

Q108

2xC20A

+ / -

Q109

2xC20A

+ / -

Q110

2xC20A

+ / -

Q111

2xC20A

+ / -

Q112

2xC20A

+ / -

Q113

2xC40A

+ / -

Q114

2xC40A

+ / -

Q115

2xC40A

+ / -

Q116

2xC40A

+ / -

Q117

2xC20A

+ / -

Q118

2xC20A

+ / -

Q119

2xC50A

+ / -

Q120

2xC50A

+ / -

WSP/ART

L1

48Vdc

WSP/ART

L2

48Vdc

Kp0

R <

  B0

Kc0

Classe II

collettore di

Terra
EQF Front-End / EQF48

Kp1

R <

  B1

Verso

EQF Front-End / EQF48

Allarme

Allarme

Scorta Scorta

Scorta Scorta

Qaux

2xC10A

Alimentazione

aux 24Vdc da

QD GEA

(a)

+ / -

Circuiti

Ausiliari

+ 48Vdc  SELV

Telai GEA

L1

48Vdc

Telai GEA

L2

48Vdc

Scorta Scorta

QD48

Q2.1.2

4xC16A

Q2.1.3

4xC10A

Q2.1.4

4xC16A

Q1.1.6

2xC16A

Q1.1.2

2xC6A

Q1.1.3

2xC6A

Q1.1.4

2xC16A

Q1.1.5

2xC10A

Q1.1.7

2xC10A

L2-N

L-N L-N L-N L-N L-N L-N

400/230Vca 3F+N

B a÷c

P.M.1

1A

F 01÷03

400/230Vca 3F+N

Sezione QE-BSM 

Q0200

2xD10A

230Vca F+N  PSE

Q0202

2xC3A

L-N

L1-N

STSI 1

230Vac

Q0203

2xC1A

Q0204

2xC1A

Q0301

2xC1A

Armadio N3

GbE n°1

L1

24Vdc

Q0302

2xC1A

Armadio N3

GbE n°2

L1

24Vdc

Q0303

2xC20A

Q0300

3xD1A

L1-L2-L3

+ -

Q0304

2xC2A

Q0401

2xC1A

Armadio N3

GbE n°1

L2

24Vdc

Q0402

2xC1A

Armadio N3

GbE n°2

L2

24Vdc

Q0403

2xC20A

Q0400

3xD1A

+ -

Q0404

2xC2A

Q0600

2xD16A

230Vca F+N  IT

Q0602

2xC4A

L-N

Q0603

2xC4A

L-N

L1-L2-L3

Q0206

2xC4A

Q0305

2xC2A

Q0405

2xC2A

+ 24Vdc  SELV + 24Vdc  SELV

L1-L2-L3-N

ALaux

24Vdc

Conv AC/DC

0,55kW

Classe II

4x80A

Q0001

Scorta

L-N L-N L-N

L2-N

2x20A

Q0601

2x20A

Q0201

Qaux

3xD1A

KpA

R <

  Baux

Verso

EQF Cabina

Allarme

+ 24Vdc  SELV

Qaux1

2xC16A

Circuiti

ausiliari

QD GEA

24Vdc

Verso

Collettore di Terra

CES2

TR2

2,3kVA

230/230Vac

0,55kW

24Vdc

AL3

CES3

0,55kW

24Vdc

AL4

CES4
CES6

TR6

3,5kVA

230/230Vac

Kp2

R <

  B2

Allarme

Kp3

R <

  B3

Allarme

Kp4

R <

  B4

Allarme

R <

  B6

Allarme

Classe II

Qaux2

2xC20A

Qaux3

2xC10A

Circuiti

ausiliari

QD48

24Vdc

(a)

Kp6

Q0604

2xC4A

L-N

QD GEA

Q0802

2xC2A

L1-N

Q0804

2xC16A

L3-N

Sezione QP-IS

Q0803

2xD16A

L1- L2 - L3

Q0800

3xD16A

400Vca 3F+N  IT

4x20A

Q0801

B d÷f

P.M.2

1A

F 01÷03

L1-L2-L3

Collettore di terra

TR8

11kVA

400/400Vac

Q0700

2xD2A

L-N

L3-N

CES7

TR7

0,45kVA

230/24Vac

Kp7

R <

  B7

Allarme

2x20A

Q0701

Q0004

4xD32A

L1-L2-L3-N

Scorta

Q0805

4xC3A

L1-L2-L3-N

Q0002

3xD32A

L1-L2-L3

Q0003

3xD32A

L1-L2-L3

STSI 2

230Vac

Qaux4

2xC16A

Qaux5

2xC16A

L2-N

Kp0a

R <

  B0a

Kc0a

Classe II

EQF Cabina

Allarme

Kp0b

R <

  B0b

Kc0b

Classe II

EQF Front End

Allarme

Q0005

3xD10A

L1-L2-L3

Q0006

3xD10A

L1-L2-L3

Q0007

3xD10A

L1-L2-L3

Q0008

3xD10A

L1-L2-L3

Q0009

3xD10A

L1-L2-L3

Q0010

3xD10A

L1-L2-L3

Q0011

3xD10A

L1-L2-L3

Q0101

2xC16A

Telai GEA

L1

24Vdc

Q0102

2xC16A

Q0100

3xD1A

+ -

+ 24Vdc  SELV

0,55kW

24Vdc

AL1

CES1

Kp1

R <

  B1

Allarme

Q0205

2xC1A

L-N

Q0500

2xD4A

230Vca F+N  IT

Q0502

2xC2A

L-N

Q0503

2xC1A

Q0504

2xC2A

Centrale

Antincendio

230Vac

Scorta

L-N

Centrale

Antintrusione

230Vac

L-N

L2-N

2x20A

Q0501

Verso

Collettore di Terra

CES5

TR5

0,9kVA

230/230Vac

R <

  B5

Allarme

Kp5

Q0605

2xC4A

L-N

Scorta

Scorta

Q0806

4xC3A

L1-L2-L3-N

ScortaScorta

Kp8

R <

  B8

Allarme

Alimentazione Essenziale da

impianto RFI esistente

400Vac 3F+N 50Hz

Scorta Scorta Scorta Scorta

Telai GEA

L2

24Vdc

Scorta

Scorta Scorta

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

+ - + - + - + - + -

400/230Vca 3F+N

L1-L2-L3

ScortaPostaz. PMT

230Vac

Postaz. TDP

230Vac

Scorta

ScortaScorta

Alimentazione Privilegiata da

impianto RFI esistente

400Vac 3F 50Hz

Scorta Scorta

Scorta

Scorta

L-N L-N L-N L-N

Switch rete

Vitale n°1

L2

48Vdc

Switch rete

Vitale n°2

L1

48Vdc

Switch rete

Vitale n°2

L2

48Vdc

Switch rete

Vitale n°3

L1

48Vdc

Switch rete

Vitale n°3

L2

48Vdc

Switch rete

Vitale n°4

L1

48Vdc

Switch rete

Vitale n°4

L2

48Vdc

Armadio N3

GbE n°3

L1

24Vdc

Armadio N3

GbE n°4

L1

24Vdc

Armadio N3

GbE n°3

L2

24Vdc

Armadio N3

GbE n°4

L2

24Vdc

Telai GEA-L

L1

48Vdc

Telai GEA-L

L2

48Vdc

Scorta Scorta

PP1

Linea Diretta

L1

48Vdc

PP1

Linea Diretta

48Vdc
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