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Alim. n°3

cavo 3x1x500/sch.120mmq

Alim. n°9 da SSE

cavo 3x1x500/sch.120mmq

Alim. n°10 da SSE

cavo 3x1x500/sch.120mmq

n°2Ø200

Canaletta acciaio

200x100mm

Canaletta acciaio

200x100mm

n°1Ø200

n°1Ø200

903

904

Alim. n°4

cavo 3x1x500/sch.120mmq

n°4Ø200

n°1Ø200

n°1Ø200

negativo

n°4Ø200

alimentazione

n°4Ø200

alimentazione

n°4Ø200

negativo

5
2
,5

Canaletta acciaio

200x100mm

Canaletta acciaio

200x100mm

Canaletta acciaio

200x100mm

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 540mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1500daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 2x1875daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato Al tipo "OMNIA"

Binari di corsa (LINEA ESISTENTE) - Catenaria 440mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

Comunicazioni P/D - Catenaria 270mmq

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato Al tipo "OMNIA"

Circuito di messa a terra e protezione TE

-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

Circuito di messa a terra e protezione TE (LINEA ESISTENTE)

-) n°2 corde Al-Acciaio Ø15,85mm - Tiro (a 15°C) 2x300daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia

corda Cu 120mmq

Nuovo portale di ormeggio tralicciato (dis.

E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Conduttura attiva

Conduttura inattiva

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C.

con regolazione automatica del tiro con

sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione

automatica del tiro

Strallo di Punto Fisso

Tirante a terra doppio

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente aperto

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente chiuso

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

TACSR Ø15,82mm

Nuovo palo LSU con sospensione "Omnia" su

mensola in profilato di alluminio

Tirante a terra singolo

Dispersore di terra profondo

TP

Limitatore di tensione bidirezionale -

Collegamento alla connessione induttiva in

doppio cavo TACSR Ø19,62mm

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

Al-Acciaio Ø15,85mm

Canaletta in acciaio 200x100cm UNI 1117

Canalizzazione interrata - tubo PVC

Ø200mm

Pozzetto in CLS 80x80x96cm

FABBISOGNO CANALIZZAZIONI

TIPO QUANTITA'

TUBO PVC 1Ø200mm

2446 [m]

CANALETTA ACCIAIO 200x100mm

930 [m]

CAVO MT FG16H1M18-3x1x500 (Alim.n°3) 3x218 [m]

CAVO MT FG16H1M18-3x1x500 (Alim.n°4) 3x230 [m]

CAVO MT FG16H1M18-3x1x500 (Alim.n°9) 3x981 [m]

CAVO MT FG16H1M18-3x1x500 (Alim.n°10) 3x993 [m]

CAVO TACSR (cat. 803/901) 6108 [m]

POZZETTO 80x80x96cm

27 [n°]

POZZETTO 250x150x100cm

5 [n°]

Pozzetto in CLS 250x150x100cm

X

X
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Ing. S. Eandi

10/06/2020

A

Emissione per consegna

C. Dalla Pria

21/02/2020

V. Corsini

21/02/2020

S. Eandi

21/02/2020

B

Correzione RdV IF28-RV-0000000151

C. Dalla Pria

10/06/2020

V. Corsini

10/06/2020

S. Eandi

10/06/2020

10/06/2020 Ing. S. Susani

Ing. Vincenzo Moriello

Linea di contatto

LC11 - Alimentatori PC Apice

Alimentatori PC di Apice - Planimetria linee alimentazione

Ing. F. Rigoni

NOTA:

- Dovrà essere garantito il raggio di curvatura minimo per i cavi di alimentazione TE (R=418m);

- La quota di interramento delle tubazioni dovrà essere di minimo 80 cm dal piano campagna.
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