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CONTROLLO

Udp

UM1

UM2

CG1
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CG6

RS 485

MAE

Digital I/O

RS485

Fibra Ottica

RS 485 RS 485

CONTROLLI DA REMOTIZZARE

· mancanza tensione da rete

· mancanza tensione sulle singole fasi delle

lampade di illuminazione vie di esodo e riferimento

· intervento dei singoli interruttori di protezione

· avvenuta pressione del pulsante a fungo

· pulsante a fungo/LED non funzionante

· lampada di riferimento guasta/esaurita

· una o più lampade di illuminazione delle vie di

esodo non funzionanti

· avvenuta accensione/spegnimento

dell'impianto di illuminazione delle vie di esodo
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Cavo Ethernet
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SHELTER 

Cavo Alimentazione FG7OR 4x1x16 mmq

Ethernet
G.703
2Mbits

Ottico

e remotizzazione

QVC

UPS

Cavo Alimentazione FG7OR 4x1x16 mmq

QdP

SHELTER LFM
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