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PARTICOLARE PICCHETTI 2 e 3

Picchetto

H Hu h Dm c d i a a a

M3

PALO FONDAZIONE

Tipo "normale"

in testa

n°

M2M1

1.60

16.00

2 
0.40

12.40

Picchetti n° 2 e 3

1.900.24 0.30 2.00 - -

km 142+790
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TELECOM VR

142+875
SI35530

AC

ACQUE VERONESI

142+875DN 32

IN30565

EM

ENEL DT N.E.

142+830
SI34577

EB

ENEL DT N.E.

142+900
SI34578

di lamiera poligonale Fe 16/H/24 in amarro, fondazione interrata 

CON INDIVIDUAZIONE DEI PPSS GESTITI DA ENTI TERZI

Planimetria scala 1:1000

TRACCIATO LINEA ELETTRICA
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TRACCIATO LINEA ELETTRICA

Planimetria scala 1:1000
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GA17

LEGENDA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA A.V./A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA

 - Lotto Funzionale Brescia - Verona -

INTERFERENZA CON LINEA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE

RISOLUZIONE INTERFERENZA SI 34577 -

LINEA ELETTRICA IN CONDUTTORI NUDI AEREI A 20 kV

E RELATIVE OPERE ACCESSORIE DA REALIZZARE PER GA17

(galleria artificiale SAN GIORGIO IN SALICI EST)

IN VIA CALVISANA, COMUNE DI SONA (VR)

AL km 142+790

PLANIMETRIE E SEZIONI

Linea M.T. aerea in progetto non interferente

Linea M.T. aerea da demolire interferente

Cono fotografico

Tratto n°

Disegno n°

Data

Scala

- -

Tecnico Progettista Gestore Pratica Autorizzativa

Unità Responsabile Progettazione

Zona Verona/Vicenza

Area Nord 

Infrastrutture e Reti Italia

UOR Bussolengo

Progetto Verificato Approvato Autorizzazioni

ZONA VERONA/VICENZA

Il Responsabile

Luca Alfonsi

Resp ZonaN° Ardesia Capo UOR

PIUBELLI MARCO PICCOLI ANTONELLAPERONI FABIO

01/04/2019

VARIE

Spostamento Linea M.T. interferenti con linea Alta Velocità

CEPAV DUE  - Via Calvisana - in comune di SONA

Codice Opera SI 34577

Linea M.T. aerea esistente non interferente

Sostegni di linea aerea esistente

Sostegno di linea aerea in progetto

Sostegni di linea aerea da demolire
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Linea MT in progetto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:
P.R.F. n° 02

P.R.F. n° 02
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

P.R.F. n° 01

TIPO Palo Fe 16/H/24
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Linea MT in progetto
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Linea MT esistente

Linea MT esistente Linea MT da demolire

Linea MT da demolire

Sostegno da demolire

Linea MT aerea da demolire

Sostegno in progetto

Picchetto 3
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Picchetto 2

SONA

Posa nuova linea MT aerea

Sostegno esistente

Sostegno esistente
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3
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1.700.24 0.30 2.10 - -

di lamiera poligonale Fe 14/H/24 in amarro, fondazione interrata 

Linea MT esistente
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