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1 PREMESSA 

La presente relazione di calcolo riporta la descrizione, il dimensionamento e le verifiche strutturali e 

geotecniche del tombino scatolare avente dimensione 3,00 x 2,00 m alla progressiva 6+483 

nell’ambito del progetto esecutivo “S.S.38 – lotto 4: nodo di Tirano – Tratta A (svincolo di Bianzone 

– svincolo La Ganda) - Tratta B (svincolo La Ganda – Campone di Tirano)”. 

 

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’opera in esame è un tombino scatolare di attraversamento su strada principale, prefabbricato, di 

dimensioni 3,00 x 2,00m. Lo spessore della soletta superiore ed inferiore e dei piedritti è pari a 

0,25m. Si riportano nelle figure seguenti le caratteristiche dell’opera. 

 
 

   



 

 

Pagina 5 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente relazione è stata redatta in osservanza delle seguenti Normative Tecniche: 

 Legge 05/01/1971 n.1086  Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

 Legge 02/02/1974 n. 64  Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche 

 DM 17/01/2018 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

 UNI EN 1992-1 (Eurocodice 2 – Parte 1)  Progettazione delle strutture in calcestruzzo – 

Regole generali 

 UNI EN 1992-2 (Eurocodice 2 – Parte 2) Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Ponti 

 UNI EN 1998-5 (Eurocodice 8) – Gennaio 2015   Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici 

 UNI EN 206-1:2006   Calcestruzzo – Specificazione, prestazione e conformità 

 UNI 11104   Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN 2016-1 

 Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Linee 

guida sul calcestruzzo strutturale. 

 

4 UNITA’ DI MISURA 

Nei calcoli è stato fatto uso delle seguenti unità di misura: 

 per i carichi:   kN/m2, kN/m, kN 

 per i momenti:   kNm 

 per i tagli e sforzi normali: kN 

 per le tensioni:   N/mm2 

 per le accelerazioni:  m/sec2  
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5 MATERIALI 

5.1 CALCESTRUZZO 

5.1.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE 

Per le opere di sottofondazione è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza C12/15 e 

classe di esposizione X0. 

Tale calcestruzzo non ha valenza strutturale e quindi non se ne riportano le caratteristiche 

meccaniche. 

 

5.1.2 CALCESTRUZZO PER LE OPERE STRUTTURALI PREFABBRICATE 

Per le opere interrate e contro terra è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza C35/45 

e classe di esposizione XC4 con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

 

 
 

5.2 ACCIAIO 

5.2.1 ACCIAIO PER ARMATURA LENTA 

Per le armature lente è stato previsto un acciaio del tipo B450C, con le seguenti caratteristiche 

meccaniche:  

 ft,k  =        540,00  N/mm2     (resistenza caratteristica a rottura)  

 fy,k  =        450,00  N/mm2     (tensione caratteristica di snervamento) 

 fy,d =        391,30  N/mm2     (tensione di snervamento di calcolo - γc=1,15) 

 Es  = 210.000,00  N/mm2    (modulo elastico istantaneo) 

 

Classe di resistenza del calcestruzzo

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 45,00 [N/mm2]

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 37,35 [N/mm2]

Resistenza cilindrica media a compressione a 28 gg fcm 45,35 [N/mm2]

Resistenza di calcolo a compressione fcd 21,17 [N/mm2]

Resistenza media a trazione fctm 3,35 [N/mm2]

Resistenza caratteristica a trazione fctk 2,35 [N/mm2]

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,56 [N/mm2]

Modulo elastico istantaneo Ec 38.236,76 [N/mm2]

Modulo elastico medio Ecm 33.877,87 [N/mm2]

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI CALCESTRUZZI - D.M. 14.01.2018
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5.3 CALCOLO DEI COPRIFERRI MINIMI 

Ai sensi delle prescrizioni di cui alla normativa vigente e con riferimento alla procedura di calcolo 

prevista dalla Circolare Applicativa (riferita alla normativa del 2008 ma a tutt’oggi valida) si riporta di 

seguito il calcolo del copriferro minimo inteso come ricoprimento delle barre: 

 

 
  

35 mm

5 mm

40 mm

Definizione della condiizoni ambientali (TABELLA 4.1.IV - Descrizione delle condizioni ambientali)

Aggressivo

X0,XC1,XC2,XC3,XF1

XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3

XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Ordinarie

Condizioni ambientali di 

progetto

Condizioni ambientali Classe di esposizione
Classe di esposizione di 

progetto

Determinazione del copriferro minimo (Tab. C4.1.IV)

Classe di resistenza del 

calcestruzzo

Produzioni sottoposte a 

controllo qualità
Classe C0

C45/55

Aggressive

Molto Aggressive

COPRIFERRO MINIMO DI PROGETTO

Definizione della classi di resistenza rispetto alla Tabelle C4.1.IV

Copriferro minimo ai sensi della tabella e delle precisazioni di cui al capitolo C4.1.6.1.3 

della Circolare Applicativa

Classe di resistenza del 

calcestruzzo

Vita Nominale dell'opera

Tolleranza costruttiva

C28/35

Classe minima Cmin
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Ai sensi della relazione geologica e della relazione geotecnica, nonché in conformità con i profili 

geotecnici allegati al presente progetto esecutivo, il terreno di fondazione è schematizzato dalle 

seguenti unità litotecniche caratterizzate dai seguenti parametri geotecnici: 

 UNITÀ UG1  Depositi alluvionali recenti e stabilizzati 

 UNITÀ UG2-1  Conoidi 

 UNITÀ UG2-2  Morene 

 UNITÀ UG3  Roccia cristallina intensamente fratturata 

 UNITÀ UG4  Roccia cristallina (poco o moderatamente fratturata) 

 

Dai dati piezometrici disponibili si rinviene la presenza della falda a circa -5,00 m da p.c.(da inizio 

lotto alla progressiva 0+420) e a circa -12,00 m dal p.c. (dalla progressiva 0+880 alla progressiva 

4+325) per cui non è interferente con le opere in oggetto. 

 

Il terreno spingente è costituito da materiale idoneo per la costruzione del rilevato, caratterizzato dai 

seguenti parametri geotecnici: 

 Peso per unità di volume:  γ = 20,00 kN/m3 

 Angolo di attrito interno:   φ = 37,00° 

 Coesione efficace:   c’ = 0,00 kN/m2 

 

A favore di sicurezza i calcoli e le verifiche sono stati effettuati considerando il terreno di fondazione 

di tipo UG2-2: 

 

 Peso per unità di volume:  γ = 20,00 kN/m3 

 Angolo di attrito interno:   φ = 33,00° 

 Coesione efficace:   c’ = 0,00 kN/m2 
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7 ZONIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

7.1 IDENTIFICAZIONE DELLA LOCALITÀ E DEI PARAMETRI SISMICI GENERALI 

L’area oggetto del presente intervento ricade all’interno del territorio del Comune di Tirano sito nella 

provincia di Sondrio. 
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7.2 DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA PROGETTUALE 

In riferimento al D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, le opere sono 

progettate (in funzione dell’importanza strategica dell’infrastruttura) secondo i seguenti parametri: 

 Vita Nominale dell’opera:   100 anni 

 
 

 Classe d’uso dell’opera:    III 

 
 

 Coefficiente di utilizzo dell’opera:  1,5 

 
 

 Vita di riferimento dell’opera:   150 anni 
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Qui di seguito si riporta la sintesi delle scelte progettuali adottati con i tempi di ritorno dell’azione 

sismica identificati in funzione del singolo stato limite.  
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7.3 PARAMETRI DI CALCOLO  

7.3.1 PARAMETRI NUMERICI SISMICI 

Nella tabella successiva sono riportati i parametri numerici sismici per i periodi di ritorno associati ai 

diversi Stati Limite: 

 
 

7.3.2 CATEGORIA DEI TERRENI DI FONDAZIONE E CATEGORIA TOPOGRAFICA 

Ai sensi di quanto riportato nella Relazione Geotecnica e nei Profili geotecnici allegati al presente 

progetto esecutivo il terreno di fondazione è classificato simicamente come di categoria B. 

 
 

7.3.3 CATEGORIA DEI TERRENI DI FONDAZIONE E CATEGORIA TOPOGRAFICA 

Considerando che il territorio si presenta essenzialmente pianeggiante e privo di significati salti di 

quota la categoria topografica del sito è stata assunta pari a categoria T2. 

 



 

 

Pagina 13 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

7.3.4 FATTORI DI STRUTTURA 

A favore di sicurezza e visto il fatto che le opere in esame sono opere interrate, il calcolo e le verifiche 

sono state effettuate in campo elastico.  

Il fattore di struttura è stato pertanto posto pari a q = 1,00.  

Lo spettro di progetto adottato sarà pertanto identico allo spettro elastico. 

 

7.3.5 DEFINIZIONE DELLO SPETTRO DI PROGETTO 

Nell’immagine successiva è riportata la determinazione dei parametri dello spettro di risposta 

valutato per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV): 
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Nella tabella successiva sono riportati analiticamente i parametri sismici ed i valori delle 

accelerazioni normalizzate in funzione del periodo di vibrazione: 
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Nell’immagine successiva è riportato il diagramma dello spettro di risposta per lo Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita: 
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7.4  DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI SISMICI DI CALCOLO 

Il coefficiente sismico orizzontale è determinato mediante la seguente relazione: 

g

a
k mh

max   

dove: 

 amax  accelerazione orizzontale massima attesa al sito valutata mediante la seguente 

formulazione: 

amax = S∙ag/g = SS∙ST∙ag/g = 1,20∙1,00∙0,136 = 0,163 

 g  accelerazione di gravità 

 

Il muro di sostegno può essere considerato come non libero di ruotare intorno al piede. Il coefficiente 

βm viene pertanto determinato secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni” – par. 7.11.6.2.1: 

 

Il coefficiente βm assume un valore pari all’unità per opere impediti di traslare e ruotare. 

 

I coefficienti sismici in direzione orizzontale e verticale risultano dunque pari a: 

Kh=0,163 

Kv=0,0815 
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8 ANALISI DEI CARICHI 

8.1 SINTESI DELLE DIMENSIONI DELLO SCATOLARE DI CALCOLO 

Qui di seguito si riporta la sintesi delle dimensioni degli elementi dello scatolare e del relativo 

modello. 

 
 

8.2 CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI 

8.2.1 PESO PROPRIO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO (G1) 

Il peso per unità di volume delle strutture in cemento armato è assunto pari a γca = 25,0 kN/m3. 

Il peso proprio degli elementi strutturali è assegnato automaticamente dal software di calcolo agli 

elementi finiti sulla base delle caratteristiche geometriche e delle caratteristiche dei materiali 

assegnate ai singoli elementi (beam e/o shell). 

Tale carico nel modello è definitivo come “g1” 

 

8.3 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

8.3.1 PESO PROPRIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (G2) 

Il peso per unità di volume della pavimentazione stradale è assunto, a favore di sicurezza, pari a 

γpav = 24,0 kN/m3. 

Tale peso per unità di volume è associato a tutti gli strati legati del pacchetto e quindi all’usura al 

binder e alla base, mentre per quel che attiene il misto cementato e il misto granulare di fondazione 

questo è stato assimilato (anche nei calcoli della diffusione del carico accidentale con angolo pari a 

30°) al terreno da rilevato (associando quindi a questo elemento un peso per unità di volume pari a 

20kN/mc).  

Lo spessore medio complessivo di tali strati pavimentati è assunto pari a 23 cm. In ogni caso il 

valore considerato nei calcoli è stato opportunamente e a favore di sicurezza incrementato per 

tenere conto di possibili future ricariche, minime differenze tra il progettato e l’as-built. 

 

 

sp soletta sup. = 25,00 [cm]

h piedritti = 200,00 [cm]

sp piedritti = 25,00 [cm]

sp soletta inf . = 25,00 [cm]

Luce interna = 300,00 [cm]

h beam piedritti = 225,00 [cm]

L beam solette = 325,00 [cm]

DIMENSIONI ELEMENTARI DELLO SCATOLARE CARATTERISTICHE 

Spessore soletta superiore 

Spessore piedritti

Altezza piedritti

Spessore soletta inferiore 

Luce interna dello scatolare

DIMENSIONI BEAM 

Altezza beam piedritti

Larghezza beam soletta 

CARATTERISTICHE 

spessore = 23,00 [cm] ppav imentazione reale= 5,52 [kN/m2]

ppav imentazione= 7,00 [kN/m2]

Peso per unità di superificie della pavimentazione (carico g2)

Valore arrotondato effettivamente applicato al modello per tenere conto anche delle succesisve ricariche di bitume

TIPO DI CARICO
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO
CARATTERISTICHE 
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Tale carico nel modello è definitivo come “g2”. Qui di seguito si riporta la schematizzazione 

grafica di come tale carico è applicato alla struttura e quindi al modello di calcolo.  

 

 
 

Si trascura il contributo relativo alla parte esterna dei piedritti (metà spessore) il quale indurrebbe 

esclusivamente un contributo di compressione sui ritti stessi del tutto ininfluente nelle verifiche. 
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8.3.2 PESO DEL TERRENO DI RICOPRIMENTO SULLA SOLETTA SUPERIORE (G3) 

Il peso per unità di volume del terreno di ricoprimento, comprensivo degli eventuali strati di misto 

cementato e misto granulare della fondazione del pacchetto pavimentato, è assunto pari a γterreno = 

20,0 kN/m3. 

Lo spessore medio dello strato di ricoprimento risulta pari a 213 cm. In ogni caso il valore considerato 

nei calcoli è stato opportunamente e a favore di sicurezza incrementato per tenere conto di possibili 

future ricariche, minime differenze tra il progettato e l’as-built e per tenere in conto l’incidenza 

dell’impermeabilizzazione e delle finiture superiore non espressamente analizzate. 

 
 

Tale carico nel modello è definitivo come “g3” 

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carico è applicato alla struttura e 

quindi al modello di calcolo.  

 
Si trascura il contributo relativo alla parte esterna dei piedritti (metà spessore) il quale indurrebbe 

esclusivamente un contributo di compressione sui ritti stessi del tutto ininfluente nelle verifiche. 

spessore = 213,00 [cm] pricoprimento reale= 42,60 [kN/m2]

pricoprimento= 45,00 [kN/m2]

Peso per unità di superificie del ricoprimento (carico g3)

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Peso per unità di superificie del ricoprimento (carico g3)
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8.3.3 SPINTA ORIZZONTALE DEI TERRENI A TERGO DELLE PARETI VERTICALI (G4, G5) 

La spinta del terreno sulle pareti laterali dell’opera è stata calcolata mediante la seguente relazione: 

2

2

1
HkS t    

dove: 

 γ è il peso per unità di volume del terreno 

 k è il coefficiente di spinta del terreno 

 H è l’altezza complessiva dello strato di terreno 

Per la valutazione della spinta dei terreni sulle pareti verticali sono state considerate le  due differenti 

condizioni di terreno: 

 Condizioni di riposo 

In tale condizione viene assunto per la determinazione della spinta il coefficiente di spinta a 

riposo k0, calcolato mediante la seguente relazione: 

 senk 10  

 Condizioni di stato limite attivo 

In tale condizione viene assunto per la determinazione della spinta il coefficiente di spinta attiva 

ka, calcolato mediante la seguente relazione: 











2
452 

tgka  

Verranno considerate tre differenti combinazioni di spinta: 

1. Condizione di riposo del terreno su entrambe i lati del sottopasso (massimizzazione dei tagli sui 

ritti e dell’azione normale di compressione sulla soletta superiore) 

2. Condizione di stato limite attivo su entrambe i lati del sottopasso (minimizzazione delle azioni di 

compressione sulla soletta superiore) 

3. Condizione di riposo del terreno a sinistra del sottopasso e condizione di stato limite attivo del 

terreno a destra del sottopasso (sbaricentramento delle spinte) 

 

 
La spinta attiva è stata introdotta come load case nel software di calcolo partendo dal load pattern 

relativo alla spinta a riposo e moltiplicando quest’ultimo per un coefficiente riduttivo pari a: 

n = ka / k0  

 
 

In particolare nel caso specifico i valori massimi del carico triangolare, riferiti ad ambedue le 

condizioni di carico, sono di seguito calcolate.  

φ = 37,00 [°]

Υ = 20,00 [kN/mc]

c' = 0,00 [MPa]

k0= 0,398 [--------]

ka= 0,249 [--------]

n= 0,624 [--------]

Coefficiente di spinta attiva

Peso del terreno

Coesione del terreno

CARATTERISTICHE 

Angolo di attrito terreno

Coefficiente di spinta di riposo 

VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Rapporto tra i coefficienti

TIPO DI CARICO
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Si rappresenta che tale carico è calcolato con riferimento alle dimensioni di modello (elementi beam) 

trascurando il contributo del semi-spessore della soletta inferiore mentre quello della soletta 

superiore è stato tenuto in conto nel calcolo della sovra-spinta (vedi paragrafo seguente).  

Tali carichi nel modello sono definiti come “g4” e “g5” a cui è sempre associato un ulteriore 

suffisso numerico per indicare la reciproca combinazione tra ka e k0.  

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carichi sono applicati alla struttura 

e quindi al modello di calcolo.  

 

 

h beam piedritti = 2,25 [m]

k0 0,398 [--------] g4 / g5 (k0) = 17,91 [kN/mq]

ka 0,249 [--------] g4 / g5 (ka) = 11,18 [kN/mq]Spinta al piede dell'elemento beam in condizioni di ka

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

H totale (H di modello) 

Spinta al piede dell'elemento beam in condizioni di k0
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8.3.4 SPINTA LATERALE DOVUTA AI SOVRACCARICHI PERMANENTI (G6, G7) 

La spinta dovuta ai sovraccarichi permanenti viene valutata mediante la seguente relazione: 

HkpScp   

dove: 

 p è l’entità del sovraccarico permanente agente (peso della pavimentazione e del terreno di 

ricoprimento) già definiti precedentemente nonché del rinterro agente per lo spessore di metà 

soletta superiore (per tenere in conto delle differenti dimensioni degli elementi beam rispetto alla 

realtà); 

 k è il coefficiente di spinta del terreno definito al paragrafo precedente in funzione delle condizioni 

del terreno assunte. 

 
 

Tali carichi nel modello sono definiti come “g6” e “g7” a cui è sempre associato un ulteriore 

suffisso numerico per indicare la reciproca combinazione tra ka e k0.  

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carichi sono applicati alla struttura 

e quindi al modello di calcolo.  

 

 
 

Ovviamente anche per questi carichi sono state considerate tre differenti combinazioni tra parete 

destra e sinistra con i coefficienti di spinta k0 e ka già definiti al punto precedente.  

sp pav imentazione = 0,23 [m] ppav imentazione= 7,00 [kN/m2]

sp rinterro = 2,13 [m] pricoprimento= 45,00 [kN/m2]

sp soletta = 0,13 [m] pricoprimento sol= 2,50 [kN/m2]

k0 0,398 [--------] g6 / g7 (k0) = 21,69 [kN/mq]

ka 0,249 [--------] g6 / g7 (ka) = 13,54 [kN/mq]

Carico rinterro

Carico rinterro su mezzo spessore soletta

CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO
TIPO DI CARICO

Carico pavimentazione

Spinta al piede dell'elemento beam in condizioni di k0

Spinta al piede dell'elemento beam in condizioni di ka
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8.4 CARICHI ACCIDENTALI 

8.4.1 CARICHI ACCIDENTALI DA TRAFFICO AGENTI SULA SOLETTA DI COPERTURA (Q1A, Q2A) 

Il carico accidentale da traffico agente sulla soletta di copertura è stato valutato secondo lo schema 

n.1 proposto dal D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni al paragrafo 5.1.3.3.5 

e riportato nell’immagine seguente: 

 
 

Nei calcoli sono stato presi in esame i carichi relativi alla 1a colonna di carico: 

 Q1a = 2 x 300 kN disposti come nell’immagine precedente  

 q1a =  9,00 kN/m2  

 

I carichi concentrati sono stati diffusi fino alla linea media della soletta superiore secondo i seguenti 

angoli: 

 pavimentazione stradale: 45° 

 terreno di ricoprimento: 30° 

 soletta di copertura in cemento armato: 45° 

Tale procedura risulta conforme a quanto previsto al capitolo 5.1.3.3.6 “Strutture secondarie di 

Impalcato” del D.M. 17/01/2018 Introducendo esclusivamente un angolo di diffusione ridotto, tipico 

di tutti i testi scientifici e comunque conforme a quanto previsto nella Circolare al capitolo 

C5.1.3.3.7.1, per il terreno interposto tra estradosso soletta e intradosso pavimentazione. 
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Conseguentemente il carico risulta diffuso come segue. 
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Conseguentemente considerando lo spessore medio della pavimentazione e lo spessore medio del 

ricoprimento già definiti ai capitoli precedenti si ottiene per i carichi concentrati da traffico 

schematizzati come agenti su un’unica area di impronta di dimensioni 160cmx240cm (comunque a 

favore di sicurezza rispetto a quanto previsto dalla Circolare al punto C5.1.3.3.7.1 laddove si prevede 

l’applicazione sui terrapieni di un carico uniformemente ripartito applicato ad una superficie pari a 

300x220cm). L’impronta di 160x240cm è quella che unisce i punti esterni delle quattro impronte di 

carico.  

 

 
 

Si rappresenta che in senso trasversale la diffusione del carico è limitata a 3m a favore di sicurezza 

e al fine di non sottostimare il carico non essendo nella presente trattazione considerata la 

sovrapposizione con i carichi delle corsie convenzionali 2 e 3. La dimensione di 3m è pari a quella 

della corsia convenzionale 

 

Il valore del carico per unità di superficie prodotto dalla diffusione del carico tandem totale Q1a (come 

definito dalla tabella sopra riportata) è stato applicato alla soletta dello scatolare come meglio 

illustrato alla pagina seguente.  

Tale carico è identificato nel modello di calcolo come q1a,1 - q1a,2 - q1a,3 - q1a,4. 

 

Il carico distribuito q2a viene considerato agente sull’intera copertura con valore di calcolo pari a 9,00 

kN/m2, senza quindi tenere in conto a favore di sicurezza alcuna distribuzione.  

Tale valore è stato applicato alla soletta dello scatolare come meglio illustrato alla pagina seguente.  

Tale carico è identificato nel modello di calcolo come q2a. 

Q 600,00 [kN]

a 1,60 [m]

b 2,40 [m]

h1 0,40 [m]

α1 45,00 [°]

h2 2,13 [m]

α2 30,00 [°]

h3 0,25 [m]

α3 45,00 [°]

33,84 [kN/m2]

adif f uso 3,00 [m]

bdif f uso 5,91 [m]

Angolo di diffusione del carico attraverso la pavimentazione stradale

Carico concentrato al bordo

Carico concentrato stradale Q diffuso fino alla linea media della soletta superiore

Dimensione dell'area di diffusione in direzione parallela al traffico

Dimensione dell'area di diffusione in direzione perpendicolare al traffico

Spessore della pavimentazione stradale 

(strati di nero escluso misto granulare e misto cementato)

AREA DI DIFFUSIONE DEL CARICO CONCENTRATO FINO  

ALLA LINEA MEDIA DELLA SOLETTA SUPERIORE

Spessore della soletta superiore

Angolo di diffusione attarverso la soletta superiore

Spessore del terreno di ricoprimento

(compreso misto granulare e misto cementato)

Angolo di diffusione del carico attraverso il terreno di ricoprimento

Carico totale tandem (schema carico stradale stradale 01) 

Dimensione dell'area di impronta in direzione parallela al traffico

Dimensione dell'area di impronta in direzione perpendicolare al traffico

VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI CARICHI MOBILI CONCENTRATI STRADALI

Carico concentrato al bordo
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Qui a seguire le disposizioni possibili del carico accidentale considerate nella modellazione 

 Disposizione 1 

 
Ai fine nel modello in esame il carico concentrato (q1a) è posto pari a 0 sulla soletta. La disposizione 

01 ha però influenza sulle spinte laterali 

 

 Disposizione 2 
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 Disposizione 3 

 
 

 Disposizione 4 

 
 

8.4.2 SPINTA LATERALE DOVUTA AI SOVRACCARICHI ACCIDENTALI  

La spinta dovuta ai sovraccarichi accidentali viene valutata mediante la seguente relazione: 

HkqScq   

dove: 

 q è l’entità del sovraccarico accidentale agente (peso della pavimentazione e del terreno di 

ricoprimento); sono stati considerati due differenti carichi accidentali da traffico: 

o carico concentrato, Q1 come da normativa, diffuso fino al piano medio della soletta di 

copertura 

o carico distribuito su corsia 

 k è il coefficiente di spinta del terreno 

 H è l’altezza complessiva dello strato di terreno 
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Il coefficiente di spinta è assunto pari a quello delle condizioni a riposo (k0) 

 
Qui a seguire le disposizioni possibili del carico accidentale considerate nella modellazione. 

 Disposizione 1 

 
 

 Disposizione 2 

 

q1a = 38,76 [kN/mq] q1b (k0) = 15,43 [kN/mq]

q2a = 9,00 [kN/mq] q2b (k0) = 3,58 [kN/mq]

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Spinta lungo l'elemento beam del piedritto in condizioni di k0 per carico 

concentrato
Spinta lungo l'elemento beam del piedritto in condizioni di k0 per carico 

distribuito
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 Disposizione 3 

 
 

 Disposizione 4 
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8.4.3 CARICHI ACCIDENTALI AGENTI IN FONDAZIONE (Q3) 

Per i tombini in esame i carichi accidentali che possono gravare sulla fondazione sono rappresentati 

dal peso dell’acqua assunto pari a 10 kN/mc. 

 

 
 

Tale carico nel modello è definito come “q3”.  

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carico sia applicato alla struttura e 

quindi al modello di calcolo.  

 

 

h piedritti = 2,00 [m] Υacqua= 10,00 [kN/m3]

h riempimento = 0,00 [m] Υriempimento= 10,00 [kN/m3]

Υacqua= 10,00 [kN/m3]

q3 v erticale acqua = 20,00 [kN/mq]

q3 v erticale riemp. = 0,00 [kN/mq]

k = 1,000 [--------] q3 max orizzontale = 20,00 [kN/mq]Valore massimo della spinta triangolare agente sui piedritti

Presenza 

Carico accidentale agente sulla zattera di fondazione

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Altezza interna scatolare

Peso per unità di volume dell'acqua

Carico del riempimento agentale sulla zattera di fondazione
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8.4.4 AZIONE DELLA FRENATURA (Q4) 

L’azione della frenatura è valutata solo se persiste la seguente condizione: 

liberaLH   

Con: 

 ΔH: distanza tra l’estradosso della pavimentazione stradale e la linea media della soletta 

superiore; 

 Llibera: luce libera in direzione trasversale del manufatto. 

 

L’azione della frenatura è stata valutata mediante la seguente relazione (espressione 5.1.4 di cui al 

capitolo 5.1.3.5 del D.M. 17/01/2018) valida per i ponti di 1° categoria: 

 

  kNLwqQqkN kk 90010,026,0180 1113   

 

Il carico dovuto alla frenatura viene ripartito su una fascia di larghezza B: 

HB w 
1

 

Con: 

 ΔH: distanza tra l’estradosso della pavimentazione stradale e la linea media della soletta 

superiore; 

 w1: larghezza convenzionale della corsia. 

 

Di seguito viene riportato lo schema della diffusione del carico trasversalmente all’asse stradale.  
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Il carico dovuto alla frenatura, considerato distribuito lungo la soletta superiore e riferito a una striscia 

di larghezza unitaria di struttura, è dunque pari a: 

 
La larghezza di riferimento dell’azione della frenatura è assunta pari alla larghezza della singola 

corsia di carico, ossia pari a 300 cm. Così facendo si prende in considerazione la situazione più 

sfavorevole, nella quale l’azione di frenatura avviene su una corsia di bordo e quindi non ha 

possibilità di diffondersi in entrambi i lati. 

 

Tale carico nel modello è definito come “q4”.  

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carico sia applicato alla struttura e 

quindi al modello di calcolo.  

 

 
 

Il carico applicato tiene conto delle maggiori dimensioni reali dello scatolare rispetto a quelle del 

modello ad elementi beam. 

Q1= 300,00 [kN]

q1= 9,00 [kN/mq]

w1 = 3,00 [ml]

L = 3,50 [ml]

Lbeam = 3,25 [ml]

Q totole f renatura= 369,45 [kN]

qf renatura reale= 18,426 [kN/ml]*

qf renatura= 23,000 [kN/ml]*

Carico Q1 agente sulla corsia convenzioanle n.1 per ponti di 1° categoria

Carico q1 agente sulla corsia convenzioanle n.1 per ponti di 1° categoria

Larghezza corsia convenzionale 

Lunghezza soletta superiore come da modello (lungh. del beam)

Carico a favore di sicurezza applicato al modello

Nota Bene: 
* Il carico espresso in kN/ml è da intendersi applicato ad una "striscia" di struttura di 

larghezza pari a 100cm

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Carico della freantura

Carico della freanatura ripartito applicato al modello

Lunghezza soletta superiore (esterno piedritti)
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8.4.5 AZIONE DELLA NEVE 

L’azione della neve non è stata presa in considerazione in quanto non influente nella determinazione 

dei massimi valori di sollecitazione sulla struttura. Il carico da neve è infatti considerevolmente 

inferiore rispetto a quello da traffico  

 

8.4.6 AZIONE DEL VENTO 

Essendo la struttura interrato l’azione del vento non è stata presa in considerazione 

 

8.5 DEFORMAZIONI IMPRESSE – EFFETTI REOLOGICI 

8.5.1 RITIRO DELLA COPERTURA 

In senso trasversale il ritiro è schematizzato come una contrazione termica uniforme equivalente 

della sola soletta superiore. 

 

 
 

Nota Bene: la procedura di calcolo del ritiro del calcestruzzo utilizzata è conforme a quella prescritta 

dal D.M. 17/01/2018 al capitolo 11.2.10.6 e tiene conto delle normali condizioni di getto e di umidità 

dell’aria. Tale procedura porta a risultati nella sostanza comparabili con quelli dell’Eurocodice 2. 

A favore di sicurezza l’umidità dell’aria è stata posta pari al 60% anche se in generale la stessa 

risulta mediamente superiore.  

 

fck= 37,35 [N/mmq]

Ac = 0,25 [mq] u = 1,00 [ml]

h0 = 0,50 [ml]

t = 1000,00 [giorni] ts = 1,00 [giorni]

βds (t-ts) 1,00 [------]

kh = 0,70 [-----] εc0 = 0,0000000

Umidità relativa = 60,00 [%] εcd, infinito = 0,0000000 [------]

εcd, (t) = 0,0000000 [------]

εca, infinito = 0,0000684 [------]

εca, infinito = 0,0000684 [------]

coeff termico 1,00E-05 [1/°] Delta termico= 6,84 [°]

n*= 1/3 [-----] DT modello= 2,28 [°]

Ritiro autogeno

Calcestruzzo

Calcolo del parametro h0

Classe di resistenza C35/45

Calcolo della funzione di sviluppo temporale

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Calcolo delta termico equivalente

Calcolo termica uniforme da inserire su modello

Ritiro totale

Ritiro per essicamento
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8.5.2 AZIONE TERMICA LONGITUDINALE (Q5) 

Considerando che la struttura in esame è del tutto interrata e mai esposta direttamente ai raggi solari 

ma comunque soggetta ai tipici sbalzi termici a favore di sicurezza è stata considerata un’azione 

termica uniforme agente sulla soletta di copertura del sottopasso pari a +/- 15°C. 

Il valore è conforme oltre che ai suggerimenti dei principali testi scientifici anche a quanto previsto 

al punto 5.2.2.4.2 Temperatura (Capitolo ponti ferroviari) della norma D.M. 17/01/2018 per impalcati 

in calcestruzzo, c.a. e c.a.p.. 

Tale azione è applicata alla sola soletta di copertura come variazione termica uniforme.  

Tale carico nel modello è definito come “q5”. 

 

8.5.3 AZIONE TERMICA DIFFERENZIALE (Q6) 

Considerando che la struttura in esame è del tutto interrata e mai esposta direttamente ai raggi solari 

ma comunque soggetta ai tipici sbalzi termici, a favore di sicurezza è stata considerata un’azione 

termica differenziale agente sulla soletta di copertura del sottopasso pari a +/- 5°C. 

Il valore è conforme, oltre che ai suggerimenti dei principali testi scientifici, anche a quanto previsto 

al punto 5.2.2.4.2 Temperatura -“variazione termica non uniforme” (Capitolo ponti ferroviari) della 

norma D.M. 17/01/2018 il quale prescrive testualmente: “In aggiunta alla variazione termica 

uniforme, andrà considerato un gradiente di temperatura di 5ºC fra estradosso ed intradosso di 

impalcato con verso da determinare caso per caso.” 

Tale valore è applicato al modello sulla sola soletta superiore come “gradiente termico a metro 

lineare”. 

Tale carico nel modello è definito come “q6”.  

 

8.6 AZIONI ECCEZIONALI 

8.6.1 URTO DA AUTOVEICOLO IN SVIO 

Per la fattispecie strutturale non è previsto urto da autoveicolo sulle parti strutturali principali oggetto 

della presente trattazione. 
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8.7 AZIONE SISMICA 

Le sollecitazioni agenti sulla struttura in fase sismica vengono determinate attraverso un’analisi 

pseudo-statica, secondo quanto riportato nel DM 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, paragrafo 7.11.6. e conformemente alle previsioni di cui al punto 5.1.3.12 della norma 

vigente. In particolare conformemente a questo ultimo paragrafo (5.1.3.12), trattandosi di un opera 

secondaria ed essendo la stessa inserita in un contesto non urbano ad intenso traffico, all’interno 

delle masse sismiche non sono stati considerati i carichi da traffico. 

 

8.7.1 AZIONE INERZIALE DELLE MASSE (S2) 

Le azioni inerziali, orizzontali e verticali, dovute alle accelerazioni subite in fase sismica dalle masse 

degli elementi strutturali e del terreno sovrastante la struttura di copertura sono state valutate 

moltiplicando il peso degli elementi strutturali per i coefficienti sismici orizzontale kh (pari alla PGA) 

e verticale kv. 

 
 

Tali azioni nel modello sono definite come “s2” seguito da un suffisso numerico in funzione 

dei singoli elementi considerati (soletta piedritti …).  Qui si seguito si riporta la schematizzazione 

grafica di come tale carico sia applicato alla struttura e quindi al modello di calcolo.  

 

 
 

Nota Bene: le azioni inerziali sismiche sono applicate al modello solo in una direzione orizzontale 

(alla stregua di quanto già fatto per le spinte del terreno in condizione k0/ka e delle sovraspinte). 

L’output del modello, in termini di sollecitazioni flettenti e taglianti, è quindi di tipo asimmetrico. 

L’armatura è ovviamente stata progettata simmetrica e le verifiche sono state condotte con i valori 

massimi.  

ag (PGA) = 0,136 [-------] Υcalcestruzzo= 25,00 [kN/mc]

SS = 1,20 [-------] ST = 1,00 [-------]

Kh 0,16 [-------] Kv 0,08 [-------]

Area ricoprimento 7,46 [mq]

Area soletta superiore 0,88 [mq]

Area piedritto 0,50 [mq] s2,c e s2,d = 0,91 [kN/mq]

Area soletta inferiore 0,88 [mq] s2,b = 1,10 [kN/mq]

s2,a = 8,59 [kN/mq]
Inerzia ricoprimento

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Inerzia sismica soletta superiore

Inerzia sismica piedritti

Inerzia sismica soletta inferiore

Caratteristiche complessive sismiche
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8.7.2 SOVRASPINTA DINAMICA DEI TERRENI (S1) 

L’azione di spinta attiva dei terreni in fase sismica (sovraspinta dinamica) viene valutata mediante 

la relazione di Wood: 

2HSaP g    

dove: 

 γ è il peso per unità di volume del terreno 

 H è l’altezza della struttura soggetta alla spinta del terreno 

 

 
 

Tale azioni nel modello è definita come “s1”.  

Qui si seguito si riporta la schematizzazione grafica di come tale carico sia applicato alla struttura e 

quindi al modello di calcolo.  

 

 
 

Nota Bene: l’azione sismica è applicata ad un solo lato del modello (alla stregua di quanto già fatto 

per le spinte del terreno in condizione k0/ka e delle sovraspinte). L’output del modello, in termini di 

sollecitazioni flettenti e taglianti, è quindi di tipo asimmetrico. L’armatura è ovviamente stata 

progettata simmetrica e le verifiche sono state condotte con i valori massimi. 

  
  

ag (PGA) = 0,136 [-------] Υrinterro= 20,00 [kN/mc]

SS = 1,20 [-------] ST = 1,00 [-------]

Kh 0,163 [-------] Kv 0,082 [-------]

H = 2,25 [ml] s1 = 16,52 [kN/mq]

Caratteristiche complessive sismiche

VALORE DI APPLICAZIONE

DEL CARICO SUL MODELLO

Spinta lungo l'elemento beam del piedritto in condizioni di k0 per carico 

distribuito

TIPO DI CARICO CARATTERISTICHE 
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9 COMBINAZIONI DI CARICO 

9.1 DEFINIZIONE DEI CARICHI ELEMENTARI E DEI COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal NTC 2018 le combinazioni di carico sono state sviluppate secondo la 

Tab. 5.1.IV qui di seguito riportata: 

 

 
 

Si rappresenta che ovviamente il carico da folla su marciapiedi e piste ciclabili è stato considerato 

ininfluente visto che è stata calcolata una “fetta” di struttura di larghezza unitaria caricata con i carichi 

stradali da traffico. 

 

L’approccio seguito per il calcolo e verifica dell’opera è l’Approccio 2 con la combinazione dei 

coefficienti parziali A1+M1+R3 (D.M. 17/01/2018 cap.6.4.3.1). 
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Nella tabella successiva sono riportati i carichi elementari introdotti nei modelli di calcolo ed i rispettivi 

coefficienti di amplificazione (γ) e partecipazione (ψ): 

CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

g1 
Peso proprio degli 
elementi strutturali 

- 
  PP-01 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 

g2 

Carico permanenete 
dovuto al peso della 
pavimentazione 
stradale 

- 

  
CP-01 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

g3 

Carico permanante 
dovuto al peso del 
terreno di 
ricoprimento 

- 

  

g4,1 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
sinistro 

k0 
  

SPT-01 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 

g5,1 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
destro 

k0 
  

g4,2 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
sinistro 

ka 
  

SPT-02 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 

g5,2 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
destro 

ka 
  

g4,1 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
sinistro 

k0 
  

SPT-03 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 

g5,2 

Spinta laterale del 
terreno sul ritto 
destro 

ka 
  

g6,1 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
sinistro 

k0 

  
SPCP-01 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

g7,1 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
destro 

k0 

  

g6,2 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
sinistro 

ka 

  
SPCP-02 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

g7,2 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
destro 

ka 

  

g6,1 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
sinistro 

k0 

  
SPCP-03 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

g7,2 

Spinta laterale dei 
sovraccarichi 
permanenti sul ritto 
destro 

ka 

  

ε1 Azione del ritiro 
- 

- RT-01 1,20 0,00 1,00 1,00 1,00 
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CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

q1a,1 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

1 SPACC-01 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,1 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

1 SPACC-02 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,1 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

1 SPACC-03 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 
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CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

q1a,2 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

2 SPACC-04 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,2 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

2 SPACC-05 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,2 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

2 SPACC-06 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 
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CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

q1a,3 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

3 SPACC-07 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,3 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

3 SPACC-08 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,3 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

3 SPACC-09 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 
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CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

q1a,4 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

4 SPACC-10 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,2,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto destro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,4 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

4 SPACC-11 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1a,4 

Carico accidentale 
da traffico 
concentrato diffuso 
sulla copertura 

- 

4 SPACC-12 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2a 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla copertura 

- 
1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q1b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 
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CARICO ELEMENTARE 
COEFF. 

DI 
SPINTA 

DISPOSIZIONE 
CASI DI 
ANALISI 

γSLU 
(sfavo-
revole) 

γSLU 
(favo- 
revole) 

ψ0 ψ1 ψ2 

q1b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
concentrato diffuso 
sul ritto destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,1,1 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
sinistro 

k0 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q2b,2,2 

Spinta laterale del 
sovraccarico 
distribuito sul ritto 
destro 

ka 

1,35 0,00 0,75 0,75 0,00 

q3 

Carico accidentale 
da traffico distribuito 
sulla zattera di base 

- 
- ACCZATT-01 1,50 0,00 1,00 1,00 0,00 

q4 
Azione longitudinale 
della frenatura 

- 
- FR-01 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

q5 
Azione termica 
longitudinale 

- 
- TL-01 1,20 0,00 0,60 0,50 0,50 

q6 
Azione termica 
differenziale 

- 
- TD-01 1,20 0,00 0,60 0,50 0,50 

s1 
Sovraspinta 
dinamica dei terreni 

- 
- 

SISMA 

1,00 1,00 - - - 

s2a 

Inerzia sismica 
orizzontale dovuta 
alla massa della 
soletta ed ai carichi 
permanenti portati in 
copertura 

- - 1,00 1,00 - - - 

s2b 

Inerzia sismica 
orizzontale dovuta 
alla massa della 
zattera ed ai carichi 
permanenti portati 
sulla zattera 

- - 1,00 1,00 - - - 

s2c 

Inerzia sismica 
orizzontale dovuta 
alla massa del ritto 
sinistro 

- 

- 

1,00 1,00 - - - 

s2d 

Inerzia sismica 
orizzontale dovuta 
alla massa del ritto 
destro 

- 

- 

1,00 1,00 - - - 
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9.2 COMBINAZIONI DI CARICO ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO – COMBINAZIONI QUASI- PERMANENTI 

Per le combinazioni di carico statiche relative alla struttura in oggetto si è fatto riferimento a quanto 

riportato nel capitolo nel D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, par. 2.5.3.  

Sulla base di ciò sono state individuate le combinazioni di carico statiche quasi permanenti allo Stato 

Limite di Esercizio, ottenute tramite la relazione generale: 

 

   kiikjd QGF 2  

 

dove: 

 Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente 

 Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile 

 Ψ2i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori quasi permanenti 

 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - QUASI PERMANENTI 
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Q.P.01 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

Q.P.02 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

Q.P.03 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

Q.P.04 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

Q.P.05 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

Q.P.06 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

Q.P.07 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

Q.P.08 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

Q.P.09 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

Q.P.10 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

Q.P.11 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

Q.P.12 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 
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9.3 COMBINAZIONI DI CARICO ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO – COMBINAZIONI FREQUENTI 

Per le combinazioni di carico statiche relative alla struttura in oggetto si è fatto riferimento a quanto 

riportato nel capitolo nel D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, par. 2.5.3.  

Sulla base di ciò sono state individuate le combinazioni di carico statiche frequenti allo Stato Limite 

di Esercizio, ottenute tramite la relazione generale: 

 

   kiikkjd QQGF 2111   

 

dove: 

 Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente 

 Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell’azione variabile di base in ogni combinazione 

 Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile 

 Ψ1i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori frequenti 

 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI 
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FR.01 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.02 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.03 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.04 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.05 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.06 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.07 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.08 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.09 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.10 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.11 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.12 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.13 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.14 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.15 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.16 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.17 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.18 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.19 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.20 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.21 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.22 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.23 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.24 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.25 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.26 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.27 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.28 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 
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COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI 
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FR.29 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.30 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.31 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.32 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.33 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.34 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.35 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.36 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.37 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.38 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.39 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.40 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.41 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.42 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.43 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.44 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.45 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.46 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.47 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.48 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.49 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.50 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.51 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.52 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.53 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.54 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.55 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.56 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.57 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.58 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.59 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.60 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.61 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.62 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.63 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.64 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.65 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.66 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.67 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.68 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.69 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.70 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.71 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 
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COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - FREQUENTI 
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FR.72 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.73 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.74 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.75 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.76 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.77 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.78 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.79 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.80 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.81 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.82 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.83 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.84 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.85 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.86 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.87 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.88 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.89 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.90 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.91 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.92 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.93 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

FR.94 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,00 

FR.95 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -0,50 0,50 0,00 

FR.96 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 

FR.97 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

FR.98 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

FR.99 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

FR.100 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 
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9.4 COMBINAZIONI DI CARICO ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO – COMBINAZIONI CARATTERISTICHE 

Per le combinazioni di carico statiche relative alla struttura in oggetto si è fatto riferimento a quanto 

riportato nel capitolo nel D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, par. 2.5.3.  

Sulla base di ciò sono state individuate le combinazioni di carico statiche caratteristiche allo Stato 

Limite di Esercizio, ottenute tramite la relazione generale: 

 

   kiikkjd QQGF 01   

 

dove: 

 Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente 

 Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell’azione variabile di base in ogni combinazione 

 Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile 

 Ψ0i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori caratteristici 

 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE 
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CAR.01 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.02 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.03 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.04 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.05 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.06 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.07 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.08 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.09 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.10 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.11 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.12 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.13 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.14 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.15 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.16 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.17 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.18 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.19 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.20 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.21 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.22 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.23 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.24 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.25 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.26 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.27 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 



 

 

Pagina 49 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE 
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CAR.28 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.29 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.30 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.31 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.32 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.33 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.34 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.35 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.36 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.37 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.38 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.39 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.40 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.41 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.42 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.43 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.44 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.45 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.46 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.47 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.48 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.49 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.50 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.51 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.52 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.53 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.54 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.55 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.56 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.57 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.58 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.59 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.60 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.61 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.62 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.63 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.64 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.65 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.66 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.67 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.68 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.69 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.70 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 
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CAR.71 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.72 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.73 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.74 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.75 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.76 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.77 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.78 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.79 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.80 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.81 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.82 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.83 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.84 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.85 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.86 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.87 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.88 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.89 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.90 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.91 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.92 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.93 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.94 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.95 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.96 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.97 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.98 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.99 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.100 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.101 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.102 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.103 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.104 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.105 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.106 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.107 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.108 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.109 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.110 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.111 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.112 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.113 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 
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CAR.114 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.115 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.116 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.117 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.118 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.119 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.120 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.121 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.122 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.123 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.124 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.125 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.126 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.127 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.128 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.129 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.130 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.131 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.132 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.133 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.134 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.135 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.136 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.137 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.138 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.139 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.140 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.141 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.142 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.143 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.144 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.145 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.146 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.147 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.148 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.149 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.150 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.151 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.152 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.153 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.154 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.155 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.156 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 
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CAR.157 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.158 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.159 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.160 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.161 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.162 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.163 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.164 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.165 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.166 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.167 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.168 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.169 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.170 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.171 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.172 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.173 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.174 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.175 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.176 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.177 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.178 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.179 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.180 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.181 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.182 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.183 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.184 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.185 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.186 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.187 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.188 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.189 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.190 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.191 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.192 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.193 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.194 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.195 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.196 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.197 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.198 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.199 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 
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CAR.200 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.201 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.202 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.203 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.204 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.205 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.206 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.207 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.208 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.209 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.210 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.211 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.212 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.213 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.214 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.215 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.216 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.217 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.218 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.219 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.220 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.221 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.222 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.223 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.224 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.225 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.226 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.227 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.228 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.229 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.230 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.231 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.232 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.233 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.234 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.235 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.236 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.237 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.238 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.239 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.240 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.241 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.242 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 
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CAR.243 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.244 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.245 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.246 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.247 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.248 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.249 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.250 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.251 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.252 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.253 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.254 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.255 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.256 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.257 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.258 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.259 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.260 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.261 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.262 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.263 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.264 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.265 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.266 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.267 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.268 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.269 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.270 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.271 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.272 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.273 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.274 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.275 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.276 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.277 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.278 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.279 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.280 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.281 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

CAR.282 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.283 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.284 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.285 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 
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CAR.286 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

CAR.287 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

CAR.288 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

CAR.289 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.290 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.291 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.292 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.293 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.294 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.295 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.296 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.297 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.298 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.299 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.300 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.301 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.302 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.303 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.304 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.305 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.306 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.307 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.308 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.309 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.310 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.311 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.312 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.313 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.314 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.315 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.316 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.317 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.318 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.319 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.320 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.321 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.322 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.323 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.324 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.325 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.326 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.327 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.328 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 
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CAR.329 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.330 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.331 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.332 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.333 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.334 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.335 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.336 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.337 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.338 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.339 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.340 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.341 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.342 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.343 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.344 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.345 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.346 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.347 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.348 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.349 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.350 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.351 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.352 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.353 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.354 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.355 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.356 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.357 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.358 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.359 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.360 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.361 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.362 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.363 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.364 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.365 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.366 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.367 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.368 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.369 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.370 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.371 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 
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COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO - CARATTERISTICHE 
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CAR.372 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.373 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.374 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.375 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.376 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.377 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.378 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.379 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.380 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

CAR.381 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

CAR.382 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

CAR.383 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

CAR.384 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 
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9.5 COMBINAZIONI DI CARICO ALLO STATO LIMITE ULTIMO STATICHE 

Per le combinazioni di carico statiche relative alla struttura in oggetto si è fatto riferimento a quanto 

riportato nel capitolo nel D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, par. 2.5.3.  

Sulla base di ciò sono state individuate le combinazioni di carico statiche allo Stato Limite Ultimo, 

ottenute tramite la relazione generale: 
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dove: 

 γG e γQ rappresentano i coefficienti parziali di amplificazione dei carichi 

 Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente 

 Qk1 rappresenta il valore caratteristico dell’azione variabile di base in ogni combinazione 

 Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile 

 Ψ0i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori caratteristici 

 

I coefficienti di amplificazione dei carichi per le combinazioni di carico A1, secondo il D.M. 

17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, par. 2.6, tabella 2.6.I, sono riepilogati nelle 

seguenti tabelle: 
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STR.01 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.02 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.03 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.04 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.05 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.06 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.07 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.08 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.09 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 



 

 

Pagina 59 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE ULTIMO - STATICHE 
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ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.10 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.11 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.12 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.13 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.14 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.15 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.16 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.17 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.18 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.19 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.20 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.21 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.22 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.23 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.24 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.25 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.26 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.27 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.28 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.29 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.30 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.31 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.32 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.33 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.34 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.35 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.36 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.37 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.38 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.39 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.40 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.41 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.42 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.43 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.44 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.45 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.46 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.47 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.48 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.49 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.50 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.51 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.52 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.53 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.54 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.55 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.56 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.57 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.58 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.59 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.60 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.61 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.62 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.63 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.64 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.65 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.66 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.67 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.68 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.69 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.70 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.71 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.72 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.73 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.74 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.75 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.76 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.77 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.78 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.79 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.80 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.81 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.82 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.83 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.84 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.85 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.86 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.87 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.88 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.89 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.90 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.91 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.92 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.93 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

STR.94 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.95 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.96 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.97 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.98 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.99 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.100 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.101 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.102 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.103 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.104 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.105 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.106 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.107 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.108 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.109 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.110 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.111 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.112 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.113 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.114 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.115 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.116 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.117 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.118 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.119 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.120 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.121 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.122 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.123 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.124 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.125 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.126 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.127 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.128 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.129 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.130 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.131 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.132 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.133 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.134 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.135 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.136 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.137 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.138 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.139 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.140 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.141 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.142 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.143 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.144 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.145 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.146 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.147 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.148 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.149 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.150 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.151 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.152 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.153 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.154 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.155 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.156 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.157 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.158 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.159 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.160 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.161 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.162 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.163 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.164 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.165 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.166 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.167 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.168 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.169 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.170 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.171 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.172 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.173 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.174 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.175 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.176 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.177 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.178 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.179 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.180 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.181 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.182 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.183 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.184 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.185 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.186 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.187 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.188 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.189 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.190 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.191 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.192 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.193 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.194 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.195 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.196 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.197 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.198 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.199 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.200 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.201 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.202 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.203 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.204 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.205 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.206 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.207 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.208 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.209 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.210 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.211 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.212 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.213 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.214 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.215 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.216 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.217 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.218 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.219 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.220 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.221 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.222 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.223 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.224 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.225 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.226 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.227 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.228 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.229 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.230 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.231 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.232 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.233 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.234 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.235 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.236 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.237 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE ULTIMO - STATICHE 
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ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.238 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.239 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.240 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.241 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.242 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.243 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.244 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.245 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.246 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.247 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.248 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.249 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.250 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.251 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.252 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.253 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.254 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.255 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.256 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.257 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.258 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.259 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.260 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.261 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.262 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.263 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.264 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.265 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.266 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.267 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.268 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.269 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.270 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.271 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.272 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.273 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.274 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.275 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.276 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.277 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.278 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.279 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.280 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.281 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.282 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.283 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.284 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.285 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 0,60 0,60 0,00 

STR.286 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 0,60 -0,60 0,00 

STR.287 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 -0,60 0,60 0,00 

STR.288 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 -1,00 -0,60 -0,60 0,00 

STR.289 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.290 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.291 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.292 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.293 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.294 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.295 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.296 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.297 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.298 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.299 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.300 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.301 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.302 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.303 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.304 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.305 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.306 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.307 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.308 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.309 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.310 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.311 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.312 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.313 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 
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ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.314 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.315 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.316 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.317 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.318 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.319 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.320 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.321 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.322 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.323 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.324 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.325 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.326 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.327 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.328 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.329 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.330 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.331 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.332 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.333 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.334 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.335 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.336 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.337 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.338 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.339 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.340 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.341 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.342 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.343 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.344 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.345 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.346 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.347 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.348 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.349 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.350 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.351 γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 



 

 

Pagina 68 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE ULTIMO - STATICHE 

CASO DI 
ANALISI P

P
-0

1 

C
P

-0
1 

S
P

T
-0

1 

S
P

T
-0

2 

S
P

T
-0

3 

S
P

C
P

-0
1 

S
P

C
P

-0
2 

S
P

C
P

-0
3 

R
T

-0
1 

S
P

A
C

C
-0

1 

S
P

A
C

C
-0

2 

S
P

A
C

C
-0

3 

S
P

A
C

C
-0

4 

S
P

A
C

C
-0

5 

S
P

A
C

C
-0

6 

S
P

A
C

C
-0

7 

S
P

A
C

C
-0

8 

S
P

A
C

C
-0

9 

S
P

A
C

C
-1

0 

S
P

A
C

C
-1

1 

S
P

A
C

C
-1

2 

A
C

C
Z

A
T

T
-0

1 

F
R

-0
1 

T
L-

01
 

T
D

-0
1 

S
IS

M
A

 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.352 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.353 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.354 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.355 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.356 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.357 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.358 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.359 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.360 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.361 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.362 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.363 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.364 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.365 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.366 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.367 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.368 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.369 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.370 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.371 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.372 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.373 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.374 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.375 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.376 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.377 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.378 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.379 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.380 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 

STR.381 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

STR.382 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 

STR.383 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 

STR.384 
γ 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,50 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,20 1,20 0,00 

ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 
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9.6 COMBINAZIONE DI CARICO SISMICHE 

In fase sismica è state ipotizzate un’unica combinazione di carico allo Stato Limite di Salvaguardia 

ottenuta tramite la relazione generale: 

 

   kiikjd QGEF 2  

 

dove: 

 E rappresenta il carico sismico 

 Gkj rappresenta il valore caratteristico della j-esima azione permanente 

 Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile 

 Ψ2i rappresentano i coefficienti di combinazione per tener conto della ridotta probabilità di 

concomitanza delle azioni variabili con i loro valori quasi permanenti 

 

COMBINAZIONI ALLO STATO LIMITE ULTIMO - SSISMICHE 
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SISMA.1 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 

SISMA.2 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 1,00 

SISMA.3 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 1,00 

SISMA.4 ψ 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 1,00 

SISMA.5 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 

SISMA.6 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 1,00 

SISMA.7 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 1,00 

SISMA.8 ψ 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 1,00 

SISMA.9 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 

SISMA.10 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 1,00 

SISMA.11 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 1,00 

SISMA.12 ψ 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 1,00 
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10 MODELLO DI CALCOLO 

10.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 

Per la determinazione delle azioni sollecitanti sugli elementi strutturali è stato pertanto realizzato un 

apposito modello di calcolo bidimensionale agli elementi finiti mediante il software SAP2000 v.15.1 

(Computers & Structures, Inc). 

Gli elementi strutturali sono stato modellati mediante elementi monodimensionali tipo “beam”. In 

corrispondenza dei nodi ritto – fondazione e ritto – soletta superiore è stato applicato un apposito 

offset a rigidezza infinita. 
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10.2 VALUTAZIONE DELLA COSTANTE DI RIGIDEZZA DELLE MOLLE ELASTICHE 

L’interazione terreno – struttura è schematizzata mediante apposite molle di opportuna rigidezza. 

A favore di sicurezza si considera come terreno di fondazione l’unità litotecnica UG2-2. 

La costante di sottofondo è definita dalla relazione di Vesic (1961): 

𝑘 =
𝐸

𝐵 (1 − 𝜈2)
 

dove: 

 E   modulo elastico del terreno di fondazione; 
 B   lato della fondazione 
 ν   coefficiente di Poisson 
 

Si considera pertanto una costante di sottofondo pari a k = 3.850,00 kN/m3. 

Nella tabella successiva è riportata la valutazione delle costanti di rigidezza verticali assegnate alle 

molle elastiche che schematizzano il terreno: 

 
 

Le costanti di rigidezza orizzontali delle molle sono state assunte pari alla metà della costante di 

rigidezza verticale. 

 

Costante di sottofondo del terreno (costante di Winkler) Ks: 3.850,00 kN/m
3

Larghezza della striscia di calcolo Lc: 1,00 m

PUNTO 

INIZIALE

PUNTO 

FINALE

DISTANZA 

(m)
MOLLA K (kN/m)

M1 M2 0,406 M1 782,03

M2 M3 0,406 M2 1.564,06

M3 M4 0,406 M3 1.564,06

M4 M5 0,406 M4 1.564,06

M5 M6 0,406 M5 1.564,06

M6 M7 0,406 M6 1.564,06

M7 M8 0,406 M7 1.564,06

M8 M9 0,406 M8 1.564,06

M9 782,030,203

0,406

0,406

0,406

0,406

0,406

0,406

SCHEMATIZZAZIONE DEL TERRENO ALLA WINKLER

VALUTAZIONE DELLA RIGIDEZZA DELLE MOLLE

INTERASSI RIGIDEZZA DELLE MOLLE

LARGHEZZA DI 

PERTINENZA (m)

0,203

0,406
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10.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEI NODI DEL MODELLO DI CALCOLO 

Nell’immagine successiva è riportata l’identificazione dei differenti elementi strutturali: 

 
 

Nell’immagine successiva è riportata la numerazione dei nodi: 
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11 APPLICAZIONE DEI CARICHI ELEMENTARI 

11.1 CARICHI PERMANENTI DOVUTI AL PESO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (G2) 

 
 

11.2 CARICHI PERMANENTI DOVUTI AL PESO DEL TERRENO DI RICOPRIMENTO (G3) 
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11.3 SPINTA DEL TERRENO SUL RITTO SINISTRO (G4,1) 

 
 

11.4 SPINTA DEL TERRENO SUL RITTO DESTRO (G5,1) 
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11.5 SPINTA DEL SOVRACCARICO PERMANENTE SUL RITTO SINISTRO (G6,1) 

 
 

11.6 SPINTA DEL SOVRACCARICO PERMANENTE SUL RITTO DESTRO (G7,1) 
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11.7 AZIONE DEL RITIRO SULLA SOLETTA SUPERIORE (E1) 

 
 

11.8 CARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO – DISPOSIZIONE 1 (Q1A,1) 
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11.9 CARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO – DISPOSIZIONE 2 (Q1A,2) 

 
 

11.10 CARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO – DISPOSIZIONE 3 (Q1A,3) 
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11.11 CARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO – DISPOSIZIONE 4 (Q1A,4) 

 
 

11.12 CARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO DISTRIBUITO (Q2A) 
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11.13 SPINTA DEL SOVRACCARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO SUL RITTO 

SINISTRO (Q1B,1,1) 

 
 

11.14 SPINTA DEL SOVRACCARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO CONCENTRATO DIFFUSO SUL RITTO 

DESTRO (Q1B,2,1) 
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11.15 SPINTA DEL SOVRACCARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO DISTRIBUITO SUL RITTO SINISTRO 

(Q2B,1,1) 

 
 

11.16 SPINTA DEL SOVRACCARICO ACCIDENTALE DA TRAFFICO DISTRIBUITO SUL RITTO DESTRO (Q2B,2,1) 
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11.17 CARICO IDROSTATICO ACCIDENTALE SULLA SOLETTA INFERIORE (Q3) 

 
 

11.18 AZIONE ORIZZONTALE DELLA FRENATURA SULLA SOLETTA SUPERIORE (Q4) 

 
 



 

 

Pagina 82 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

11.19 AZIONE TERMICA LONGITUDINALE SULLA SOLETTA SUPERIORE (Q5) 

 
 

11.20 AZIONE TERMICA DIFFERENZIALE (Q6) 
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11.21 SOVRASPINTA DINAMICA DEL TERRENO SUL RITTO SINISTRO (S1) 

 
 

11.22 AZIONE INERZIALE ORIZZONTALE DELLA SOLETTA SUPERIORE E DEI CARICHI PERMANENTI DI 

PERTINENZA (S2A) 
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11.23 AZIONE INERZIALE ORIZZONTALE DELLA SOLETTA INFERIORE E DEI CARICHI PERMANENTI DI 

PERTINENZA (S2B) 

 
 

11.24 AZIONE INERZIALE ORIZZONTALE DEL RITTO SINISTRO (S2C) 
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11.25 AZIONE INERZIALE ORIZZONTALE DEL RITTO DESTRO (S2D) 
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12 VALUTAZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI  

Nei paragrafi successivi sono riportati i diagrammi delle azioni sollecitanti sugli elementi strutturali 

per le diverse combinazioni di carico considerate. 

12.1 COMBINAZIONI SLE – QUASI PERMANENTI 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione normale per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Quasi Permanenti: 
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Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del momento flettente per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Quasi Permanenti: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione tagliante per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Quasi Permanenti: 
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12.2 COMBINAZIONI SLE – FREQUENTI 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione normale per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Frequenti: 

 
 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del momento flettente per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Frequenti: 

 



 

 

Pagina 89 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione tagliante per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Frequenti: 

 
 

12.3 COMBINAZIONI SLE – CARATTERISTICHE 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione normale per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Caratteristiche: 
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Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del momento flettente per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Caratteristiche: 

 

 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione tagliante per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLE – Caratteristiche: 
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12.4 COMBINAZIONI SLU  

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione normale per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLU statiche (STR) e sismiche (SLV): 

 

 

Nel diagramma successivo è riportato l’andamento del momento flettente per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLU – STR: 
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Nel diagramma successivo è riportato l’andamento dell’azione tagliante per la combinazione di 

inviluppo delle combinazioni di carico allo SLU – STR: 
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13 ARMATURA DEL TOMBINO 
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14 VERIFICHE STRUTTURALI CANNA TOMBINO 

14.1 VERIFICHE SOLETTA SUPERIORE 

Poiché la soletta è armata in maniera costante, doppia e simmetrica lungo tutto il suo sviluppo, le 

verifiche verranno eseguite in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate. 

14.1.1 DEFINIZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO 

Nella tabella successiva sono riportati i valori delle azioni sollecitanti maggiormente gravose per le 

differenti combinazioni di carico considerate. 

Sono state prese in esame le seguenti combinazioni delle azioni sollecitanti: 

 Nmax 

 Nmin 

 Mmax 

 Mmin 

 Vmax 

 Vmin 

 
Con: 

 Nmax sono indicate le azioni normali di compressione massime. 

 Nmin sono indicate le azioni normali di compressione minime o di trazione. 

Nmax  S.S.-4 QP.2 -31,56 0,00 37,67

Nmin S.S.-4 QP.7 -14,42 0,00 49,14

Mmax  S.S.-4 QP.7 -14,42 0,00 49,14

Mmin S.S.-8 QP.10 -25,91 90,55 -31,68

 Vmax S.S.-8 QP.9 -22,63 90,55 -25,28

Nmax S.S.-4 FR.38 -47,85 0,00 60,85

Nmin S.S.-4 FR.55 -13,26 2,38 55,15

Mmax S.S.-4 FR.79 -13,46 2,38 75,39

Mmin S.S.-8 FR.34 -35,15 142,81 -49,67

 Vmax S.S.-8 FR.33 -31,86 142,81 -43,28

Nmax S.S.-1 CAR.182 -82,89 -162,90 -82,70

Nmin S.S.-1 CAR.199 21,79 -67,79 27,47

Mmax S.S.-4 CAR.79 -15,02 3,18 84,51

Mmin S.S.-8 CAR.130 -70,19 170,14 -91,55

 Vmax S.S.-8 CAR.129 -66,26 170,14 -83,87

Nmax S.S.-1 STR.182 -115,08 -231,45 -113,92

Nmin S.S.-1 STR.199 27,59 -103,19 33,50

Mmax S.S.-4 STR.79 -22,12 4,29 119,29

Mmin S.S.-8 STR.130 -97,29 241,60 -126,32

 Vmax S.S.-8 STR.129 -92,57 241,60 -117,11

Nmax S.S.-8 SISMA-2 -53,73 103,53 -53,51

Nmin S.S.-1 SISMA-7 -10,82 -71,22 6,41

Mmax S.S.-3 SISMA-11 -25,86 -4,34 49,82

Mmin S.S.-8 SISMA-10 -48,08 106,70 -57,33

 Vmax S.S.-8 SISMA-9 -44,80 106,70 -50,93
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14.1.2 SEZIONE ED ARMATURA DI VERIFICA 

La sezione di verifica è rettangolare con base pari a 100 cm e altezza pari a 25. 

L’armatura orizzontale (armatura di forza) è prevista come segue: 

 Rete Ø6/20x20 esterna 

 10Ø20 esterni 

 10Ø20 interni 

 Rete Ø6/20x20 interna 

 Verranno disposte a taglio staffe Ø8/5 opportunamente sovrapposte. 

Il copriferro netto minimo è assunto pari a 40 mm  

 

14.1.3 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE QUASI 

PERMANENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-QP.7 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 14,42 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 49,14 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 5,99 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 102,10 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.1.4 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE FREQUENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-FR.79. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 13,46 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 75,39 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 9,18 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 158,10 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.1.5 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE 

CARATTERISTICA 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-CAR.130. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 70,19 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -91,55 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a: 

σc = 11,19 N/mm2 < 0,60 fck = 22,41 N/mm2 

σs = 183,10 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.1.6 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

Per la verifica allo Stato Limite di fessurazione è stata utilizzata la procedura semplificata prevista 

dalla Circolare C.S.LL.PP. n.617 del 02.02.2009 – par. C4.1.2.2.4.6 – Tab. C4.1.II e C4.1.III. 

Le condizioni considerate sono riportate nella tabella seguente. 

 
  

Condizioni ambientali: Armatura:

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 102,10 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 25,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 200,00 [mm]

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 158,10 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 32,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 300,00 [mm]

w2 = 0,30 mm w1 = 0,20 mmw3 = 0,40 mm

32

20

16

Spaziatura massima s delle barre delle barre [mm]

10

8

40 32 25

25 16

12 8

TABELLA C4.1.II - Diametri massimi delle barre per il controllo di fessurazione

w1 = 0,20 mmw2 = 0,30 mmw3 = 0,40 mm

Diametro massimo Ø delle barre [mm]

150

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

160 300 300

160

12

0

12

10

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

200

TABELLA C4.1.III - Spaziatura massima delle barre per il controllo di fessurazione
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360

200

200 300 250

200

240

280

16

100

280 200 150 50

240 250

320 150 100 0

360 100 50 0

w2

VERIFICA POSITIVA

CRITERI DI SCELTA DELLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE

I criteri di scelta dello Stato Limite di fessurazione sono definiti secondo quanto riportato dal D.M. 14.01.2008, 

par. 4.1.2.2.4.5, tab. 4.1.IV.

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. QUASI PERMANENTE

apertura fessure

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. FREQUENTE

apertura fessure

w1

VERIFICA POSITIVA
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14.1.7 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER PRESSOFLESSIONE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR.130. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 97,29 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -126,32 kN/m. 

 

 

 

Il momento resistente risulta pari a: 

MRd = -195,10 kN/m > MSd = -126,32 kN/m. 

Nell’immagine successiva è riportato il dominio di resistenza della sezione: 

 

 
 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.1.8 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR.129. 

L’azione tagliante di calcolo è assunta pari a VSd = 241,60 kN. 

A favore di sicurezza non viene considerato il contributo dell’azione normale. 

Per la verifica a taglio a favore di sicurezza si considerano n°4 braccia. 

 
  

Base della zezione trasv ersale: b 100,00 [cm]

Altezza della sezione trasv ersale: h 25,00 [cm]

Copriferro netto: c 4,00 [cm]

Altezza utile della sezione: d 21,00 [cm]

Classe di resistenza del calcestruzzo:

Resistenza caratteristica cubica a compressione: Rck 45,00 [N/mm
2
]

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck 37,35 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo a compressione: fcd 21,17 [N/mm
2
]

Tipologia dell'acciaio da armatura:

Tensione caratteristica di rottura: ftk 540,00 [N/mm
2
]

Tensione caratteristica di snerv amento: fyk 450,00 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo: fyd 391,30 [N/mm
2
]

Azione tagliante di calcolo: VS,d 241,60 [kN]

Azione normale di calcolo: NS,d 0,00 [kN]

Inclinazione dei puntoni di calcestruzzo: θ 45,00 [°]

Cotangente dell'angolo θ: cot(θ) 1,00

Inclinazione dell'armatura trasv ersale rispetto all'asse della trav e: α 90,00 [°]

Numero di bracci dell'armatura trasv ersale: n 4,00

Passo longitudinale delle armature trasv ersali: s 5,00 [cm]

Diametro dell'armatura trasv ersale: Øtrasv 8,00 [mm]

Area della singola barra: Abarra 0,50 [cm
2
]

Area totale dell'armatura trasv ersale: Atot 40,00 [cm
2
/m]

La v erifica allo S.L.U. per taglio v iene condotta secondo quanto prev isto dal D.M. 17.01.2018 - Capitolo 4.1.2.3.5.2

La resistenza di calcolo a "taglio trazione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.27]:

La resistenza di calcolo a "taglio compressione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.28]:

Larghezza minima della sezione: bw 100,00 [cm]

Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo: f'yd 10,58 [N/mm
2
]

Tensione media di compressione nella sezione: σcp 0,00 [N/mm
2
]

Coefficiente maggiorativ o αc: αc 1,00

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO TRAZIONE" VRsd 295,83 [kN]

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO COMPRESSIONE" VRcd 1000,05 [kN]

AZIONE TAGLIANTE RESISTENTE DELLA SEZIONE: VR,d 295,83 [kN]

COEFFICIENTE DI SICUREZZA: FS=VR,d/VS,d 1,22

LA VERIFICA RISULTA POSITIVA.

VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO - ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI AL TAGLIO

D.M. 17.01.2018 - CAPITOLO 4.1.2.3.5.2

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO

ARMATURA TRASVERSALE

VERIFICA ALLO S.L.U. PER TAGLIO
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14.2 VERIFICHE DEI RITTI 

Poiché i ritti sono armati in maniera costante, doppia e simmetrica lungo tutto il loro sviluppo, le 

verifiche verranno eseguite in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate. 

 

14.2.1 DEFINIZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO 

Nella tabella successiva sono riportati i valori delle azioni sollecitanti maggiormente gravose per le 

differenti combinazioni di carico considerate. 

Sono state prese in esame le seguenti combinazioni delle azioni sollecitanti: 

 Nmax 

 Nmin 

 Mmax 

 Mmin 

 Vmax 

 Vmin 

 
Con: 

 Nmax sono indicate le azioni normali di compressione massime. 

 Nmin sono indicate le azioni normali di compressione minime o di trazione. 

Nmax P-DX-1 QP.11 -111,11 -20,65 -30,45

Nmin P.SX-6 QP.10 -92,26 -23,14 30,07

Mmax P.SX-1 QP.11 -104,76 44,00 42,63

Mmin P-DX-6 QP.10 -98,61 24,15 -40,32

 Vmax P.SX-1 QP.11 -104,76 44,00 42,63

Nmax P-DX-1 FR.35 -167,39 -15,05 -39,46

Nmin P.SX-1 FR.59 -88,23 49,89 45,64

Mmax P.SX-1 FR.35 -152,91 65,07 66,75

Mmin P-DX-6 FR.34 -154,89 33,17 -63,96

 Vmax P.SX-1 FR.11 -111,66 65,27 53,92

Nmax P-DX-1 CAR.131 -194,72 21,78 -4,72

Nmin P.SX-6 CAR.203 -71,84 20,59 -22,71

Mmax P.SX-1 CAR.131 -125,58 102,99 102,05

Mmin P-DX-6 CAR.130 -182,22 71,09 -104,51

 Vmax P.SX-1 CAR.107 -84,34 103,20 89,22

Nmax P-DX-1 STR.131 -275,74 28,60 -9,42

Nmin P.SX-6 STR.203 -109,25 25,70 -26,35

Mmax P.SX-1 STR.131 -181,66 142,28 142,19

Mmin P-DX-6 STR.130 -258,87 98,25 -145,07

 Vmax P.SX-1 STR.107 -126,12 142,56 124,92

Nmax P-DX-1 SISMA-11 -127,26 4,53 -6,67

Nmin P.SX-6 SISMA-10 -76,11 -16,29 5,97

Mmax P.SX-1 SISMA-11 -88,61 85,72 67,09

Mmin P-DX-6 SISMA-10 -114,76 47,51 -65,08

 Vmax P.SX-1 SISMA-11 -88,61 85,72 67,09
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14.2.2 SEZIONE ED ARMATURA DI VERIFICA 

La sezione di verifica è rettangolare con base pari a 100 cm e altezza pari a 25. 

L’armatura verticale (armatura di forza) è prevista come segue: 

 Rete Ø6/20x20 esterna 

 10Ø16 esterni 

 10Ø16 interni 

 Rete Ø6/20x20 interna 

 Verranno disposte a taglio staffe Ø8/5 opportunamente sovrapposte. 

Il copriferro netto minimo è assunto pari a 40 mm  

 

14.2.3 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE QUASI 

PERMANENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-QP.11 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 104,76 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 42,63 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 5,25 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 73,49 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.2.4 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE FREQUENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-FR.35. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 152,91 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 66,75 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 8,22 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 116,90 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.2.5 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE 

CARATTERISTICA 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-CAR.130. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 182,22 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -104,51 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a: 

σc = 12,84 N/mm2 < 0,60 fck = 22,41 N/mm2 

σs = 192,30 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.2.6 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

Per la verifica allo Stato Limite di fessurazione è stata utilizzata la procedura semplificata prevista 

dalla Circolare C.S.LL.PP. n.617 del 02.02.2009 – par. C4.1.2.2.4.6 – Tab. C4.1.II e C4.1.III. 

 
  

Condizioni ambientali: Armatura:

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 73,49 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 25,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 200,00 [mm]

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 166,90 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 25,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 250,00 [mm]

w2 = 0,30 mm w1 = 0,20 mmw3 = 0,40 mm

32

20

16

Spaziatura massima s delle barre delle barre [mm]

10

8

40 32 25

25 16

12 8

TABELLA C4.1.II - Diametri massimi delle barre per il controllo di fessurazione

w1 = 0,20 mmw2 = 0,30 mmw3 = 0,40 mm

Diametro massimo Ø delle barre [mm]

150

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

160 300 300

160

12

0

12

10

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

200

TABELLA C4.1.III - Spaziatura massima delle barre per il controllo di fessurazione
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360

200

200 300 250

200

240

280

16

100

280 200 150 50

240 250

320 150 100 0

360 100 50 0

w2

VERIFICA POSITIVA

CRITERI DI SCELTA DELLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE

I criteri di scelta dello Stato Limite di fessurazione sono definiti secondo quanto riportato dal D.M. 14.01.2008, 

par. 4.1.2.2.4.5, tab. 4.1.IV.

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. QUASI PERMANENTE

apertura fessure

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. FREQUENTE

apertura fessure

w1

VERIFICA POSITIVA
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14.2.7 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER PRESSOFLESSIONE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR. 130. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 258,87 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -145,07 kN/m. 

 

 

 

Il momento resistente risulta pari a: 

MRd = -205,20 kN/m > MSd = -145,07 kN/m. 

Nell’immagine successiva è riportato il dominio di resistenza della sezione: 

 

 
 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.2.8 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR.107. 

L’azione tagliante di calcolo è assunta pari a VSd = 142,56 kN. 

A favore di sicurezza non viene considerato il contributo dell’azione normale. 

Per la verifica a taglio a favore di sicurezza si considerano n°4 braccia. 

 
  

Base della zezione trasv ersale: b 100,00 [cm]

Altezza della sezione trasv ersale: h 25,00 [cm]

Copriferro netto: c 4,00 [cm]

Altezza utile della sezione: d 21,00 [cm]

Classe di resistenza del calcestruzzo:

Resistenza caratteristica cubica a compressione: Rck 45,00 [N/mm
2
]

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck 37,35 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo a compressione: fcd 21,17 [N/mm
2
]

Tipologia dell'acciaio da armatura:

Tensione caratteristica di rottura: ftk 540,00 [N/mm
2
]

Tensione caratteristica di snerv amento: fyk 450,00 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo: fyd 391,30 [N/mm
2
]

Azione tagliante di calcolo: VS,d 142,56 [kN]

Azione normale di calcolo: NS,d 0,00 [kN]

Inclinazione dei puntoni di calcestruzzo: θ 45,00 [°]

Cotangente dell'angolo θ: cot(θ) 1,00

Inclinazione dell'armatura trasv ersale rispetto all'asse della trav e: α 90,00 [°]

Numero di bracci dell'armatura trasv ersale: n 4,00

Passo longitudinale delle armature trasv ersali: s 5,00 [cm]

Diametro dell'armatura trasv ersale: Øtrasv 8,00 [mm]

Area della singola barra: Abarra 0,50 [cm
2
]

Area totale dell'armatura trasv ersale: Atot 40,00 [cm
2
/m]

La v erifica allo S.L.U. per taglio v iene condotta secondo quanto prev isto dal D.M. 17.01.2018 - Capitolo 4.1.2.3.5.2

La resistenza di calcolo a "taglio trazione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.27]:

La resistenza di calcolo a "taglio compressione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.28]:

Larghezza minima della sezione: bw 100,00 [cm]

Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo: f'yd 10,58 [N/mm
2
]

Tensione media di compressione nella sezione: σcp 0,00 [N/mm
2
]

Coefficiente maggiorativ o αc: αc 1,00

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO TRAZIONE" VRsd 295,83 [kN]

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO COMPRESSIONE" VRcd 1000,05 [kN]

AZIONE TAGLIANTE RESISTENTE DELLA SEZIONE: VR,d 295,83 [kN]

COEFFICIENTE DI SICUREZZA: FS=VR,d/VS,d 2,08

LA VERIFICA RISULTA POSITIVA.

VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO - ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI AL TAGLIO

D.M. 17.01.2018 - CAPITOLO 4.1.2.3.5.2

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO

ARMATURA TRASVERSALE

VERIFICA ALLO S.L.U. PER TAGLIO
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14.3 VERIFICHE SOLETTA INFERIORE 

Poiché la soletta è armata in maniera costante, doppia e simmetrica lungo tutto il suo sviluppo, le 

verifiche verranno eseguite in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate. 

14.3.1 DEFINIZIONE DELLE AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO 

Nella tabella successiva sono riportati i valori delle azioni sollecitanti maggiormente gravose per le 

differenti combinazioni di carico considerate. 

Sono state prese in esame le seguenti combinazioni delle azioni sollecitanti: 

 Nmax 

 Nmin 

 Mmax 

 Mmin 

 Vmax 

 Vmin 

 
Con: 

 Nmax sono indicate le azioni normali di compressione massime. 

 Nmin sono indicate le azioni normali di compressione minime o di trazione. 

Nmax S.I.-1 QP.11 -47,32 93,92 36,74

Nmin S.I.-8 QP.10 -19,47 -94,45 17,88

Mmax S.I.-1 QP.11 -47,32 93,92 36,74

Mmin S.I.-4 QP.6 -23,54 14,54 -51,04

 Vmax S.I.-8 QP.11 -25,33 -96,26 -5,36

Nmax S.I.-1 FR.11 -68,60 103,01 49,67

Nmin S.I.-8 FR.82 -0,61 -146,17 -21,33

Mmax S.I.-1 FR.35 -68,40 138,89 57,99

Mmin S.I.-5 FR.78 -13,08 -19,04 -77,84

 Vmax S.I.-8 FR.83 -6,47 -146,22 -17,76

Nmax S.I.-1 CAR.107 -101,85 94,67 90,75

Nmin S.I.-8 CAR.226 32,64 -154,50 -64,75

Mmax S.I.-1 CAR.131 -101,65 130,56 99,07

Mmin S.I.-5 CAR.226 -15,40 51,73 -95,62

 Vmax S.I.-8 CAR.83 -5,80 -161,53 -20,86

Nmax S.I.-1 STR.107 -140,98 138,77 126,04

Nmin S.I.-8 STR.226 44,08 -220,12 -88,36

Mmax S.I.-1 STR.131 -140,71 187,09 137,24

Mmin S.I.-5 STR.226 -21,74 69,84 -134,54

 Vmax S.I.-8 STR.83 -6,77 -229,75 -29,78

Nmax S.I.-1 SISMA-11 -87,11 91,89 41,43

Nmin S.I.-8 SISMA-10 1,72 -100,04 -37,42

Mmax S.I.-1 SISMA-11 -86,80 90,13 67,03

Mmin S.I.-6 SISMA-10 -21,86 -7,88 -59,84

 Vmax S.I.-8 SISMA-11 -4,14 -100,09 -33,85
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14.3.2 SEZIONE ED ARMATURA DI VERIFICA 

La sezione di verifica è rettangolare con base pari a 100 cm e altezza pari a 25. 

L’armatura orizzontale (armatura di forza) è prevista come segue: 

 Rete Ø6/20x20 esterna 

 10Ø16 esterni 

 10Ø16 interni 

 Rete Ø6/20x20 interna 

 Verranno disposte a taglio staffe Ø8/5 opportunamente sovrapposte. 

Il copriferro netto minimo è assunto pari a 40 mm  

 

14.3.3 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE QUASI 

PERMANENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-QP.6 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 23,54 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -51,04 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 6,22 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 104,60 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.3.4 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE FREQUENTE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-FR.78. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 13,08 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = -77,84 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a:  

σc = 9,48 N/mm2 < 0,45 fck = 16,81 N/mm2 

σs = 163,40 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.3.5 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI – COMBINAZIONE 

CARATTERISTICA 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione SLE-CAR.131. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 101,65 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 99,07 kN/m. 

 

 
 

Le tensioni sui materiali risultano pari a: 

σc = 12,12 N/mm2 < 0,60 fck = 22,41 N/mm2 

σs = 193,90 N/mm2 < 0,80 fyk = 360,00 N/mm2 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.3.6 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

Per la verifica allo Stato Limite di fessurazione è stata utilizzata la procedura semplificata prevista 

dalla Circolare C.S.LL.PP. n.617 del 02.02.2009 – par. C4.1.2.2.4.6 – Tab. C4.1.II e C4.1.III. 

 
  

Condizioni ambientali: Armatura:

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 104,60 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 25,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 200,00 [mm]

Stato limite:

Ampiezza massima delle fessure: wd ≤

Tensione massima nell'acciaio calcolata: σs,max 163,40 [N/mm
2
]

Diametro massimo delle barre di armature poste in opera: Ømax 20 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura poste in opera: smax 100,00 [mm]

Diametro massimo delle barre di armatura consentito: Ømax 25,00 [mm]

Spaziatura massima delle barre di armatura consentita: smax 250,00 [mm]

w2 = 0,30 mm w1 = 0,20 mmw3 = 0,40 mm

32

20

16

Spaziatura massima s delle barre delle barre [mm]

10

8

40 32 25

25 16

12 8

TABELLA C4.1.II - Diametri massimi delle barre per il controllo di fessurazione

w1 = 0,20 mmw2 = 0,30 mmw3 = 0,40 mm

Diametro massimo Ø delle barre [mm]

150

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

160 300 300

160

12

0

12

10

Tensione nell'acciaio

σs [N/mm
2
]

200

TABELLA C4.1.III - Spaziatura massima delle barre per il controllo di fessurazione

6320

360

200

200 300 250

200

240

280

16

100

280 200 150 50

240 250

320 150 100 0

360 100 50 0

w2

VERIFICA POSITIVA

CRITERI DI SCELTA DELLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE

I criteri di scelta dello Stato Limite di fessurazione sono definiti secondo quanto riportato dal D.M. 14.01.2008, 

par. 4.1.2.2.4.5, tab. 4.1.IV.

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. QUASI PERMANENTE

apertura fessure

COMBINAZIONE ALLO S.L.E. FREQUENTE

apertura fessure

w1

VERIFICA POSITIVA



 

 

Pagina 113 di 114 

RELAZIONE DI CALCOLO – TOMBINO SCATOLARE TM22DX 

14.3.7 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER PRESSOFLESSIONE 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR.131. 

L’azione normale di calcolo è assunta pari a NSd = 140,71 kN. 

Il momento flettente di calcolo è assunto pari a MSd = 137,24 kN/m. 

 

 

 

Il momento resistente risulta pari a: 

MRd = 197,90 kN/m > MSd =137,24 kN/m. 

Nell’immagine successiva è riportato il dominio di resistenza della sezione: 

 

 
 

La verifica risulta pertanto soddisfatta. 
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14.3.8 VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO 

La combinazione di carico maggiormente gravosa è risultata la combinazione STR.83. 

L’azione tagliante di calcolo è assunta pari a VSd = 229,75 kN. 

A favore di sicurezza non viene considerato il contributo dell’azione normale. 

Per la verifica a taglio a favore di sicurezza si considerano n°4 braccia. 

 

Base della zezione trasv ersale: b 100,00 [cm]

Altezza della sezione trasv ersale: h 25,00 [cm]

Copriferro netto: c 4,00 [cm]

Altezza utile della sezione: d 21,00 [cm]

Classe di resistenza del calcestruzzo:

Resistenza caratteristica cubica a compressione: Rck 45,00 [N/mm
2
]

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione: fck 37,35 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo a compressione: fcd 21,17 [N/mm
2
]

Tipologia dell'acciaio da armatura:

Tensione caratteristica di rottura: ftk 540,00 [N/mm
2
]

Tensione caratteristica di snerv amento: fyk 450,00 [N/mm
2
]

Resistenza di calcolo: fyd 391,30 [N/mm
2
]

Azione tagliante di calcolo: VS,d 229,75 [kN]

Azione normale di calcolo: NS,d 0,00 [kN]

Inclinazione dei puntoni di calcestruzzo: θ 45,00 [°]

Cotangente dell'angolo θ: cot(θ) 1,00

Inclinazione dell'armatura trasv ersale rispetto all'asse della trav e: α 90,00 [°]

Numero di bracci dell'armatura trasv ersale: n 4,00

Passo longitudinale delle armature trasv ersali: s 5,00 [cm]

Diametro dell'armatura trasv ersale: Øtrasv 8,00 [mm]

Area della singola barra: Abarra 0,50 [cm
2
]

Area totale dell'armatura trasv ersale: Atot 40,00 [cm
2
/m]

La v erifica allo S.L.U. per taglio v iene condotta secondo quanto prev isto dal D.M. 17.01.2018 - Capitolo 4.1.2.3.5.2

La resistenza di calcolo a "taglio trazione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.27]:

La resistenza di calcolo a "taglio compressione" v iene v alutata mediante la seguente relazione - D.M. 17.01.2018 [4.1.28]:

Larghezza minima della sezione: bw 100,00 [cm]

Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo: f'yd 10,58 [N/mm
2
]

Tensione media di compressione nella sezione: σcp 0,00 [N/mm
2
]

Coefficiente maggiorativ o αc: αc 1,00

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO TRAZIONE" VRsd 295,83 [kN]

RESISTENZA DI CALCOLO A "TAGLIO COMPRESSIONE" VRcd 1000,05 [kN]

AZIONE TAGLIANTE RESISTENTE DELLA SEZIONE: VR,d 295,83 [kN]

COEFFICIENTE DI SICUREZZA: FS=VR,d/VS,d 1,29

LA VERIFICA RISULTA POSITIVA.

VERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TAGLIO - ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI AL TAGLIO

D.M. 17.01.2018 - CAPITOLO 4.1.2.3.5.2

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

AZIONI SOLLECITANTI DI CALCOLO

ARMATURA TRASVERSALE

VERIFICA ALLO S.L.U. PER TAGLIO

       senf
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