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GALLERIA ARTIFICIALE - DOSSO 1

Portale Ovest

Galleria Artificiale

60

Rotatoria

STAZZONA

SVINCOLO TIRANO

(Rotatoria a livelli sfalsati)

Galleria artificiale 

Galleria naturale

Rotatoria

CAMPONE

15540171 140 111 54 1930 707 655 645 190 1085 237 60

VILLA

TIRANO

Prog. 4+240.000 - 4+885.000

Ponte

fiume

 Adda

"Dosso 1" 

Prog. 5+075.000 - 6+160.000

 "Dosso 2" 

APPARECCHI ILLUMINANTI 

MODELLO

TIPO DI MONTAGGIO

LAMPADE

FLUSSO LUMINOSO TOTALE

POTENZA IMPEGNATA

GRADO PROTEZIONE

IMMAGINE

CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

IP66

36 w

4215 lm

LED

SU CANALINA H=5,70 m

EUREKA GLD0590

MODELLO

TIPO DI MONTAGGIO

LAMPADE

FLUSSO LUMINOSO TOTALE

POTENZA IMPEGNATA

GRADO PROTEZIONE

IMMAGINE

CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

IP66

4 w

--

LED

SU NEW JERSEY H=1,20 m

OG 11 PL07 - 24 

MODELLO

TIPO DI MONTAGGIO

LAMPADE

FLUSSO LUMINOSO TOTALE

POTENZA IMPEGNATA

GRADO PROTEZIONE

IMMAGINE

CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

IP67

2 w

--

LED

A TERRA

OG 11 DELINEATORE 12 LED

P

ILLUMINAZIONE PERMANENTE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

MODELLO

TIPO DI MONTAGGIO

LAMPADE

FLUSSO LUMINOSO TOTALE

POTENZA IMPEGNATA

GRADO PROTEZIONE

IMMAGINE

CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

IP66

36 w

4215 lm

LED

SU CANALINA H=5,70 m

EUREKA GLD0590

P

DOSSO 1 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCALA 1:200 

 SIMBOLO  ETICH.  DESCRIZIONE  U.M.  QT

 IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN GALLERIA

 DELINEATORE DI CARREGGIATA A 2 VIE  115

P

 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER GALLERIA 4215lm  58

P

 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MODULARE A LED PER GALLERIA 4215 Lm  52

 SONDA DI LUMINANZA POSTA 150m PRIMA DELL^IMBOCCO GALLERIA  2

 IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA

 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA- EVACUAZIONE 24V  105

 SIMBOLO  DESCRIZIONE  CODICE  U.M.  QT

 FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE - CORPO 24 V emergenza: 4W

 POSA IN OPERA DI SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - CORPO 24 V emergenza: 4W

 P.16.001.c.1

 P.16.001.c.2

 cad

 cad

 105

 105

P

 POSA IN OPERA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO

 FORNITURA APP. ILLUMINAZIONE A LED FLUSSO LUMINOSO DA 3001 A 5000 lm

 FORNITURA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO

 POSA IN OPER APP. ILLUMINAZIONE A LED

 P.07.118.b

 P.06.023.1.b

 P.07.118.a

 P.06.023.2

 cad

 cad

 cad

 cad

 58

 58

 58

 58

P

 FORNITURA CASSETTA RESISTENTE AL FUOCO PER SEZIONI  DI CAVI 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)

 POSA IN OPERA PER CASSETTE DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO

 POSA IN OPER APP. ILLUMINAZIONE A LED

 FORNITURA APP. ILLUMINAZIONE A LED FLUSSO LUMINOSO DA 3001 A 5000 lm

 P.07.135.1.a

 P.07.135.2

 P.06.023.2

 P.06.023.1.b

 cad

 cad

 cad

 cad

 52

 52

 52

 52

 POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO SONDA DI LUMINANZA DI VELO

 FORNITURA CENTRALINA DI CONTROLLO SONDA DI LUMINANZA DI VELO

 POSA IN OPERA DI SONDA DI LUMINANZA DI VELO

 FORNITURA SONDA DI LUMINANZA DI VELO

 P.06.050.b

 P.06.050.a

 P.06.052.b

 P.06.052.a

 cad

 cad

 cad

 cad

 2

 2

 2

 2

 MODULO A LED A 2 VIE  H.07.066.1.1.a  cad  115

P.IND. ANTONIO

DANESI

MA - IMPIANTI IN GALLERIA ARTIFICIALE DOSSO 1

MA - 1 - GALLERIA ARTIFICIALE DOSSO 1 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI - PIANTA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

PERMANENTE E DI SICUREZZA

MA102

P

1:200
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N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

Dott. Ing. Giancarlo LUONGO

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO),

AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05/11/2007

E

PROF. ING.

VITTORIO RANIERI

ING. VALERIO

BAJETTI

MA102_P01IM01IMPPP01_A.dwg

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Ing. Valerio Bajetti

Ordine degli Ingg. di

Roma e provincia

n° A-26211

Ing. Renato Vaira

(Ordine degli Ingg. di

Torino e Provincia

n° 4663 W)

Ing. Renato Del Prete

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 5073

Ing. Gabriele Incecchi

Ordine degli Ingg. di

Roma e provincia

n° A-12102

Dott. Geol. Danilo Gallo

Ordine dei Geologi della

Regione Puglia

n° 588

Arch. Nicoletta Frattini

Ordine degli Arch. di

Torino e provincia

n° A-8433

Ing. Gioacchino Angarano

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 5970

Prof. Ing. Luigi Monterisi

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 1771

Prof. Ing. Matteo Ranieri

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia n° 1137

DATA

EMISSIONE

Soc.Cons. a r.l.

Società

designata:

Ing. Valerio BAJETTI

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4

Dott. Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI
Ing. Gaetano RANIERI

FEBBRAIO 2019


