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LAYOUT LOCALI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI - SCALA 1:50

IMPIANTI ELTTRICI E SPECIALI - SCALA 1:50

IMPIANTO DISTRIBUZIONE ELETTRICA - SCALA 1:50

LEGENDA

MODELLO

TIPO DI MONTAGGIO

LAMPADE

FLUSSO LUMINOSO TOTALE

POTENZA IMPEGNATA

GRADO PROTEZIONE

IMMAGINE

CORPO ILLUMINANTE

CARATTERISTICHE

IP66

46 w

5880 lm

LED

SOFFITTO

PCM 03PC46L466

LEGENDA

KEYPLAN

CE 03

CE 01

cabina CE 03

cabina CE 02 cabina CE 01

Galleria artificiale 

Galleria naturale 

DOSSO 1

KEYPLAN - ZONA DI INQUADRAMENTO

60

Rotatoria

STAZZONA

SVINCOLO TIRANO

(Rotatoria a livelli sfalsati)

Galleria artificiale 

Galleria naturale

Rotatoria

CAMPONE

15540171 140 111 54 1930 707 655 645 190 1085 237 60

VILLA

TIRANO

Prog. 4+240.000 - 4+885.000

Ponte

fiume

 Adda

"Dosso 1" 

Prog. 5+075.000 - 6+160.000

 "Dosso 2" 

DOSSO 2

CE 02

COLORE DENOMINAZIONE

CAVI  BASSA TENSIONE

CAVI IMPIANTI SPECIALI

BLINDOSBARRA 1000A

CAVI MEDIA TENSIONE

LEGENDA 

IMPIANTO DI TERRA - SCALA 1:50

Punto pulsante

DESCRIZIONE QUANTITA'

4

U.M.

cad.

SIMBOLO

Pulsante di emergenza sottovetro IP44/55
1cad.

Punto presa 2P+T 10-16A UNEL, IP55
4cad.

Prese CEE 17 3P+Tx16A 400V IP65
2cad.

Rivelatore di fumo analogico camera estraibile
4cad.

200m
Tondino in acciaio zincato 50 mmq

Corpo illuminante IP65 per tubi fluorescenti 2x36W
10cad.

Inverter per tubi fluorescenti fino a 65W
3cad.

4cad.
Punto presa telefono-dati, 4 coppie, tipo RJ45, UTP

3cad.

1cad.

Picchetto di terra

Collettore di terra
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E

PROF. ING.
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