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PIANTA PIANO TERRA LOCALI VENTILATORI LATO BORMIO scala (1:50)

SEZIONE LOCALI VENTILATORI LATO BORMIO scala (1:50)

DESCRIZIONEN°
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LEGENDA DEI SIMBOLI
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keyplan

PA.VE.001 cad 2

Ventilatore assiale Portata: 3.25 mc/s, Prevalenza: 350Pa, Potenza:3.0 kW

DISTINTA MATERIALI

 SIMBOLO DESCRIZIONE  CODICE  U.M.  QT

Rotatoria

STAZZONA

SVINCOLO TIRANO

(Rotatoria a livelli sfalsati)

Galleria artificiale "Dosso 1" Prog. 4+240.000 - 4+885.000

Galleria naturale "Dosso 2" Prog. 5+075.000 - 6+160.000

Rotatoria

CAMPONE

Ponte fiume AddaVILLA

TIRANO

1085 237 6019064565570719305411114060 17140155

Locali tecnici

lato Bormio

PIANTA PIANO INTERRATO LOCALI VENTILATORI LATO BORMIO scala (1:50)
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S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO),
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