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PIANTA LOCALI VENTILATORI LATO SONDRIO scala (1:50)

SEZIONE LOCALI VENTILATORI LATO SONDRIO scala (1:50)

DESCRIZIONEN°
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LEGENDA DEI SIMBOLI
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PIANTA

SEZIONE

PARTICOLARE VENTILATORI scala (1:25)

PA.VE.001 cad 2

Ventilatore assiale Portata: 3.25 mc/s, Prevalenza: 350Pa, Potenza:3.0 kW

DISTINTA MATERIALI

 SIMBOLO DESCRIZIONE  CODICE  U.M.  QT

Rotatoria

STAZZONA

SVINCOLO TIRANO

(Rotatoria a livelli sfalsati)

Galleria artificiale "Dosso 1" Prog. 4+240.000 - 4+885.000

Galleria naturale "Dosso 2" Prog. 5+075.000 - 6+160.000

Rotatoria

CAMPONE

Ponte fiume AddaVILLA

TIRANO

1085 237 6019064565570719305411114060 17140155

Locali tecnici

lato Sondrio

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

Dott. Ing. Giancarlo LUONGO

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO),

AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05/11/2007

E

PROF. ING.

VITTORIO RANIERI

ING. VALERIO

BAJETTI
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Ing. Valerio Bajetti

Ordine degli Ingg. di

Roma e provincia

n° A-26211

Ing. Renato Vaira

(Ordine degli Ingg. di

Torino e Provincia

n° 4663 W)

Ing. Renato Del Prete

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 5073

Ing. Gabriele Incecchi

Ordine degli Ingg. di

Roma e provincia

n° A-12102

Dott. Geol. Danilo Gallo

Ordine dei Geologi della

Regione Puglia

n° 588

Arch. Nicoletta Frattini

Ordine degli Arch. di

Torino e provincia

n° A-8433

Ing. Gioacchino Angarano

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 5970

Prof. Ing. Luigi Monterisi

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia

n° 1771

Prof. Ing. Matteo Ranieri

Ordine degli Ingg. di

Bari e provincia n° 1137

DATA

EMISSIONE

Soc.Cons. a r.l.

Società

designata:

Ing. Valerio BAJETTI

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4

Dott. Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI
Ing. Gaetano RANIERI

FEBBRAIO 2019

P.IND. ANTONIO

DANESI
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MB - IMPIANTI IN GALLERIA NATURALE DOSSO 2

MB - 0 - GALLERIA NATURALE DOSSO 2 - IMPIANTO VENTILAZIONE

 IMPIANTI MECCANICI - PLANIMETRIA VENTILAZIONE DI

EMERGENZA LOCALI GRUPPI SOFFIANTI SONDRIO
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