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AREA DI SOCCORSO IMBOCCO NORD

ELABORATI DI RIFERIMENTO:

- IF2612EZZPALF0100009A

- IF2612EZZPALF0100010A

QdT11 QdT13 QdT15 QdT17 QdT19 QdT21

QdT12 QdT14 QdT16 QdT18 QdT20 QdT22

QdF-1
QdF-3

50 - 51

A
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1
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52/2

DISPARI

V

1

1

QdP-1kV

PARI

M

Dyn 11

Vs = 1 kV

fn = 50 Hz

In Resina

AL RELE' 51G

Vn = 20 kV

Pn = 50 kVA

AL RELE' 51G

Vcc = 4%

DISPARI

TR-1B

PARI

TR-2B

52/2

V

1

1

M

Dyn 11

Vs = 1 kV

fn = 50 Hz

In Resina

Vn = 20 kV

Pn = 160 kVA

Vcc = 4%

50N

50 - 51

50N

A

3

1

1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x120mmq B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

PGEP IMBOCCO NORD

LOCALE MT FA-07

SERVER SPVI

FG18OM16 0,6/1 kV 3x120mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 1x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 3x120mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 1x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 1x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 3x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 1x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

Fibra ottica multimodale 16 fibre

Fibra ottica multimodale 16 fibre

FG18OM16 0,6/1 kV 3x50mmq B2ca,s1a,d1,a1
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FG18OM16 0,6/1 kV 1x50mmq B2ca,s1a,d1,a1

Rif. tav. IF2612EZZDXLF0100005A Rif. tav. IF2612EZZDXLF0100005A

Rif. tav. IF2612EZZDXLF0100005A Rif. tav. IF2612EZZDXLF0100005A
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1C02NC2NA

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

a microprocessore

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

QMT1  QUADRO MT (LOCALE MT FABBRICATO IMBOCCO NORD)

T.A.

1 1

3T.A. 3T.A.

51N

50/51

a microprocessore

Unità di controllo

50N

a microprocessore

51N

50/51

a microprocessore

Unità di controllo

50N

TR.3B

Dyn11

RESINA

Vcc 6%

400kVA

20/0,4kV

MT

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

1

3T.A.

a microprocessore

51N

50/51

a microprocessore

Unità di controllo

50N

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

1

3T.A.

a microprocessore

51N

50/51

a microprocessore

Unità di controllo

50N

TR.4B

Dyn11

RESINA

Vcc 6%

400kVA

20/0,4kV

MT

M

B.A.

B.C.

1C02NC2NA

3T.A.

67N

50/51

3

T.V.

MN

CEI 0-16

51N

1

a microprocessorea microprocessore

Unità di controllo

SEZ.: 3x(1x95)mm²

Cavo MT 12/20 kV (B2ca-s1a,d1,a1)
FIBRA OTTICA MONOMODALE

8 FIBRE PER SELETTIVITA' LOGICA

CONVERTITORE

OTTICO - RAME

SELETTIVITA'

LOGICA

SEZ.: 3x(1x95)mm² SEZ.: 3x(1x95)mm² SEZ.: 3x(1x95)mm² SEZ.: 3x(1x95)mm²

Cavo MT 12/20 kV (Cca-s1b,d1,a1) Cavo MT 12/20 kV (Cca-s1b,d1,a1) Cavo MT 12/20 kV (Cca-s1b,d1,a1) Cavo MT 12/20 kV (Cca-s1b,d1,a1)

QGBT-N

PGEP NORD

QGBT-N

PGEP NORD

QGBT-N

UTENZE DI

PIAZZALE

GE 160kVA

~

UPS

40kVA

120'

~

~

BY

PASS

QGBT PREF.QGBT N.B.

UTENZE

DI

PIAZZALE

UTENZE DI

PIAZZALE

UPS

40kVA

120'

~

~

BY

PASS

PLC MT

QMT-ENEL

Cavo MT 12/20 kV (B2ca,s1a,d1,a1) 3x(1x95)mm²

STAZIONE TELESE

QMT  TELESE

FABBR. TECNICO - LOCALE MT

CABINA CONSEGNA ENEL
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PLC BT

LEGENDA SIMBOLI

Dorsale 1kV in cavo FG18OM16 0.6/1kV B2ca, s1q, d1, a1 in

cavidotto interrato

Collegamento al circuito di ritorno TE in cavo FG18OM16 0.6/1kV

B2ca, s1q, d1, a1 in cavidotto interrato

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Galleria Telese - Pianta e sezioni tipiche nicchie di emergenza e loro attrezzaggio

IF2612EZZPALF0100002B

Galleria Telese - Planimetria con disposizione apparecchiature di illuminazione

IF2612EZZPALF0100013B

Galleria Telese - Relazione tecnica descrittiva impianti LFM

IF2612EZZROLF0100001B

Galleria Telese - Studio illuminotecnico galleria ferroviaria e finestre di galleria,

scale e sottopassi

IF2612EZZCLLF0300001B

Galleria Telese - Schema elettrico unifilare tipo quadro di tratta
IF2612EZZDXLF0100005B

Galleria Telese - Planimetria con percorsi principali cavidotti
IF2612EZZPALF0100001B

Cavo in fibra ottica multimodale per selettività logica, in cavidotto

interrato

Quadro di finestra per quanto applicabile in conformità alla specifica

tecnica di fornitura RFI DPRIM STF LFS LF612B con partenza

aggiuntiva per alimentazione trasformatore 1/0,4kV 50kVA in acciaio

inox IP55

Quadro di tratta pari/dispari QdTP/D (STC.LF 612B) - Collegato al

collettore di terra in nicchia fissato a parete con isolatori

Linee in cavo BT Normale/Preferenziale/No-Break

Linee in cavo MT

IF26.1.2.E.ZZ.D7.LF.01.0.0.003.B.dwg
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LUCE E FORZA MOTRICE

Galleria Telese

Schema elettrico generale distribuzione MT-BT-1000V - Parte 2/2

30/07/2020

1:1000
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A

EMISSIONE

F. Mantelli

23/06/2020

G. Rossetti

23/06/2020

P. Grasso

23/06/2020

B

REVISIONE PER ISTRUTTORIA

F. Mantelli

30/07/2020

G. Rossetti

30/07/2020

P. Grasso

30/07/2020

-

30/07/2020

Ing. N. Lanza

Ing. Natale Lanza

Ing. Del Balzo
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