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SIMBOLO DESCRIZIONE

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Fermata Amorosi - Planimetria marciapiedi e pensiline con disposizione delle

apparecchiature LFM

IF2612DEZZPALF0200002A

Passerella in acciaio zincato a caldo 200x100mm staffata sotto

pavimento linea normale

Pozzetto in cls 60x60x60cm - Completo di setto in cls per

separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento

porta pavimentazione

Montanti risalita cavi in tubazione PVC linea normale/"No-Break"

Fermata Amorosi - Layout apparecchiature e impianto di terra fabbricato viaggiatori

IF2612DEZZPBLF0200002A

Fermata Amorosi - Raccolta schemi unifilari e fronti quadro BT

IF2612DEZZDXLF0200001A

Fermata Amorosi - Relazione tecnica descrittiva impianti LFM

IF2612DEZZROLF0200001A

Fermata Amorosi - Relazione di calcolo e dimensionamento linee e protezioni

IF2612DEZZCLLF0200001A

Fermata Amorosi - Studio illuminotecnicoIF2612DEZZCLLF0200001A

Canalizzazione 2 PVC Ø100mm serie pesante linea normale

Canalizzazione 2 PVC Ø100mm serie pesante linea "No Break"

Passerella in acciaio zincato a caldo 200x100mm staffata sotto

pavimento linea "No Break"

Pozzetto in cls 50x50x50cm per derivazioni e/o raccordo alle

apparecchiature di illuminazione - Completo di setto in cls per

separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento

porta pavimentazione
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ELABORATI DI RIFERIMENTO IF2612EZZP9LF0100004A - IF2612EZZPBLF0200001A
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LUCE E FORZA MOTRICE

Fermata Amorosi

Planimetria marciapiedi e pensiline con percorso cavidotti 
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