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APPARATI DI COMANDO E CONTROLLO SSE UTENTE
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QUADRO DI PERMUTAZIONE SSEU UTENTE

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 880 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 16750 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1100 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 14700 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 2860 m
CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1170 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1160 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 17550 m CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 14840 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1270 m
CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1420 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 680 m
CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1980 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 2590 m

WTG001 WTG002

WTG003

WTG004 WTG006 WTG008

WTG007 WTG013

WTG014 WTG005 WTG009

WTG012

WTG011 WTG010

ARRIVO DA LINEA AT 150 kV SE "ARMUNGIA" DI TERNA
Vn=150 kV - 50Hz - Ik = 1,666 kA

Potenza Totale (impianto eolico + ausiliaria)  92,564 MW
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Impianto eolico "BRUNCU E NIADA"

14 aerogeneratori da 6,6 MW

Potenza 92,4 MW
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Quadro RACK di permutazione dati
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